HK.4022.2272.1.2018 Ostroda, 1 sierpnia 2018 r.

SR
Fal? e PWiK Ostroda Sp. z o.o.
= Tyrowo 104

14-100 Ostroda

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w
zwigzku z art. 12 ust. la pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z pézn. zm.)

po zapoznaniu si¢ z otrzymanymi sprawozdaniami nr 1699/FCHMB/18/NL,
1702/FCHMB/18/NL, 1703/FCHMB/18/NL, 1704/FCHMB/18/NL z dnia 09.07.2018 r.
oraz nr 1701/FCHMB/18/NL z dnia 24.07.2018 r. z badania wody w ramach kontroli
wewnetrznej z wodociggu publicznego Ostrdda, pobranej w dniu 04.04.2018 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrédzie
stwierdza przydatnos¢ wody do spozycia

UZASADNIENIE

Woda w probach zbadanych w laboratorium PWiK Ostréda Sp. z o.0. oraz SGS Polska Sp. z
0.0. w Pszezynie w zakresie analizowanych parametréw mikrobiologicznych i
fizykochemicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym okreslonym w zalaczniku nr 1A w
tabeli 1, 1B, 1C w tabeli 1 i 2 oraz 1D w tabeli 2 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017
r. poz. 2294).
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Laboratorium Analizy Wody
ul. 21 Stycznia 34,

oy 14-100 Ostréda

t 89 670 99 30

PWiK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
Laboratorium Analizy Wody i Sciekow
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda

Laboratorium Analizy Sciekéw
Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
t 89 670 99 19, 89 642 87 67
f89646 71 43

Sprawozdanie z badania nr 1699/FCHMB/18/NL z dnia 09.07.2018

Prébke pobrano wg:

NFprobii 2 rejestru; 1699 PN-EN ISO 19458:2007 [A]; PN-ISO 5667-5:2003 [A]
Data pobierania: 05.07.2018 Godzina: 08:00 Osoba pobierajgca: Pracownik Laboratorium
Data rejestracii: 05.07.2018 Godzina: 11:10 Adres / miejsce pobierania:

Numer i data zlecenia:

1/18/NL; 02.01.2018

Przychodnia ZOZ, ul. Kosciuszki 2, 14-100 Ostroda

Zleceniodawca, adres:

Punkt pobierania:

Kranik czerpalny w piwnicy budynku
Punkt pobierania wskazany przez

Zleceniodawce
PWiK Ostréda Sp. z 0. 0. Dziat Technologiczny woda :
X woda uzdatniona [] woda surowa
Tyrowo 104, 14-100 Ostroda [ wodociag Ostréda [] ujecie wiasne

Cel badania:

Monitorowanie jako$ci wody w sieci wodociggowe;.

Obszar badan:

Obszar regulowany prawnie.

Plan pobierania:

Laboratorium posiada dane z pobierania probek.

Badanie fizykochemiczne

Termin badania od: 05.07.2018 do: 07.07.2018

Lp. | Badany parametr Metoda badawcza Wynik badania Jednostka NDW
1. B PN-EN ISO 7887:2012 Azl 8 + 2 mg/l Pt -
- | barwa +Ap1:2015-06; Metoda C : p——"
PN-EN ISO 7027-1:2016-
2. | Metnosé 09 AZ |1 0,20 + 0,07 | NTU 1
p-5.3
74 : 02 |- 6,5~
3. | pH PN-EN ISO 10523:2012 AZ |1 9.5
temp. pom. 19,8°C
S/lcm w
” 641 + 60 |[M & 2500
4. Przt:—:vyodnosc elektryczna PN-EN 27868:1999 AZ |1 temp.25°C
wlasciwa rzeczywista tamp. pom. 18,4 °C. Korekda za
pomocy urzadzenia do kompensacii wplywu temp.
5. | Obecnos¢ obcego smaku PN-EN 1622:2006 A,Z | 1 | Nieobecny - -
6. | Obecno$c¢ obcego zapachu | PN-EN 1622:2006 A, Z | 1 | Nieobecny - -

A — metodyka / pobieranie prébek akredytowana / (), N — metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e)
Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrédzie nr HK.4011.2.1.2.2018 z dn. 24.04.2018 r.

1 - Badanie wykonane w Laboratorium Analizy Wody.
2 — Badanie wykonane w Laboratorium Analizy Sciekow.

2294).

NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 1. w Sprawi

Niepewnosé rozszerzona wyniku z pobieraniem prébek przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspdlczynniku rozszerzenia k=2.
Pobieranie probek wykonane wg nieaktualnej normy (dotyczy PN-ISO 5667-5:2003 i PN-ISO 5667-11:2004).

e jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.. poz.

NERTE/
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Sprawozdanie z badania nr 1699/FCHMB/18/NL z dnia 09.07.2018

Badanie mikrobiologiczne

Termin badania od: 05.07.2018 do: 08.07.2018

Lp. | Badany parametr Metoda badawcza Wynik badania NDW
Ogélna liczba ’ ; . ... S

Lo | ik QOrganizImew W 22°C PN-EN ISO 6222:2004 AZ |1 2 jtk/1 ml[1; 6] prawidouych

2. | Bakterie grupy coli s SN X L 0 jtk/100 ml 0

3. | Escherichia coli ERiaee R | Rl | o 0 jtk/100 mi 0

4. | Enterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004 AZ |1 0 jtk/100 ml 0

A — metodyka / pobieranie probek akredytowana / {e); N — metodyka / pobieranie probek nieakredytowana / (e);

Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrodzie nr HK.4011.2.1.2.2018 z dn. 24.04.2018 .
jtk - liczba mikroorganizméw w badanej objetosci probki;

1 — Badanie wykonane w Laboratorium Analizy Wody.

NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
Niepewno$¢ rozszerzona wyniku w warto$ciach rzeczywistych z pobieraniem prébek, przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspélczynniku rozszerzenia k=2; wyznaczona zgodnie

z PKN ISO/TS 19036:2011.
Paobieranie probek wykonano wg nieaktualnej normy (dotyczy PN-ISO 5667-5:2003).

Uwagi dotyczace probki: Brak uwag dotyczacych stanu probki.

/KONIEC/
\&L Autoryzowal:
Oswiadczenie:
Wyniki badan i pomiaréw odnoszg sie wylacznie do badanej prébki.
Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badar nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
Laboratorium nie ponosi odpowiedziainoéci za pobieranie i transport w przypadku probki pobieranej przez Klienta. Informacje dotyczace sposobu pobierania,

opisu miejsca pobierania, czasie, itp. sg informacjami pozyskanymi od Klienta.
Rozdzielnik:

1ala

2 Zleceniodawca
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Sprawozdanie z badania nr 1701/FCHMB/18/NL z dnia 24.07.2018

Rl ; . 1701 [1]; 1402 [2]; Probke pobrano wg:
Nrprobki z rejestru: | 418457/06/2018 [P] PN-EN ISO 19458:2007 [A]; PN-ISO 5667-5:2003 [A]
Data pobierania: 05.07.2018 Godzina: 08:29 Osoba pobierajgca: Pracownik Laboratorium
Data rejestraciji: 05.07.2018 Godzina: 11:10 Adres / miejsce pobierania:

Numer i data zlecenia: | 1/18/NL; 02.01.2018

Przedszkole ,,REMIS”. Ul. Osiedle Miodych 7,
14-100 Ostroda

Zleceniodawca, adres:

Kranik czerpalny w piwnicy budynku
Punkt pobierania:  Punkt pobierania wskazany przez
Zleceniodawce

woda
i 6da SP. z 0. 0. Dziat Technologi
PYARSslsadaoh i g, el ALY B woda uzdatniona [J woda surowa
Tyrowo 104, 14-100 Ostroda B wodociag Ostréda [] ujecie wiasne
Cel badania: Monitorowanie jakosci wody w sieci wodociggowe;.
Obszar badan: Obszar regulowany prawnie.
Plan pobierania: Laboratorium posiada dane z pobierania probek.
Badanie fizykochemiczne Termin badania od: 05.07.2018 do: 17.07.2018
Lp. | Badany parametr Metoda badawcza Wynik badania Jednostka NDW
6 + 2
PN-EN ISO 7887:2012
1. | Barwa +Ap1:2015-06; Metoda C AZ |1 e mg/l Pt -
2. | Metnosc PG SQTOTTZ608 a7 | 4| 023 + 008 |[NTU 1
74 + 0,2
3. | pH PN-EN 1SO 10523:2012 AZ |1 - 6,5-95
temp. pom. 17,5°C
Przewodnos¢ elektryczna _ 623 + 59 uSicm w
4, wiasciwa PN-EN 27888:1999 AZ |1 o — - temp.25°C 2500
pomocy urzadzenia do kompensacji wplywu temp.
5. | Obecno$¢ obcego smaku | PN-EN 1622:2006 A, Z | 1 | Nieobecny - -
6. Obecnosc¢ obcego PN-EN 1622:2006 A Z | 1 | Nieobecny _ _
zapachu
PB-FCH-02 wyd. 03 zdn. 25.01.13 1.
7. | Mangan na podaiaide et Hach-Lange AZ |1 <20 pg/l 50
PN-ISO 6332:2001 p. 7.1
8. | Zelazo +Ap12016.06 P AZ |1 <20 ug/l 200
9. | Amonowy jon PN-EN ISO 14911:2002 AZ| 2 |<0,050 = mg/l 0,5
10.| Azotany PN-EN ISO 10304-1:2009 AZ |2 2,70 =+ 0,52 mg/l 50
11.| Azotyny PN-EN ISO 10304-1:2009 AZ | 2|<0,050 = mg/| 0,5
12.| Chlorki PN-EN ISO 10304-1:2009 AZ| 2 21,0 + 21 mg/l 250
13.| Twardos¢ ogdlna PN-1SO 6059:1999 AZ |1 292 + 38 mg/l CaCO; 60-500
14.| Magnez PN-EN I1SO 14911:2002 AZ| 2 1396 + 0,56 mg/l 30-125
Indeks )
15. nadmanganianowy PN-EN 1SO 8467:2001 AZ | 2 1,33 + 0,33 mg/l O; 5

NERTE/
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Sprawozdanie z badania nr 1701/FCHMB/18/NL z dnia 24.07.2018

Lp. | Badany parametr Metoda badawcza Wynik badania Jednostka NDW
16.| Siarczany PN-EN ISO 10304-1:2009 AZ |2 359 + 3,8 mg/| 250
17.| Sod PN-EN ISO 14911:2002 AZ |2 13,76 + 0,45 mg/I 200
18.| Potas PN-EN 1SO 14911:2002 A 2 312 + 0,4 mg/l <
19.| Chrom (Cr) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A, Z | P <4,0 pgfl <50
20.| Otéw (Pb) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A, Z | P <1,0 pgll <10
21.| Kadm (Cd) PN-EN ISO 17204-2.2018-11 | A, Z | P | <0,30 ug/l <5
22.| Miedz (Cu) PN-EN SO 17204-2:2016-11 | A,Z | P | 0,0022 +  0,0003 | mg/ 2,0
) PN-EN ISO 12846:2012;
23.| Rte¢ (Hg) AD1:2018-07 A, Z | P | <0,050 ug/l <1
24.| Glin (Aluminium) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A, Z | P | <10,0 g/l <200
25.| Nikiel (Ni) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A, Z | P 519 =+ 0,52 g/l <20
26.| Arsen (As) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A, Z | P <1,0 pg/! <10
27.| Selen (Se) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A, Z | P <2,0 g/l <10
28.| Antymon (Sb) PN-EN ISO 17204-2:2016-11 | A, Z | P <1,0 pgl <5
29.| Bor (B) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A, Z | P | <0,050 mg/l 1,0
30.| Bromiany PN-EN 1SO 15061:2003 AZ|P <5,0 ug/l <10
31.| Cyjanki PN-EN ISO 14403-2:2012 AZ|P <15 pg/l <50
32.| Benzo(a)piren e A, Z | P | <0,006 ug/l <0,010
Suma K
33, | Wisloplerscleniowych somatycanye (WwA s samasezen | A, Z | P | <0,024 ™ <0,10
weg lowodorow fw.enziazkm: benfno(b)imnte;, 1 ’ '
aromatycznych (WWA) e 2 sy
34.| Akryloamid = A, Z | P | <0,075 pg/! <0,10
35.| Epichlorohydryna PN-EN 14207:2005 A, Z | P | <0,060 pgit <0,10
36.| Benzen PN-EN ISO 11423-1:2002 AZ|P <0,4 pgfl <1,0
37.| Chlorek winylu PN-EN ISO 10301:2002 AZ | P| <020 pg/l <0,50
Suma trichloroetenu )
38. [ tetrachioroetens PN-EN ISO 10301:2002 AZ|P <1,0 ug/l <10
39.| 1,2-Dichloroetan PN-EN 1SO 10301:2002 AZ [P <4,0 pofl <3,0
PN-EN IsCc 10301:20q2. Suma .
40.| Suma trihalometanow (THM) | mrameenon (o ok s, | A, Z | P | <0,020 g/l <100
bromodichlorometan,dibromochliorometan.
41.| 4,4-DDD (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002" A Z | P | <0020 g/l <0,10
42.| 4,4-DDE (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002" A Z | P | <0,020 pg/l <0,10
43.| 4,4-DDT (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002" A,Z | P | <0.020 ugl! <0,10
44.| alfa-HCH (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002" A Z | p | <0020 ug/ <0,10
45. | beta-HCH (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002" A Z | P | <0,020 ug/l 0,10
gamma-HCH (Lindan) EN SO AR <0,020 i
46. (Pestycyd) PN-EN I1SO 6468: AZ|P Hg <0,10
47.| delta-HCH (Pestycyd) PN-EN 1SO 6468:2002" A, Z | P | <0,020 ug/ 0,10

IVERTE/
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Sprawozdanie z badania nr 1701/FCHMB/18/NL z dnia 24.07.2018

Lp. | Badany parametr Metoda badawcza Wynik badania Jednostka NDW

48.| Aldryna (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002"" A Z | p | <0020 ugll <0,030

49. | Dieldryna (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002" A Z | P | <0020 ug/! 0,030

50.( Endryna (Pestycyd) PN-EN 1SO 6468:2002" A Z | P | <0020 pg/l <0,10

51.| Aldehyd endryny (Pestycyd) | PN-EN ISO 6468:2002" A Z | P | <0020 pg/l <0,10

52.| lzodryna (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002" A Z | P | <0020 ugfl <0.10

53.| Heptachlor (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002" A Z | p | <0020 ug/l <0,030
Epoksyd heptachloru . . <0,020

54, (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 AZ|P pg/! <0,030
Endosulfan alfa (I) ] o <0,020

85, (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 AZ|P pg/l <0,10
Endosulfan beta (Il) ! I <0,020

56. (Pestyeyd) PN-EN ISO 6468:2002 AZI|P ugfl <0,10
Siarczan endosulfanu i T <0,020

57, (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 AZ | P pg/l <0,10

58.| Metoksychlor (Pestycyd) PN-EN IS0 6468:2002") A Z | p | <0020 ug/l <0,10
Pentachlorobezen : ; @ <0,020

59. (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 AZ|P ugll <0.10

60.| Heksachlorobenzen PN-EN ISO 6468:2002" A, Z | P | <0,020 ug/ <0,10

61.| Suma pestycydow PN-EN 1SO 6468:2002 " AZ | P | <040 pg/l <0,50

0 Termin ,pestycydy” obejmuje organiczne: insekcydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy, slimicydy,
a takze produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozktadu i reakcji. Oznaczaé
jedynie te pestycydy, ktérych wystepowania w wodzie mozna oczekiwac. Wartos¢ stosuije sie do kazdego poszczegolnego
pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru NDS wynosi 0,030 pg/l. Suma pestycydéw oznacza
sume poszczegoinych pestycyddw wykrytych i oznaczonych ilosciowo w ramach monitoringu.

@ Suma pestycydéw jako suma stezen zwigzkow: 4,4-DDD; 4,4-DDE; 4,4-DDT: alfa-HCH; beta-HCH; gamma-HCH: delta-HCH:

pentachlorobenzen; heksachlorobenzen; aldryna; dieldryna; endryna; aldehyd endryny; izodryna, heptachlor; epoksyd heptachloru;
endosulfan |; endosulfan II; siarczan endosulfanu; metoksychlor.

1 — Badanie wykonane w Laboratorium Analizy Wody.
2 — Badanie wykonane w Laboratorium Analizy Sciekéw.

A — metodyka / pobieranie probek akredytowana / (e); N — metodyka / pobieranie probek nieakredytowana / (e).
Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrodzie nr HK.4011.2.1.2.2018 z dn. 24.04.2018r.

A- metodyka zamieszczona w zakresie akredytacji AB 1232 . P — Badanie wykonane przez Podwykonawce

Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Tychach nr 17/NS/HK.4560-74d/17 z dn. 25.10.2017 .

NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoéci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
Niepewnos¢ rozszerzona wyniku z pobieraniem prébek przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspélczynniku rozszerzenia k=2

Niepewnos¢ rozszerzona wyniku Podwykonawcy bez pobierania probek przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2.

Pobieranie prébek wykonano wg nieaktualnej normy (dotyczy PN-ISO 5667-5:2003 i PN-ISO 5667-11:2004).

VERTE/
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Sprawozdanie z badania nr 1701/FCHMB/18/NL z dnia 24.07.2018

Badanie mikrobiologiczne Termin badania od: 05.07.2018do: 08.07.2018
Lp. | Badany parametr Metoda badawcza Wynik badania NDW
Ogdlna liczba i ) ; - i

1. mikroorganizméw w 22°C FREERRE Az |1 1jtk/1 mi[1; 4] g
2. | Bakterie grupy coli o e K7 Y 0 jtk/100 ml 0

3. | Escherichia coli Wan el F % 3 0 jtk/100 ml 0

4. | Enterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004 AZ |1 0 jtk/100 ml 0

5. | Clostridium perfringens PN-EN ISO 14189:2016-10 AZ |1 0 jtk/100 mi 0
A - metodyka / pobieranie prébek akredytowana / (e); N - metodyka / pobieranie probek nieakredytowana / (e); 1 — Badanie wykonane w Laboratorium Analizy Wody.

Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrodzie nr HK.4011.2.1.2.2018 z dn. 24.04.2018r

jtk - liczba mikroorganizméw w badanej objgtosci probki;
NDW - najwyzsze dopuszczalne warto$ci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)
Niepewno$¢ rozszerzona wyniku w warto§ciach rzeczywistych z pobieraniem probek, przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspdiczynniku rozszerzenia k=2; wyznaczona zgodnie

z PKN 1SO/TS 19036:2011.
Pobieranie prébek wykonano wg nieaktualnej normy (dotyczy PN-1SO 5667-5:2003).

Uwagi dotyczace probki: Brak uwag dotyczacych stanu probki.

Oswiadczenie:

Wyniki badar\ i pomiarow odnoszg sig wylacznie do badanej probki

/KONIEC/
B J"lﬂt.:;:\c‘)'fyfowal:

Y i SOEKOW

STAR

LABORATOR

,,11}!‘[!..:

Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badari nie moze byc powielane inaczej jak tylko w calo$ci.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci

za pobieranie i ftransport w przypadku probki pobieranej przez Kiienta. Informacje dotyczgce sposobu pobierania,

opisu miejsca pobierania, czasie, itp. sg informacjami pozyskanymi od Klienta.
Rozdzielnik:

1ala
2 Zleceniodawca
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PWiK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostroda

Laboratorium Analizy Wody i Sciekéw
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda

Laboratorium Analizy Wody
ul. 21 Stycznia 34,
14-100 Ostroda

t89 670 99 30

Laboratorium Analizy Sciekéw
Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
t 89 670 99 19, 89 642 87 67

f89 646 71 43

Sprawozdanie z badania nr 1702/FCHMB/18/NL z dnia 09.07.2018

Prébke pobrano wg:

Gbki j : 1702
7 PIOGIIE s PN-EN ISO 19458:2007 [A]; PN-ISO 5667-5:2003 [A]
Data pobierania: 05.07.2018 Godzina: 11:00 Osoba pobierajgca: Pracownik Laboratorium
Data rejestracji: 05.07.2018 Godzina: 11:10 Adres / miejsce pobierania:

Numer i data zlecenia:

1/18/NL; 02.01.2018

Po UV1+UV2- wyjscie na miasto, SUW Ostroda,
ul 21 Stycznia 34

Zleceniodawca, adres:

Punkt pobierania:

Kranik czerpalny na hali pomp
wysokiego ci$nienia

Punkt pobierania wskazany przez

Zleceniodawce

woda
PWiK Ostré ; . 0. Dzi i
i stréda Sp. z 0. 0. Dziat Technologiczny i T —— [] wisesa Sairows
Tyrowo 104, 14-100 Ostroda [] wodociag [ ujecie wtasne

Cel badania:

Monitorowanie jakosci wody opuszczajacej stacje uzdatniania wody.

Obszar badan:

Obszar regulowany prawnie.

Plan pobierania:

Laboratorium posiada dane z pobierania probek.

Badanie fizykochemiczne Termin badania od: 05.07.2018 do: 07.07.2018
Lp. | Badany parametr Metoda badawcza Wynik badania Jednostka NDW
T + 2 =
PN-EN ISO 7887:2012 -
1. | Barwa +Ap1:2015.06; Metodac | A Z | 1 M mg/l Pt
PN-EN ISO 7027-1:2016-
2. | Metnos¢ 09 AZ| 1 0,11 + 0,04 | NTU 1
p. 5.3
7,6 a o 0,2 6,5-95
3. | pH PN-ENISO 10523:2012 | A, Z | 1 =
temp. pom. 16,9°C
Przewodnosé elektryczna _ 707 + 66 pS/em w 2500
4. wiasciwa PN-EN 27888:1999 A Z 1 rzeczywisla temp._pom. 167 °C. Korekta za temp.ZS"C
pamacy urzadzenia do kompensacii wplywu temp.
5. | Obecno$¢ obcego smaku PN-EN 1622:2006 A,Z | 1 | Nieobecny - -
g | 9becnostoboagy PN-EN 1622:2006 A,Z | 1 | Nieobecny - -
zapachu

A — metodyka / pobieranie prébek akredytowana / (€); N — metodyka / pobieranie probek nieakredytowana / (e).
Z - metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrédzie nr HK.4011.2.1.2.2018 z dn. 24.04.2018r.

1 — Badanie wykonane w Laboratorium Analizy Wody.

NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
Niepewno$< rozszerzona wyniku z pobieraniem prébek przy poziomie ufnosci ok. 95% | wsp&lczynniku rozszerzenia k=2.
Pobieranie prébek wykonano wg nieaktualnej normy (dotyczy PN-ISO 5667-5:2003 i PN-1SO 5667-11:2004).

IVERTE/
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PWiK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
Laboratorium Analizy Wody i Sciekéw
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda

Laboratorium Analizy Wody Laboratorium Analizy Sciekéw
ul. 21 Stycznia 34, Tyrowo 104, 14-100 Ostroda
14-100 Ostréda t 89 670 99 19, 89 642 87 67
t 89 670 99 30 f89 646 71 43

Sprawozdanie z badania nr 1702/FCHMB/18/NL z dnia 09.07.2018

Badanie mikrobiologiczne Termin badania od: 05.07.2018 do: 08.07.2018
Lp. | Badany parametr Metoda badawcza Wynik badania NDW
Ogolna liczba ; §  bez
1. mikroorganizmow w 22°C PN-EN ISO 6222:2004 AZ |1 Nie wykryto w 1 ml ﬂleprx;?wych
2. | Bakterie grupy coli PHCpuiuitnme 1 BZ (1 0 jtk/100 ml 0
3. | Escherichia coli et | R | 0 jtk/100 ml 0
4. | Enterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004 A Z |1 0 jtk/100 ml 0
A — metodyka / pobieranie probek akredytowana / (e); N — metodyka / pobieranie probek nieakredytowana / (), 1 — Badanie wykonane w Laboratorium Analizy Wody.

Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrédzie nr HK.4011.2.1.2.2018 zdn. 24.04.2018 r.
jtk - liczba mikroorganizmoéw w badanej objgtosci probki;
NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
Pobieranie probek wykonano wg nieaktualnej normy (dotyczy PN-ISO 5667-5:2003).

Uwagi dotyczace probki: Brak uwag dotyczacych stanu probki.

Oswiadczenie:
Wyniki badari i pomiaréw odnosza si¢ wylacznie do badanej probki
Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badar nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calo$ci

Laboratorium nie penosi

TKONIEC/
Autoryzowal:
mn

i

odpowiedzialno$ci za pobieranie i transport w przypadku prébki pobieranej przez Klienta. Informacje dotyczace sposobu pobierania,

opisu miejsca pobierania, czasie, itp. sg informacjami pozyskanymi od Klienta
Rozdzielnik:

1ala
2 Zieceniodawca
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PWiK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostréda

Laboratorium Analizy Wody i Sciekow
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda

Laboratorium Analizy Wody
ul. 21 Stycznia 34,
14-100 Ostroda
t 89 670 99 30

Laboratorium Analizy Sciekéw
Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
t 89 670 99 19, 89 642 87 67
f89 646 71 43

Sprawozdanie z badania nr 1703/FCHMB/18/NL z dnia 09.07.2018

Probke pobrano wg:

Gbki j : 17
Nr probkl 2 rejestru 02 PN-EN ISO 19458:2007 [A]; PN-ISO 5667-5:2003 [A]
Data pobierania: 05.07.2018 Godzina: 10:05 Osoba pobierajgca: Pracownik Laboratorium
Data rejestraciji: 05.07.2018 Godzina: 11:10 Adres / miejsce pobierania:

Numer i data zlecenia:

1/18/NL; 02.01.2018

Kompleks Sportowo- Rekreacyjny, ul. 3 Maja 19a,
14-100 Ostréda

Zleceniodawca, adres:

PWiK Ostréda Sp. z 0. 0. Dziat Technologiczny

Tyrowo 104, 14-100 Ostroda

Punkt pobierania:

Kran w umywalce w toalecie na
parterze budynku

Punkt pobierania wskazany przez
Zleceniodawce

woda

X woda uzdatniona
Xl wodociag

[] woda surowa

Ostroda [ ujecie wiasne

Cel badania:

Monitorowanie jako$ci wody w sieci wodociggowej.

Obszar badan:

Obszar regulowany prawnie.

Plan pobierania:

Laboratorium posiada dane z pobierania prébek.

Badanie fizykochemiczne

Termin badania od: 05.07.2018 do: 07.07.2018

Lp. | Badany parametr Metoda badawcza Wynik badania Jednostka NDW
; 6 + 2 mg/l Pt -
PN-EN ISO 7887:2012
1. | Barwa +Ap1:2015-06; Metoda C AZ |1 S
2. | Metnosé g orertde Azl 4| 042 = 064 |NTU 1
7.4 + 0,2 - 6,5-9,5
3. | pH PN-EN ISO 10523:2012 AZ |1
temp. pom. 18,6°C
Slemw
» 627 + 59 2 4 2500
4. F’rzgvyodnosc elektryczna PN-EN 27888:1999 AZ| 1 temp.25°C
wiasciwa rzeczywista tamp. pom 18,1 °C.. Korekia za
pemocy urzqdzenia do kompensacii wplywu temp
5. | Obecnos¢ obcego smaku PN-EN 1622:2006 A, Z | 1 | Nieobecny = -
6. | Obecnos$c¢ obcego zapachu | PN-EN 1622:2006 A,Z | 1 | Nieobecny - -

A — metodyka / pobieranie probek akredytowana / (e); N — metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e).
Z - metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrédzie nr HK.4011.2.1.2.2018 z dn. 24.04.2018 .

1 - Badanie wykonane w Laboratorium Analizy Wody.

NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spoZycia przez udzi (Dz. U.z 2017 r,, poz. 2294).
Niepewnos¢ rozszerzona wyniku z pebieraniem prébek przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2.
Pobieranie prébek wykonano wg nieaktualnej normy (dotyczy PN-ISO 5667-5:2003 | PN-1SO 5667-11 :2004).

VERTE/
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Sprawozdanie z badania nr 1703/FCHMB/18/NL z dnia 09.07.2018

PWiK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
Laboratorium Analizy Wody i Sciekéw
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda

Laboratorium Analizy Sciekéw
Tyrowo 104, 14-100 Ostréda

t 89 670 99 19, 89 642 87 67

f89 646 71 43

Badanie mikrobiologiczne

Termin badania od: 05.07.2018 do: 08.07.2018

Lp. | Badany parametr Metoda badawcza Wynik badania NDW
Ogoélna liczba 4 . . e
1. mikroorganizmoéw w 22°C FERER IS0 0c 00 AZ |1 2jtki1 mi[1; 5] s
2. | Bakterie grupy coli L e kgl 0 jtk/100 ml 0
3. | Escherichia coli Rt I I % 0 jtk/100 ml 0
4. | Enterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004 AZ |1 0 jtk/100 ml 0

A — metodyka / pobieranie probek akredytowana / (e); N - metodyka / pobieranie probek nieakredytowana / (),

Z - metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrédzie nr HK.4011.2.1.2.2018 z dn. 24.04.2018r.
jtk - liczba mikroorganizméw w badanej objetosci probki;

1 — Badanie wykonane w Laboratorium Analizy Wody.

NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
Niepewnosé rozszerzona wyniku w wartosciach rzeczywistych z pobieraniem prébek, przy poziemie ufnoéci ok. 85% i wspdlczynniku rozszerzenia k=2; wyznaczona zgodnie

z PKN ISO/TS 19036:2011.
Pobieranie prébek wykonano wg nieaktualnej normy (dotyczy PN-1ISO 5667-5:2003).

Uwagi dotyczace probki: Brak uwag dotyczacych stanu prébki. Kran z elementami gwintowanymi.

/KONIEC/

Oswiadczenie
Wyniki badar\ i pomiaréw odnoszg sig wylgcznie do badanej probki

Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badar nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialinoéci za pobieranie i transport w przypadku probki pobieranej przez Klienta

opisu miejsca pobierania, czasie, itp. sg informacjami pozyskanymi od Klienta.
Rozdzielnik:

1ala

2 Zleceniodawca

Auloryzowat:

Informacje dolyczgce sposobu pobierania,
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Laboratorium Analizy Wody i Sciekéw
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Sprawozdanie z badania nr 1704/FCHMB/18/NL z dnia 09.07.2018

PWiK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostroda

Laboratorium Analizy Sciekéw
Tyrowo 104, 14-100 Ostroda
t 89 670 99 19, 89 642 87 67

POOT : . Probke pobrano wg:
: 1704
PR et ¢ PN-EN ISO 19458:2007 [A]; PN-ISO 5667-5:2003 [A]
Data pobierania: 05.07.2018 Godzina: 10:35 Osoba pobierajgca: Pracownik Laboratorium
Data rejestracii: 05.07.2018 Godzina: 11:10 Adres / miejsce pobierania:

Numer i data zlecenia:

1/18/NL; 02.01.2018

ZUS, ul. Czarnieckiego 50, 14-100 Ostroda

Zleceniodawca, adres:

PWiK Ostréda Sp. z 0. 0. Dziat Technologiczny

Tyrowo 104, 14-100 Ostréda

Punkt pobierania:

Kranik czerpalny w piwnicy budynku

w toalecie

Zleceniodawce

Punkt pobierania wskazany przez

woda

woda uzdatniona
B wodociag

[ woda
Ostréda

surowa

[ ujecie wtasne

Cel badania:

Monitorowanie jakosci wody w sieci wodociggowej.

Obszar badan:

Obszar regulowany prawnie.

Plan pobierania:

Laboratorium posiada dane z pobierania probek.

Badanie fizykochemiczne

Termin badania od: 05.07.2018 do: 07.07.2018

Lp. | Badany parametr Metoda badawcza Wynik badania Jednostka NDW
6 5 2
PN-EN ISO 7887:2012 =
1. | Barwa +Ap1:2015-06; MetodaC | A Z | 1 e WOAPA -
2. | Metnosé pes PRAUFRAINON | K | 4 022 + 008 |NTU 1
7,4 * 0,2
3. | pH PN-EN ISO 10523:2012 AZ |1 & 6,5-95
temp. pom. 19,6°C
Przewodnoéé elektryczna _ _ 639 * 60 puSiem w
4. wlasciwa ERENGIRGAED A' < 1 rzeczywista temp. pom. 19,3 °C.. Koreka za pomoca temp.ZS“C 2500
urzadzenia do kompansac]i wplywu temp.

5. | Obecnos$¢ obcego smaku PN-EN 1622:2006 A,Z | 1 | Nieobecny - -
6. | Obecnos¢ obcego zapachu | PN-EN 1622:2006 A,Z | 1 | Nieobecny - -

A — metodyka / pobieranie prébek akredytowana / (e); N —metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e).

Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrodzie nr HK.4011.2.1.2.2018 z dn. 24.04.2018 .

1 - Badanie wykonane w Laboratorium Analizy Wody.

NDW - najwyzsze dopuszczalne warto$ci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.,, poz. 2294).
Niepewnos¢ rozszerzona wyniku z pobieraniem prébek przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspdiczynniku rozszerzenia k=2

Pobieranie probek wykonano wg nieaktualnej normy (dotyczy PN-ISO 5667-5:2003 i PN-ISO 5667-11:2004).

IVERTE/




| F — 05/POL - 15 [ Nrwydania:

30 | Data wydania: 19.04.2018 | Strona/stron: 2/ 2 |

£ N
Wy
PCA \\\‘\\\\\\\_//I/%’/z,
P e e
© fE/“‘\E‘s
BADANIA {’ ///‘\\\\:&
e ™
AB 1099

PWiK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
Laboratorium Analizy Wody i Sciekow
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda

Laboratorium Analizy Wody Laboratorium Analizy Sciekéw
ul. 21 Stycznia 34, Tyrowo 104, 14-100 Ostroda
14-100 Ostroda t 89 670 99 19, 89 642 87 67
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Sprawozdanie z badania nr 1704/FCHMB/18/NL z dnia 09.07.2018

Badanie mikrobiologiczne

Termin badania od: 05.07.2018 do: 08.07.2018

Lp. | Badany parametr Metoda badawcza Wynik badania NDW
Ogodlna liczba . bez
2 2 < - :2004 2 nieprawi ¢l
1. | mikroorganizmow w 22°C RREENIE hese i 2 jtki1 mil 11: 5] e
2. | Bakterie grupy coli oot paea N F Y 3 0 jtk/100 ml 0
3. | Escherichia coli vl A B R 0 jtk/100 ml 0
4. | Enterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004 AZ |1 0 jtk/100 ml 0
A — metodyka / pobieranie prébek akredytowana / (e); N —metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e); 1 — Badanie wykonane w Laboratorium Analizy Wody.

Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrédzie nr HK.4011.2.1.2.2018 z dn. 24.04.2018 r.

jtk - liczba mikroorganizméw w badanej objgtosci prébki;

NDW - najwyzsze dopuszczalne wartodci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
Niepewnosé rozszerzona wyniku w warto$ciach rzeczywistych z pobieraniem prébek, przy poziemie ufnosci ok. 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2; wyznaczona zgodnie

z PKN ISO/TS 19036:2011.

Pobieranie prébek wykonanc wg nieaktualnej normy (dotyczy PN-1SO 5667-5:2003).

Uwagi dotyczace prébki: Brak uwag dotyczacych stanu probki.

Oswiadczenie:
Wyniki badar i pomiarow odnoszg si¢ wylacznie do badanej probki.

{KONIEC/
Autoryzowal:

Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badar nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za pobieranie i transport w przypadku prébki pobieranej przez Klienta. Informacje dotyczgce sposobu pobierania,
opisu miejsca pobierania, czasie, itp. sg informacjami pozyskanymi od Klienta

Rozdzielnik:
1ala
2 Zleceniodawca




