HK.4022.2:32111.2018 Ostréda, 12 pazdziernika 2018 .

v
~ PWiK Ostréda Sp. z o.o.

A5. 10, N8,
ﬂ\ Howimes " Tyrowo 104
14-100 Ostréda

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 1. poz. 2294) w
zwiazku z art. 12 ust. la pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z pozn. zm.)

PO zapoznaniu si¢ z otrzymanymi sprawozdaniami nr 2202/FCHMB/18/NL z dnia
17.09.2018 r., 2203/FCHMB/18/NL, 2204/FCHMB/18/NL, 2205/FCHMB/18/NL z dnia
10.09.2018 r. oraz nr 2293/FCHMB/18/NL z dnia 21.09.2018 r. z badania wody w
ramach kontroli wewngtrznej z wodociggu publicznego Ostroda, pobranej w dniach
05.09.2018 r. oraz 17.09.2018 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrédzie
stwierdza przydatnosé wody do spozycia

UZASADNIENIE

Woda w prébach zbadanych w laboratoriach PWiK Ostréda Sp. z 0.0. oraz SGS Polska Sp. z
0.0. W Pszczynie w zakresie analizowanych parametrow mikrobiologicznych i
fizykochemicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym okreslonym w zalagczniku nr 1A w
tabeli 1, 1B, 1C w tabeli 1 i 2, 1D w tabeli 2 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017
I. poz. 2294),

MK/3

Do wiadomosci:
1. Burmistrz Ostrody

2. a/a s {LL/
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Sprawozdanie z badania nr 2202/FCHMB/18/NL z dnia 17.09.2018

PWIK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostréda

Laboratorium Analizy Sciekow
Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
t 89 670 99 19, 80 642 87 67

Nr prébki z rejestru:

2202 [1]; 1844 [2];
132465/08/2018 [P]

Probke pobrano wg:

PN-EN ISO 19458:2007 [A]; PN-ISO 5667-5:2003 [A]

Data pobierania:

05.09

.2018

Godzina: 07:50

Osoba pobierajgca: Pracownik Laboratorium

Data rejestracii:

05.09

.2018

Godzina: 09:30

Adres / miejsce pobierania:

Numer i data zlecenia:

1/18/NL ; 02.01.2018

Stacja Uzdatniania Wody, 21 Stycznia 34, Ostroda

Zleceniodawca, adres:

Punkt pobierania:

Kranik czerpainy po UV1+UV2
(wyjscie wody na miasto)

woda

iK Ostrod .2 0. 0. Dziat h i

PWIK Ostroda Sp. z 0. 0. Dziat Tec nologiczny &) woda uzdsinisis [} st
Tyrowo 104, 14-100 Ostréda [J wodociag [ ujecie wiasne

Cel badania:

Monitorowanie jakosci wody opuszczajacej stacje uzdatniania wody.

Obszar badan:

Obszar regulowany prawnie.

Plan pobierania;

Laboratorium posiada dane z pobierania probek.

Badanie fizykochemiczne Termin badania od: 05.09.2018 do: 13.09.2018
Lp. | Badany parametr Metoda badawcza Wynik badania Jednostka NDW
' & 2
PN-EN ISO 7887:2012 =
1. | Bawa +Ap1:2015-06; Metoda C AZ 1y ety MNP -
2. | Metnosé p5a o e T T 026 = 0,09 | NTU 1
76 + 0,2
3. | pH PN-EN ISO 10523:2012 AZ |1 o - 6,5-9,5
temp. pom. 20,4°C
Przewodnoscé elektryczna 678 + 64 uSicm w
PN- ; B o 0,
4, wiasciwa N-EN 27888:1999 AZ |1 m G E Tewe | temip.25°C 2500
5. | Obecnos¢ obcego smaku PN-EN 1622:2006 A,Z | 1 | Nieobecny - -
6. | Obecnosc obcego PN-EN 1622:2006 A,Z | 1 | Nieobecny - 5
zapachu
PB-FCH-02 wyd. 03 zdn. 25.01 13 1,
7. | Mangan na podstavie astu Hach-Lange AZ |1 <20 Hg/l 50
8. | Zelazo o BT AZ|1 3 + 12 | g 200
9. | Amonowy jon PN-ISO 7150-1:2002 A Z | 2| <0,06 mg/l 0,5
10.| Azotany PN-EN ISO 10304-1:2009 AZ |2 242 + 047 | mg/ 50
11.| Azotyny PN-EN ISO 10304-1:2009 A Z | 2| <0,050 mg/| 0,5
12.| Chlorki PN-EN ISO 10304-1:2009 A Z |2 242 + 22 mg/l 250
13.| Twardo$¢ ogdina PN-ISO 6059:1999 AZ |1 344 s+ 44 mg/l CaCO, 60-500
Indeks . ]
14, nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001 AZ |2 1,60 =+ 0,40 mg/l O, 5
15.| Siarczany PN-EN ISO 10304-1:2009 AZ |2 528 + 55 mg/l 250
16.| Fluorki PN-EN ISO 10304-1:2009 AZ |2 0,252 + 0,043 mg/l 1.5
17.| Chrom (Cr) PN-ENISO 17294-2:2016-11 | A, Z | P <4,0 pg/l <50
VERTE/
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Laboratorium Analizy Wody i Sciekow
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda

Laboratorium Analizy Wody
ul. 21 Stycznia 34,
14-100 Ostréda

t 89 670 99 30

Sprawozdanie z badania nr 2202/FCHMB/18/NL z dnia 17.09.2018

PWiK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostroda

Laboratorium Analizy Sciekéw
Tyrowo 104, 14-100 Ostroda
t 89 670 99 19, 89 642 87 67
f89 646 71 43

Lp Badany parametr Metoda badawcza Wynik badania Jednostka NDW
18.| Otow (Pb) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 AZ| P <1,0 pgfl <10
19.| Kadm (Cd) PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 | A,/ Z | P <0,30 ugll <5
20.| Miedz (Cu) PN-ENISO 17294-2:2016-11 | A, Z | P <0,0020 mall <2.0
, PN-EN ISO 12846:2012;
21.| Rte¢ (Hg) Ap1:2016-07 AZ| P <0,050 pgh <1
22.| Glin (Aluminium) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A, Z | P <10,0 ugll $200
23.| Sod (Na) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A, Z | P 13,1 + 14 mgll <200
24.| Magnez (Mg) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 AZ| P 15,9 + 3,2 mgll 7-125
25.| Nikiel (Ni) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A, Z | P <5,0 pg/! <20
26.| Arsen (As) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A,Z | P <1,0 ug/l <10
27.| Selen (Se) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A, Z | P <2,0 na/l <10
28.| Antymon (Sb) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A,Z | P <1,0 pg/! <5
29.| Bor (B) PN-EN 1ISO 17294-2:2016-11 | A, Z | P <0,050 mall <1,0
30.| Bromiany PN-EN ISO 15061:2003 AZ|I P <5,0 pal <10
31.| Cyjanki PN-EN ISO 14403-2:2012 AZ| P <15 ug/l <50
32.| Benzo(a)piren dn il AZ|P <0,006 pg/l 0,010
Suma KJ-1-5.4-97. Procedura badawcza
wielopierscieniowych bbbl bt i)
33.| weglowodorow Somanyimih OVUA I sind igder AZ| P <0,024 pg/! <0,10
aromatycznych benizo(k)ﬂ.uoranlan, bsnzo(ghi')parylen,
(WWA) indenc(1,23-cd)piren)
34.| Akryloamid asaoriierrdor AZ|P <0,075 ug/l 0,10
35.| Epichlorohydryna PN-EN 14207:2005 AZ|P <0,060 g/l <0,10
36.| Benzen PN-EN ISO 11423-1:2002 AZ|IP <0,4 g/l 1,0
37.| Chlorek winylu PN-EN 1SO 10301:2002 AZ|P <0,20 pg/l <0,50
Suma trichloroetenu .
38. : Setracklorostiii PN-EN 1SO 10301:2002 AZ|P <2,0 pg/l =10
39.| 1,2-Dichloroetan PN-EN 1S0 10301:2002 AZ| P <1,0 pgfl <3,0
40, | Suma trihalometanéw nlometan (THM aka suma stezen | A > | p —_ " B
S (THM) zwiazkd@w:lrichlummatan.mbmmometan. 3 ] [Ye} —100
bromodichlorometan,dibromochlorometan
41.| 4,4-DDD (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002" AZ| P <0,020 pg/l <0,10
42.| 4,4-DDE (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002" AZ|P <0,020 g/l <0,10
43.| 4,4'-DDT (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002" AZ| P <0,020 ug/l <0,10
44.| alfa-HCH (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002" AZ|P <0,020 ug/l <0,10
45.| beta-HCH (Pestycyd) | PN-EN SO 6468:2002" AZ| P <0,020 gl 20,10
gamma-HCH (Lindan) Gy —
46. (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:200 AZ|IP <0,020 ugl! <0.10
47.| delta-HCH (Pestycyd) | PN-EN SO 6468:2002" AZ|P <0,020 pgfl <0,10
48.| Aldryna (Pestycyd) PN-EN 1SO 6468:2002" AZ| P <0,020 pgll <0,030

NERTE/
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Laboratorium Analizy Wody
ul. 21 Stycznia 34,

S 14-100 Ostroda

t89 670 99 30

AB 1099
Sprawozdanie z badania nr 2202/FCHMB/18/NL z dnia 17.09.2018

Lp. | Badany parametr Metoda badawcza Wynik badania Jednostka NDW

49.| Dieldryna (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002" A Z | p | <0020 ug/! 0,030

50.| Endryna (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002" A Z | p | <0020 ug/l <0,10

51.| Aldehyd endryny (Pestycyd) | PN-EN ISO 6468:2002" AZ | P <0,020 pgfl <0,10

52.| Izodryna (Pestycyd) PN-EN 1SO 6468:2002") A Z | p| <0020 ug/l <0,10

53.| Heptachlor (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002° A Z | p | <0020 pgfl <0,030
Epoksyd heptachloru _ I <0,020

54. (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 AZ | P Hg/l <0,030
Endosulfan alfa (1) : - <0,020

55. (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 AZ | P pg/l <0,10
Endosulfan beta (I1) ) o <0,020

56. (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 AZ | P pg/l <0,10
Siarczan endosulfanu ! e <0,020

&67. (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 AZ | P pg/l <0,10

58. | Metoksychlor (Pestycyd) | PN-EN ISO 6468:2002 A, Z | P | <0020 ug/l <0,10
Pentachlorobezen . S <0,020

59. (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 AZ | P pg/l <0,10

60. | Heksachlorobenzen PN-EN ISO 6468:2002"" A Z | P | <0020 pg/l <0,10

61.| Suma pestycydow PN-EN 1SO 6468:2002" @ AZ | P| <040 g/l <0,50

{0 Termin ,pestycydy” obejmuje organiczne: insekcydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy, slimicydy,
a takze produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozkiadu i reakcji. Oznaczaé
jedynie te pestycydy, ktérych wystepowania w wodzie mozna oczekiwac. Wartosé stosuje sig do kazdego poszczegoinego
pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru NDS wynosi 0,030 pg/l. Suma pestycydéw oznacza
sume poszczegolnych pestycyddw wykrytych i oznaczonych ilosciowo w ramach monitoringu.

@ Suma pestycydow jako suma stezen zwiazkow: 4,4-DDD; 4,4-DDE: 4,4-DDT: alfa-HCH; beta-HCH; gamma-HCH:; delta-HCH:;

pentachlorobenzen; heksachlorobenzen; aldryna; dieldryna; endryna; aldehyd endryny; izodryna, heptachlor; epoksyd heptachloru;
endosulfan I; endosulfan II; siarczan endosulfanu; metoksychlor.

1 - Badanie wykonane w Laboratorium Analizy Wody.
2 — Badanie wykonane w Laboratorium Analizy Sciekdw.

A — metodyka / pobieranie probek akredytowana / (e); N — metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e).
Z - metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrédzie nr HK.4011.2.1.2.2018 z dn. 24.04.2018 r.

A- metodyka zamieszczona w zakresie akredytacji AB 1232 . P — Badanie wykonane przez Podwykonawce

Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Tychach nr 17/NS/HK.4560-74d/17 z dn. 25.10.2017 r.

NDW - najwyzsze dopuszczalne warto$ci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
Niepewnos¢ rozszerzona wyniku z pobieraniem probek przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2.

Niepewnos¢ rozszerzona wyniku Podwykonawcy bez pobierania probek przy poziomie ufnosci ok. 95% i wsp&lczynniku rozszerzenia k=2.

Paobieranie prébek wykonanc wg nieaktuainej normy (dotyczy PN-ISO 5667-5:2003 i PN-ISO 5667-11 :2004).

/VERTE/
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Sprawozdanie z badania nr 2202/FCHMB/18/NL z dnia 17.09.2018

PWiK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostroda
Laboratorium Analizy Wody i Sciekow

Laboratorium Analizy Sciekéw
Tyrowo 104, 14-100 Ostroda
t 89 670 99 19, 89 642 87 67

Badanie mikrobiologiczne Termin badania od: 05.09.2018 do: 08.09.2018
Lp. | Badany parametr Metoda badawcza Wynik badania NDW
1| mikroorganizmew w220 | PAVEN 150 62222004 AZ 1| SiImER9) e
2. | Bakterie grupy coli ff{i’;ﬁ% f SR AZ |1 0 jtk/100 mi 0

3. | Escherichia coli et I (- 3 0 jtk/100 ml 0

4 Enterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004 AZ |1 0 jtk/100 ml 0

5. | Clostridium perfringens PN-EN ISO 14189:2016-10 AZ |1 0 jtk/100 mi 0

A — metodyka / pobieranie probek akredytowana / (€); N — metodyka / pobieranie probek nieakredytowana / (e);
Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrodzie nr HK.4011.2.1.2.2018 z dn. 24.04.2018 r.
jtk - liczba mikroorganizméw w badanej objetosci prébki;

NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
Niepewno$c rozszerzona wyniku w wartosciach rzeczywistych z pobieraniem probek, przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspoélczynniku rozszerzenia k=2; wyznaczona zgodnie

z PKN ISO/TS 19036:2011.
Pobieranie probek wykonano wg nieaktualnej normy (dotyczy PN-ISQ 5667-5:2003).

1 — Badanie wykonane w Laboratorium Analizy Wody.

Uwagi dotyczace prébki: Brak uwag dotyczacych stanu probki.

Oswiadczenie:
Wyniki badar i pomiaréw odnosza sig wylacznie do badanej probki.
Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badar nie moze byc¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za pobieranie | ftransport w przypadku probki pobierane] przez Klienta

/KONIEC/

opisu miejsca pobierania, czasie, itp. sg informacjami pozyskanymi od Klienta.
Rozdzielnik:

1ala

2 Zleceniodawca

KIERO

Laboratorium Anali

mgr inz.

Autoryzowat:
NIK
lody i Sciekéw

Tomaszewski

Informacje dotyczace sposobu pobierania,
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Sprawozdanie z badania nr 2203/FCHMB/18/NL z dnia 10.09.2018

pti : . Prébke pobrano wg:
Nrprobidzrejestru; | 2203 PN-EN ISO 19458:2007 [A]; PN-ISO 5667-5:2003 [A]
Data pobierania: 05.09.2018 Godzina: 08:40 Osoba pobierajgca: Pracownik Laboratorium
Data rejestraciji: 05.09.2018 Godzina: 09:30 Adres / miejsce pobierania:

Numer i data zlecenia; | 1/18/NL : 02.01.2018

Osrodek Rehabilitacji, ul. Grunwaldzka 19a,
14-100 Ostroda

Zleceniodawca, adres:

: i,. Kranw umywalce w kuchni (parter
Punkt pobierania: budynku)

woda
Wi i .z 0.0.Dzi logi
PWIK Ostréda Sp. z 0. 0. Dziat Techno ogiczny % Woidta izdidtiiona [ weda surowa
Tyrowo 104, 14-100 Ostréda wodocigg Ostroda [ ujecie wiasne
Cel badania: Monitorowanie jakosci wody opuszczajacej stacje uzdatniania wody.
Obszar badan: Obszar regulowany prawnie.

Plan pobierania: Laboratorium posiada dane z pobierania probek.

Badanie fizykochemiczne Termin badania od: 05.09.2018 do: 07.09.2018
Lp. | Badany parametr Metoda badawcza Wynik badania Jednostka NDW

6 2 2
PN-EN ISOQ 7887:2012 =
1. | Barwa +Ap1:2015-06; Metoda C AZ |1 wssorare | TGNA -
2. | Metnos¢ cna o menatem L e s Toen & 0,11 | NTU 1
72 + 0,2
3. | pH PN-EN ISO 10523:2012 AZ |1 % 6,5-95
temp. pom. 20,0°C
Przewodnos¢ elektryczna . _ 677 + 64 pS/em w
4, wiasciwa PN-EN 27888:1999 AZ |1 e S S Ko | temp.25°C 2500
wphywu temp
5. | Obecnoé¢ obcego smaku PN-EN 1622:2006 A,Z | 1 | Nieobecny - -
6. | Obecnosc obcego zapachu | PN-EN 1622:2006 A.Z | 1 | Nieobecny - -

A — metodyka / pobieranie probek akredytowana / (e); N — metodyka / pobieranie probek nieakredytowana / (e). 1 — Badanie wykonane w Laboratorium Analizy Wody.

Z - metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrodzie nr HK.4011.2.1.2.2018 zdn. 24.04.2018 .

NDW - najwyzsze dopuszczaine warto$ci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.z 2017 r., poz. 2294).
Niepewnos¢ rozszerzona wyniku z pobieraniem probek przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2.
Pobieranie prébek wykonano wg nieaktualnej normy (dotyczy PN-ISO 5667-5:2003 i PN-ISO 5667-11 :2004).

VERTE/
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Laboratorium Analizy Wody

( : PWiK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostroda
Laboratorium Analizy Wody i Sciekow

Laboratorium Analizy Sciekéw

e ul. 21 Styczni :
. : tycznia 34, Tyrowo 104, 14-100 Ostroda
BADANIA ’14/-\\ N 14-100 Ostroda t 89 670 99 19, 89 642 87 67
—— KT N £89 670 99 30 £89 646 71 43
AB 1099
Sprawozdanie z badania nr 2203/FCHMB/18/NL z dnia 10.09.2018
Badanie mikrobiologiczne Termin badania od: 05.09.2018 do: 08.09.2018
Lp. | Badany parametr Metoda badawcza Wynik badania NDW
Ogélna liczba . ; . e
1. mikroorganizmow w 22°C SHSIEpiag S et A 19 jtk/1 mi [13; 26] i
2. | Bakterie grupy coli TAN;EIEE%?BDBJ:ZDMJZ AZ |1 0 jtk/100 ml 0
3. | Escherichia coli Wi S A 0 jtk/100 ml 0
4. | Enterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004 AZ |1 0 jtk/100 mi 0

A - metodyka / pobieranie prébek akredytowana / (e); N — metodyka / pobieranie probek nieakredytowana / (e);

Z - melody zatwierdzone przez PPIS w Ostrodzie nr HK.4011.2.1.2.2018 zdn. 24.04.2018 r.
jtk - liczba mikroorganizméw w badanej objetosci probki;

1 — Badanie wykonane w Laboratorium Analizy Wody.

NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakeséci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
Niepewno$¢ rozszerzona wyniku w wartosciach rzeczywistych z pobieraniem probek, przy poziomie ufnosci ok 95% i wspdlczynniku rozszerzenia k=2; wyznaczona zgodnie

z PKN ISO/TS 19036:2011.
Pobieranie probek wykonano wg nieaktualnej normy (dotyczy PN-ISO 5667-5:2003).

Uwagi dotyczace probki: Brak uwag dotyczacych stanu probki.

/KONIEC/

Oéwiadczenie:
Wyniki badari i pomiaréw odnoszg sie wylacznie do badanej probki.

Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badar nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoéci za pobieranie i transport w przypadku probki pobierane] przez Klienta. Informacje dot

opisu miejsca pobierania, czasie, itp. sg informacjami pozyskanymi od Klienta.
Rozdzielnik:

1ala

2 Zleceniodawca

KIEROQO}

Laboratorium Analiz

Autoryzowal:

1K

1y i Sciekéw

mgr ing. Tory/of Tomaszewski

gce sposobu pobierania,
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PWiK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostréda

Laboratorium Analizy Wody i Sciekow
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda

Laboratorium Analizy Wody
ul. 21 Stycznia 34,
14-100 Ostréda
t 89 670 99 30

Laboratorium Analizy Sciekéw

Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
t 89 670 99 19, 89 642 87 67

f89 646 71 43

Sprawozdanie z badania nr 2204/FCHMB/18/NL z dnia 10.09.2018

Prébke pobrano wg:

NF probli 2 rejesing 2208 PN-EN ISO 19458:2007 [A]; PN-ISO 5667-5:2003 [A]
Data pobierania: 05.09.2018 Godzina: 09:20 Osoba pobierajgca: Pracownik Laboratorium
Data rejestracii: 05.09.2018 Godzina: 09:30 Adres / miejsce pobierania:

Numer i data zlecenia: | 1/18/NL ; 02.01.2018

Przedszkole ,,REMIS”, Osiedle Mtodych 7, 14-100

Ostroda

Zleceniodawca, adres:

Punkt pobierania:

Kran czerpalny w piwnicy budynku

PWIK Ostréda Sp. z 0. 0. Dziat Technologiczny

Tyrowo 104, 14-100 Ostroda

woda

X woda uzdatniona

<] wodociag

Ostroda

[] woda surowa
] ujecie wtasne

Cel badania:

Monitorowanie jakosci wody opuszczajgcej stacje uzdatniania wody.

Obszar badan: Obszar regulowany prawnie.

Plan pobierania:

Laboratorium posiada dane z pobierania prébek.

Badanie fizykochemiczne Termin badania od: 05.09.2018 do: 07.09.2018
Lp. | Badany parametr Metoda badawcza Wynik badania Jednostka NDW
6 + 2
PN-EN ISO 7887:2012
1. | Barwa +Ap1:2015-06; Metoda C AZ |1 e mg/l Pt ®
2. | Metnos¢ e 002008 A7 | 11027 & 0,09 | NTU 1
72 + 0,2
3. | pH PN-EN 1SO 10523:2012 AZ |1 - 6,5-9,5
temp. pom. 19,8°C
Przewodnosé elektryczna ;s , 682 + 64 pSlom w
* | wasciwa e TRsRses AZ T Moo | temp.25°C 2500
WPHYWU temp.
5. | Obecnoé¢ obcego smaku PN-EN 1622:2006 A,Z | 1 | Nieobecny - -
6. | Obecnos$¢ obcego zapachu | PN-EN 1622:2006 A,Z | 1 | Nieobecny - -

A — metodyka / pobieranie probek akredytowana / (e); N — metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e)

Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrodzie nr HK.4011.2.1.2.2018 z dn. 24.04.2018 .
NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
Niepewnoéé rozszerzona wyniku z pobieraniem probek przy poziomie ufnodci ok. 95% i wspélczynniku rozszerzenia k=2.
Pobieranie probek wykonano wg nieaktualnej normy (dotyczy PN-ISO 5667-5:2003 i PN-ISO 5667-11:2004).

1 — Badanie wykonane w Laboratorium Analizy Wody.

IVERTE/
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W PWiK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
PCA \Q\\\/‘ ; Laboratorium Analizy Wody i Sciekéw
Fn:\slr;l:DSTe:g:qu :\\-\/—/é ul. 21 Stycznra 34, 14-100 Ostroda
im Laboratorium Analizy Wody Laboratorium Analizy Sciekow
%‘ Y ul. 21 Stycznia 34, Tyrowo 104, 14-100 Ostroda
BADANIA G O 14-100 Ostroda t 89 670 99 19, 89 642 87 67
TN t89 670 99 30 89 646 71 43

AB 1099
Sprawozdanie z badania nr 2204/FCHMB/18/NL z dnia 10.09.2018

Badanie mikrobiologiczne Termin badania od: 05.09.2018 do: 08.09.2018
Lp. | Badany parametr Metoda badawcza Wynik badania NDW
Ogdlna liczba ) . . _ bez

1. ikiootaaRGmGH W 22iC PN-EN ISO 6222:2004 AZ |1 9 jtk/1 ml [5; 15] mieprawidowych
2. | Bakterie grupy coli ity s I FF 3 0 jtk/100 ml 0

3. | Escherichia coli iviitad i R P % 4 B 0 jtk/100 ml 0

4. | Enterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004 AZ |1 0 jtk/100 mi 0
A — melodyka / pobieranie probek akredytowana / (e); N — metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e); 1 — Badanie wykonane w Laboratorium Analizy Wody.

Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrédzie nr HK.4011.2.1.2.2018 z dn. 24.04.2018.

jtk - liczba mikroorganizméw w badanej objetosci probki;

NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
Niepewnos¢ rozszerzona wyniku w warto§ciach rzeczywistych z pobieraniem probek, przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2; wyznaczona zgodnie

z PKN ISO/TS 19036:2011.

Pobieranie probek wykonano wg nieaktualnej normy (dotyczy PN-1SO 5667-5:2003).

Uwagi dotyczace prébki: Brak uwag dotyczacych stanu prébki.

/KONIEC/

KIEROW

Laboratorium Anakizy

Oswiadczenie
Wyniki badar\ i pemiaréw odnosza sie wylacznie do badanej probki.
Bez pisemnej zgody laboratorium badawczege sprawozdanie z badari nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calo$ci.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoéci za pobieranie | transport w przypadku prébki pobieranej przez Klienta. Informacie dotyczace sposobu pobierania,
opisu miejsca pobierania, czasie, itp. sa informacjami pozyskanymi od Klienta.
Rozdzielnik:

1ala

2 Zleceniodawca
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PCA

PoLSKIE CENTRUM
AXREDYTACJ

PWiK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostroda
Laboratorium Analizy Wody i Sciekow
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda

=

BADANIA

AB 1099

Laboratorium Analizy Wody
ul. 21 Stycznia 34,

14-100 Ostréda
t 89 670 99 30

f89 646 71 43

Sprawozdanie z badania nr 2205/FCHMB/18/NL z dnia 10.09.2018

Laboratorium Analizy Sciekéw
Tyrowo 104, 14-100 Ostroda
t 89 670 99 19, 89 642 87 67

Prébke pobrano wg:

MEpronzmEiesi: | =203 PN-EN ISO 19458:2007 [A]; PN-ISO 5667-5:2003 [A]
Data pobierania: 05.09.2018 Godzina: 09:03 Osoba pobierajaca: Pracownik Laboratorium
Data rejestraciji: 05.09.2018 Godzina: 09:30 Adres / miejsce pobierania:

Numer i data zlecenia:

1/18/NL ; 02.01.2018

Ostroda

Szkota Podstawowa nr 5, ul. Plebiscytowa 50, 14-100

Zleceniodawca, adres:

Punkt pobierania:

Kran czerpalny w piwnicy budynku

; : : woda
PWiK Ostroda Sp. z o. 0. Dziat Technologiczny GisHE it onE Fwens stioia
Tyrowo 104, 14-100 Ostréda X wodociag Ostréda [ ujecie wiasne

Cel badania:

Monitorowanie jakosci wody opuszczajgcej stacje uzdatniania wody.

Obszar badan:

Obszar regulowany prawnie.

Plan pobierania:

Laboratorium posiada dane z pobierania prébek.

Badanie fizykochemiczne Termin badania od: 05.09.2018 do: 07.09.2018
Lp. | Badany parametr Metoda badawcza Wynik badania Jednostka NDW
6 =+ 2
PN-EN ISO 7887:2012
1. | Barwa +Ap1:2015-06; Metoda C AZ |1 e (L L 8
2. | Metnos¢ P O TR0 | A7 11047 & 0,06 | NTU 1
72 + 0,2
3. | pH PN-EN ISO 10523:2012 AZ |1 - 6,5-95
temp. pom. 20,0°C
Przewodnoé¢ elektryczna 675 + 64 pS/om w
. PN-EN 27888:1 - 6
4. wilasciwa feRom A’ % 1 Z’;ﬁ:é::ﬁ.’&m&ﬁ':aﬁ;f,.fz;ﬂ"" temp.25°C 2500
wplywu temp.
5. | Obecnosc¢ obcego smaku PN-EN 1622:2006 A, Z | 1 | Nieobecny - -
6. | Obecnoséé obcego zapachu | PN-EN 1622:2006 A,Z | 1 | Nieobecny - -

A - metodyka / pobieranie probek akredytowana / (e); N — metodyka / pobieranie probek nieakredytowana / (e).

Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrodzie nr HK.4011.2.1.2.2018 z dn. 24.04.2018
NDW - najwyzsze dopuszczalne wartoséci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
Niepewno$¢ rozszerzona wyniku z pobieraniem prébek przy poziomie ufnosci ok. 85% i wspotczynniku rozszerzenia k=2.
Pobieranie prébek wykonano wg nieaktualnej normy {dotyczy PN-ISO 5667-5:2003 i PN-ISO 5667-11:2004).

1 - Badanie wykonane w Laboratorium Analizy Wody.

IVERTE/
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BADANIA

AB 1099

PWiK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
Laboratorium Analizy Wody i Sciekéw
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda

Laboratorium Analizy Wody Laboratorium Analizy Sciekéw
ul. 21 Stycznia 34, Tyrowo 104, 14-100 Ostroda
14-100 Ostréda t 89 670 99 19, 89 642 87 67
t 89 670 99 30 f89 646 71 43

Sprawozdanie z badania nr 2205/FCHMB/18/NL z dnia 10.09.2018

Badanie mikrobiologiczne Termin badania od: 05.09.2018 do: 08.09.2018
Lp. | Badany parametr Metoda badawcza Wynik badania NDW
Ogélna liczba ) . . bl

1. mikroorganizméw w 22°C ERENIGE Geee c00 Al |1 1211 ml[7:20] e
2. | Bakterie grupy coli e ierso Stk N P ¥ ) 0 jtk/100 ml 0

3. | Escherichia coli et e I % B 0 jtk/100 ml 0

4. | Enterokoki PN-EN 1SO 7899-2:2004 AZ |1 0 jtk/100 ml 0
A — metodyka / pobieranie prébek akredytowana / (e); N — metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e); 1 — Badanie wykenane w Laboratorium Analizy Wody.

Z — metedy zatwierdzone przez PPIS w Ostrédzie nr HK.4011.2.1.2.2018 z dn. 24.04.2018 .
jtk - liczba mikroorganizméw w badanej objetosci probki;
NDW - najwyzsze dopuszczalne wartoci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
Niepewno$¢ rozszerzona wyniku w warto$ciach rzeczywistych z pobieraniem prébek, przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspélczynniku rozszerzenia k=2; wyznaczona zgodnie

z PKN ISO/TS 19036:2011.
Pobieranie probek wykonanc wg nieaktualnej normy (dotyczy PN-ISO 5667-5:2003).

Uwagi dotyczace prébki: Brak uwag dotyczacych stanu prébki.

Oswiadczenie:

Wyniki badar i pomiarow odnosza sig wylacznie do badanej probki.

/KONIEC/ K I E R O

Laboratorium Analizy

mgr inz. Topas? Tomaszewski

Bez pisemne| zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badar nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za peobieranie i transport w przypadku prébki pobieranej przez Kiienta. Informacje dotyczgce sposobu pobierania,
opisu miejsca pobierania, czasie, itp. sg informacjami pozyskanymi od Klienta.

Rozdzielnik:

1ala

2 Zleceniodawca




