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HK.4022.2.174.1.2020 Ostroda, 26 maja 2020 r.

W

5 PWiK Ostroda Sp. z o.o.

@ Tyrowo 104

14-100 Ostroda

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w
zwigzku z art. 12 ust. la pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59 ze zm.)

po zapoznaniu si¢ z otrzymanymi sprawozdaniami nr 1/156/FCHMB/2020
1/157/FCHMB/2020, 1/160/FCHMB/2020 z dnia 12.05.2020 r. oraz nr
1/158/FCHMB/2020, 1/159/FCHMB/2020 z dnia 18.05.2020 r. z badania wody w ramach
kontroli wewngtrznej z wodociggu publicznego Ostréda, pobranej w dniu 06.05.2020 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrédzie
stwierdza przydatno$¢ wody do spozycia

UZASADNIENIE

Woda w probach zbadanych w laboratorium PWiK Ostréda Sp. z 0.0. oraz SGS Polska Sp. z
0.0. W Pszczynie w zakresie analizowanych parametrow mikrobiologicznych i
fizykochemicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym okreslonym w zalaczniku nr 1A w
tabeli 1, 1B, 1C w tabeli 1 i 2 oraz 1D w tabeli 2 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017
I. poz. 2294).
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Sprawozdanie z badania nr 1/156/FCHMB/2020 z dnia 12.05.2020

\‘\";!'7,, PWiK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
NEA Laboratorium Analizy Wody i Sciekd
Polsxie CenTRum \.__\___///:’_ bo u : . y © v ¢ 3 -
AKREDYTACJ! m ul. 21 Styczma 34, 14-100 Ostroda
A, Laboratorium Analizy Wody Laboratorium Analizy Sciekow
/-"'—‘\\ ::
% /@\3 ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
pAnAmA ;“h‘\.\\“ tel. 89 670 99 30 tel. 89 67099 19
AB 1099 e-mail. lab.woda@pwik.ostroda.pl e-mail. lab.scieki@pwik.ostroda.pl
www.laboratorium.ostroda.pl
Zleceniodawca PWiK Ostréda Sp. z 0. 0. Dziat Eksploatacji Obiektéw
Adres zleceniodawcy Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
Numer zlecenia 1 /2020 Data zlecenia 02.01.2020
Obszar badania Obszar regulowany prawnie
Cel badania Monitorowanie jakosci wody opuszczajacej stacje uzdatniania wody
Opis probki
Numer prébki 1/ 156
Data rejestracji w laboratorium 06.05.2020 Godzina rejestracji w laboratorium 09:15
Rodzaj prébki Woda uzdatniona

Dane zwigzane z pobieraniem prébki

Prébke pobrano wg: PN-EN ISO 19458:2007 [A], PN-ISO 5667-5:2017-10 [A]

Data pobierania 06.05.2020 Godzina pobierania | 07:18
Plan pobierania Laboratorium posiada dane z pobierania préobek

Opis miejsca pobierania prébki kran czerpalny po UV 1+2 wyjsécie na miasto, SUW, ul. 21 Stycznia 34, Ostréda
Uwagi dotyczace prébki Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezer.
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Sprawozdanie z badania nr 1/156/FCHMB/2020 z dnia 12.05.2020

Badania mikrobiologiczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 stycznia 34, 14-100 Ostrdéda

Data rozpoczecia badan: 06.05.2020 Data zakonczenia badan: 09.05.2020
Opis metody badawczej Wynik badania z .
Badany parametr Metoda badawcza Pis yhad J V n i jednostka NDW
Typ metody Zakres niepewnoscia
Ogélna liczb i idtowych
golna ficzba PN-EN IS0 6222:2004 Mickoss RiHlicins od 1jtk/1ml 40 [ 26:;47 ] | jtkyami PR
mikroorganizméw w 22°C (posiew welgbny) zmian
. o . PN-EN ISO 9308-1:2014-12  [Metoda filtracji g .
Liczba bakterii grupy coli SR T od 1jtk/100m| 0 jtk/100ml 0
. o . PN-EN SO 9308-1:2014-12 |Metoda filtracji . .
Liczba Escherichia coli +A1:2017-04 —— od 1jtk/100ml 0 jtk/100ml 0
Li E kokd ji
hezba Entarokokow PN-EN 1SO 7899-2:2004 | Metoda filtraci od 1jtk/100mI 0 jtk/100ml 0

(paciorkowcéw katowych)

membranowe;j

jtk = jednostki tworzace kolonie;

? zaleca sie, aby ogdlna liczba mikroorganizmodw nie przekraczata:
—100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.
Niepewnosc rozszerzona wyniku dla Ogdlnej liczby mikroorganizméw w 22°C w wartosciach rzeczywistych z pobieraniem probek z kranikéw czerpalnych, przy poziomie

ufnosci ok. 95% i wspdtczynniku rozszerzenia k=2; wyznaczona zgodnie z PKN ISO/TS 19036:2011

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 stycznia 34, 14-100 Ostroda

Data rozpoczecia badan: 06.05.2020 Data zakoniczenia badan: 08.05.2020
i i Wynik badania z .
Badany parametr Metoda badawcza Upls mEtoRy badawcre) V L. jednostka NDW
Typ metody Zakres niepewnoscia
PN-EN ISO 7887:2012 Metoda 7 +2 phceptowalapres
Barwa (5-70)mg/I Pt mg/l Pt konsumentow i bez
+Ap1:2015-06 — METODA C |spektrofotometryczna = nieprawidlowych zmian *
wartos¢ pH 7.8
L. PN-EN I1SO 7027-1:2016-09 |Metoda
Megtnosé 053 i — (0,08-40) NTU 0,44 : 0,12 NTU 1
Akceptowalna przez
Obecnos¢ obcego zapachu PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa - Nieobecny g konsumentéw | bez
nieprawidlowych zmian
Akceptowalna przez
Obecnos¢ obcego smaku PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa Nieobecny - Konsumentsw i bez
nieprawidiowych zmian
F-05-POL-15 Wydanie 34 z dnia 02.01.2020r Strona 2/3



Sprawozdanie z badania nr 1/156/FCHMB/2020 z dnia 12.05.2020

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w terenie
Opis metody badawczej Wynik badania z ]
Badany parametr Metoda badawcza E Y ] y e jednostka NDW
Typ metody Zakres niepewnoscia
Metod: 7,5 + 0,2
pH PN-EN ISO 10523:2012 etod 20120 Alz d ! . 6,5-9,5
potencjometryczna Temperatara *
: [ 98 °c
pomiaru
Przewodnos¢ elektryczna PN-EN 27888:1999 Korektaza \10104, 698 : 50 pS/cm w
tadci pomoca urzadzenia do kompensacji konduktometrycina (10-2770) pS/cm Al Z 25oC 2500
winiciwa wphywu temperatury emparatura 98 oC temp.
pomiary L

Niepewnos¢ rozszerzona dla wyniku z pobieraniem probek przy poziomie ufnoéci ok. 95% i wspdtczynniku rozszerzenia k=2. - dotyczy badan fizykochemicznych

® Pozadana wartosc tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg Pt/l.

A —metodyka / pobieranie probek akredytowana / (e); N —metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e);
Z - metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrédzie nr HK.4011.2.1.2.2020 z dn. 14.04.2020 r,

NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017
r., poz. 2294).

Wyniki badari i pomiaréw odnosza sie wylgcznie do prébki otrzymanej od Zleceniodawcy.

Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badar nie moze by¢ powielane inaczej jak
tylko w catosci.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport w przypadku probki pobieranej przez
Klienta. Informacje dotyczace sposobu pobierania, opisu miejsca pobierania, czasie, itp. s3 informacjami
pozyskanymi od Klienta.

Oswiadczenia

Autoryzowat:
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' Sprawozdanie z badania nr 1/157/FCHMB/2020 z dnia 12.05.2020

Wy, PWiK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
A ', : ; e gy
\\\_//’ o Laboratorium Analizy Wody i Sciekow
PoLsxie CENTRUM \.____/ = " .
AKREDYTACJ! m ul. 21 Stycznla 34, 14-100 Ostroda
e Laboratorium Analizy Wody Laboratorium Analizy Sciekéw
% /_//_?\\3? ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda Tyrowo 104, 14-100 Ostroda
RADANA "4,/,”“\\\\“ tel. 89 67099 30 tel. 89 67099 19
AB 1099 e-mail. lab.woda@pwik.ostroda.pl e-mail. lab.écieki@pwik.ostroda.pl
www.laboratorium.ostroda.pl
Zleceniodawca PWIiK Ostrdda Sp. z 0. 0. Dziat Eksploatacji Obiektow
Adres zleceniodawcy Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
Numer zlecenia 1 /2020 Data zlecenia 02.01.2020
Obszar badania Obszar regulowany prawnie
Cel badania Monitorowanie jakosci wody w sieci wodociggowe;j
Opis prébki
Numer prébki 1/ 157
Data rejestracji w laboratorium 06.05.2020 Godzina rejestracji w laboratorium 09:15
Rodzaj prébki Woda uzdatniona
Dane zwigzane z pobieraniem prébki

Prébke pobrano wg: PN-EN ISO 19458:2007 [A], PN-ISO 5667-5:2017-10 [A]
Data pobierania 06.05.2020 I Godzina pobierania 07:50
Plan pobierania Laboratorium posiada dane z pobierania prébek
Rodzaj ujecia Wodocigg I Ostréda
Opis miejsca pobierania prébki kran w toalecie, parter budynku, ZUS, ul. Czarnieckiego 50, Ostréda
Uwagi dotyczace prébki Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezen.

F-05-POL-15 Wydanie 34 z dnia 02.01.2020r Strona 1/3



Sprawozdanie z badania nr 1/157/FCHMB/2020 z dnia 12.05.2020

Badania mikrobiologiczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 stycznia 34, 14-100 Ostréda

Data rozpoczecia badan: 06.05.2020 Data zakoriczenia badan: 09.05.2020
i i Wynik badania z
Badany parametr Metoda badawcza Opls Melgdy bagawcee) y L. jednostka NDW
Typ metody Zakres niepewnoscia
Ogéina liczba Metoda ptytkowa 3 : Bez nieprawidlowych
8 : d 1jtk/1ml :

mikroorganizméw w 22°C R (posiew weigbny) exldie/am 12 [ el ] jtk/1ml zmian?
Liczba Enterokokéw Metoda filtracji

PN-EN I1SO 7899-2:2004 - d 1jtk/100ml jtk/100ml
(paciorkowcow katowych) RIREA00 membranowe] PR 0 B0 0
Najbardziej prawdopodobna Metoda NPL (Test

PN-EN 150 9308-2:2014-06 . d 1NPL/100ml < NPL/100mI
liczba bakterii grupy coli Colilert-18) & m 1 / 0
Najbardziej prawdopodobna Metoda NPL (Test

PN-EN | -2:2014-06 , d INPL/100mI NPL/100m!
liczba Escherichia coli SEANEZN Colilert-18) 2 " <1 L 0

jtk — jednostki tworzace kolonie;

NPL — Najbardziej prawdopodobna liczba.
* Zaleca sie, aby ogdlna liczba mikroorganizmow nie przekraczata:
- 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

—200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.
Niepewno$¢ rozszerzona wyniku dla Ogélnej liczby mikroorganizméw w 22°C w wartosciach rzeczywistych z pobieraniem prébek z kranikoéw czerpalnych, przy poziomie

ufnosci ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2; wyznaczona zgodnie z PKN ISO/TS 19036:2011

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 stycznia 34, 14-100 Ostrdda

Data rozpoczecia badan: 06.05.2020 T Data zakoriczenia badan: 08.05.2020
is m wczej Wynik badania z ]
Badany parametr Metoda badawcza Opis metody Ballawicee] V . jednostka NDW
Typ metody Zakres niepewnoscig
PN-EN I1SO 7887:2012 Metoda 6 + 1 Ak:aptuml?a ;.:rzel
Barwa (5-70)mg/I Pt mgj[ Pt kensumentéw i bez
+Ap1:2015-06 — METODA C |spektrofotometryczna = nieprawidlowych 2mian *
wartosépH | 7,7
3 PN-EN ISO 7027-1:2016-09 |Metoda
Metnosé 0.5.3 nefelometryczna (0,08-40) NTU 0,53 + 0,15 NTU 1
Akceptowalna przez
Obecnosé obcego zapachu PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa - Nieobecny - konsumentéw i bez
nieprawidtowych zmian
Akceptowalna przez
Obecnosé obcego smaku PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa Nieobecny z konsumentéw i bez

nieprawidtowych zmian
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Sprawozdanie z badania nr 1/157/FCHMB/2020 z dnia 12.05.2020

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w terenie

Opis metody badawczej Wynik badania z )
Badany parametr Metoda badawcza P y J y L jednostka NDW
Typ metody Zakres niepewnoscia
7,1 + 0,2
pH PN-ENISO 10523:2012 | "% 2,0-12,0 Al z ’ ’ s 6,5-9,5
potencjometryczna TemreSToTS 4 3
_ [ 118 °c
pomiaru
Przewodnoé¢ elektryczna PN-EN 27888:1999 Korekta za 10404, 693 + 49 pS/em w
tadei pomoca urzadzenia do kompensacji konduktometryczna {10-2770) pS/em Al Z t 25°C 2500
wiasciwa Wl Sap TSty Temperatura | 119 oc emp.
pomiaruy

Niepewnos¢ rozszerzona dla wyniku z pobieraniem prébek przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2. - dotyczy badar fizykochemicznych

. Pozgdana wartos¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta —do 15 mg Pt/I.

A - metodyka / pobieranie probek akredytowana / (e); N — metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e);
Z - metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrddzie nr HK.4011.2.1.2.2020 z dn. 14.04.2020 r.
NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoici wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi (Dz. U. z 2017

r., poz. 2294).

Wyniki badan i pomiardw odnoszg sie wylgcznie do prébki otrzymanej od Zleceniodawecy.
Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badari nie moze by¢ powielane inaczej jak
tylko w catosci.

Oswi ni ; . . L : :
alazenis Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnodci za pobieranie i transport w przypadku prébki pobieranej przez
Klienta. Informacje dotyczace sposobu pobierania, opisu miejsca pobierania, czasie, itp. sg informacjami
pozyskanymi od Klienta.
Autoryzowat:
————— Koniec dokumentu-----
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Sprawozdanie z badania nr 1/160/FCHMB/2020 z dnia 12.05.2020

\\\\‘\t'j ‘., PWiK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
\_/ . : A s G Lk
e \-\._//’?: Laboratorium 'Anahzy Wody i Sugkow
AKREDYTACI M ul. 21 StyCana 34, 14-100 Ostrdda
gl Laboratorium Analizy Wody Laboratorium Analizy Sciekéw
%a ///-\%\3‘ ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
B0l KRR tel. 89 670 99 30 tel. 89 670 99 19
AB 1099 e-mail. lab.woda@pwik.ostroda.pl e-mail. lab.scieki@pwik.ostroda.pl
www.laboratorium.ostroda.pl
Zleceniodawca PWiK Ostréda Sp. z 0. 0. Dziat Eksploatacji Obiektéw
Adres zleceniodawcy Tyrowo 104, 14-100 Ostréoda
Numer zlecenia 1 /2020 Data zlecenia 02.01.2020
Obszar badania Obszar regulowany prawnie
Cel badania Monitorowanie jakosci wody w sieci wodociggowej
Opis prébki
Numer prébki 1/ 160
Data rejestracji w laboratorium 06.05.2020 Godzina rejestracji w laboratorium 09:15
Rodzaj prébki Woda uzdatniona
Dane zwigzane z pobieraniem prébki

Prébke pobrano wg: PN-EN 1SO 19458:2007 [A], PN-ISO 5667-5:2017-10 [A]
Data pobierania 06.05.2020 I Godzina pobierania 08:40
Plan pobierania Laboratorium posiada dane z pobierania prébek
Rodzaj ujecia Wodociag I Ostréda
Opis miejsca pobierania prébki kran w pomieszczeniu sprzedazy, SKLEP GS, ul. Krzywa 1, Ostréda
Uwagi dotyczace prébki Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezen.
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Sprawozdanie z badania nr 1/160/FCHMB/2020 z dnia 12.05.2020

Badania mikrobiologiczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 stycznia 34, 14-100 Ostréda

Data rozpoczecia badan: 06.05.2020 Data zakoriczenia badan: 09.05.2020
is metody badawczej Wynik badania z ]
Badany parametr Metoda badawcza Opls y - ] y L jednostka NDW
Typ metody Zakres niepewnoscia

Ina liczb i idtowych
Sials . PN-EN 15O 6222:2004 S od 1jtk/1ml g [ Sus | fpwey [Pememmece
mikroorganizméw w 22°C (posiew wglebny) zmian
Liczba Enterokoké iltracji
— PN-EN IS0 7899-2:2004 | Metode fireci od 1jtk/100ml 0 jtk/100m! 0
(paciorkowcéw katowych) membranowej
Najbardziej prawdopodobna PN-EN ISO 9308-2:2014-06 Metoda NPL (Test A INBIEDRIEI <1 NPL/200ml 0

= -2 - = O m
liczba bakterii grupy coli Colilert-18)
Najbardziej prawdopodobna Metoda NPL (Test
PN-EN I1SO 9308-2:2014-06 od 1NPL/100m| <1 NPL/100ml 0

liczba Escherichia coli

Colilert-18)

jtk — jednostki tworzace kolonie;

NPL — Najbardziej prawdopodobna liczba.
? Zaleca sie, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:
— 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowe;j,

— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.
Niepewnos$¢ rozszerzona wyniku dla Ogéinej liczby mikroorganizméw w 22°C w wartosciach rzeczywistych z pobieraniem prébek z kranikéw czerpalnych, przy poziomie

ufnosci ok. 95% i wspatczynniku rozszerzenia k=2; wyznaczona zgodnie z PKN ISO/TS 19036:2011

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 stycznia 34, 14-100 Ostrdda

Data rozpoczecia badan: 06.05.2020 Data zakoriczenia badan: 08.05.2020
Opis metody badawczej Wynik badania z ;
Badany parametr Metoda badawcza S metecy J y o jednostka NDW
Typ metody Zakres niepewnoscig
5 . 7 + 2 Akceptowalna przez
— PN-EN 1SO 7887:2012 Metoda (5-70)mg/! Pt mg/ Pt konsumentaw | bez
+Ap1:2015-06 — METODA C [spektrofotometryczna - nieprawidtowych zmian *
wartosc pH ] 7,6
L. PN-EN ISO 7027-1:2016-09 |Metoda
Metnosé 0.5.3 % et (0,08-40) NTU 0,19 : 0,05 NTU 1
Akceptowalna przez
Obecnosé obcego zapachu PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa Nieobecny - konsumentéw i bez
nieprawidtowych zmian
Akceptowalna przez
Obecno$¢ obcego smaku PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa Nieobecny - konsumentéw i bez
nieprawidiowych zmian
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Sprawozdanie z badania nr 1/160/FCHMB/2020 z dnia 12.05.2020

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w terenie
Opis metody badawczej Wynik badania z ]
Badany parametr Metoda badawcza P X = V L. jednostka NDW
Typ metody Zakres niepewnoscig
d 7,2 + 0,2
pH PN-EN ISO 10523:2012 Metoc 2,012,0 Al z 5 ’ ’ 6,5-9,5
potencjometryczna Temperatura
, [ 11,1 o
pomiaru
Przewodnosé elektryczna PN-EN 27888:1999 Korektaza |\14oq, 661 : 47 uS/em w
takei pomocy urzadzenia do kompensaciji Konduktometryczna (10-2770) uS/cm Al Z t 255 2500
el wplywu temperatury Temperatura [ 11,8 °C emp.
pomiary 3

Niepewnos¢ rozszerzona dla wyniku z pobieraniem probek przy poziomie ufnoéci ok. 95% i wspdtezynniku rozszerzenia k=2. - dotyczy badan fizykochemicznych

= Pozadana wartos¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta —do 15 mg Pt/I.

A — metodyka / pobieranie probek akredytowana / (e); N — metodyka / pobieranie probek nieakredytowana / (e);
Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrédzie nr HK.4011.2.1.2.2020 z dn. 14.04.2020 r.
NDW - najwyisze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017

r., poz. 2294},
Wyniki badan i pomiaréw odnosza sie wytgcznie do probki otrzymanej od Zleceniodawcy.
Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak
- 2 tylko w catosci.
Oswiadczenia . . g il . . i -y . .
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport w przypadku prébki pobieranej przez
Klienta. Informacje dotyczace sposobu pobierania, opisu miejsca pobierania, czasie, itp. s informacjami
pozyskanymi od Klienta.
Autoryzowat:
----- Koniec dokumentu-----
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Sprawozdanie z badania nr 1/158/FCHMB/2020 z dnia 18.05.2020

\\“\‘\'5/”/,,/ PWiK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
s %-/’/ z Laboratorium Analizy Wody i Sciekéw
el m ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda
- Laboratorium Analizy Wody Laboratorium Analizy Sciekéw
//_\—\‘S ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda Tyrowo 104, 14-100 Ostroda
AN
EARANID AT tel. 89 670 99 30 tel. 8967099 19
AB 1099 e-mail. lab.woda@pwik.ostroda.pl e-mail. lab.scieki@pwik.ostroda.pl

www.laboratorium.ostroda.pl

Zleceniodawca PWiK Ostréda Sp. z 0. 0. Dziat Eksploatacji Obiektéw
Adres zleceniodawcy Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
Numer zlecenia 1 /2020 Data zlecenia 02.01.2020
Obszar badania Obszar regulowany prawnie
Cel badania Monitorowanie jakosci wody w sieci wodociggowe;j
Opis probki
Num 6bki dostawcy ust
Numer prébki 1/ 158 SINEEprensl dasiawiy ishig 104615/04/2020
zewnetrznych
Data rejestracji w laboratorium 06.05.2020 Godzina rejestracji w laboratorium 09:15
Rodzaj prébki Woda uzdatniona
Dane zwigzane z pobieraniem prébki
Probke pobrano wg: PN-EN ISO 19458:2007 [A], PN-ISO 5667-5:2017-10 [A]
Data pobierania 06.05.2020 I Godzina pobierania I 08:10
Plan pobierania Laboratorium posiada dane z pobierania prébek
Rodzaj ujecia Wodocigg | Ostroda
. ) ) L kran w tazience (po stagnacji) , parter budynku, ZEGLUGA OSTRODZKO-ELBLASKA, ul.
(o] a
pis miejsca pobierania prébki Grunwaltlzks 49, DStréda
Uwagi dotyczace prébki Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezen.
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Badania chemiczne i fizyczne wykonane w terenie

Opis metody badawczej

Wynik badania z

Badany parametr Metoda badawcza y i jednostka NDW
Typ metody Zakres niepewnoscia
7.2 £ 0,2
pH PN-EN ISO 10523:2012 S 2,0-12,0 alz ! ‘ £ 6,5-9,5
potencjometryczna Temperatura
2 117" 96
pomiary

Niepewnos¢ rozszerzona dla wyniku z pobieraniem prébek przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspotezynniku rozszerzenia k=2. - dotyczy badan fizykochemicznych

A — metodyka / pobieranie probek akredytowana / (e); N —metodyka / pobieranie probek nieakredytowana / (e);
Z —metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrédzie nr HK.4011.2.1.2.2020 z dn. 14.04.2020 r.
NDW - najwyisze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017

r., poz. 2294).
Badania chemiczne i fizyczne wykonane przez dostawce ustug zewnetrznych [P]
Data rozpoczecia badan: 07.05.2020 I Data zakonczenia badan: 08.05.2020
T -
Badany parametr Metoda badawcza W\.rm bada,m.a g jednostka NDW
niepewnoscig
Otéw (Pb) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 Al z 39 + 0,6 ug/! <10%718
Miedz (Cu) PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 Alz 0,15 + 0,02 me/l | <2,0M1%218
Nikiel (Ni) PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 Al z <5,0 ug/l <pp¥ 218

NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017

r., poz. 2294).

4)is)z18
stezen.

Wartosé stosuje sie do prébki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednia metoda pobierania probek z kranu oraz pobranej w
taki sposéb, by byla reprezentatywna dla éredniej tygodniowe] spozywanej przez konsumentdéw, z uwzglednieniem okresowych krotkotrwatych wzrostow

Wartos$¢ dopuszezalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnoscig korozyjna wody dla rur miedzianych.

4)z 1B

Warto$¢ stosuje sie do prébki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednig metodg pobierania probek z kranu oraz pobranej w
taki sposéb, by byta reprezentatywna dla éredniej tygodniowej spozywanej przez konsumentow, z uwzglednieniem okresowych krétkotrwatych wzrostow

A — metodyka zamieszczona w zakresie akredytacji AB 1232

Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Tychach nr 17/NS/HK.432-96d/19 z dnia 28.10.2019r.

Niepewnos¢ rozszerzona wyniku dostawcy zewnetrznego bez pobierania probek przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2.

Wyniki badan i pomiaréw odnoszg sie wytgcznie do prébki otrzymanej od Zleceniodawcy.

Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak

tylko w catosci.

Oswiad i
PEERAR Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport w przypadku prébki pobieranej przez
Klienta. Informacje dotyczgce sposobu pobierania, opisu miejsca pobierania, czasie, itp. s informacjami
pozyskanymi od Klienta.
Autoryzowat:
KIERO
. Laboratorum
————— Koniec dokumentu-----
mgr in Tomaszewski
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R 7

Pousxie CenTRUM
AKREDYTACJE

I/ /-\ \\
BADANIA /,4”'!['1!\“\\\
AB 1099

PWiK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
Laboratorium Analizy Wody i Sciekéw
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostrdda
Laboratorium Analizy Wody Laboratorium Analizy Sciekéw
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda Tyrowo 104, 14-100 Ostroda
tel. 89 67099 30 tel. 89 67099 19
e-mail. lab.woda@pwik.ostroda.pl e-mail. lab.Scieki@pwik.ostroda.pl
www.laboratorium.ostroda.pl

Zleceniodawca

PWiK Ostréda Sp. z 0. 0. Dziat Eksploatacji Obiektow

Adres zleceniodawcy

Tyrowo 104, 14-100 Ostréda

Numer zlecenia 1 /2020 Data zlecenia 02.01.2020
Obszar badania Obszar regulowany prawnie
Cel badania Monitorowanie jakosci wody w sieci wodociggowej
Opis prébki

N rébki dosta st
Numer prébki 1/ 159 VIEL BIVOS.maney (e 102891/04/2020

zewnetrznych
Data rejestracji w laboratorium 06.05.2020 Godzina rejestracji w laboratorium 09:15
Rodzaj prébki Woda uzdatniona

Dane zwigzane z pobieraniem prébki

Prébke pobrano wg: PN-EN 1SO 19458:2007 [A], PN-ISO 5667-5:2017-10 [A]
Data pobierania 06.05.2020 | Godzina pobierania 08:20

Plan pobierania

Laboratorium posiada dane z pobierania prébek

Rodzaj ujecia

Wodociagg I Ostréda

Opis miejsca pobierania prébki

kran w fazience (po stabilizacji), parter budynku, ZEGLUGA OSTRODZKO-ELBLASKA, ul.
Grunwaldzka 49, Ostréda

Uwagi dotyczace probki

Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezen.

F-05-POL-15

Wydanie 34 z dnia 02.01.2020r
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Sprawozdanie z badania nr 1/159/FCHMB/2020 z dnia 18.05.2020

Badania mikrobiologiczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 stycznia 34, 14-100 Ostréda
Y
Data rozpoczecia badan: 06.05.2020 l Data zakonczenia badan: 09.05.2020

Opis m dawczej Wynik badania z ]
Badany parametr Metoda badawcza = jils ristody ba J y L jednostka NDW

yp metody Zakres niepewnosciag
Ogéfna liczba . Metoda plytkowa ; 5 Bez nieprawidtowych
mikroorganizméw w 22°C PIGENIS00224:2004 (posiew wgigbny) meck i 15 [ k2 ] jtk/1mi zmian’

i Enterokoké iltracii
L EESIDkOleW PN-EN ISO 7899-2:2004 | Metoda filtraci od 1jtk/100ml 0 jtk/100m! 0
(paciorkowcdéw katowych) membranowej
Najbardziej prawdopodobna . Metoda NPL (Test
liczba bakterii grupy coli PH-ERED9305.2 200060 Colilert-18) od INPL/100m! <1 NPL/100ml 0
Najbardziej prawdopodobna Metoda NPL (Test
- oy 2 % 00ml

liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 | 01, 1) od INPL/100m <1 NPL/100mI 0
Liczba Clostridium perfringens | -\ <0 14180:2016.10 [Metod® ftrci od 1jtk/100mI 0 jtk/100m| 0
(tacznie z przetrwalnikami) membranowe;j

jtk — jednostki tworzace kolonie;

NPL — Najbardziej prawdopodobna liczba.
? Zaleca sie, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:
—100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowe)j,

— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.
Niepewnos¢ rozszerzona wyniku dla Ogéinej liczby mikroorganizméw w 22°C w wartosciach rzeczywistych z pobieraniem prébek z kranikow czerpalnych, przy poziomie

ufnosci ok. 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2; wyznaczona zgodnie z PKN ISO/TS 19036:2011

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 stycznia 34, 14-100 Ostrdda
Data rozpoczecia badan: 06.05.2020 | Data zakoniczenia badan: 08.05.2020
is metod j Wynik badania z .
Badany parametr Metoda badawcza Spls y:badawcze] y L. jednostka NDW
Typ metody Zakres niepewnoscig
PN-EN ISO 7887:2012 Metoda 6 1 S
Barwa (5-70)mg/l Pt mg/l Pt konsumentéw i bez
+Ap1:2015-06 -~ METODAC spektrofntometryczna = nieprawidtowych zmian B
wartosé pH 7,5
. PN-EN ISO 7027-1:2016-09 |Metoda
Metnosé p.53 ——— (0,08-40) NTU 0,20 + 0,06 NTU 1
Akceptowalna przez
Obecnos$¢ obcego zapachu PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa Nieobecny & konsumentéw i bez
nieprawidlowych zmian
Akceptowalna przez
Obecnos¢ obcego smaku PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa Nieobecny - konsumentow i bez
nieprawidtowych zmian
PB-FCH-UZ wydanie 05 z dnia Metoda
Stezenie manganu f:.ns.iaﬁ:;a podstawie testu Hachd_ oo etryezna (15-700)pg/l <15 ug/i 50
L. PN-1SO 6332:2001 pkt. 7.1 + |Metoda
Stezenie zelaza Ap1:2016-06 spairtotometiyeny: | CR10000) pg/l <20 pg/l 200
RUMAEYCENATANEIe S WA s o gt Metoda misreczkowa | S0-500)me/! 330 + 30 mg/ICac03|  60-500
magnezu (twardo$é ogdina) CaCo3
Badania chemiczne i fizyczne wykonane w Laboratorium Analizy Sciekdw, Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
Data rozpoczecia badari: 06.05.2020 Data zakonczenia badan: 06.05.2020
i j Wynik badania z .
Badany parametr Metoda badawcza Upis metody hadavczej V L. jednostka NDW
Typ metody Zakres niepewnoscia
G g : Metoda
Steienie jonu amonowego PN-ISO 7150-1:2002 ReRR e (0,06-258)mg/| <0,06 meg/fi 0,50
Stezenie azotan6w PN-EN IS0 10304-1:2009 [ Sem™ ™ | (g,5.100)mgy 23 : 04 me/! 50
-
Stezenie azotynéw PN-EN S0 10304-1:2009  [11=196% S8 1 g 05 5 oy <0,05 meg/! 0,50
E 2 Metoda chromatografii
Stezenie chlorkéw PN-EN ISO 10304-1:2009 | A (5,0-250)mg/I 26 + 3 mg/I 250
jonowej (IC)
" -
Stezenie siarczanéw PN-EN 1SO 10304-1:2009 J":::f; ; cr)""’mg”ﬁ' (5,0-250)mg/| 52 + 6 mg/| 250
c z B Metoda chromatografii
Stezenie fluorkéw PN-EN SO 10304-1:2009 [~ "~ (0,1-10)mg/| 0,26 + 0,05 mg/| 1,5
Indeks nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001 Metoda miareczkowa | (0,50-5,0)me/l O2 1,49 : 0,36 mg/l 50
F-05-POL-15 Wydanie 34 z dnia 02.01.2020r Strona 2/5



Sprawozdanie z badania nr 1/159/FCHMB/2020 z dnia 18.05.2020

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w terenie
Opis metody badawczej Wynik badania z )
Badany parametr Metoda badawcza B y ] y . jednostka NDW
Typ metody Zakres niepewnoscig
Metod 7,1 + 0,2
pH PN-EN ISO 10523:2012 etoda 2,0-120 ; ’ . 6,5-9,5
potencjometryczna TTpEraTaTS #
. 112 %¢
pormiaru
Przewodnosé elektryczna PN-EN 27888:1999 korektaza 34000 o 611 + 43 uS/cm w
ladci pomocy urzadzenia do kompensacji kondiiktometiyezria (10-2770) ps/cm 25°C 2500
wlasciwa Gt e mpatatiny Temperatura I 115 oc temp.
pomiaru ’

Niepewnosc rozszerzona dla wyniku z pobieraniem prébek przy poziomie ufnoéci ok. 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2. - dotyczy badan fizykochemicznych

s Pozadana wartosc tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg Pt/I.

A —metodyka / pobieranie probek akredytowana / (e); N — metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e);
Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrédzie nr HK.4011.2.1.2.2020 z dn. 14.04.2020 r.
NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017

r., poz. 2294),

Badania chemiczne i fizyczne wykonane przez dostawce ustug zewnetrznych [P]
Data rozpoczecia badari: 07.05.2020 | Data zakoriczenia badan: 13.05.2020
Wynik badania z
Badany parametr Metoda badawcza V e jednostka NDW
niepewnoscig
Chrom (Cr) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <4,0 ug/l <50
Ot6w (Pb) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <1,0 ne/l <10M218
Kadm (Cd) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <0,30 ug/l <5
Mied (Cu) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 0,0055 : 0,0006 mg/l | <2,0¥151218
Rteé (Hg) PN-EN ISO 12846:2012; Ap1:2016-07 <0,050 pg/l <1
Séd (Na) PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 13 + 1,3 mg/l <200
Magnez (Mg) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 14,5 : 2,9 mg/l | 7-125921P
Glin (Aluminium) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <10,0 ug/l <200
Nikiel (Ni) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <5,0 ug/l <209 218
Arsen (As) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <1,0 pg/l <10
Selen (Se) PN-EN IS0 17294-2:2016-11 <2,0 pg/l <10
Antymon (Sb) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <1,0 ug/l <5
Bor (B) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <0,050 mg/| <£1,0
Bromiany PN-EN SO 15061:2003 <5,0 pe/l <1028
Cyjanki PN-EN ISO 14403-2:2012 <15 g/l <50
KJ-I-5.4-13C. Procedura badawcza
Benzo(a)piren wersja 02 2 dnia 08.01.2019 <0,003 g/l <0,010
uma wielopierscieniowyc -5, - Procedura badawcza
- rsj; z dnia 08.01. % i ierscieni ch weglowedoréw arom: jako
waglowodorow aromatycanych 112100 S e oo s i <0,024 v/ | <010
‘M‘mlé! cd| Eiren
KJ-1-5.4-14C. Procedura badawcza
Akryloamid wersja 01 2 dnia 15.03.2018. <0,075 pg/l <0,10 9)z18
Epichlorohydryna PN-EN 14207:2005 <0,30 ug/l <10 Ve
Benzen PN- 1SO 11423-1:2002 <0,15 ug/! £1,0
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Sprawozdanie z badania nr 1/159/FCHMB/2020 z dnia 18.05.2020

Chlorek winylu PN-EN 1SO 10301:2002 Al z <2,0 ug/l Cr R
?:e":;z::ﬁ:::::z"u PN-EN ISO 10301:2002 AlzZ <0,8 g/l <10
1,2-Dichloroetan PN-EN 1SO 10301:2002 Alz <4,0 g/l <3,0
e e e e M P ™ s |s1007110e18
4,4’-DDD (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 Alz <0,020 ug/! <0, [l
4,4’-DDE (Pestycyd) PN-EN 1SO 6468:2002 Alz| <0,020 weg/l  |<0,10%17218
4,4'-DDT (Pestycyd) PN-EN 1SO 6468:2002 Alz]| <0,020 ng/l  |<0,10% 17218
2,4-DDD (Pestycyd) PN-EN SO 6468:2002 alz| <0,020 ug/l  |<0,10%'7218
2,4’-DDE (Pestycyd) PN-EN 1SO 6468:2002 Alz <0,020 ue/l 50,106) i7)z18
2,4’-DDT (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 alz| <0,020 ug/l  |<0,10%'721®
alfa-HCH (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 Alz| <0,020 g/l |<0,10%1 728
beta-HCH (Pestycyd) PN-EN 1O 6468:2002 alz| <0,020 we/l  |<0,10%'7*18
(g:;:t'::y:)c H{tindlan) PN-EN ISO 6468:2002 alz| <0,020 we/l  |<0,10%'7218
delta-HCH (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 Alz| <0,020 weg/l  |<0,10%17218
Aldryna (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 alz| <o,020 ue/l (0,030 771
Dieldryna (Pestycyd) PN-EN 1SO 6468:2002 aAlz| <0,020 e/l [0,030% 7?1
Endryna (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 alz| <0,020 ug/l  |<0,20%728
Aldehyd endryny (Pestycyd)  |PN-EN ISO 6468:2002 alz| <0,020 we/l  |<0,10%17*18
lzodryna (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 alz| <o0,020 ugft  |<0,10%17218
Heptachlor (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 Alz| <0,020 ug/l  [0,030% 1718
‘E::s':?;::)epmh""" PN-EN IO 6468:2002 alz| <0,020 ug/l  k0,030%'77
Metoksychlor (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 Alz| <0,020 v/l |<0,10%17218
Cis-Chlordan (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 alz| <0,020 e/l |<0,10%'7218
Trans-Chlordan (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 alz| <0,020 wg/l  |<0,10% 71218
Pentachlorobezen (Pestycyd) |PN-EN ISO 6468:2002 Al z <0,020 e/l <0, 10®i7z18
Heksachlorobenzen PN-EN 1SO 6468:2002 Alz| <0,020 ugt  |<0,20%'728
;:::p’e’;v‘::::;::o suma steien zwigzkow:4,4'-DDD; 4,4-DDE, 4,4'DDT; 2,4'DDD; 2,4'DDE; 2,4'DDT; =
Suma pestycydéw aifa-HCH, beta-HCH, gamma-HCH, delta-HCH, lorobenzen, h aldryna, Al z <0,44 g/l 50’506) i8)z18
uie.mr-.-na,:::r:n;:‘ a’I‘d:\yd endryny, izodryna, heptachlor, eposkyd heptachioru, metoksychlor, cis-
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NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi (Dz. U. z 2017

r., poz. 2294).
Wartosc stosuje sie do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednia metoda pobierania prébek z kranu oraz pobranej w

taki sposob, by byfa reprezentatywna dia sredniej tygodniowej spozywanej przez konsumentow, z uwzglednieniem okresowych krétkotrwatych wzrostéw
stezen.
Wartosc dopuszczalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnoscig korozyjng wody dla rur miedzianych.

4)i5)z21B

Nie wigcej niz 30 mg/l magnezu, Jezell stezenie siarczanow Jest rTowne Iub wieksze od 250 mg/l. Przy nizsze] zawartoscisiarczanow dopuszczalne
stezenie magnezu wynosi 125 mg/l; wartos¢ zalecana ze wzgledow zdrowotnych — oznacza, ie jest poigdana dla zdrowia ludzkiego, ale nie

6)z 1D
ddad ODOWIJZK ReInianid minimaine awarto poganeal W ninie M _Z31aCZNIKy Drzez D d RIO w0 wodociagowo-kanalizg ne

REEC Y miare mozliwosci bez ujemnego wptywu na dezynfekcje powinno dazy¢ sie do osiggniecia nizszej wartosci.

9218 Wartos¢ oznacza sume stezen wyszczegélnionych zwigzkow: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren.
Termin , pestycydy” obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy, simicydy, a takze
produkty pochodne {m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takie produkty ich rozktadu i reakcji. Nalezy oznacza¢ jedynie te

pestveydy, ktdrvch wystepowania w wodzie mozna oczekiwac w danei strefie zaopatrzenia w wode.
Wartosc stosuje sie do kazdego poszczegélnego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru wartos¢

parametryczna wynosi 0,030 pg/I.
Termin ,pestycydy  obejmuje organiczne: msektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy, shmicydy, a takze

produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takie produkty ich rozktadu i reakcji. Nalezy oznacza¢ jedynie te
pestvevdy, ktorvch wystepowania w wodzie mozna oczekiwaé w daneij strefie zaopatrzenia w wode.

I pestycydow oznacza sume poszczegolnych pestycyddw wykrytych i oznaczonych ilociowo w ramach monitoringu.

W miare mozliwosci bez ujemnego wptywu na dezynfekcje powinno dazy¢ sie do osiggniecia nizszej wartosci.

Trihalometany — ogétem (£ THM) — wartos¢ oznacza sume stezen zwigzkow: trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, dibromochlorometan,
tribromometan (bromoform).

Wartos¢ odnosi sie do stezenia pozostatosci monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego uwalniania z
odpowiedniego polimeru w kontakcie z woda.

Wartos¢ stosuje sie do prébki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednig metodg pobierania prébek z kranu oraz pobranej w
taki sposob, by byta reprezentatywna dla $redniej tygodniowe] spozywanej przez konsumentow, z uwzglednieniem okresowych krotkotrwatych wzrostow

6)i7)21B

6)i8)z 1B

3)i10)z 1B

1}z 1B

4)7 1B

A — metodyka zamieszczona w zakresie akredytacji AB 1232
Z —metody zatwierdzone przez PPIS w Tychach nr 17/NS/HK.432-96d/19 z dnia 28.10.2019r.

Niepewnos¢ rozszerzona wyniku dostawcy zewngtrznego bez pobierania probek przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2.

Wyniki badan i pomiaréw odnosza sie wytacznie do probki otrzymanej od Zleceniodawcy.

Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak
tylko w catosci.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport w przypadku prébki pobieranej przez
Klienta. Informacje dotyczace sposobu pobierania, opisu miejsca pobierania, czasie, itp. sg informacjami
pozyskanymi od Klienta.
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