HK.4022.2.213.1.2020 Ostréda, 10 lipca 2020 1.

“\ft PWiK Ostréda Sp. z o.o.

@Lj Tyrowo 104

14-100 Ostroda

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w
zwigzku z art. 12 ust. la pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafstwowej Inspekcji

Sanitarnej (Dz. U. 22019 r., poz. 59 ze zm.

PO zapoznaniu si¢ z otrzymanymi sprawozdaniami nr 1/224/FCHMB/2020
1/225/FCHMB/2020, 1/226/FCHMB/2020 1/227/FCHMB/2020, z dnia 07.07.2020 r. »
badania wody w ramach kontroli wewnetrznej z wodociggu publicznego Ostréda,
pobranej w dniu 01.07.2020 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrédzie
stwierdza przydatnos¢ wody do spozycia

UZASADNIENIE

Woda w prébach zbadanych w laboratorium PWiK Ostréda Sp. z 0.0. w zakresie
analizowanych  parametréw mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiada
wymaganiom sanitarnym okreslonym w zataczniku nr 1A w tabelj 1, 1B oraz 1C w tabeli 1 i
2 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 22017 1. poz. 2294).
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Sprawozdanie z badania nr 1/224/FCHMB/2020 z dnia 07.07.2020

e, PWiK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
N t_// ", . . L&,
Z Laboratorium Analizy Wody i Sciekow
g M ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda
/_/'i\ < Laborator.lum Analizy Wod\{ Laboratorium Analizy §C|e!<ow
//\\ S ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostrdda Tyrowo 104, 14-100 Ostroda
e "4,,“|“\,\\“ tel. 89 670 99 30 tel. 89 67099 19
AB 1099 e-mail. lab.woda@pwik.ostroda.pl e-mail. lab.écieki@pwik.ostroda.pl
www.laboratorium.ostroda.pl
Zleceniodawca PWIK Ostréda Sp. z0.0.  Dziat Eksploatacji Obiektéw
Adres zleceniodawcy Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
Numer zlecenia 1 /2020 Data zlecenia 02.01.2020
Obszar badania Obszar regulowany prawnie
Cel badania Monitorowanie jakosci wody
Opis prabki
Numer prébki 1/ 224
Data rejestracji w laboratorium 01.07.2020 Godzina rejestracji w laboratorium 10:20
Rodzaj prébki Woda uzdatniona

Dane zwigzane z pobieraniem prébki

Prébke pobrano wg: PN-EN ISO 19458:2007 [A], PN-ISO 5667-5:2017-10 [A]
Data pobierania 01.07.2020 Godzina pobierania I 09:33
Plan pobierania Laboratorium posiada dane z pobierania prébek

Opis miejsca pobierania prébki PO UV 1+2, WYJSCIE NA MIASTO SUW, UL. 21 STYCZNIA 34, OSTRODA

Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezen. Silny rozbryzg wody

-y T
Wagdotyrace prabhl podczas pobierania.
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Sprawozdanie z badania nr 1/224/FCHMB/2020 z dnia 07.07.2020

Badania mikrobiologiczne wykonane w Labaratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda
Data rozpoczecia badan: 01.07.2020 Data zakoriczenia badan: 04.07.2020
is metody badawczej Wynik badania z .
Badany parametr Metoda badawcza Opis metody s y v jednostka NDW
Typ metody Zakres niepewnoscia
P - Bez
05"'"3 1|czb.a ) PN-EN 1SO 6222:2004 Metoda piytkowa od 1jtk/1ml AlZ 1 [ 1,4 ] jtkf1ml | nieprawidiowych
mikroorganizméw w 22°C {posiew wgtebny) mian?
X . . PN-EN 1SO 9308-1:2014-12  |Metoda filtracji . "
Liczba bakterii grupy coli +A1:2017-04 PO od 1jtk/100ml Al Z 0 jtk/100 ml 0
. e ) PN-EN 1SO 9308-1:2014-12  [Metoda filtracji ) "
Liczba Escherichia coli +A1:2017-04 A ———y od 1jtk/100m| Al z 0 jtk/100 ml 0
Liczba Enterokokéw Metoda filtracji
- -2: : d 1jtk/100ml jtk/100 ml
(paciorkowcow katowych) PN - membranowej ad 3t/ 100m AlzZ 0 jtk/ m 0

jtk = jednostki tworzace kolonie;
“ Zaleca sie, aby ogdlna liczba mikroorganizmoéw nie przekraczata:
—100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.
Niepewno$é rozszerzona wyniku dla Ogdlnej liczby mikroorganizméw w 22°C w wartosciach rzeczywistych z pobieraniem probek z kranikéw czerpalnych, przy

poziomie ufnosci ok. 95% i wspdtczynniku rozszerzenia k=2; wyznaczona zgodnie z PKN ISO/TS 19036:2011

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostrdda
Data rozpoczecia badan: 01.07.2020 Data zakoriczenia badan: 03.07.2020
i j Wynik badania z
Badany parametr Metoda badawcza Sipis mevany badavers] V I jednostka NDW
Typ metody Zakres niepewnoscia
i o 6 + 1 Akceptowalna przez
s PN-EN I1SO 7887:2012 Metoda (5-70)ma/l Pt A mg/! Pt kpm et B
+Ap1:2015-06 —METODAC spektrofotometryczna == nieprawidiowych zmian *
wartos¢ pH 77
) PN-EN ISO 7027-1:2016-09 |Metoda
Metnosé 0.5.3 I (0,08-40) NTU A 0,22 + 0,06 NTU 1
Akceptowalna przez
Obecnos¢ obcego zapachu PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa = A Nieobecny = konsumentdw | baz
nieprawidtowych zmian
Akceptowalna przez
Obecnos¢ obcego smaku PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa - A Nieobecny - konsumentow i bez
nieprawidtowych zmian
Badania chemiczne i fizyczne wykonane w terenie
ism wezej Wynik badania z :
Badany parametr Metoda badawcza Gl ICtody Bacewese] y v jednostka NDW
Typ metody Zakres niepewnoscia
74 + 0,2
pH PN-EN 150 10523:2012 Metoda 20120 A ’ ’ : 6,5-9,5
potencjometryczna Temperstors m
pomiary ]7123 C
Przewodnosé elektryczna PN-EN 273883139"9 Korektaza \10po0s — 666 + 48 uS/cmw 2500
& pomocg urzadzenia do kompensacji 2 .
wiasciwa R m s konduktometryczna S 5 e temp. 25°C
pomiary

Niepewnos¢ rozszerzona dla wyniku z pobieraniem prébek przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2. - dotyczy badan fizykochemicznych

® Pozgdana wartoéé tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg Pt/I.

A — metodyka / pobieranie probek akredytowana / (e); N — metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e);

Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrédzie nr HK.4011.2.1.2.2020 z dn. 14.04.2020 r.
NDW - najwyisze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017

r., poz. 2294).

Wyniki badan i pomiaréw odnoszg sie wylacznie do prébki otrzymanej od Zleceniodawcy.
Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak

tylko w catosci.

Giwladezenta Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport w przypadku prébki pobieranej
przez Klienta. Informacje dotyczace sposobu pobierania, opisu miejsca pobierania, czasie, itp. sa
informacjami pozyskanymi od Klienta.
Autor zowa!
aﬁ lf;jr:ﬁrmw j:.\\\uet‘vw
————— Koniec dokumentu----- sEaget , ;
mgr ing 751";‘:;‘@2 TomaszewsKI
{ /
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Sprawozdanie z badania nr 1/225/FCHMB/2020 z dnia 07.07.2020
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AKREDYTACJI

BADANIA

AB 1099

PWiK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
Laboratorium Analizy Wody i Sciekéw
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda
Laboratorium Analizy Wody Laboratorium Analizy Sciekéw
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda Tyrowo 104, 14-100 Ostroda
tel. 89 670 99 30 tel. 89 67099 19
e-mail. lab.woda@pwik.ostroda.pl e-mail. lab.$cieki@pwik.ostroda.pl
www.laboratorium.ostroda.pl

Zleceniodawca

PWiK Ostréda Sp. z 0.0.  Dziat Eksploatacji Obiektéw

Adres zleceniodawcy

Tyrowo 104, 14-100 Ostroda

Numer zlecenia 1 /2020 Data zlecenia 02.01.2020
Obszar badania Obszar regulowany prawnie
Cel badania Monitorowanie jakosci wody
Opis probki

Numer probki 1/ 225
Data rejestracji w laboratorium 01.07.2020 Godzina rejestracji w laboratorium 10:20
Rodzaj prébki Woda uzdatniona

Dane zwigzane z pobieraniem prébki
Probke pobrano wg: PN-EN 1SO 19458:2007 [A], PN-ISO 5667-5:2017-10 [A]
Data pobierania 01.07.2020 I Godzina pobierania l 08:05

Plan pobierania

Laboratorium posiada dane z pobierania prébek

Rodzaj ujecia

Wodociag | OSTRODA

Opis miejsca pobierania prébki

KOMPLEKS SPORTOWO-REKREACYJNY 3-GO MAJA 19A, OSTRODA (kran w tazience, parter)

Uwagi dotyczace prébki

Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezen. Bateria z elementami
gwintowanymi w pomieszczeniu sanitarnym.
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Sprawozdanie z badania nr 1/225/FCHMB/2020 z dnia 07.07.2020

Badania mikrobiologiczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda
Data rozpoczecia badan: 01.07.2020 Data zakoriczenia badan: 04.07.2020
i i Wynik badania z i
Badany parametr Metoda badawcza Bk Peioay Badwese] y : jednostka NDW
Typ metody Zakres niepewnosciy

Ogélna liczba Metoda ptytkowa ) ] Bez nieprawidlowych

L . d 1jtk/1ml ' 2
mikroorganizméw w 22°C PN-EN 150 62224004 (posiew wetgbny) e A E 2 [ 15 ] jtk/1 mi zmian
Liczba Enterokokéw PN-EN ISO 7899-2:2004 [ 1c-o02 ftraci odtjtk/20omi | A | Z 0 jtk/100 m 0
(paciorkowcéw katowych) membranowej
Najbardziej prawdopodobna Metoda NPL (Test

- -2 - ) d 1NPL/100ml < NPL/100 ml
licata Baktari groiy col PN-EN ISO 9308-2:2014-06 | 11 1e) o m Alz 1 /100 m 0
Najbardziej prawdopodobna Metoda NPL (Test

K -2 ;i d 1NPL/100ml
liczba Escherichia coli PN-EN I1SO 9308-2:2014-06 Colilert-18) of /100m Al Z <1 NPL/100 ml 0

jtk — jednostki tworzace kolonie;

NPL — Najbardziej prawdopodobna liczba.

* Zaleca sie, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:
—100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowe),

- 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.
Niepewnos¢ rozszerzona wyniku dla Ogélnej liczby mikroorganizméw w 22°C w wartoéciach rzeczywistych z pobieraniem prébek z kranikéw czerpalnych, przy

poziomie ufnosci ok. 95% i wspdtczynniku rozszerzenia k=2; wyznaczona zgodnie z PKN 1SO/TS 19036:2011

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda

Data rozpoczecia badan: 01.07.2020 Data zakoriczenia badari: 03.07.2020
Opis metody badawczej Wynik badania z ]
Badany parametr Metoda badawcza p y J y i jednostka NDW
Typ metody Zakres niepewnoscig
N s 7 + 2 Akceptowalna przez
Biirwia P: iNzgl?S?;GS?.;OE]::O - ::Ziit::fommerwcma (5-70)mg/I Pt alz mg/l Pt konsumentéw [ bez
+ : -Uo — nieprawi 2mian®
B wartos¢ pH | 7.5 ieprawldionn e
F PN-EN ISO 7027-1:2016-09 |Metoda
Metnoséé 0.53 e (0,08-40) NTU Alz <0,08 NTU 1
Akceptowalna przer
Obecnos¢ obcego zapachu PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa - Al Z Nieobecny * konsumentéw [ bez

nieprawidtowych zmian

Akceptowalna przer

Obecnosc obcego smaku PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa - Al 2z Nieobecny - konsumentéw | bez

nieprawidiowych zmian

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w terenie

Opis metody badawczej Wynik badania z ]
Badany parametr Metoda badawcza P y ) V i jednostka NDW
Typ metady Zakres niepewnoscig
7.2 £ 02
H PN-EN IS0 10523:2012 Vet 2,0-120 alz : - 6,5-9,5
P /] ’
potencjometryczna Temperatng ] 50 5
pomiary i ¢
Przewodnosé elektryczna PN-EN 27888;199[(9 Korekta .z'a Metoda — 734 + 53 uSfem w 2500
wiasciwa :j:g::j;?:::;::o ompensacll Ikonduktometryczna YerperioTs | 76 °C temp. 25°C
pomiary 4

Niepewnos¢ rozszerzona dla wyniku z pobieraniem prébek przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspdtczynniku rozszerzenia k=2. - dotyczy badan fizykochemicznych
® Pozadana wartosé tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg Pt/I.

A - metodyka / pobieranie probek akredytowana / (e); N — metodyka / pobieranie probek nieakredytowana / (e);
Z - metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrédzie nr HK.4011.2.1.2.2020 z dn. 14.04.2020 r.

NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.z 2017
r., poz. 2294).

Wyniki badan i pomiaréw odnoszg sie wytacznie do probki otrzymanej od Zleceniodawcy.

Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak
tylko w catosci.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport w przypadku prébki pobieranej
przez Klienta. Informacje dotyczace sposobu pobierania, opisu miejsca pobierania, czasie, itp. 53
informacjami pozyskanymi od Klienta.

Oswiadczenia

Autoryzowat:
KIEROWNIK
. Laboratorium Anghisy Wody | SCiekdw
————— Koniec dokumentu----- 7
mgr inz, Tomasz Tomaszewsk
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Sprawozdanie z badania nr 1/226/FCHMB/2020 z dnia 07.07.2020
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BADANIA

AB 1099

PWiK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostrdda
Laboratorium Analizy Wody i Sciekéw
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda
Laboratorium Analizy Wody Laboratorium Analizy Sciekéw
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
tel. 89 67099 30 tel. 89 67099 19
e-mail. lab.woda@pwik.ostroda.pl e-mail. lab.scieki@pwik.ostroda.pl
www.laboratorium.ostroda.pl

Zleceniodawca

PWiK Ostroda Sp. zo.0.  Dziat Eksploatacji Obiektow

Adres zleceniodawcy

Tyrowo 104, 14-100 Ostréda

Numer zlecenia 1 /2020 Data zlecenia 02.01.2020
Obszar badania Obszar regulowany prawnie
Cel badania Monitorowanie jakosci wody
Opis probki

Numer prébki 1/ 226
Data rejestracji w laboratorium 01.07.2020 Godzina rejestracji w laboratorium 10:20
Rodzaj probki Woda uzdatniona

Dane zwigzane z pobieraniem prébki
Prébke pobrano wg: PN-EN ISO 19458:2007 [A], PN-ISO 5667-5:2017-10 [A]
Data pobierania 01.07.2020 I Godzina pobierania | 08:26
Plan pobierania Laboratorium posiada dane z pobierania probek
Rodzaj ujecia Wodociag I OSTRODA
Opis miejsca pobierania préobki PRZYCHODNIA ZOZ KOSCIUSZKI 2, OSTRODA (kran w piwnicy)
Uwagi dotyczace prébki Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezen.
F-05-POL-15 Wydanie 34 z dnia 02.01.2020r

Strona 1/2



Sprawozdanie z badania nr 1/226/FCHMB/2020 z dnia 07.07.2020

Badania mikrobiologiczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda
Data rozpoczecia badan: 01.07.2020 Data zakoniczenia badarn: 04.07.2020
i j Wynik badania z
Badany parametr Metoda badawcza Dpls metody badawcze] y 5 jednostka NDW
Typ metedy Zakres niepewnoscia

Ogédlna liczba Metoda ptytkowa ) ) Bez nieprawidtowych

% : d 1jtk/Lmi :
mikroorganizméw w 22°C PH-EN 15062242003 (posiew weilebny) od Tith1e8 | & e [ 1226 ] Jtk/1 mi zmian’
Liczba Enterokokow Metoda filtracji

" -2: d 1jtk/100ml jtk/100 ml
(paciorkowcéw katowych) PHECHISONESA:2-200 membranowej KRS0 AlZ 0 jtk/ 0
Najbardziej prawdopodobna Metoda NPL (Test

E -2: - A d 1INPL/100ml NPL/100 ml
st Bl e el PN-EN ISO 9308-2:2014-06 | 1o o) od 1NPL/100m Alz <1 /10 0
Najbardziej prawdopodobna Metoda NPL (Test

= _2: - : d 1NPL/100m! NPL/100 ml
ikt Esheat by el PN-EN ISO 9308-2:2014-06 | v+ 1) od INPL/10OmMI [ A | Z <1 /100 m 0

jtk — jednostki tworzace kolonie;

NPL — Najbardziej prawdopodobna liczba.

* Zaleca sig, aby ogolna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:
—100 jtk /2 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.
Niepewnos¢ rozszerzona wyniku dla Ogéinej liczby mikroorganizmdéw w 22°C w wartoiciach rzeczywistych z pobieraniem prébek z kranikéw czerpalnych, przy

poziomie ufnosci ok. 95% i wspdtczynniku rozszerzenia k=2; wyznaczona zgodnie z PKN 1SO/TS 19036:2011

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda
Data rozpoczecia badan: 01.07.2020 | Data zakonczenia badan: 03.07.2020
Opis metody badawczej Wynik badania z )
Badany parametr Metoda badawcza L y | V - jednostka NDW
Typ metady Zakres niepewnoscig
PN-EN | 7887:2012 5 + 1 Akceptowalna przez
Barwa ENTO JeRRdn Me:’daf (5-70)mg/I Pt alz mg/I Pt | omsumentow be:
+Ap1:2015-06 — METODA C |spektrofotometryczna wartadepH 79 aleprawidiowych amian*
= PN-EN ISO 7027-1:2016-09 |Metoda
Metnoéé 0.5.3 il (0,08-40) NTU Alz 0,21 : 0,06 NTU 1
Akceptowalna przez
Obecno$¢ obcego zapachu PN-EN 1622:2006 Metoda jakoiciowa - AlZ Nieobecny - Konscrssrignlbes
nieprawidtowych zmian
Akceptowalna przet
Obecnos¢ obcego smaku PN-EN 1622:2006 Metoda jakoiciowa - AlZ Nieobecny = konsumentéw | bet
nieprawidtowych zmian

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w terenie

is metody badawczej Wynik badania z .
Badany parametr Metoda badawcza F y ] y 5 jednostka NDW
Typ metody Zakres niepewnoscig
d 74 + 0,2
pH PN-EN ISO 10523:2012 Heca 20120 alz * ' s 6,5-9,5
potencjometryczna TmpETaTITS
: 150 °C
gomlaru
Przewodnoéé elektryczna PN-EN 27888:1999 Korekta 2 [y10y 04 T 4l 2 698 + 50 uS/cm w 2500
. pomocy urzadzenia do kompensacji = Ka/cm o,
wiadciwa st ot atiny konduktometryczna Temperatura I 14,0 °C temp. 25°C
pomiary

Niepewnos¢ rozszerzona dla wyniku z pobieraniem prébek przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspdlczynniku rozszerzenia k=2. - dotyczy badan fizykochemicznych
* Pozadana warto$é tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg Pt/l.

A — metodyka / pobieranie probek akredytowana / (e); N — metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e);

Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrédzie nr HK.4011.2.1.2.2020 z dn. 14.04.2020 r.

NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017
r., poz. 2294).

Whyniki badan i pomiaréw odnosza sie wytgcznie do probki otrzymanej od Zleceniodawcy.

Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak
tylko w catosci.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport w przypadku probki pobieranej
przez Klienta. Informacje dotyczace sposobu pobierania, opisu miejsca pobierania, czasie, itp. sa
informacjami pozyskanymi od Klienta.

Oswiadczenia

----- Koniec dokumentu----- A
ngrinz, 1e

F-05-POL-15 Wydanie 34 z dnia 02.01.2020r Strona 2/2



Sprawozdanie z badania nr 1/227/FCHMB/2020 z dnia 07.07.2020

!, PWiK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
PCA 7, . . o T
N 2 Laboratorium Analizy Wody i Sciekdw
PoLSKIE CENTRUM T ; 5
AKREDYTACS M ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda
P T Laboratorium Analizy Wody Laboratorium Analizy Sciekow
e~ ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
//-—\\ N Y
Bavama Dy W tel. 89 670 99 30 tel. 89 670 99 19
AB 1099 e-mail. lab.woda@pwik.ostroda.pl e-mail. lab.$cieki@pwik.ostroda.pl
www.laboratorium.ostroda.pl
Zleceniodawca PWiK Ostréda Sp. 2z 0.0.  Dziat Eksploatacji Obiektéw
Adres zleceniodawcy Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
Numer zlecenia 1 /2020 |Data zlecenia 02.01.2020
Obszar badania Obszar regulowany prawnie
Cel badania Monitorowanie jakosci wody
Opis probki
Numer probki 1/ 227
Data rejestracji w laboratorium 01.07.2020 Godzina rejestracji w laboratorium 10:20
Rodzaj prébki Woda uzdatniona
Dane zwigzane z pobieraniem prébki
Probke pobrano wg: PN-EN ISO 19458:2007 [A], PN-ISO 5667-5:2017-10 [A]
Data pobierania 01.07.2020 I Godzina pobierania I 07:40
Plan pobierania Laboratorium posiada dane z pobierania probek
Rodzaj ujecia Wodociag I OSTRODA
Opis miejsca pobierania prébki ZUS, CZARNIECKIEGO 50, OSTRODA (kran w tazience, parter)
. i Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezer. Bateria z elementami
Uwagi dotyczace prébki ) . . . .
gwintowanymi w pomieszczeniu sanitarnym.
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Sprawozdanie z badania nr 1/227/FCHMB/2020 z dnia 07.07.2020

Badania mikrobiologiczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda
Data rozpoczecia badan: 01.07.2020 Data zakonczenia badan: 04.07.2020
ism badawczej Wynik badania z ]
Badany parametr Metoda badawcza ST c2€) V i : jednostka NDW
Typ metody Zakres niepewnoscig
A H . . * h
Ogolna ||CZI.’!8 ' PN-EN ISO 6222-2004 Metf)da plytkowa od 1jtk/1rm Al 2 13 ( 7:21 ] jtk/1 mi Bez mepra.wwdzowvc
mikroorganizmow w 22°C (posiew wetgbny) zmian
Liczba Enterokokéw Metoda filtracji :
PN-EN ISO 7 -2:2004 2 d 1jtk/100ml tk/100 ml
(paciorkowcdw katowych) SR 78352120 membranowe] o3 < At i 0 itk/ 0
Najbardziej prawdopodobna 1, -\ 1 g305.2.2014.06 [Meto%2NPLITest | inpisoom | A ] 2 <1 NPL/100 ml 0
liczba bakterii grupy coli Colilert-18)
Najbardziej prawdopodobna Metoda NPL (Test
PN-EN | 08-2:2014-06 : od 1NPL/100ml < NPL/100 ml
liczba Escherichia coli RS Colilert-18) el o 1 / 0

jtk = jednostki tworzace kolonie;

NPL — Najbardziej prawdopodobna liczba.

‘ Zaleca sie, aby ogdlna liczba mikroorganizmdw nie przekraczata:
- 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.
Niepewno$¢ rozszerzona wyniku dla Ogélnej liczby mikroorganizmoéw w 22°C w wartosciach rzeczywistych z pobieraniem prébek z kranikéw czerpalnych, przy

poziomie ufnosci ok. 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2; wyznaczona zgodnie z PKN ISO/TS 19036:2011

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda

Data rozpoczecia badan: 01.07.2020 Data zakonczenia badan: 03.07.2020
is m wczej Wynik badania z ]
Badany parametr Metoda badawcza fpisthetoy Badaweze] y - jednostka NDW
Typ metody Zakres niepewnoscia
£ g <5 Akceptowalna przez

- PN-EN ISO 7887:2012 Met:daf - (5-70)me/l Pt Al z mg/l Pt konsumentdw i bez

+Ap1:2015-06 — METODA C |spektrofotometryczna wartost pH 79 nieprawidtowych zmian *

PN-EN ISO 7027-1:2016-09
Metnosé e (oosaoiNty | A Z 0,17 : 0,05 NTU 1

p.53 nefelometryczna

Akceptowalna przez

Obecnos¢ obcego zapachu PN-EN 1622:2006 Metoda jakoiciowa - Al z Nieobecny - kensumentéw i bex

nieprawidtowych zmian

Akceptowalna przez

Obecnosc obcego smaku PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa = Al Z Nieobecny = korisbaigntin ] by

nieprawidtowych zmian

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w terenie

Badany parametr Metoda badawcza Optsmnetody badaweze] Wynlkoadanja 2 jednostka NDW
Typ metody Zakres niepewnoscig
d 7,1 + 0,2
pH PN-EN ISO 10523:2012 e 2,012,0 Alz i . - 6,5-9,5
potencjometryczna eTpeTIToTS 2 1
; 1%7 ¢
pomiaru
Przewodnoé¢ elektryczna PN-EN 27888:199 korektaza |0 oga 765 + 55 uS/cm w
wiadei pomaca urzadzenia do kompensacji konduktometryczna (10-2770) uS/em Al Z n Pl 2500
asciwa wphywu temperatury Temperatura I 171 o°C emp.
pomiary L

Niepewnos¢ rozszerzona dla wyniku z pobieraniem prdobek przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspdtczynniku rozszerzenia k=2. - dotyczy badar fizykochemicznych

. Pozadana wartosé tego parametru w wodzie w kranie konsumenta —do 15 mg Pt/l.

A - metodyka / pobieranie prébek akredytowana / (e); N — metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e);
Z—metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrddzie nr HK.4011.2.1.2.2020 z dn, 14.04.2020 r,

NDW - najwyzsze dopuszczalne wartoséci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017
r., poz. 2294).

Wyniki badan i pomiaréw odnoszg sie wytacznie do probki otrzymanej od Zleceniodawcy.

Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak
tylko w catosci.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport w przypadku probki pobieranej
przez Klienta. Informacje dotyczace sposobu pobierania, opisu miejsca pobierania, czasie, itp. sg
informacjami pozyskanymi od Klienta.
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