_ L
HK.4020.5.54.2.2020 '}ﬂ Ostréda, 17.07.2020 .

PWiK Ostréda Sp. z o.o.
Tyrowo 104
14-100 Ostroda

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 1. poz. 2294) w
zwigzku z art. 12 ust. la pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. 22019 r., poz. 59 ze zm.)

po przeprowadzeniu kontroli jakoSci wody pobranej w dniu 13.07.2020 r. z wodociagu
publicznego w miejscowosci Ostréda opisanej w protokole Nr HK.4020.5.54.1.2020 z
dnia 13.07.2020 r.

Kody prébek

127/0s/1031 sprawozdanie laboratoryjne nr  LBSiZ-OBW/1031/2020
128/0s/1032 sprawozdanie laboratoryjne nr  LBSiZ-OBW/1032/2020
129/0s/1033 sprawozdanie laboratoryjne nr  LBSiZ-OBW/1033/2020
130/0s/1034 sprawozdanie laboratoryjne nr  LBSiZ-OBW/1034/2020

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrodzie
stwierdza przydatnos¢ wody do spozycia

UZASADNIENIE

Woda w probkach zbadanych w laboratorium WSSE w Olsztynie w zakresie analizowanych
parametrow mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym
okreslonym w zatgcznikach nr 1A w tabeli 1 oraz 1C w tabeli 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. 22017 r. poz. 2294).

W wyniku przeprowadzonych czynnosci kontrolnych oraz na podstawie powotanych
wynikow badan laboratoryjnych i przepiséw prawnych postanowiono jak wyze;.

MK/3

Do wiadomosci:
1. Burmistrz Ostrody
2. ala
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Formularz nr PO-OBW-03/F11 z dnia 28.10.2019
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Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Qlsztynie
Laboratorium Badan Srodowiskowych i Zywnosci
Oddzial Badania Wody, Gleby, Powietrza
10-561 Olsztyn ul. Zokierska 16
tel. 89 5248302

Znak sprawy: LBSiZ-OBW 9051.3.216.2020 Olsztyn, 16.07.2020 r.

Sprawozdanie LBSiZ-OBW/1034/2020 z badania prébki wody

Informacje dostarczone przez

Zleceniodawca:

zleceniodawce (klienta):

ul. Kosciuszki 2. 14-100 Ostroda

Nr zlecenia

Cel badania:

Przedmiot badan:

Obickt badan:

Migjsce pobrania probki:

Data i godzina pobrania probki;
Prabka pobrana przez:

Metoda pobrania probki:

26/(s/2020 z dnia 13.07.2020 .
Przedstawiente wynikow w obszarze regulowanym prawnic
Woda przeznaczona do spozyeia przez ludzi.
wodocigg publiczny Ostroda
sie¢. przepompownia sciekow, ul. Stapinskiego - zgodnie ze zleceniem
13.07.2020 r. godz. 9. 10 - pobrano zgodnic ze zleceniem

pracownika PSSE w Ostrodzie
1-02/PN-EN 1SO 19458:2007 - metoda nicakredytowana, [-2 [/PO-OBW-03 - metoda nicakredytowana

Informacje podane przez laboratorium:

Data i godzina przyvigcia probki
do laboratorium:
Stan probki w chwili przyjgcia:

13.07.2020 r. godz. 13.15

przydatna do badan

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemioclogiczna w Ostrodzic

oznakowanic probki przez klienta:

130/0s

kod probki:

1034

Najwyzsze dopuszezalne
wartosci wg Rozp.M.Z.

[ giid W ——— Jednostka wynik badania zdnia 07.12.2017 .
s adana cechs Metoda bad: .
f Aena-cecid ik _ miary niepewnos¢' (Dz.U. poz.2294)
budamia mikrobiologieme .

IV Escherichia coll PN-EN 150 9308-1:2014+A1:2017 Jtk/T00 ml 0 0

> | Enterokoki PN-EN SO 7899-2:2004 Jtk/100 ml 0 0

+ | Bakterie grapy colt PN-EN IS0 9308-1:2014+A1:2017 jtk/ 100 ml 0 0

9

Ogdlna liczba mikroorganizmow

PN-EN IS0 6222:2004

Jtk/ 1 ml

dolna granicn 6

bez nieprawidiowych zmian

w22 °C -
goma granica 14
" badonia fiyee :

Akceptowalna przecz

5 |Barwa RREEM (i FOSTEN1L, 007 mg/l Pt 10+5 niek?:ifjilc;}::l:::‘;jI:(::T:m

' ¢ PN-EN 1SO 7887:2012/Apl:2015-06 B i PLENIS S L

Zalecanu warlos¢
do 15 mg/l Pt

Akceptowalna przez
konsumentéw i bey

& IMetnosé PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 NTU 0,24 £ 0.03 nieprawidlowych zmian.

Zalecany zakres wartosci do
1.0

7 {Zapach

PN-72/C-04557
norma wycotana 7z wykazu norm PKN

70

brak zapachu

Akceptowalny prees
konsumentow i bez
nieprawidlowych zmian

& [Smak

PN-72/C-04557
norma wycofana 2 wykazu norm PKN

)

brak smaku i posmaku

Akceptowalny przez
konsumentow i bez
nicprawidlowych zmian

strona [/liczba stron 2




Formularz nr PO-OBW-03/F11 z dnia 28.10.2019

oznakowanic probki przez klienta:

130/0s

Najwyzsze dopuszezalne

kod probki:

1034

wartosci wg Rozp.M. /2.

T . Jednostka wynik badania z dnia 07.12.2017 r.
Lp. Badana cecha Metoda badan i niepewnose! (DzU. poz.2294)
S s g T .
9 |pH PN-EN SO 10523:2012 . 6,5 +93
wtemp, 16.8°C

p N 35 g S trvesns
T e L PN-EN 27888: 1999 nS/em 665 + 33 2500

wlagciwa y25 '

'~ niepewnose wyniku badania mikrobiologicznego wyrazona jako dolna i gérna granica przedziatu ufnoscei przy 95% poziomie ufhosei i

wspolezynniku rosszerzenia k=2; nicpewnosé wyniku badania fizycznego wyrazona juko niepewnosé rozszerzona przy poziomie ulnosci 95% i

wspofczynniku k=2
itk - jednostki tworzgee kolonie

Badunia mikrobiologiczne wykonano 13-16.07.2020

Badania fizyczne wykonano 13-15.07.2020

Wyniki budania odnoszg si¢ wytacznie do badanej probki.
Do wynikow badai nie podano stwierdzenia zgodnodei - zgodnie ze zleceniem.

Podana niepewnos¢ nie obejmuje etapu

pobrania probki.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosel za pobranie i transport probki.
Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powiclane inaczej jak tvlko w ealogei,

autoryzuje

Bt Pacla’ B
Wogty, Glety,

fry-asystent

ologicznych

Sekeia Badar Fizyko-Chemicznych
Wody, Gleby, Powietrza

autoryzuje

slarsy ‘ z;sys‘.ent

mgr inz. Monika G?g,dek-Staniskawska

Sekeja pads

zatwierdza

AL

n e}:(;ft)Qi(.‘;lWCh

Wady, Giety,
S“Wt
5
mer Annd Moakych

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN
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Formularz nr PO-OBW-03/F11 z dnia 28.10.2019

W) i\\ 1 E H;‘,’ TR P e T T

DN [ PCA

2 T Waojewodzka Stacja Sanitamo-Epidemiologiczna w Olsztynie
EARBUALE Laboratorium Badan Srodowiskowych i Zywnosci

% ; (Oddzial Badania Wody, Gleby, Powietrza
10-561 Olsztyn ul. Zolnierska 16
BADANIA
tel. 89 5248302
AB 451
Znak sprawy: LBSiZ-OBW.9051.3.216.2020 Olsziyn, 16.07.2020 1.

Sprawozdanie LBSiZ-OBW/1033/2020 z badania prébki wody

Informacje dostarczone przez zleceniodawce (kiienta):

Zleceniodawea: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ostrodzic
ul. Kodciuszki 2. 14-100 Ostréda
Nr zlecenia 26/0s/2020 7z dmia 13.07.2020r.
Cel badama: Przedstawienic wynikow w obszarze regulowanym prawnie
Przedmiot badan: Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
Obiekt badan: wodociag publiczny Ostroda
Micjsce pobrania probki: sied, sklep. ul, Krzywa - zgodnie z¢ zleceniem
Data i godzina pobrania probki: 13.07.2020 r. godz. 8.45 - pobrano zgodnie ze zleceniem
Probka pebrana przez: pracownika PSSE w Ostrodzie
Metoda pobrania probki: [-02/PN-EN ISO 19458:2007 - metoda nicakredytowana, [-2 1/PO-OBW-03 - metoda nicakredytowana

Informacje podane przez laboratorium:
Data i godzina przyjecia probki 13.07.2020 r. godz. 13.15
do laboratorium:

Stan probki w ehwili przyjecia: przydatna do badan
oznakowanic probki przez klienta: 129/(s Najwyzsze dopuszezalne
kod probki: 1033 wartosci wg Rozp.M.Z.
; mid ! R Jednostka wynik badania 2dnia 07.12.2017 r.
Jadana cechd wvietoda bade :
p idana cecha etoda badan i nicpcwn&s‘gf' (Dz.U. ]-,.07._.22()4)
badania mikrobiologiczne ;
V| Escherichia coli PN-EN [SO 9308-1:2014+A1:2017 G100 ml 0 0
> {Enterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 ml 0 0
* IBakterie grupy coli PN-EN SO 9308-1:.2014+A1:2017 1tk/100 ml 0 0
Ogolna liczba mikroorganizmow | N . : -—y J il
! 2 o PN-EN SO 6222:2004 jtk/1 ml dolna granica | bez nicprawidlowyeh zmian
w22 ; :
porna gramea O

_ badania fizyczne |

Akceptowalna przez

5 Barw i gt s — 10+ Wikl oA
i Sl PN-EN 1SO 7887:2012/Apl:2015-06 B ‘;f‘lecana e
do 15 mg/l Pt

frs
A

Akeeptowalna przez
konsumentow i bez

6 [Metnosé PN-EN ISQ 7027-1:2016-09 NTU 0,31 £0,04 nieprawidlowveh zmian.
Zalecany zakres wartosci do
1.0
PN-72/C-04557 50 Akeeptowalny przez
Zapach N o it - i konsumentow i bez
norma wycofana z wykazu norm PKN " : :
i it brak zapachu nieprawidiowych zmian
PN-72/C-04557 20 Akceptowalny przez
& 1T i L ] i konsumentow 1 bez
norma wycotana z wykazu norm PKN ‘ : R
- ) brak smaku i posmaku nicprawidlowych zmian

strona F/liczba stron 2




Formularz nr PO-OBW-03/F11 z dnia 28.10.2018

oznakowanie probki przez klienta: 129/0s Najwyzsze dopuszczalne
kod prébki: 1033 wartosei we Rozp. M2,
i Jednostka wynik badania 7 dnia 07.12.2017 r.
Lp. Badana cecha Metoda badan wiary afepewngsd (Dz.U. poz.2294)
2 i ; T2 &0,
o [pH PN-EN [SO 10523:2012 " 6595

w temp. 17.6°C

b IEEIRS ) 1] sle | P e
jo| PreewodnasE slckirycani PN-EN 2788&: 1999 uS/em 728 + 36 2500
wlasciwa y25 :

!~ niepewnos¢ wyniku badania mikrobiologicznego wyrazona jako dolna i gorna granica przedzialu ufnodei przy 95% poziomic ufnosci i
- niepewnos¢ wyniku badania fizyeznego wyrazona juko nicpewnos¢ rozszerzona przy poziomie uthosci 95% i

wspolezynniku rozszerzenia
wspolezynniku k=2
jtk - jednostki tworzgee kolonie

Badania mikrobiologiczne wykonano 13-16.07.2020
Badania fizyczne wykonano [3-15.07.2020

Wyniki badania odnoszg si¢c wylacznie do badanej prabki.

Do wynikow badan nie podano stwierdzenia zgodnosci - zgodnie ze zleceniem.

Podana niepewnosé nie obejmuje etapu pobrania probki.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosei za pobranie 1 transport probki.

Bes pisennej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powiclane inaczej jak tvlko w calosci.

autoryzuje autoryzuje zatwierdza

Sekcja Badai ogicinych Sekcja Badan Fizyko-Chamicznych

Wy, by, Wody, Gleby, Powietrza LGl
s _._ie.. smrgﬂjz%ystem ; W
A hkich elA LS mgr Annd Makuch

mgrinz. Monik% G}n‘;@k-smnisémska
i

b .
KONIEC SPRAWOZDANIA 7 BADAN
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Formularz nr PO-OBW-03/F11 z dnia 28.10.2019

Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

AEL Laboratorium Badan Srodowiskowych i Zywnosci

AB 451

Znak sprawy: LESIZ-0BW.9051.3.216.2020

Oddziat Badania Wody, Gleby, Powietrza

10-561 Olsztyn ul. Zokierska 16

tel. §9 5248302

Sprawozdanie LBSiZ-OBW/1032/2020 z badania prébki wody

Informacje dostarczone przez zleceniodawce (klienta):

Zleceniodawea:

Nr zlecenia

Cel badania:

Przedmiot badan:

Obickt badan:

Micjsce pobrania probki:

Data i godzina pobrania probki:
Prabka pobrana przez:

Metoda pobrania probki:

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ostrodzic

ul. Kosciuszki 2. 14-100 Ostroda
26/0s/2020 z dnia 13.07.2020 r.

Przedstawienie wynikow w obszarze regulowanym prawnie

Wada przeznaczona do spozycia przez ludzi,

wodocigg publiczny Ostroda

sied. przedszkole, ul. Os. Mlodych - zgodnie ze zleceniem
13.07.2020 r. godz. 8,20 - pobrano zgodnie ze zleceniem

pracownika PSSE w Ostrodzie

Olsztyn, 16.07.2020 r.

[-02/PN-EN ISO 19458:2007 - metoda nicakredytowana, [-21/PO-OBW-03 - metoda nicakredytowana

Informacje podane przez laboratorium:

Data i godzina preyjecia probki
do laboratorium:
Stan probki w chwili przyjecia:

13.07.2020 r. godz. 13.15

przydatna do badan

oznakowanic probki przez klienta: . 128/0s Najwyzsze dopuszezalne
1032 wartosci wg Rozp.M.Z.

kod probki:

. Jednostka wynik badania zdnia 07.12.2017 r.
Lp. Badana cecha Metoda badan o nicpcwno:&él (D2.U. poz.2204)
V| Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014+A1:2017 Jtk/100 ml 0 0
2 |Enterokoki PN-EN 1SO 7899-2:2004 Jtk/ 100 ml 0 0
v |Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014+A1:2017 Jtk/100 ml 0 ]
22

Ogdlna liczba mikroorganizmow
w22°C

PN-EN ISO 6222:2004

Jtk/1 ml

dolna granica 16
goma granica 30

bez nieprawidlowych zmian

_ badania fiyezne

s

Barwa

PN-EN [SO 7887:2012, roz 7
PN-EN 1SO 7887:2012/Apl:2015-06

mg/l Pt

105

Akceptowalna przex
konsumentow i bez
nieprawidlowyeh zmian.
Zalecana wartosé
do 15 mg Pt

6 IMetnose

PN-EN IS0 7027-1:2016-09

NTU

0,19+ 0,02

Akceptowalna przez
konsumentow i bey
nicprawidlowych zmian.
Zalecany zakres wartoscr do
1.0

Zapach

PN-72/C-04557
norma wycofana 7 wykazu norm PKN

70

brak zapachu

Akceptowalny preez
konsumentow i bez
nicprawidiowych zmian

8 |Smak

PN-72/C-04557
norma wycofana z wykazu norm PKN

20

brak smaku i posmaku

Akceptowalny przez
konsumentow i bez
nieprawidtowych zmian

strona I/liczba stron 2




Formularz nr PO-OBW-03/F11 z dnia 28.10.2019

oznakowanic probki przez klienta: 128/0s Najwyzsze dopuszezalne
kod prabki: 1032 wartosci wg Rozp.M.Z,
sl ae ; . Jednostka wynik badania 2dnia 07122017 ¢,
Lp. Badana cecha Metoda badan R S, (Dz.U. poz.2294)
; 730,
v ipH PN-EN ISO 10523:2012 - 6,5+935

wtemp. 17.9°C

Preewodnose elektryczna . . o ~
T el PN-IN 27888: 1999 uS/em 696 + 35 2500
wlasciwa 25

I« niepewnosé wyniku badania mikrobiologicznego wyrazona jako dolna i goma granica przedzialu ufnosci przy 95% poziomie ufhosel |
wspdlezynniku rozszerzenia k=2; niepewnos¢ wyniku badania fizycznego wyrazona jako niepewnos¢ rozszerzona przy poziomie ulnosci Y3% 1
wspdlezynniku k=2

itk - jednostki tworzgee Kolonie

Badania mikrobiologiczne wykonano 13-16.07.2020
Badania fizyczne wykonano 13-15.07.2020

Wyniki badania odnosza si¢ wylacanie do badane) probki.

Do wynikow badan nie podano stwierdzenia zgodnosci - zgodnie ze zleceniem,

Podana niepewnosé nie obejmuje ctapu pobrania préobki.

Laboratorium nie penosi odpowiedzialnosei za pobranie i transport probRi.

Bez piseimnej zgody Laboratorium. sprawozdanie nie moze by¢ powiclane inaczej jak tyiko w calosei.

autoryzuje autorvzuje zatwierdza

sopes . sekeja Radan f 2 a4l
Aogicrnyeh Sekqa Badan Mrykﬁ-Chamscznych Sekoja Badan Botogicznyc

Wody, Gleby. Pow:etrza st\:":é/, -jg&?
starszy gsystant Q{g)/
E? tzy migr Anfit Xakuck
mgrinz. Monika -/fqavgk—s{anéstawskg

Sekcja Baden B
WoRY,
stargfy)ay

mgr Affnia Makich

l j ’
KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN
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Znak sprawy: LBSIZ-OBW.9051.3.216.2020

Formularz nr PO-OBW-03/F11 z dnia 28.10.2019

Wojewoddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
Laboratorium Badan Srodowiskowych i Zywnosci

Oddzial Badania Wody, Gleby, Powietrza
10-561 Olsztyn ul. Zolnierska 16

tel. 89 5248302

Sprawozdanie LBSiZ-OBW/1031/2020 z badania prébki wody

Informacje dostarczone przez zleceniodawceg (klienta):
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ostrodzie

Zleceniodawei:

Nr zlecenia:

Cel badania:

Prredmiot badan:

Obiekt badan:

Miejsce pobrania probki:

Data i godzina pobrania probki:
Probka pobrana przez:

Metoda pobrania probki:

ul. Kosciuszki 2. 14-100 Ostroda
26/0s2020 7 dnia 13.07,2020 1.

Przedstawienic wynikow w obszarze regulowanym prawnic
Woda przeznaczona do spozyceia preez ludzi.

wodociag publiczny Ostroda

sieé, ul. Kosciuszki 2 - zgodnie ze zleceniem
13.07.2020 r. godz. 8.00 - pobrano zgodnie ze zleceniem

pracownika PSSE w Ostrddzie

Olsztyn, 16.07.2020 r.

1-02/PN-EN SO 19458:2007 - metoda nicakredytowana, 1-21/PO-OBW-03 - metoda nicakredytowana

Informacje podane przez laboratorium:

Data i godzina przyjecia probki
do laboratorium:
Stan probki w chwili przyjecia:

13.07.2020 r. godz, 13.15

przvdaina do badan

asnukowanic probki przes klienta: 127/0s Najwyzsze dopuszezalne
kod probki: 1031 wartosei wg Rozp. M.Z.
A Jednostka wynik badania 7 dnia 07.12.2017 1.
Lip: Badana cecha Metoda badan miary nicpewnosd’ (Dz.U. poz.2294)
R AT TR S _ — —
I |Escherichia coli PN-EN 1SO 9308-1:2014+A1:2017 jtk/100 ml 0 (0
2 | Enterokoki PN-EN 180 7899-2:2004 Jtk/100 ml 0 (0
+ | Bakterie grupy cohi PN-EN 150 9308-1:2014+A1:2017 Jtk/ 100 mi 0 0
Ogdlna liczba mikroorganizmow 41 i ]
1 Bl T PN-EN 1SO 6222:2004 jtké 1 ml dolna granica 32 bez nicprawidlowych zmian
w22 7C géra granica 51
_ badunia fizyczne

s |Barwa

PN-EN 1SO 7887:2012, roz 7
PN-EN SO 7887:2012/Ap1:2015-06

mgl Pt

Akceptowalna przez
konsumentow i bez
nieprawidlowych zmian
Zalecana wartos¢
do I3 mgl Pt

6 |Metnose

PN-EN IS0 7027-1:2016-09

NTU

0.30 = 0,04

Akceptowalna przez
konsumentow i bez
nieprawidlowvch zmian.
Zalecany zakres wartosci do
1.0

Zapuach

PN-72:C-04557
norma wycofana 7 wykazu norm PKN

20

brak zapachu

Akeeptowalny preez
konsumentiw i bez
nieprawidiowych zmian

£ |1Smak

PN-72/C-04557
norma wycoltana z wykazu norm PKN

20

brak smaku i posmaku

Akceptowalny przez
konsumentéw i bez
nieprawidlowych zmian

strona |/liczba stron 2




Formularz nr PO-OBW-03/F 11 z dnia 28.10.2019

oznakowanie probki przez klienta: 127/0s Najwyzsze dopuszezalne
kod probki: 1031 wartodei we Rozp.M.7Z.
: Jednostka wynik badania 2 dnia 07.12.2017 1.
Lp. BBadana cecha Metoda badan : Y
& miary nicpewnosé’ (Dz.U. poz.2294)
T34
9 |pH PN-EN IS0 10523:2012 e O'f,_ : 6,595
w temp. 10.7°C
rre 5¢ elektryezn:
i |ETenelnusC eleRinyEzn PN-EN 27888: 1999 pS/en 647 +32 2500
wlasciwa y23

I . niepewnos¢ wyniku badania mikrobiologicznego wyrazona juko dolna i géra granica prredzialu ufnosdei przy 95% poziomie ufnoscr 1

1}

wspolezynniku rozszerzenia k=2; nispewnosc wyniku badania fizycznego wyrazona juko nicpewnosc rozszerzona przy poriomie ufnosci 95% i

wspolczynniku k=2
jtk - jednostki tworzace kolonie

Badania mikrobiologiczne wykonano 13-16.07.2020
Badania fizvezne wykonano [3-15.07.2020

Wyniki badania odnosza si¢ wylyeznie do badanej probki.

Do wynikow badan nie podano stwicrdzenia zgodnosci - zgodnie ze zleceniem.

Podana niepewnosé nic obejmuje etapu pobrania probki.

| aboratorium nic ponosi odpowiedzialnosci za pobranie i transport probki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanic nie moze by powiclane inaczej jak tylko w calosci
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