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Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w
zwigzku z art. 12 ust. la pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59 ze zm.)

po zapoznaniu si¢ z otrzymanymi sprawozdaniami nr 1/391/F CHMB/2020,
1/391.1/FCH/2020 z dnia 16.11.2020 r. oraz 1/392/FCHMB/2020, 1/393/FCHMB/2020,
1/416/FCHMB/2020, z dnia 08.12.2020 r. z badania wody w ramach Kkontroli
wewnetrznej z wodociagu publicznego Ostrida, pobranej w dniach 04.11.2020 r. oraz
30.11.2020 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrédzie
stwierdza przydatno$¢ wody do spozycia

UZASADNIENIE

Woda w prébach zbadanych w laboratorium PWiK Ostroda Sp. z 0.0. w zakresie
analizowanych  parametréow mikrobiologicznych i fizykochemicznych  odpowiada
wymaganiom sanitarnym okreslonym w zalgczniku nr 1A w tabeli 1 oraz 1C w tabeli 1 i 2
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
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Sprawozdanie z badania nr 1/391/FCHMB/2020 z dnia 16.11.2020

“\:Bf y,, PWiK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
\— = Laboratorium Analizy Wody i Sciekéw
PousKiE CEnTAUM S - . .
AKREDYTACJ M ul. 21 Stycznla 34, 14-100 Ostroda
s Laboratorium Analizy Wody Laboratorium Analizy Sciekow
% /’//—\%\\ ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
LLLLL /a,[“h‘\\\\“ tel. 89 670 99 30 tel. 89 67099 19
AB 1099 e-mail. lab.woda@pwik.ostroda.pl e-mail. lab.scieki@pwik.ostroda.pl
www.laboratorium.ostroda.pl
Zleceniodawca PWIK Ostréda Sp. z o.0. Dziat Eksploatacji Obiektow
Adres zleceniodawcy Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
Numer zlecenia 1 /2020 Data zlecenia 02.01.2020
Obszar badania Obszar regulowany prawnie
Cel badania Monitorowanie jakosci wody w sieci wodociagowej
Opis probki
Numer prébki 1/ 391
Data rejestracji w laboratorium 04.11.2020 Godzina rejestracji w laboratorium 07:53
Rodzaj prébki Woda uzdatniona
Dane zwigzane z pobieraniem prébki

Prébke pobrano wg: PN-EN ISO 19458:2007 [A], PN-ISO 5667-5:2017-10 [A]
Data pobierania 04.11.2020 l Godzina pobierania I 07:23
Plan pobierania Laboratorium posiada dane z pobierania prébek
Rodzaj ujecia Wodociag I OSTRODA
Opis miejsca pobierania prébki KRAN W KUCHNI, PARTER BUDYNKU, OSRODEK REHABILITACII, ul. Grunwaldzka 19A, Ostréda
Uwagi dotyczace probki Prébka pobrana z baterii z elementami gwintowanymi.

F-05-POL-15 Wydanie 34 z dnia 02.01.2020r Strona 1/2



Sprawozdanie z badania nr 1/391/FCHMB/2020 z dnia 16.11.2020

Badania mikrobiologiczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda
Data rozpoczecia badan: 04.11.2020 Data zakoriczenia badari: 07.11.2020
i i Wynik badania z ]
Badany parametr Metoda badawcza 05 metodybadaweze] y i jednostka NDW
Typ metody Zakres niepewnoscia
Ogélna liczba Metoda ptytkowa 2 Bez nieprawidtowych
- 2 d 1jtk/1ml g

mikroorganizméw w 22°C e (posiew welebny) I Alz| 14 [ s 1 jk/a mi zmian ’
Liczba Enterokokéw Metoda filtracji

PN-EN ISO 7899-2:2004 : d 1jtk/100m| jtk/100 ml
(paciorkowcow katowych) membranowej od tjt/100m ALl 0 Pyt 0
Najbardziej prawdopodobna Metoda NPL (Test

PN-EN ISO 9308-2:2014-06 i d 1INPL/100mI NPL/100 ml
liczba bakterii grupy coli Colilert-18) & s ol ke =1 £100 o 0
Najbardziej prawdopodobna Metoda NPL (Test

PN- 9. H _ d INPL/100ml
liczba Escherichia coli tEN 0 2308-2:018:08 Colilert-18) 9 /100 AlzZ <1 NPL/100 ml 0

jtk — jednostki tworzgce kolonie;

NPL — Najbardziej prawdopodobna liczba.
¢ Zaleca sie, aby ogélna liczba mikroorganizmow nie przekraczata:
— 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

—200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.
Niepewnosc rozszerzona wyniku dla Ogéinej liczby mikroorganizmow w 22°C w wartosciach rzeczywistych z pobieraniem prébek z kranikow czerpalnych, przy poziomie

ufnosci ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2; wyznaczona zgodnie z PKN ISO/TS 19036:2011 (NORMA WYCOFANA).

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda

Data rozpoczecia badan: 04.11.2020 ] Data zakoriczenia badarn: 06.11.2020
Opis metody badawczej Wynik badania z ;
Badany parametr Metoda badawcza p y badaweee) y i jednostka NDW
Typ metody Zakres niepewnoscig
PN-EN ISO 7887:2012 Metoda 8 2 o W
Barea +Ap1:2015-06 —~ METODA C [spekirofotometryczna | 708/ Pt Al — me/1 Pt B o
wartosc¢ pH 7,6
PN-EN ISO 7027-1:2016-09 [Metoda
Metnosé o 5d e hrirnd (0,08-40) NTU AlzZ 0,17 + 0,05 NTU 1
Akceptowalna przez
Obecnoé¢ obcego zapachu PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa AlzZ Nieobecny - konsumentow i bez
nieprawidiowych zmian
Akceptowalna przez
Obecnos¢ obcego smaku PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa Al Z Nieobecny g Konsumentow i bez
nieprawidlowych zmian

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w terenie

Opis metody bada

wczej

Wynik badania z

Badany parametr Metoda badawcza 4 L jednostka NDW
Typ metody Zakres niepewnoscia
Metod 73 £ 0,2
pH PN-EN ISO 10523:2012 . 2,0-12,0 Alz g ! . 6,5-9,5
potencjometryczna Temperatara = i r
pomiary | 164 °C
Przewodnos¢ elektryczna PN-EN 27888:1999 korektaza [\1.1 54, 692 : 51 uS/em w
tacci pomoca urzadzenia do kompensacji konduktornetrvezna (10-2770) uS/cm Al Z 25 2500
wiasciwa i — Termperatura l 162 °C temp. 25°C
pomiary ’

Niepewnosc rozszerzona dla wyniku z pobieraniem probek przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2. - dotyczy badan fizykochemicznych

® Pozadana wartosc tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg Pt/I.

A —metodyka / pobieranie probek akredytowana / (e); N — metodyka / pobieranie probek nieakredytowana / (e);

Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrddzie nr HK.4011.2.1.2.2020 z dn. 14.04.2020 .
NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017

r., poz. 2294).
Wyniki badan i pomiaréw odnosza sie wytacznie do prébki otrzymanej od Zleceniodawcy.
Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak
Oéwiadczenia tylko w catosci.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport w przypadku prébki pobieranej przez
Klienta. Informacje dotyczgce sposobu pobierania, opisu miejsca pobierania, czasie, itp. sa informacjami
pozyskanymi od Klienta.
w:@:
/’/'.
————— Koniec dokumentu----- )
o
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_ Sprawozdanie z badania nr 1/391.1/FCH/2020 z dnia 16.11.2020
Uzupetnienie do Sprawozdanie z badania nr 1/391/FCHMB/2020 z dnia 16.11.2020

PWiK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
Laboratorium Analizy Wody i Sciekéw
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda

Laboratorium Analizy Wody Laboratorium Analizy Sciekéw
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostrdda Tyrowo 104, 14-100 Ostroda
tel. 89 67099 30 tel. 8967099 19
e-mail. lab.woda@pwik.ostroda.pl e-mail. lab.scieki@pwik.ostroda.pl

www.laboratorium.ostroda.pl

Zleceniodawca

PWiK Ostrdda Sp. z 0.0. Dziat Eksploatacji Obiektéw

Adres zleceniodawcy

Tyrowo 104, 14-100 Ostroda

Numer zlecenia

1 /2020 Data zlecenia 02.01.2020

Obszar badania

Obszar regulowany prawnie

Cel badania Monitorowanie jakosci wody w sieci wodociggowej
Opis prébki
Numer prébki 1/ 391
Data rejestracji w laboratorium 04.11.2020 Godzina rejestracji w laboratorium 07:53

Rodzaj prébki

Woda uzdatniona

Dane zwigzane z pobieraniem prébki

Probke pobrano wg:

PN-EN ISO 19458:2007 [A], PN-ISO 5667-5:2017-10 [A]

Data pobierania

04.11.2020 | Godzina pobierania 07:23

Plan pobierania

Laboratorium posiada dane z pobierania prébek

Rodzaj ujecia

Wodociag I OSTRODA

Opis miejsca pobierania prébki

KRAN W KUCHNI, PARTER BUDYNKU, OSRODEK REHABILITACJI, ul. Grunwaldzka 19A, Ostroda

Uwagi dotyczace prébki

Probka pobrana z baterii z elementami gwintowanymi.
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Sprawozdanie z badania nr 1/391.1/FCH/2020 z dnia 16.11.2020 ‘
Uzupetnienie do Sprawozdanie z badania nr 1/391/FCHMB/2020 z dnia 16.11.2020

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w Laboratorium Analizy Sciekéw, Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
Data rozpoczecia badan: 04.11.2020 ] Data zakonczenia badan: 04.11.2020
Badany parametr Metoda badawcza OpsTE Ry badRwerel Wynik badania jednostka NDW
Typ metody Zakres

ia " Metoda ch t fii
Stezenie azotanéw PN-EN 1SO 10304-1:2009 j_o:o“’N:j ?,C'f"“ B 1 (2,0-100)mg/! Nz <2,0 mg/l 50

.. , : Metoda chromatografii
Steienie azotyndw PN-EN ISO 10304-1:2009 jonowe] IC) (0,15-5,0)mg/! N|Z <0,15 mg/l 0,50

A — metodyka / pobieranie probek akredytowana / (e); N — metodyka / pobieranie probek nieakredytowana / (e);

Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrddzie nr HK.4011.2.1.2.2020 z dn. 14.04.2020r.
NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017

r., poz. 2294).

Oswiadczenia

tylko w catosci.

Wyniki badan i pomiaréow odnoszg sie wytacznie do prébki otrzymanej od Zleceniodawcy.
Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport w przypadku probki pobieranej przez
Klienta. Informacje dotyczace sposobu pobierania, opisu miejsca pobierania, czasie, itp. sg informacjami
pozyskanymi od Klienta.
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Sprawozdanie z badania nr 1/392/FCHMB/2020 z dnia 08.12.2020
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AB 1099

PWiK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
Laboratorium Analizy Wody i Sciekdw
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda

Laboratorium Analizy Wody Laboratorium Analizy Sciekow

ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda Tyrowo 104, 14-100 Ostroda

tel. 89 67099 30 tel. 89 67099 19

e-mail. lab.woda@pwik.ostroda.pl e-mail. lab.Scieki@pwik.ostroda.pl
www.laboratorium.ostroda.pl

Zleceniodawca

PWiK Ostréda Sp. z o.0. Dziat Eksploatacji Obiektow

Adres zleceniodawcy

Tyrowo 104, 14-100 Ostréda

Numer zlecenia 1 /2020 lData zlecenia I 02.01.2020
Obszar badania Obszar regulowany prawnie
Cel badania Monitorowanie jakosci wody w sieci wodociagowej
Opis probki

Numer prébki 1/ 392
Data rejestracji w laboratorium 30.11.2020 Godzina rejestracji w laboratorium 10:15
Rodzaj prébki Woda uzdatniona

Dane zwigzane z pobieraniem prébki
Prébke pobrano wg: PN-EN ISO 19458:2007 [A], PN-ISO 5667-5:2017-10 [A]
Data pobierania 30.11.2020 I Godzina pobierania 09:20

Plan pobierania

Laboratorium posiada dane z pobierania prébek

Rodzaj ujecia

Wodociag l OSTRODA

Opis miejsca pobierania probki

kran w tazience na parterze budynku, Zegluga Ostrédzko- Elblaska, ul. Grunwaldzka 49,
Ostroda

Uwagi dotyczace probki

Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezen.
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Sprawozdanie z badania nr 1/392/FCHMB/2020 z dnia 08.12.2020

Badania mikrobiologiczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda
Data rozpoczecia badari: 30.11.2020 —[ Data zakoriczenia badan: 03.12.2020
i i Wynik badania z
Badany parametr Metoda badawcza Opis metady badswere) y W jednostka NDW
Typ metody Zakres niepewnoscig
Ogdina liczba Metoda ptytkowa ) . Bez nieprawidiowych
N- :2004 d 1jtk/1ml : I

mikroorganizméw w 22°C S (posiew wgtgbny) e 36 [ 2548 1 jtkfam zmian *
i ké iltracji
Luczl:ra Enterc'ko w PN-EN ISO 7899-2:2004 Metod filtracji od 1jtk/100m| 0 jtk/100 ml 0
(paciorkowcéw katowych) membranowej
Najbardziej prawdopodobna Metoda NPL (Test

PN-EN ISO 9308-2:2014- : d INPL/100m| NPL/100 ml
liczba bakterii grupy coli di4:06 Colilert-18) I e <1 AR 0
Najbardziej prawdopodobna Metoda NPL (Test

PN-EN ISO 9308-2:2014-06 d 1NPL/100m| < NPL/100 ml
liczba Escherichia coli Colilert-18) ° " : /100 m 0

jtk — jednostki tworzace kolonie;

NPL - Najbardziej prawdopodobna liczba.
* Zaleca sie, aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:
- 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociaggowe;j,

— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.
Niepewnos¢ rozszerzona wyniku dla Ogélnej liczby mikroorganizmow w 22°C w wartosciach rzeczywistych z pobieraniem prébek z kranikéw czerpalnych, przy poziomie

ufnosci ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2; wyznaczona zgodnie z PKN ISO/TS 19036:2011 (NORMA WYCOFANA).

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda

Data rozpoczecia badan: 30.11.2020 Data zakonczenia badan: 02.12.2020
is metody badawczej Wynik badania z ]
Badany parametr Metoda badawcza op Y ] V L. jednostka NDW
Typ metody Zakres niepewnoscia
PN-EN ISO 7887:2012 Metoda 7 +2 Ak pRoalin gt
Barwa (5-70)mg/I Pt mg/] Pt kansumentow i bez
+Apl:2015-06 —~ METODA C |spektrofotometryczna R pH , 76 nieprawidtowych zmian *
PN-EN ISO 7027-1:2016-09 |metoda
Metnosé 0.53 N — (0,08-40) NTU 0,35 + 0,11 NTU 1
Akceptowalna przez
Obecnosé obcego zapachu PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa Nieocbecny - konsumentéw i bez
nieprawidlowych zmian
Akceptowalna przez
Obecnosc obcego smaku PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa Nieobecny - konsumentow i bez
nieprawidiowych zmian
Badania chemiczne i fizyczne wykonane w terenie
Opis metody badawczej Wynik badania z ]
Badany parametr Metoda badawcza B y ] V yiy jednostka NDW
Typ metody Zakres niepewnoscia
M 7,2 + 0,2
pH PN-EN SO 10523:2012 e 20120 § ' - 6,5-9,5
potencjometryczna Temperators
; [ 120 oc
pomiary
Przewodnos¢ elektryczna PN-EN 27888:1959 korektaza [y, oo 632 : 46 uS/cm w
tadci pomocg urzadzenia do kompensacji koriduktometryczna (10-2770) pS/cm i 25°C 2500
wiasciwa wityw temparatary Temperatura l 120 o emp.
pomiary &

Niepewnos¢ rozszerzona dla wyniku z pobieraniem prébek przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2. - dotyczy badan fizykochemicznych

2 Pozadana wartos¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta —do 15 mg Pt/I.
A - metodyka / pobieranie prébek akredytowana / (e); N - metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e);

Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrédzie nr HK.4011.2.1.2.2020 z dn. 14.04.2020 .
NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017

r., poz. 2294).

Oswiadczenia

Wyniki badan i pomiarow odnoszg sie wytacznie do prébki otrzymanej od Zleceniodawcy.

Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak

tylko w catosci.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnodci za pobieranie i transport w przypadku prébki pobieranej przez
Klienta. Informacje dotyczace sposobu pobierania, opisu miejsca pobierania, czasie, itp. sg informacjami

pozyskanymi od Klienta
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Sprawozdanie z badania nr 1/393/FCHMB/2020 z dnia 08.12.2020
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PWiK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostréda

Laboratorium Analizy Wody i Sciekéw
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda
Laboratorium Analizy Wody

ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda
tel. 89 67099 30

e-mail. lab.woda@pwik.ostroda.pl

www.laboratorium.ostroda.pl

tel. 89 670 99 19

Laboratorium Analizy Sciekow
Tyrowo 104, 14-100 Ostréda

e-mail. lab.scieki@pwik.ostroda.pl

Zleceniodawca PWiK Ostréda Sp. z 0.0. Dziat Eksploatacji Obiektow
Adres zleceniodawcy Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
Numer zlecenia 1 /2020 Data zlecenia 02.01.2020
Obszar badania Obszar regulowany prawnie
Cel badania Monitorowanie jakosci wody w sieci wodociggowej
Opis probki

Numer prébki 1 / 393
Data rejestracji w laboratorium 30.11.2020 Godzina rejestracji w laboratorium 10:15
Rodzaj probki Woda uzdatniona

Dane zwigzane z pobieraniem probki
Probke pobrano wg: PN-EN ISO 19458:2007 [A], PN-ISO 5667-5:2017-10 [A]
Data pobierania 30.11.2020 I Godzina pobierania I 08:53
Plan pobierania Laboratorium posiada dane z pobierania probek
Rodzaj ujecia Wodociag | OSTRODA
Opis miejsca pobierania prébki kran w ciastkarnii, Piekarnia EMILIA, ul. Partyzantéw 37A, Ostréda
Uwagi dotyczace prébki Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezen.
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Sprawozdanie z badania nr 1/393/FCHMB/2020 z dnia 08.12.2020

Badania mikrobiologiczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda

Data rozpoczecia badan: 30.11.2020 Data zakorczenia badan: 03.12.2020
Opi tody bad j Wynik badania z .
Badany parametr Metoda badawcza P TtOCY DRgaen) Y o jednostka NDW
Typ metody Zakres niepewnoscia
Ogdlna liczba Metoda plytkowa y . Bez nieprawidtowych
i : d 1jtk/1ml : |
R BRI PN-EN IS0 6222:2004 s VR od 1jtk/1m A 45 [ 3459 | jtk/1m o
i koké da filtracji
teahia Enferokohow PN-EN IS0 7899-2:2004 | erode fitradl odjtk/100m | A 0 jtk/100 ml 0
(paciorkowcéw katowych) membranowej
Najbardziej prawdopodobna Metoda NPL (Test
PN-EN ISO 9308-2:2014-06 ¥ d 1NPL/100m! NPL/100 ml
liczba bakterii grupy coli Colilert-18) & e A <1 / 0
Najbardziej prawdopodobna Metoda NPL (Test
PN-EN I1SO 9308-2:2014-06 ; od 1INPL/100ml A < NPL/100 ml
liczba Escherichia coli Colilert-18) 1 / 0

jtk — jednostki tworzace kolonie;

NPL — Najbardziej prawdopodobna liczba.
‘ Zaleca sie, aby ogélna liczha mikroorganizméw nie przekraczata:
—100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzane] do sieci wodociggowej,

— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.
Niepewnos¢ rozszerzona wyniku dla Ogélnej liczby mikroorganizmow w 22°C w wartosciach rzeczywistych z pobieraniem prébek z kranikow czerpalnych, przy poziomie

ufnosci ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2; wyznaczona zgodnie z PKN ISO/TS 19036:2011 (NORMA WYCOFANA).

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostrdda

Data rozpoczecia badan: 30.11.2020 [ Data zakonczenia badan: 02.12.2020
Opis metody badawczej Wynik badania z ]
Badany parametr Metoda badawcza P y J y " jednostka NDW
Typ metody Zakres niepewnoscig
PN-EN 1SO 7887:2012 Metoda 8 + 2 Fepaualna gres
Barwa ‘ (5-70)mg/I Pt A mg/I Pt konsumentéw i bez
+Ap1.‘2015-06 —METODA C spektrofotometryczna wartos'c' pH l 76 nieprawidtowych zmian *
PN-EN ISO 7027-1:2016-09 |Metoda
Metnosé p.5.3 nefelometryczna (0,08-40) NTU A 0,12 + 0,04 NTU 1
Akceptowalna przez
Obecnos¢ obcego zapachu PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa A Nieobecny konsumentéw i bez
nieprawidtowych zmian
Akceptowalna przez
Obecnosé obcego smaku PN-EN 1622:2006 Metoda jakoiciowa A Nieobecny - konsumentéw i bez
nieprawidiowych zmian
Badania chemiczne i fizyczne wykonane w terenie
Opis metody badawczej Wynik badania z .
Badany parametr Metoda badawcza p y J y L. jednostka NDW
Typ metody Zakres niepewnoscia
d 72 + 0,2
pH PN-ENISO10523:2012 [ o |20az0 A ’ : 6,5-9,5
Temperatura l 12’9 oc
pomiary
Przewodnoé¢ elektryczna PN-EN 27888:1999 Korektaza |\1004, 639 : 47 uS/cm w
tasci pomocy urzadzenia do kompensacji konduktometryczna (10-2770) pS/cm A t 25°C 2500
wiasciwa WS e Temperalura l 129 oC emp.
pomiary 4

Niepewnosc rozszerzona dla wyniku z pobieraniem probek przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspdtczynniku rozszerzenia k=2. - dotyczy badar fizykochemicznych

s Pozadana wartos¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg Pt/l.
A —metodyka / pobieranie probek akredytowana / (e); N —metodyka / pobieranie probek nieakredytowana / (e);
Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrédzie nr HK.4011.2.1.2.2020 z dn. 14,04.2020 r.
NDW - najwyisze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakesci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017

r., poz. 2294).

Oswiadczenia

Whyniki badan i pomiaréw odnoszg sie wytgcznie do prébki otrzymanej od Zleceniodawcy.
Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badarn nie moze by¢ powielane inaczej jak

tylko w catosci.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport w przypadku probki pobieranej przez
Klienta. Informacje dotyczgce sposobu pobierania, opisu miejsca pobierania, czasie, itp. sg informacjami
pozyskanymi od Klienta.
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PWiK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
Laboratorium Analizy Wody i Sciekéw
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda
Laboratorium Analizy Wody
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda

tel. 89 670 99 30 tel. 89 670 99 19

Laboratorium Analizy Sciekéw
Tyrowo 104, 14-100 Ostréda

AB 1099 e-mail. lab.woda@pwik.ostroda.pl e-mail. lab.scieki@pwik.ostroda.pl
www.laboratorium.ostroda.pl
Zleceniodawca PWiK Ostréda Sp. z 0.0. Dziat Eksploatacji Obiektéw
Adres zleceniodawcy Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
Numer zlecenia 1 /2020 Data zlecenia 02.01.2020
Obszar badania Obszar regulowany prawnie
Cel badania Monitorowanie jakosci wody opuszczajacej stacje uzdatniania wody
Opis probki

Numer prébki 1 / 416
Data rejestracji w laboratorium 30.11.2020 Godzina rejestracji w laboratorium 10:15
Rodzaj probki Woda uzdatniona

Dane zwigzane z pobieraniem prébki
Probke pobrano wg: PN-EN ISO 19458:2007 [A], PN-ISO 5667-5:2017-10 [A]
Data pobierania 30.11.2020 | Godzina pobierania 10:03
Plan pobierania Laboratorium posiada dane z pobierania prébek
Opis miejsca pobierania prébki kranik czerpalny po UV1+UV2, wyjscie na miasto, SUW, ul. 21 Stycznia 34, Ostréda
Uwagi dotyczace prébki Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezen.
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Sprawozdanie z badania nr 1/416/FCHMB/2020 z dnia 08.12.2020

Badania mikrobiologiczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda

Data rozpoczecia badan: 30.11.2020 Data zakonczenia badan: 03.12.2020
Opis metody badawczej Wynik badania z .
Badany parametr Metoda badawcza P y J V . jednostka NDW
Typ metody Zakres niepewnoscig
5Ina li d ; i
COgolnaliesta PN-EN IS0 6222:2004 el £t Ko od 1jtk/iml [ 618 ] | jtkam [PerrepEesiowyeh
mikroorganizméw w 22°C (posiew welgbny) zmian
. . . PN-EN ISO 9308-1:2014-12 |Metodsa filtracji ; 4
Liczba bakterii grupy coli AT7:0 S — od 1jtk/100m| 0 jtk/100 ml 0
. . PN-EN SO 9308-1:2014-12 |Metoda filtracji . .
Liczba Escherichia coli SAL017-04 B od 1jtk/100ml 0 jtk/100 ml 0
Liczba Enterokokéw Metoda filtracji ’
PN-EN 1SO 7899-2:2004 . d 1jtk/100ml tk/100 ml
(paciorkowcow katowych) membranowej oo i 0 Rk 0

jtk — jednostki tworzgce kolonie;

“ Zaleca sie, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:
-100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

- 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.
Niepewnosc rozszerzona wyniku dla Ogoélnej liczby mikroorganizméw w 22°C w wartosciach rzeczywistych z pobieraniem probek z kranikéw czerpalnych, przy poziomie

ufnosci ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2; wyznaczona zgodnie z PKN ISO/TS 19036:2011 (NORMA WYCOFANA).

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostrdda

Data rozpoczecia badan: 30.11.2020 Data zakonczenia badan: 02.12.2020
Opis metody badawczej Wynik badania z ]
Badany parametr Metoda badawcza P Y J V L. jednostka NDW
Typ metody Zakres niepewnoscia
PN-EN ISO 7887:2012 Metoda 7 +2 AlcAptoyalns peia
Barwa {5-70)mg/I Pt mg/l Pt konsumentow i bez
+Ap1:2015-06 — METODA C |spektrofetometryczna = nieprawidiawych zimian *
wartos¢ pH ] %7
.. PN-EN ISO 7027-1:2016-09 [Metoda
Metnosé 553 M- (0,08-40) NTU 0,21 + 0,06 NTU 1
Akceptowalna przez
Obecnos¢ obcego zapachu PN-EN 1622:2006 Metoda jakoiciowa - Nieobecny = konsumentow i bez
nieprawidiowych zmian
Akceptowalna przez
Obecnosé obcego smaku PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa Nieobecny . Konsumentsw | bez
nieprawidlowych zmian
Badania chemiczne i fizyczne wykonane w terenie
Opis metody badawczej Wynik badania z .
Badany parametr Metoda badawcza P y J y e jednostka NDW
Typ metody Zakres niepewnoscia
Metod 75 £ 0.2
pH PN-EN ISO 10523:2012 Sl 2,012,0 * g - 6,5-9,5
potencjometryczna TmperatoT £
; 94 °C
pomiary
Przewodnos¢ elektryczna PN-EN 27888:1999 Korektaza |10, _m 713 + 52 uS/cm w 2500
e pomocy urzadzenia do kompensacji & m &
wiadciwa i tattsaretory konduktometryczna Emperatura 92 oc temp. 25°C
pomiary L

Niepewnosc rozszerzona dia wyniku z pobieraniem prdbek przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2. - dotyczy badan fizykochemicznych

2 Pozgdana wartosc tego parametru w wodzie w kranie konsumenta —do 15 mg Pt/I.

A —metodyka / pobieranie probek akredytowana / (e); N — metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e);

Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrodzie nr HK.4011.2.1.2.2020 z dn. 14.04.2020 r.
NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017

r., poz. 2294).
Wyniki badan i pomiaréw odnoszg sie wytacznie do probki otrzymanej od Zleceniodawcy.
Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badari nie moze by¢ powielane inaczej jak
Oévwilsdezania tylko w catosci.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport w przypadku prébki pobieranej przez
Klienta. Informacje dotyczace sposobu pobierania, opisu miejsca pobierania, czasie, itp. s informacjami
pozyskanymi od Klienta.
----- Koniec dokumentu-----
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