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PWiK Ostréda Sp. z o.0.
Tyrowo 104

14-100 Ostréda

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w
zwigzku z art. 12 ust. la pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcii
Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195)

PO zapoznaniu si¢ z otrzymanymi sprawozdaniami nr 1/29/FCHMB/2021
1/30/FCHMB/2021, 1/31/F CHMB/2021, 1/32/FCHMB/2021 z dnia 17.02.2021 r. oraz nr
1/57/FCH/2021, 1/58/FCH/2021 z dnia 23.02.2021 r. z badania wody w ramach kontroli
wewngetrznej z wodociggu publicznego Ostréda, pobranej w dniach 03.02.2021 r. oraz
18.02.2021 r.

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrodzie
stwierdza przydatno$é wody do spozycia

UZASADNIENIE

Woda w probach zbadanych w laboratorium PWiK Ostréda Sp. z 0.0. oraz SGS Polska Sp. z
0.0. w Pszczynie w zakresie analizowanych parametrow mikrobiologicznych i
fizykochemicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym okreslonym w zalaczniku nr 1A w
tabeli 1, 1B, 1C w tabeli 1 i 2 oraz 1D w tabel; 2 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017
r. poz. 2294),

MK/3

Do wiadomosci:
1. Burmistrz Ostrody

2. aa
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Sprawozdanie z badania nr 1/32/FCHMB/2021 z dnia 17.02.2021
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PWiK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
Laboratorium Analizy Wody i Sciekéw
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda
Laboratorium Analizy Wody Laboratorium Analizy Sciekéw
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
tel. 89 670 99 30 tel. 89 670 99 19
e-mail. Iab.woda@pwik.ostroda.pl e-mail. Iab.s’cieki@pwik.ostroda.pl
www.laboratorium.ostroda.pl

Zleceniodawca

PWiK Ostréda Sp. z 0.0. Dziat Eksploatacji Obiektow

Adres zleceniodawcy

Tyrowo 104, 14-100 Ostréda

Numer zlecenia 1 /2021 Data zlecenia 04.01.2021
Obszar badania Obszar regulowany prawnie
Cel badania Monitorowanie jakosci wody opuszczajgcej stacje uzdatniania wody
Opis probki

Numer prébki 1/ 32
Data rejestracji w laboratorium 03.02.20201 Godzina rejestracji w laboratorium 09:35
Rodzaj prébki Woda uzdatniona

Dane zwigzane z pobieraniem prébki
Prébke pobrano wg: PN-EN ISO 19458:2007 [A], PN-ISO 5667-5:2017-10 [A]
Data pobierania 03.02.2021 l Godzina pobierania , 09:20
Plan pobierania Laboratorium posiada dane z pobierania prébek
Opis miejsca pobierania prébki  |PO UV 1+2, WYJSCIE NA MIASTO SUW, UL. 21 STYCZNIA 34, OSTRODA
Uwagi dotyczgce prébki Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezer.
F-05-POL-15 Wydanie 35 z dnia 04.01.2021r Strona 1/2




Sprawozdanie z badania nr 1/32/FCHMB/2021 z dnia 17.02.2021

Badania mikrobiologiczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostrdda
Data rozpoczecia badan: 03.02.20201 Data zakoriczenia badan: 06.02.2021
i czej Wynik Niepewnosc
Badany parametr Metoda badawcza Qpts e tody bsdawicre] y ; i Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona
Ogdlna liczba mikroorganizmoéw ; Metoda plytkowa ; . Bez nieprawidlowych
W 22°C PN-EN SO 6222:2004 i ARNBN] od 1jtk/Iml A 2 [ 0:5 1| itk/aml e
. i . PN-EN ISO 9308-1:2014-12 | Metoda filtracji ; :
Liczba bakterii grupy coli - Lo od 1jtk/100ml A 0 [ 0;8 ] |itk/100ml 0
. , " PN-EN 1SO 9308-1:2014-12 |[Metoda filtracji ) :
Liczba Escherichia coli piinsiieti membrancwej od 1jtk/100ml A 0 [ 0;8 ] |itk/100ml 0
Liczba Enterokokdéw PN-EN 1SO 7899-2:2004 Metoda filtracji od 1jtk/100m A 0 [ 0:8 | |ijtk/100ml 0
(paciorkowcéw katowych) ’ membranowej 2 !

jtk — jednostki tworzace kolonie;

“ Zaleca sie, aby ogdlna liczba mikroorganizmow nie przekraczata:
- 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzane] do sieci wodociggowej,

— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.
Niepewnoé¢ rozszerzona wyniku w wartosciach rzeczywistych z pobieraniem prébek, przy poziomie ufnoéci ok. 95% i wspdtczynniku rozszerzenia k=2; wyznaczona

zgodnie z PN-EN 1SO 19036:2020-4 .

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostrdda

Data rozpoczecia badan: 03.02.20201 Data zakoriczenia badan: 05.02.2021
Opis metody badawczej Wynik Niepewnosc
Badany parametr Metoda badawcza P johiad J Y . P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona
PN-EN ISO 7887:2012 9 + 2 Akceptowalna przez
Barwa daga0 S (5-70)mg/I Pt A mg/l Pt konsumentow i bez
+Ap1:2015-06 — METODA C  |spektrofotometryczna 3 nieprawidlowych zmian *
wartos¢ pH 7.
. PN-EN I1SO 7027-1:2016-09 |Metoda
Metnosc p.5.3 S — {0,08-40) NTU A 0,23 + 0,06 NTU 1
Nieobecny
Akceptowalna przez
Obecno$¢ obcego zapachu PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa A Rodzaj - & konsumentéw | bez
nieprawidtowych zmian
Grupa -
Nieobecnv Akceptowalna przez
Obecnos¢ obcego smaku PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa A - konsumentow | bez
Rodzaj - nieprawidiowych zmian
Badania chemiczne i fizyczne wykonane w terenie
Opis metody badawczej Wynik Niepewnosé
Badany parametr Metoda badawcza pis: metogy J Y - P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona
d 7,6 + 0,2
pH PN-EN 1SO 10523:2012 Matoss 2,012,0 A ; ' . 6.5-95
potencjometryczna —Temperatora ’ ¥
) 9,2 °C
pomiaru
Przewodnoéc elektryczna PN-EN 27888:1999 Korekta 22 101645 732 + 53 pS/em w
tadci pomoca urzadzenia do kompensaci || o0 4 ktometryczna [10-2770) uS/cm A t 25°C 2500
wiasciwa wplywu temperatury ernperatura 93 oc emp.
pomiaru

Niepewno$¢ rozszerzona dla wyniku z pobieraniem probek przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2. - dotyczy badan fizykochemicznych

® Pozadana wartoé¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta —do 15 mg Pt/l.
A — metodyka / pobieranie prébek akredytowana / (e); N —metodyka / pobieranie probek nieakredytowana / (e);
Z - metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrddzie nr HK.4011.2.1.2.2020 z dn. 14.04.2020 .
NDW - najwyisze dopuszczalne wartoéci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.z 2017 r.,

poz. 2294),

Wyniki badarn i pomiaréw odnosza sie wytacznie do probki otrzymanej od Zleceniodawcy.

Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badar nie moze by¢ powielane inaczej jak
Obwiadezenia tylko w catosci.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport w przypadku probki pobieranej przez

Klienta. Informacje dotyczace sposobu pobierania, opisu miejsca pobierania, czasie, itp. s3 informacjami

pozyskanymi od Klienta.

Autofyzowat:
————— Koniec dokumentu-----
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Sprawozdanie z badania nr 1/30/FCHMB/2021 z dnia 17.02.2021
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PWIiK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
Laboratorium Analizy Wody i Sciekéw
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda
Laboratorium Analizy Wody Laboratorium Analizy Sciekéw
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
tel. 89 670 99 30 tel. 89 67099 19
e-mail. lab.woda@pwik.ostroda.pl e-mail. lab.scieki@pwik.ostroda.pl
www.laboratorium.ostroda.pl

Zleceniodawca

PWIK Ostréda Sp. z 0.0. Dziat Eksploatacji Obiektéw

Adres zleceniodawcy

Tyrowo 104, 14-100 Ostroda

Numer zlecenia 1 /2021 Data zlecenia 04.01.2021
Obszar badania Obszar regulowany prawnie
Cel badania Monitorowanie jakosci wody w sieci wodociggowej
Opis prébki

Numer probki 1/ 30
Data rejestracji w laboratorium 03.02.20201 Godzina rejestracji w laboratorium 09:35
Rodzaj prébki Woda uzdatniona

Dane zwigzane z pobieraniem prébki
Prébke pobrano wg: PN-EN ISO 19458:2007 [A], PN-ISO 5667-5:2017-10 [A]
Data pobierania 03.02.2021 ' Godzina pobierania 08:25

Plan pobierania

Laboratorium posiada dane z pobierania prébek

Rodzaj ujecia

Wodociag ] OSTRODA

Opis miejsca pobierania préobki

kran w kuchni, OSRODEK REHABILITAC)I, ul. Grunwaldzka 19 a, Ostréda

Uwagi dotyczace prébki

Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzif zastrzezen. Bateria w zmywalni z
elementami gwintowanymu

F-05-POL-15
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Sprawozdanie z badania nr 1/30/FCHMB/2021 z dnia 17.02.2021

Badania mikrobiologiczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostrdda
Data rozpoczecia badan: 03.02.20201 Data zakoriczenia badan: 06.02.2021
i i Wynik Niepewnosc
Badany parametr Metoda badawcza Opissmetorly iadawere) h i & Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona
Ogédlna liczba Metoda plytkowa y Bez nieprawidiowych
- : d 1jtk/1ml .
mikroorganizméw w 22°C FNEN 150 52002000 (posiew wgtebny) od 1jtk/1ml AlzZ 2 [ 0;5 1] jtk/iml s
Li Enterokokd itracji
SR EOR o PN-EN IS0 7899-2:2004  |Metoda fitracii od tjtk/100omi [ A |z 0 [ 0;8 ] |itk/200ml 0
(paciorkowcéw katowych) membranowej
Najbardziej prawdopodobna Metoda NPL (Test
PN-EN | 08-2:2014-06 ; d INPL/100ml < . NPL/100 ml
liczba bakterii grupy coli 5093 Colilert-18) i K2 AlZ 1 [ 0;5 1 / m 0
Najbardziej prawdopodobna Metoda NPL (Test
PN-EN 1SO 9308-2: - : d 1NPL/100ml ' NPL/100 ml
liczba Escherichia coli 0522001406 |oonean 2 A0 AlZ <1 [ 0;5 ] /100 m 0

jtk — jednostki tworzace kolonie;

NPL - Najbardziej prawdopodobna liczba.

* Zaleca sie, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:
—100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

— 200 jtk /2 ml w kranie konsumenta.
Niepewnoé¢ rozszerzona wyniku w wartosciach rzeczywistych z pobieraniem prébek, przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2; wyznaczona

zgodnie z PN-EN 1SO 19036:2020-4 .

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostrdda

Data rozpoczecia badan: 03.02.20201 ] Data zakonczenia badarn: 05.02.2021
Opis metody badawczej Wynik Niepewnos¢
Badany parametr Metoda badawcza 2 Y k) . R P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania | rozszerzona
PN-EN ISO 7887:2012 Metoda 7 + 2 Akceptowalna priez
Barwa (5-70)mg/1 Pt Al Z mg/| Pt konsumentow | bez
+Ap1:2015-06 — METCODA C [spektrofotometryczna nleprawidianAch 2iilsh ®
wartoéc pH 7,5
) PN-EN ISO 7027-1:2016-09 |Metoda
Metnoéé 0.53 A (0,08-40) NTU Al z 0,16 + 0,04 NTU 1
Nieobecny
Akceptowalna przez
Obecnosé obcego zapachu PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa - A | Z |Rodzaj - - konsumentéw | bez
nieprawidiowych zmlan
Grupa -
) Nieobecny Akceptowalna przez
Obecnosc obcego smaku PN-EN 1622:2006 Metoda jakoiciowa - Al 2 - - konsumentow | bez
Rodzaj - nieprawidiowych zmian

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w terenie

Opis metod j Wynik Niepewnos¢
Badany parametr Metoda badawcza P y bdawele) ¥ ) P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania | rozszerzona
Metod 7,2 + 0,2
pH PN-EN 1SO 10523:2012 i 2,0-120 Alz = g - 6,5-9,5
potencjometryczna Temperatura *
X 10,2 ol
pomiary
Przewodnoé¢ elektryczna PN-EN 27588:1999 Korekta za |nsoroda CO—— gy - 779 + 57 uS/em w 2500
. pomocq urzgdzenia do kempensacji konduk i &
wiasciwa wbyors boperatury onduktometryczna Tempe-,am,a 01 = temp. 25°C
pomiary

Niepewnos¢ rozszerzona dla wyniku z pobieraniem prébek przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspofczynniku rozszerzenia k=2. - dotyczy badan fizykochemicznych
® Pozgdana wartoé¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg Pt/.
A —metodyka / pobieranie prébek akredytowana / {e); N —metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e);

Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrédzie nr HK.4011.2.1.2.2020 z dn. 14.04.2020 r.
NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.z 2017,
poz. 2294).

Wyniki badan i pomiaréw odnoszg sie wytacznie do probki otrzymanej od Zleceniodawcy.

Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak
tylko w catosci.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport w przypadku probki pobieranej przez
Klienta. Informacje dotyczace sposobu pobierania, opisu miejsca pobierania, czasie, itp. sg informacjami
pozyskanymi od Klienta.

Oswiadczenia

Autory t:

F-05-POL-15 Wydanie 35 z dnia 04.01.2021r Strona 2/2



Sprawozdanie z badania nr 1/31/FCHMB/2021 z dnia 17.02.2021
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PWiK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
Laboratorium Analizy Wody i Sciekéw
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda
Laboratorium Analizy Wody Laboratorium Analizy Sciekéw
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda Tyrowo 104, 14-100 Ostrdda
tel. 89 67099 30 tel. 89 67099 19
e-mail. lab.woda@pwik.ostroda.pl e-mail. lab.scieki@pwik.ostroda.pl
www.laboratorium.ostroda.pl

Zleceniodawca

PWiK Ostréda Sp. z 0.0. Dziat Eksploatacji Obiektow

Adres zleceniodawcy

Tyrowo 104, 14-100 Ostréda

Numer zlecenia 1 /2021 [Data zlecenia 04.01.2021
Obszar badania Obszar regulowany prawnie
Cel badania Monitorowanie jakosci wody w sieci wodociggowej
Opis probki

Numer probki 1/ 31
Data rejestracji w laboratorium 03.02.20201 Godzina rejestracji w laboratorium 09:35
Rodzaj prébki Woda uzdatniona

Dane zwigzane z pobieraniem prébki
Probke pobrano wg: PN-EN 1SO 19458:2007 [A], PN-ISO 5667-5:2017-10 [A]
Data pobierania 03.02.2021 [ Godzina pobierania | 08:45

Plan pobierania

Laboratorium posiada dane z pobierania préobek

Rodzaj ujecia

Wodociag I OSTRODA

Opis miejsca pobierania probki

kran w fazience na parterze, ZEGLUGA OSTRODZKO-ELBLASKA, ul. Grunwaldzka 49, Ostréda

Uwagi dotyczace probki

Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezen. Bateria z elemetami
gwintowanymi w pomieszczeniu sanitarnym

F-05-POL-15
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Sprawozdanie z badania nr 1/31/FCHMB/2021 z dnia 17.02.2021

Badania mikrobiologiczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda

Data rozpoczecia badan: 03.02.20201 Data zakoriczenia badan: 06.02.2021
Opis metody badawczej Wynik Niepewnosc
Badany parametr Metoda badawcza P y ] ¥ R 2 Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona
Ogédlna liczba Metoda piytkowa ‘ ) Bez nieprawidtowych
PN-EN I1SO 6222:2004 d 1jtk/1ml . k/1 ml
mikroorganizméw w 22°C 5 0 (posiew wgtebny) od /i AlZ 9 [ 5,15 ]| jtk/Im M
Liczba Enterokokéw Metoda filtracji
PN-EN ISO 7899-2:2004 : d 1jtk/100ml . itk /1 |
(paciorkowcow katowych) membranowej o 1jtk/100m AlZ 0 [ 0;8 ] |[jtk/100m 0
Najbardziej prawdopodobna Metoda NPL (Test
PN-EN ISO 9308-2:2014-06 d INPL/100m < " NPL/100 ml
liczba bakterii grupy coli Colilert-18) od:ANPLAA0m AlZ 1 [ 0;5 ] /100 m 0
Najbardziej prawdopodobna Metoda NPL (Test
. .3 = i d 1NPL/100mI :
liczba Escherichia coli BN-ERLIRD S208200410" | osien:1n) of SRPL/DOML ) A g2 <1 [ 0;5 ] |NPL/100mI 0

jtk — jednostki tworzgce kolonie;

NPL — Najbardziej prawdopodobna liczba.
¢ Zaleca sie, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:
-100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.
Niepewnos¢ rozszerzona wyniku w wartosciach rzeczywistych z pobieraniem prébek, przy poziomie ufnoéci ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2; wyznaczona

zgodnie z PN-EN 1SO 19036:2020-4 .

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda

Data rozpoczecia badan: 03.02.20201 L Data zakoriczenia badan: 05.02.2021
Opis metody badawczej Wynik Niepewnosc
Badany parametr Metoda badawcza B Y ) 14 ) P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania_| rozszerzona
PN-EN ISO 7887:2012 Metod 9 + 2 Akceptowalna przez
Barwa . eet; :fotomet . (5-70)mg/l Pt Al Z mg/l Pt konsumentéw i bez
+Ap1:2015-06 — METODA C |spektn ryczna p— oH J 75 nieprawidtowych zmian *
PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 |Metoda
Mgtriodd p.5.3 nefelometryczna {00REA0F NI Alz 0,28 + 0,08 NTU 1
Nieobecny
Akceptowalna przez
Obecnos¢ obcego zapachu PN-EN 1622:2006 Metoda jakoéciowa A | Z |Rodzaj - - konsumentéw i bez
nieprawidlowych zmian
Grupa -
Nieobecny Akceptowalna przez
Obecnos¢ obcego smaku PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa AlZ - - konsumentéw i bez
Rodzaj - nieprawidiowych zmian
Badania chemiczne i fizyczne wykonane w terenie
Opis metody badawczej Wynik Niepewnos¢
Badany parametr Metoda badawcza P Y J v ) 2 Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania | rozszerzona
Metod 7,3 + 0,2
pH PN-EN ISO 10523:2012 crode 2,0-12,0 Alz ¥ : 2 6,5-9,5
potencjometryczna TerperataTa
. 14,3 °g
Eﬂmlﬂfu
Przewodnos¢ elektryczna PN-EN 27888:1999 Korekta 23 [\1ot0da (1027700 s alz 670 + 49 uS/em w 2500
. dzenia do ki ji 5 cm 5
wiasciwa i‘:::::::p:z:wc ompensacit  konduktometryczna Temperas T temp. 25°C
pomiaru

Niepewnos¢ rozszerzona dla wyniku z pobieraniem prébek przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2. - dotyczy badarn fizykochemicznych

2 Pozgdana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg Pt/I.
A — metodyka / pobieranie probek akredytowana / (e); N — metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e);
Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrédzie nr HK.4011.2.1.2.2020 z dn. 14.04.2020 r.
NDW - najwyisze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 .,

poz. 2294),

Wyniki badan i pomiaréw odnoszg sie wytacznie do probki otrzymanej od Zleceniodawcy.

Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak
Siiadezania tylko w catosci.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport w przypadku prébki pobieranej przez

Klienta. Informacje dotyczgce sposobu pobierania, opisu miejsca pobierania, czasie, itp. sg informacjami

pozyskanymi od Klienta.

Autoryzowat:
----- Koniec dokumentu-----
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Sprawozdanie z badania nr 1/29/FCHMB/2021 z dnia 17.02.2021
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PWIK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
Laboratorium Analizy Wody i Sciekéw
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda
Laboratorium Analizy Wody Laboratorium Analizy Sciekéw
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
tel. 89 670 99 30 tel. 83 67099 19
e-mail. lab.woda@pwik.ostroda.p! e-mail. lab.scieki@pwik.ostroda.pl
www.laboratorium.ostroda.pl

Zleceniodawca

PWiK Ostrdda Sp. z o.0. Dziat Eksploatacji Obiektéw

Adres zleceniodawcy

Tyrowo 104, 14-100 Ostréda

Numer zlecenia 1 /2021 Data zlecenia ] 04.01.2021
Obszar badania Obszar regulowany prawnie
Cel badania Monitorowanie jakosci wody w sieci wodociggowej
Opis prébki
5bki dost #
Numer prébki 1/ 29 Numer probki dostawcy usfug 166692/10/2020
zewnetrznych
Data rejestracji w laboratorium 03.02.20201 Godzina rejestracji w laboratorium 09:35
Rodzaj prébki Woda uzdatniona
Dane zwigzane z pobieraniem prébki
Préobke pobrano wg: PN-EN I1SO 19458:2007 [A], PN-ISO 5667-5:2017-10 [A]
Data pobierania 03.02.2021 l Godzina pobierania l 08:00

Plan pobierania

Laboratorium posiada dane z pobierania prébek

Rodzaj ujecia

Wodociag [ OSTRODA

Rodzaj ujecia

Ujecie wtasne

Opis miejsca pobierania prébki

kran za wodomierzem w ciastkarni, PIEKARNIA EMILIA, ul. Partyzantéw 37 a, Ostréda (po
stabilizacji)

Uwagi dotyczace prébki

Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezer.

F-05-POL-15

Wydanie 35 z dnia 04.01.2021r

Strona 1/5
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Badania mikrobiologiczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda

Data rozpoczecia badan: 03.02.20201 Data zakoriczenia badan: 06.02.2021
is metody badawczej Wynik Niepewnosc
Badany parametr Metoda badawcza Op Sl ) Y ) P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania | rozszerzona
Og'élna |Ic1tfa ) PN-EN ISO 6222:2004 Met(-:da plytkowa od 1jtk/ami 7 a [ 2;9 ] jtk/1 mi Bez niepra.widzlowvch
mikroorganizmow w 22°C (posiew wetebny) 2zmian
Liczba Enterokokd iltracji
iczba Enterokokow PN-EN SO 7899-2:2004 | Metoc2 fitrech od 1jtk/100mI z 0 [ 0;8 ] |[jtk/100ml 0
(paciorkowcéw katowych) membranowe;
Najbardziej prawdopodobna o\ o\ 1o 5308.2:2014.06 eI NPLTest oy 1nptsso0m z <1 { 0;5 ] |npL/100ml 0
liczba bakterii grupy coli Colilert-18)
Najbardziej prawdopodobna Metoda NPL (Test
PN-EN I1SO 9308-2:2014-06 3 od 1INPL/100ml Z <1 i NPL/100 ml 0
liczba Escherichia coli Colilert-18) [ 0;5 ] /

jtk — jednostki tworzace kolonie;

NPL — Najbardziej prawdopodobna liczba.
“ Zaleca sie, aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:
—100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

- 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.
Niepewnos¢ rozszerzona wyniku w wartosciach rzeczywistych z pobieraniem prébek, przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2; wyznaczona

zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-4 .

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda

Data rozpoczecia badan: 03.02.20201 Data zakonczenia badan: 05.02.2021
Opis metody badawczej Wynik Niepewnosc
Badany parametr Metoda badawcza d y 1 - : P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania | rozszerzona
5 . 7 + 2 Akceptowalna przez
- PN-EN 1SO 7887:2012 Metoda (5-70)mg/! Pt 7 me/l Pt AN
+Ap1:2015-06 — METODA C |spektrofotometryczna WartoltpH | 76 nleprawidtowych zmian *
.. PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 |Metoda
Metnosé 0.5.3 A — (0,08-40) NTU z 0,20 + 0,06 NTU 1
Nieobecny
Akceptowalna przez
Obecnosc¢ obcego zapachu PN-EN 1622:2006 Metada jakoéciowa Z |Rodzaj - konsumentéw | bez
nieprawidiowych zmian
Grupa -
Nieobecny Akceptowalna przez
Obecnos¢ obcego smaku PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa Z - kensumentéw | bez
Rodzaj - nieprawidtowych zmian
PB-FCH-UZ wydanie 05 z dnia tada
Stezenie manganu Ioa oaiol:‘r‘,i:a podstawie testu Hach-| oy cotoiomerryeana (15,0-700)ug/! z 16,1 3.1 pe/! 50
& PN-1SO 6332:2001 pkt. 7.1  [Metoda
Stezenie zelaza + Ap1:2016.06 spektrofotsietrycng | 220000 ugh z <20 - g/l 200
-Sumaryczna zawartfsc u’rapma PN-ISO 6059:1999 ietoits miarecksis: | (BC-60nmef 7 350 : 30 mg/l CaCO3 60-500
i magnezu (twardoéé ogdina) Caco3

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w Laboratorium Analizy Sciekdw, Tyrowo 104, 14-100 Ostroda

Data rozpoczecia badan: 03.02.20201 Data zakoriczenia badan: 05.02.2021
i badawczej Wynik Niepewnosc
Badany parametr Metoda badawcza Dpis metody WCZE) v z P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona
s Metoda
Steienie jonu amonowego PN-ISO 7150-1:2002 i S—— (0,060-258)mg/| z| <0,060 - mg/! 0,50
h fi
Steienie azotanow PN-EN ISO 10304-1:2009 | e092 chromatografic f; o.100)me/ 2| <20 g me/! 50
jonowej (IC)
da ch fi
Stezenie azotynéw PN-EN IS0 10304-1:2009 | '1°1092 Cromatogmii 1 15.5,0me/l z| <0,15 - mg/I 0,50
jonowej (IC)
fii
Stezenie chlorkdw PN-EN ISO 10304-1:2009  [Met0d2 chromatogafil | o o > sojmeyn z 23 £3 mg/ 250
jonowej (IC)
Steienie siarczanéw PN-EN ISO 10304-1:2009 l:’:;f;?:f“‘“g“’" (5,0-250)mg/! 7 50 [:+8 me/l 250
M fi
Stezenie fluorkéw PN-EN 1SO 10304-1:2009 io::’\::j?‘c’f’““’g“ " | (0,120-10)mg/ z| 0,25 |:005 meg/l 1,5
e e y Metoda chromatografii .
Steienie bromkdw PN-EN 1SO 10304-1:2009 ionowe] [16) {0,10-10)mg/| <0,10 - mg/| -
Indeks nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001 Metoda miareczkowa | (0,50-10,0)mg/I 02 z 0,98 + 0,25 mg/I 5,0
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Badania chemiczne i fizyczne wykonane w terenie
i wcezej Wynik Niepewnosé
Badany parametr Metoda badawcza Opis metody badawczej 4 ; e Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona
7,3 + 0,2
pH PN-EN 1SO 10523:2012 Métoda 2,0-12,0 Al z ! % - 6,5-9,5
potencjometryczna Termperaturs 4 £
) 7,6 %G
pomiary
Przewodnos$¢ elektryczna PN-EN 27888:1d999 Korektaza |y toda st | al 7 674 + 49 uS/em w 2500
. pomocy urzadzenia o kompensacji konduk i °
wiasciwa A ra onduktometryczna em:,::::ra 78 P temp. 25°C

Niepewnos¢ rozszerzona dla wyniku z pobieraniem prébek przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspblczynniku rozszerzenia k=2. - dotyczy badan fizykochemicznych

> Pozgdana wartos¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta —do 15 mg Pt/1.

A —metodyka / pobieranie prébek akredytowana / (e}; N - metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e);

Z - metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrodzie nr HK.4011.2.1.2.2020 zdn. 14.04.2020 r,

NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczenej do spozycia przez ludzi (Dz.U.z2017r,,
poz. 2294).

Badania chemiczne i fizyczne wykonane przez dostawce ustug zewnetrznych [P]
Data rozpoczecia badar: 04.02.2021 l Data zakoriczenia badan: 09.02.2021
Wynik Niepewnos¢
Badany parametr Metoda badawcza ¥ . . Jednostka NDW
badania rozszerzona

Chrom (Cr) PN-EN I1SO 17294-2:2016-11 Alz <4,0 ug/l <50
Otéw (Pb) PN-EN IS0 17294-2:2016-11 Al z 3,3|: 0,5 ug/l <1078
Kadm (Cd) PN-EN 150 17294-2:2016-11 Alz <0,30 pg/l <5
Mieds (Cu) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 Alz| 0,0030]+ 0,0003 mgfl | g2,0%'Sh=10
Séd (Na) PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 Al z 126(: 1,3 mg/l <200
Magnez (Mg) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 Alz 15,3]+ 3,1 mg/l | 7-125 8210
Glin (Aluminium) PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 Alz <10,0 ue/l <200
Nikiel (Ni) PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 Alz <5,0 g/l <o 218
Arsen (As) PN-EN IS0 17294-2:2016-11 Alz <1,0 pg/! <10
Srebro (Ag) PN-EN SO 17294-2:2016-11 Al z| <0,0020 mg/l  0,0107 182
Selen (Se) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 Alz <2,0 g/l <10
Antymon (Sh) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 AlzZ <1,0 ug/l <5
Bor (B) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 Al z 0,050( + 0,005 mg/l <1,0
Bromiany PN-EN 1SO 15061:2003 Alz <5,0 ug/! LI e
Cyjanki PN-EN ISO 14403-2:2012 Alz <15 ug/l <50
Rtec (Hg) PN-EN 1SO 12846:2012; Ap1:2016-07 Alz <0,050 ug/l <1,0

KJ-1-5.4-13C. Procedura badawcza
Benzo(a)piren wersja 02  dnia 08.01.2019 Alz <0,003 ug/l <0,010
suma WiEIop'ergc'EnIOWCh KJ-1-5.4-13C. Procedura badawcza
weglowodoréw aromatycznych [wersja 022 dnia 08.01.2015. Suma wielopierscieniowy arol ven (Wwajjakosuma | A | 7 <0,024 pg/l <0,10 9)z18B
WWA] steien zwigzkow: benzo(bjfluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghiperylen, indeno(1,23-cd)piren)

KJ-1-5.4-14C, Procedura badawcza 1B
Akryloamid wersja 01 z dnia 15,03.2018. Al z <0,075 ug/! <0,10 1z
Epichlorohydryna PN-EN 14207:2005 Alz| <0060 e/l | <0,10 Y218
Benzen PN- 150 11423-1:2002 Alz <0,30 ug/l <1,0
Chlorek winylu PN-EN 1SO 10301:2002 Alz <0,15 we/l | <o0,50%:18
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Data rozpoczecia badan: 04.02.2021 | Data zakonczenia badan: 09.02.2021
f:::';z:z':z;’::‘"" PN-EN 1SO 10301:2002 Al z <2,0 ug/l <10
1,2-Dichloroetan PN-EN ISO 10301:2002 Alz <0,8 pg/l <3,0
I e || P uedl |<100% 100218
4,4’-DDD (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 AlZ <0,020 g/l 50’106) i7)218
4,4’-DDE (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 Al z <0,020 g/l |<0,20%' 7218
4,4"-DDT (Pestycyd) PN-EN 150 6468:2002 Alz <0,020 g/l | <0109 7218
2,4-DDD (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 alz| <0,020 g/l |<0,20%'7218
2,4'-DDE (Pestycyd) PN-EN 1SO 6468:2002 Alz <0,020 g/l |<0,10% 7?18
2,4"-DDT (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 Al z <0,020 g/l  |<0,20%' 7218
alfa-HCH (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 Alz <0,020 ue/l | <0,10%' 1718
beta-HCH (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 Al z <0,020 we/l | 0,109 218
f::g:;:f” (Lindan) PN-EN ISO 6468:2002 alz| <0020 we/l |<0,10% 1M1
delta-HCH (Pestycyd) PN-EN 1SO 6468:2002 alz <0,020 g/l |<0,10%' 718
Aldryna (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 alz <0,020 ug/l  k0,030°'"* M
Dieldryna (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 alz <0,020 ue/l  k0,030% 721
Endryna (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 Alz <0,020 ug/l | 0,109 7?18
Aldehyd endryny (Pestycyd)  |PN-EN ISO 6468:2002 Al z <0,020 wg/l  |<0,209'7218
Izodryna (Pestycyd) PN-EN 1SO 6468:2002 alz <0,020 ug/l  |<0,10% 728
Heptachlor (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 Al z <0,020 ug/l  |0,030% 71
(E::::‘;: dh)epmh"""' PN-EN ISO 6468:2002 alz| <0020 g/l |0,030% 7'
Metoksychlor (Pestycyd) PN-EN 1SO 6468:2002 alz <0,020 ug/l | 0,109 728
Cis-Chlordan (Pestycyd) PN-EN 1SO 6468:2002 Alz <0,020 g/l |<0,10%'718
Trans-Chlordan (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 alz <0,020 g/l |<0,10% 718
Pentachlorobezen (Pestycyd)  |PN-EN SO 6468:2002 AlzZ <0,020 g/l 50}105) 17248
Heksachlorobenzen PN-EN 1SO 6468:2002 Alz <0,020 g/l |<0,10%17*®

e oesrey St ko s st SwNRkE48-0DD: 44D, A/ D0T: 40001 2A'DOE; 20T, ,
Suma pestycydéw sifa-HCH, bets-HCH, gamma-HCH, delta-HCH, pentachiorobenzen, heksachlorobenzen, aldryna, dieldryna, | A | Z <0,44 pg/! 50’505) i8)z18

chigrdan)

endryna, aldehyd endryny, izodryna, heptachicr, eposkyd heptachloru, metoksychlor, cis-chlordan, trans-

NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako:

poz. 2294).
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Wartosc¢ stosuje sie do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednia metodg pobierania probek z kranu oraz pobranej w
taki sposob, by byta reprezentatywna dla $redniej tygodniowej spozywanej przez konsumentéw, z uwzglednieniem okresowych krétkotrwatych wzrostéw

4)i5)2 18
stezen.
Wartos¢ dopuszczalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnoscig korozyjng wody dla rur miedzianych.
Nie wigce] niz 30 mg/l magnezu, jezell Stezenie siarczanow Jest rowne Jub wieksze od 250 mg/l. Przy nizszej zawartosci siarczandow dopuszczalne
8210 stezenie magnezu wynosi 125 mg/l; wartoé¢ zalecana ze wizgledéw zdrowotnych — oznacza, ze jest poigdana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakiada
obowiazk jania mipimalnei zawartos$ci podanei w ninieiszvm zataczniku przez przedsiebiorstwo wodociasowo-kanalizacvine
3)z 1B

W miare moiliwosci bez ujemnego wptywu na dezynfekcje powinno dazy¢ sie do osiggniecia nizszej wartoéci.

9218 |\wartod¢ oznacza sume stezen wyszczegolnionych zwigzkéw: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren.
Termin ,pestycydy” obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy, snmicydy, a takze produkty

pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takie produkty ich rozktadu i reakcji. Nalezy oznacza¢ jedynie te pestycydy,

ktérveh wystepowania w wodzie mozna oczekiwaé w danei strefie zaopatrzenia w wode,
Wartos¢ stosuje sie do kazdego poszczegdlnego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru wartosé

parametryczna wynaosi 0,030 pg/l.
W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli materiaty i wyroby stosowane do dystrybucji i uzdatniania.wody zawierajg dodatek srebra.

Dopuszczalny zakres wartosci dla cieptej wody dezynfekowanej jonami srebra w budynkach zamieszkania zbiorowego mozie wynosi¢ do 0,05 mg/I.
Termin ,pestyCydy” obejmuje organiczne. Insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy, simicydy, a takze produkty

pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takie produkty ich rozktadu i reakcji. Nalezy oznacza¢ jedynie te pestycydy,
ktérvch wystepowania w wodzie mozna oczekiwac w danej strefie zaopatrzenia w wode.

I pestycyddw oznacza sume poszczegolnych pestycydéw wykrytych i oznaczonych iloéciowo w ramach monitoringu.

W miare mozliwoici bez ujemnego wplywu na dezynfekcje powinno dazy¢ sie do osiagniecia nizszej wartosci.

S) ) zd8 Trihalometany — ogétem (£ THM) = warto$¢ oznacza sume stezent zwigzkéw:  trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, dibromochlorometan,

6)i7}z21B

7)i8)z1D

6)i8)z1B

tribromometan (bromoform).
Wartos¢ odnosi sie do steienia pozostatoéci monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego uwalniania z odpowiedniego

A polimeru w kontakcie z woda.

Wartosc stosuje sig do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednig metoda pobierania prébek z kranu oraz pobranej w
VzE taki sposéb, by byta reprezentatywna dla éredniej tygodniowej spozywanej przez konsumentéw, z uwzglednieniem okresowych krétkotrwatych wzrostéw

A —metodyka zamieszczona w zakresie akredytacji AB 313
Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Tychach nr 17/NS/HK.432-57d/2020 z dnia 19.10.2020r.

Niepewnos$¢ rozszerzona wyniku dostawcy zewnetrznego bez pobierania prébek przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2.

Wyniki badan i pomiarow odnoszg sie wytacznie do probki otrzymanej od Zleceniodawcy.

Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak
tylko w catosci.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport w przypadku prébki pobieranej przez
Klienta. Informacje dotyczace sposobu pobierania, opisu miejsca pobierania, czasie, itp. sg informacjami
pozyskanymi od Klienta.

Oswiadczenia

Autoryzowat:
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