FANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w OSTRODZIE
14-100 Ostrada, ul. KoSciuszki 2
tel. 89 646 08 70, fax 89 646 08 80
REGON: 000594525, NIP; 741-17-40-920

HK.9022.2.163.2021 Ostréda, 29 kwietnia 2021 r.
‘UT
m PWiK Ostroda Sp. z o.0.
Tyrowo 104

14-100 Ostroda

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w
zwigzku z art. 12 ust. la pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekeji
Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195)

po zapoznaniu si¢ 2z oftrzymanymi sprawozdaniami nr 1/119/FCHMB/2021,
1/120/FCHMB/2021, 1/121/FCHMB/2021, 1/122/FCHMB/2021, z dnia 19.04.2021 r. z
badania wody w ramach kontroli wewnetrznej z wodociaggu publicznego Ostrida,
pobranej w dniu 12.04.2021 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrddzie
stwierdza przydatno$¢ wody do spozycia

UZASADNIENIE

Woda w prébach zbadanych w laboratorium PWiK Ostréda Sp. z o0.0. w zakresie
analizowanych parametrow mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiada
wymaganiom sanitarnym okreslonym w zalgczniku nr 1A w tabeli 1 oraz 1C w tabeli 112
Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
MK/3
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Sprawozdanie z badania nr 1/122/FCHMB/2021 z dnia 19.04.2021
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PWiK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
Laboratorium Analizy Wody i Sciekdw
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda
Laboratorium Analizy Wody Laboratorium Analizy Sciekéw
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda Tyrowo 104, 14-100 Ostroda
tel. 89 670 99 30 tel. 89 67099 19
e-mail. lab.woda@pwik.ostroda.pl e-mail. lab.Scieki@pwik.ostroda.pl
www.laboratorium.ostroda.pl

Zleceniodawca

PWIK Ostréda Sp. z 0.0. Dziat Eksploatacji Obiektow

Adres zleceniodawcy

Tyrowo 104, 14-100 Ostroda

Numer zlecenia 1 /2021 Data zlecenia 04.04.2021
Obszar badania Obszar regulowany prawnie
Cel badania Monitorowanie jakosci wody opuszczajqcej stacje uzdatniania wody
Opis prébki
Numer prébki 1/ 122
Godzina rejestracji w
Data rejestracji w laboratorium 12.04.2021 iy ) i 12:00
laboratorium
Rodzaj probki Woda uzdatniona
Dane zwigzane z pobieraniem prébki- gdy prébki pobiera Laboratorium
Probke pobrano wg: PN-EN ISO 19458:2007 [A], PN-ISO 5667-5:2017-10 [A]
Data pobierania 12.04.2021 I Godzina pobierania 1 07:40
Rodzaj ujecia Wodociag I OSTRODA

Opis miejsca pobierania probki

KRAN CZERPALNY PO UV 1+2, WYISCIE NA MIASTO, SUW, 21 Stycznia 34, Ostréda

Uwagi dotyczace prébki

Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezen.

F-05-POL-15

Wydanie 36 z dnia 26.03.2021r
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Sprawozdanie z badania nr 1/122/FCHMB/2021 z dnia 19.04.2021

Badania mikrobiologiczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda

Data rozpoczecia badan: 12.04.2021 Data zakonczenia badani: 15.04.2021
is metody badawczej Wynik Niepewnos¢
Badany parametr Metoda badawcza op X ) ¥ . P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania | rozszerzona
Ogdlna liczba Metoda plytkowa ) ) Bez nieprawidiowych
- : d 1jtk/2ml ;
mikroorganizméw w 22°C Eh-EN 52 B2 22000 (posiew watebny) od 3jtk/1m r4 4 [ 2;8 1| jtk/iml mian?
. . X PN-EN 1SO 9308-1:2014-12  |Metoda filtracji ) . .
Liczba bakterii grupy coli P i od 1jtk/100m! P 0 [ 0;8 ] |itk/100ml 0
. L. . PN-EN ISO 9308-1:2014-12 |Metoda filtracji i .
Liczba Escherichia coli SN1I9017:04 membranowej od 1jtk/100ml Z 0 [ 0;8 ] |jtk/100ml 0
Liczba Enterokokéw Metoda filtracji )
PN-EN ISO 7899-2:2004 : d 1jtk/100m| z . tk/100 ml
(paciorkowcéw kalowych) membranowej e m o [ 0 ’ 8 ] J / 0

jtk — jednostki tworzace kolonie;

? Zaleca sie, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:
—100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

—200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.
Niepewnos¢ rozszerzona wyniku w wartosciach rzeczywistych z pobieraniem prdobek, przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2; wyznaczona

zgodnie z PN-EN 1SO 19036:2020-4 .

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostrdda

Data rozpoczecia badan: 12.04.2021 Data zakonczenia badan: 14.04.2021
Opis metody badawczej Wynik Niepewnosc
Badany parametr Metoda badawcza P y ] ! : P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona
@ . 6 + 2 Akceptowalna przez
— PN-EN 1SO 7887:2012 Metoda (5-70)me/! Pt 7 me/I Pt Al
+Ap1:2015-06 — METODA C |spektrofotometrycana = nieprawidtowych zmian *
wartosé pH 7,6
PN-EN ISO 7027-1:2016-09 |Metoda
Metnos¢ 0.53 i (0,08-40) NTU z| 0,21 0,08 NTU i
Nieobecny
Akceptowalna przez
Obecnosc obecego zapachu PN-EN 1622:2006 Metoda jakesciowa Z |Rodzaj = - konsumentow i bez
nieprawidlowych zmian
Grupa -
Nieohecny Akceptowalna przez
Obecnosé obcego smaku PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa z = konsumentow i bez
Rodzaj & nieprawidiowych zmian

F-05-POL-15
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Sprawozdanie z badania nr 1/122/FCHMB/2021 z dnia 19.04.2021

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w terenie
Opis metody badawczej Wynik Niepewnos¢
Badany parametr Metoda badawcza e Y ] ¥ , R Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania | rozszerzona
d 7,3 +0,2
pH PN-EN 150 10523:2012 |V 2,0-120 Al z ’ ’ s 6,5-9,5
potencjometryczna Temperatura
) 9,8 o
pomiaru
Przewodnos¢ elektryczna PN-EN 27888:1999 Korektaza |10y 0, 750 |98 uS/cm w
tadci pomoca urzadzenia do kompensacji konduktometryczna (10-2770) uS/cm Al Z " 25°C 2500
wiasciwa it tErieratiny Temperatura 97 oc emp.
pomiaru &

Niepewnos¢ rozszerzona dla wyniku z pobieraniem probek przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspdtczynniku rozszerzenia k=2. - dotyczy badan fizykochemicznych

2 Pozadana wartosc tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg Pt/I.

A — metodyka / pobieranie prébek akredytowana / (e); N — metodyka / pobieranie probek nieakredytowana / (e);

Z - metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrédzie nr HK.9011.2.1.2021 z dn. 13.04.2021 r.
NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.z 2017 .,

poz. 2294).

Wyniki badan i pomiardw odnoszg sie wytacznie do probki otrzymanej od Zleceniodawcy.
Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak

TR a— tylko w catosci.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport w przypadku prébki pobieranej przez

Klienta. Informacje uzyskane od klienta np: cel pobierania, sposob pobierania, opisu miejsca pobierania,
czas, itp. zaznaczone sg czcionka pochyta.

Auto ryz/gwai:
A
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Sprawozdanie z badania nr 1/119/FCHMB/2021 z dnia 19.04.2021
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PWiK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostréda

Laboratorium Analizy Wody i Sciekow
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda
Laboratorium Analizy Wody

ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda
tel. 89 67099 30

e-mail. lab.woda@pwik.ostroda.pl

www.laboratorium.ostroda.pl

tel. 89 67099 19

Zleceniodawca

PWiK Ostréda Sp. z 0.0. Dziat Eksploatacji Obiektow

Adres zleceniodawcy

Tyrowo 104, 14-100 Ostréda

Numer zlecenia 1 /2021 Data zlecenia 04.04.2021
Obszar badania Obs:zar regulowany prawnie
Cel badania Monitorowanie jakosci wody w sieci wodociggowej
Opis probki
Numer prébki 1/ 119
. .. . Godzina rejestracji w
Data rejestracji w laboratorium 12.04.2021 i 12:00
laboratorium
Rodzaj prébki Woda uzdatniona
Dane zwigzane z pobieraniem proébki- gdy prébki pobiera Laboratorium
Prébke pobrano wg: PN-EN I1SO 19458:2007 [A], PN-ISO 5667-5:2017-10 [A]
Data pobierania 12.04.2021 l Godzina pobierania 09:05
Rodzaj ujecia Wodociag ] OSTRODA

Opis miejsca pobierania probki

KRAN CZERPALNY, PIWNICA, PRZYCHODNIA Z0Z, Kosciuszki 2, Ostroda

Uwagi dotyczace prébki

Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezen.

F-05-POL-15

Wydanie 36 z dnia 26.03.2021r

Laboratorium Analizy Sciekéw
Tyrowo 104, 14-100 Ostrdda

e-mail. lab.scieki@pwik.ostroda.pl




Sprawozdanie z badania nr 1/119/FCHMB/2021 z dnia 19.04.2021

Badania mikrobiologiczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda
Data rozpoczecia badan: 12.04.2021 Data zakonczenia badan: 15.04.2021
Opis metody badawczej Wynik Niepewnosc
Badany parametr Metoda badawcza P y l y . P Jednostka NDW
Typ metody 2akres badania | rozszerzona
Ogélna liczba Metoda plytkowa . i Bez nieprawidtowych
& : d 1jtk/1ml .
mikroorganizméw w 22°C BRFEN R0 62222004 (posiew weglgbny) saIpkim 7 [ 4;13 ] jtk/1 ml 2mian’
Liczba Enterokokéw Metoda filtracji ;
PN- -2: 4 : d 1jtk/100ml H k/1 |
(paciorkowcéw katowych) EN S0 7899-2:200 membranowej e 0 [ 0;8 ] |itk/100m 0
Najbardziej prawdopodobna Metoda NPL (Test
PN-EN ISO 9308-2:2014-06 ; d 1NPL/100m| < . NPL/100 ml
liczba bakterii grupy coli Colilert-18) ° " 1 ! 058 ] / 0
Najbardziej prawdopodobna Metoda NPL (Test
. -2:2014- ‘ d 1NPL/100m] . NPL/100 ml
liczba Escherichia coli FH-EN 50.0208-2:2010:06 Colilert-18) o LA <1 [ 0;5 ] L/100 m 0

jtk — jednostki tworzace kolonie;

NPL — Najbardziej prawdopodobna liczba.
? Zaleca sie, aby ogdlna liczba mikroorganizmdéw nie przekraczata:
—100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzane] do sieci wodociggowej,

— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.
Niepewno$c rozszerzona wyniku w wartosciach rzeczywistych z pobieraniem prébek, przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2; wyznaczona

zgodnie z PN-EN 15O 19036:2020-4 .

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda

Data rozpoczecia badan: 12.04.2021 I Data zakoriczenia badan: 14.04.2021
Opis metody badawcze] Wynik Niepewnosc
Badany parametr Metoda badawcza P y ] y . P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona
PN-EN ISO 7887:2012 Metoda 6 £2 Akeaptowsina prau
Barwa (5-70)mg/I Pt mg/| Pt konsumentéw i bez
+Ap1:2015-06 — METODA C [spektrofotometryczna — nieprawidtowych zmian *
wartosé pH 7.6
. PN-EN ISO 7027-1:2016-09 |Metoda
Metnosé 553 S (0,08-40) NTU 1,0 [:0,4 NTU 1
Nieobecny
Akceptowalna przez
Obecnos¢ obcego zapachu PN-EN 1622:2006 Metoda jakoiciowa Rodzaj konsumentow i bez
nieprawidlowych zmian
Grupa -
Nieﬂbecnv Akceptowalna przez
Obecnos¢ obcego smaku PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa - konsumentéw i bez
ROdZaj - nieprawidtowych zmian
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Sprawozdanie z badania nr 1/119/FCHMB/2021 z dnia 19.04.2021

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w terenie
Opis met dawczej Wynik Niepewnosc
Badany parametr Metoda badawcza L J Y . P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona
d. 7,0 +0,3
pH PN-EN SO 10523:2012 | "% 2,012,0 ’ ’ 6,5-9,5
potencjometryczna Temperatura !
8,9 e
pomiaru
Przewodnosé elektryczna PN-EN 27888:1999 Korektaza |10, 662 + 86 pS/cm w
tagei pomocy urzgdzenia do kompensacji konduktometryczna (10-2770) uS/cm 2ce 2500
wlasciwa WU rmpEr Uy —Temperaturs 90 o temp. 25°C
pomiary %

Niepewnosc rozszerzona dla wyniku z pobieraniem probek przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspdtczynniku rozszerzenia k=2. - dotyczy badan fizykochemicznych

® pozadana wartoéé tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg Pt/l.

A —metodyka / pobieranie prébek akredytowana / (e); N —metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e);
Z - metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrodzie nr HK.9011.2.1.2021 z dn. 13.04.2021 .
NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.z 2017 r.,

poz. 2294).

Oswiadczenia

Wyniki badan i pomiaréw odnosza sie wytacznie do prébki otrzymanej od Zleceniodawcy.

Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak
tylko w catosci.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport w przypadku prébki pobieranej przez
Klienta. Informacje uzyskane od klienta np: cel pobierania, sposob pobierania, opisu miejsca pobierania,

czas, itp. zaznaczone sg czcionkg pochyta.

F-05-POL-15

Wydanie 36 z dnia 26.03.2021r

Strona 3/3






Sprawozdanie z badania nr 1/120/FCHMB/2021 z dnia 19.04.2021
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PWiK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
Laboratorium Analizy Wody i Sciekéw
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda
Laboratorium Analizy Wody Laboratorium Analizy Sciekéw
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda Tyrowo 104, 14-100 Ostrdda
tel. 89 670 99 30 tel. 8967099 19
e-mail. lab.woda@pwik.ostroda.pl e-mail. lab.scieki@pwik.ostroda.pl
www.laboratorium.ostroda.pl

Zleceniodawca

PWIK Ostrdda Sp. z 0.0. Dziat Eksploatacji Obiektow

Adres zleceniodawcy

Tyrowo 104, 14-100 Ostroda

Numer zlecenia 1 /2021 Data zlecenia 04.04.2021
Obszar badania Obszar requlowany prawnie
Cel badania Monitorowanie jakosci wody w sieci wodociggowej
Opis probki
Numer prébki 1/ 120
: - . Godzina rejestracji w
Data rejestracji w laboratorium 12.04.2021 . 12:00
laboratorium
Rodzaj probki Woda uzdatniona
Dane zwigzane z pobieraniem probki- gdy prébki pobiera Laboratorium
Probke pobrano wg: PN-EN ISO 19458:2007 [A], PN-ISO 5667-5:2017-10 [A]
Data pobierania 12.04.2021 I Godzina pobierania l 09:30
Rodzaj ujecia Wodociag | OSTRODA
Opis miejsca pobierania prébki KRAN W tAZIENCE, OSCIR, 3-go Maja 19a, Ostroda
Uwagi dotyczace probki Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezen.
F-05-POL-15 Wydanie 36 z dnia 26.03.2021r Strona 1/3




Sprawozdanie z badania nr 1/120/FCHMB/2021 z dnia 19.04.2021

Badania mikrobiologiczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostrdda

Data rozpoczecia badan: 12.04.2021 Data zakonczenia badan: 15.04.2021
Opis metody badawczej Wynik Niepewnosc
Badany parametr Metoda badawcza p y ] Y ) P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania | rozszerzona
Ogélna liczba Metoda plytkowa . . Bez nieprawidtowych
- ; : d 1jtk/1ml 3
mikroorganizméw w 22°C FERERREET 008 (posiew weglgbny) od 1jtk/1m Z 5 [ 3;10 ][ jtk/iml zmian’
Liczba Enterokokdw Metoda filtracji ) ;
_EN ISO 7899-2:2004 : d 1jtk/100ml . tk/100 ml
(paciorkowcow katowych) ERERIECFEA b0 membranowej R m Z 0 [ 0;8 ] | itk/ 0
Najbardziej prawdopodobna Metoda NPL (Test
PN-EN ISO 9308-2:2014-06 ; d INPL/100ml < . NPL/100 ml
liczba bakterii grupy coli Colilert-18) F " z 1 [ 0;5 | L/1p0m 0
Najbardziej prawdopodobna PN-EN 1SO 9308-2:2014-06 Metoda NPL {Test SR 3 <1 [ 0:5 ] |npicomi 0
liczba Escherichia coli ' Colilert-18) 2

jtk — jednostki tworzace kolonie;

NPL — Najbardziej prawdopodobna liczba.
? Zaleca sig, aby ogdlna liczba mikroorganizmdéw nie przekraczata:
—100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

—200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.
Niepewnos¢ rozszerzona wyniku w wartoéciach rzeczywistych z pobieraniem prébek, przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2; wyznaczona

zgodnie z PN-EN I1SO 19036:2020-4 .

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda

Data rozpoczecia badan: 12.04.2021 Data zakoriczenia badan: 14.04.2021
Opis metody badawczej Wynik Niepewnosé
Badany parametr Metoda badawcza P Y ££cl ¥ . P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona
PN-EN ISO 7887:2012 Metoda 6 +2 Akceptowalna przez
Barwa . trofotomet (5-70)mg/! Pt z mg/l Pt konsumentow i bez
+Ap1:2015-06 — METODA C |spektrofotometryczna m—— o nieprawidlowych zmian *
; PN-EN ISO 7027-1:2016-09 |Metoda
Metnosé 0.5.3 B — {0,08-40) NTU Z 0,09 |£0,03 NTU 1
Nieobecny
Akceptowaina przez
Obecnos¢ obcego zapachu PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa Z |Rodzaj - - konsumentéw i bez
nieprawidlowych zmian
Grupa -
o ) Nieobecny Akceptowalna przez
Obecnos¢ obcego smaku PN-EN 1622:2006 Metoda jakoiciowa i - kensumentdw i bez
Rodzaj nieprawidlowych zmian
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Sprawozdanie z badania nr 1/120/FCHMB/2021 z dnia 19.04.2021

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w terenie
Opis metody badawczej Wynik Niepewnosé
Badany parametr Metoda badawcza E Y ] Y ) P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania | rozszerzona
M 6,9 +0,3
pH PN-EN ISO 10523:2012 etode 20120 Al z ’ ’ : 6,5-9.5
potencjometryczna Ternparatira '
) 8,7 °C
gomlaru
Przewodnosé elektryczna PN-EN 27888:1999 Korekta 2 [pro00as 713 [z 93 pS/cm w
tadci pomocg urzadzenia do kompensacji konduktorietryczna (10-2770) uS/em Al 2 25°¢C 2500
wiasciwa wolywu temperatury Te;::::sra 8.6 oC temp.

Niepewnos¢ rozszerzona dla wyniku z pobieraniem probek przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspdtczynniku rozszerzenia k=2. - dotyczy badan fizykochemicznych

® Pozgdana wartos¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg Pt/I.

A — metodyka / pobieranie probek akredytowana / (e); N —metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e);

Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrddzie nr HK.9011.2.1.2021 z dn. 13.04.2021 r.

NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.z 2017 r.,
poz. 2294).

Wyniki badan i pomiaréw odnoszg sie wylgcznie do prébki otrzymanej od Zleceniodawcy.

Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak
tylko w catosci.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport w przypadku prébki pobieranej przez
Klienta. Informacje uzyskane od klienta np: cel pobierania, sposob pobierania, opisu miejsca pobierania,
czas, itp. zaznaczone sg czcionkg pochyta.

Oswiadczenia
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PoLskie CenTRum
AKREDYTACJI

©

BADANIA

AB 1099

PWIiK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostrdda
Laboratorium Analizy Wody i Sciekéw
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostrdda
Laboratorium Analizy Wody Laboratorium Analizy Sciekéw
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda Tyrowo 104, 14-100 Ostroda
tel. 8967099 30 tel. 89 67099 19
e-mail. lab.woda@pwik.ostroda.pl e-mail. lab.scieki@pwik.ostroda.pl
www.laboratorium.ostroda.pl

Zleceniodawca

PWiK Ostroda Sp. z o.0. Dziat Eksploatacji Obiektow

Adres zleceniodawcy

Tyrowo 104, 14-100 Ostrdda

Numer zlecenia 1 /2021 Data zlecenia 04.04.2021
Obszar badania Obszar regulowany prawnie
Cel badania Monitorowanie jakosci wody w sieci wodociggowej
Opis probki
Numer prébki 1/ 121
Godzina rejestracji w
Data rejestracji w laboratorium 12.04.2021 = r' A2 ) 12:00
laboratorium
Rodzaj probki Woda uzdatniona
Dane zwigzane z pobieraniem prébki- gdy probki pobiera Laboratorium
Prébke pobrano wg: PN-EN ISO 19458:2007 [A], PN-ISO 5667-5:2017-10 [A]
Data pobierania 12.04.2021 l Godzina pobierania l 10:40
Rodzaj ujecia Wodocigg ' OSTRODA
Opis miejsca pobierania prébki KRAN W tAZIENCE, PARTER, ZUS, ul. Czarnieckiego 50, Ostréda
Uwagi dotyczace prébki Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezen.
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Badania mikrobiologiczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda

Data rozpoczecia badan: 12.04.2021 Data zakoniczenia badan: 15.04.2021
is m wczej Wynik Niepewnosc
Badany parametr Metoda badawcza Ubls metady hadgweze) Y . - Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania_| rozszerzona
Ogdina liczba Metoda ptytkowa . i Bez nieprawidfowych
- C d 1jtk/1ml , !
mikroorganizméw w 22°C R ——— (posiew wgfebny) od 1tk/m 8 [ #xsa ][ it zmian
Liczba Enterokokéw Metoda filtracji
PN-EN ISO 7899-2:2004 : d 1jtk/100ml . j |
(paciorkowcow katowych) membranowej Lo 0 [ @p8 || Rka00m 0
Najbardziej prawdopodobna Metoda NPL (Test
PN-EN ISO 9308-2:2014-06 ) d 1NPL/100mI < . NPL/100 ml
liczba bakterii grupy coli Colilert-18) & i 1 [ 0;5 ] /100 m 0
Najbardziej prawdopodobna Metoda NPL (Test
PN- -2: - ) d INPL/100m! : NPL/1 I
liczba Escherichia coli N-EN 12020022000 08, [eamiersatn) OANEL IO <t | 0;5 ] [NPL/20Om 0

jtk — jednostki tworzgce kolonie;

NPL — Najbardziej prawdopodobna liczba.
? Zaleca sig, aby ogdlna liczba mikroorganizmow nie przekraczata:
- 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej,

— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.
Niepewnos¢ rozszerzona wyniku w wartosciach rzeczywistych z pobieraniem probek, przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2; wyznaczona

zgodnie z PN-EN 1SO 15036:2020-4 .

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostrdda
Data rozpoczecia badan: 12.04.2021 T Data zakorniczenia badari: 14.04.2021
Opis metody badawczej Wynik Niepewnosc
Badany parametr Metoda badawcza P y J y ) P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona
- PN-EN ISO 7887:2012 Metoda S —— 7 +2 sl ::“P‘Wj:“?:::
_70)m nsumentow i
+Ap1:2015-06 — METODA C |spektrofotometryczna £ —— 7 a & nieprawidiowych zmian *
PN-EN I1SO 7027-1:2016-09 |Metoda
Metnosé S5 nefelometryczna (0,08-40) NTU 0,17 [+0,06 NTU 1
Nieobecny
Akceptowalna przez
Obecno$¢ obcego zapachu PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa Rodzaj - - konsumentow i bez
nieprawidlowych zmian
Grupa -
Nieobecny Akceptowalna przez
Obecno$¢ obcego smaku PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa konsumentow i bez
Rodzaj i nieprawidtowych zmian
Badania chemiczne i fizyczne wykonane w terenie
Opis metody badawcze] Wynik Niepewnosc
Badany parametr Metoda badawcza & Y J . . P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona
d 7,0 +0,3
pH PN-EN ISO 10523:2012 etada 2,0-12,0 A ! a 6,5-9,5
potencjometryczna Temperstars
, 8,5 °C
omiaru
Przewodnosé elektryczna PN-EN 27888:1999 korekta za fup. 04 740 |z 96 uS/cm w
tacci pomocg urzgdzenia do kompensacji konduktometycina (10-2770) pSfem " 25eC 2500
wiasciwa Wphpwu Temperatin Temperatura 85 oc emp.
pomiaru £

Niepewnos¢ rozszerzona dla wyniku z pobieraniem probek przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2. - dotyczy badan fizykochemicznych

® Pozgdana wartoé¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg Pt/I.

A — metodyka / pobieranie probek akredytowana / (e); N — metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e);

Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrédzie nr HK.9011.2.1.2021 z dn. 13.04.2021 r.
NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z2017r.,

poz. 2294).
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Wyniki badan i pomiarow odnoszg sie wytacznie do probki otrzymanej od Zleceniodawcy.

Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badar nie moze by¢ powielane inaczej jak
tylko w catosci.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport w przypadku prébki pobieranej przez
Klienta. Informacje uzyskane od klienta np: cel pobierania, sposob pobierania, opisu miejsca pobierania,
czas, itp. zaznaczone s3 czcionka pochyts.

Oswiadczenia
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