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Modernizacja Stacji Wodociagowe Kajkowo w Ostrodzic

1. Zalozenia projektowe
Podstawa opracowania

Podstawg techniczng opracowania stanowi wizja lokalna na Stacji Uzdatniania Wody
Kajkowo w Ostrodzie, wytyczne Inwestora a takze aktualne przepisy. katalogi i normy.
Niniejsza dokumentacja zostala wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami i moze sluzy¢

celowl, ktoremu jest przeznaczona.

2. Opis techniczny

2.1. Przedmiot i zakres opracowania — tom Rozdzielnia Glé6wna RG
o Przedmiotem projektu jest uklad =zasilania i sterowania ukladami
technologicznymi Stacji Wodociggowej Kajkowo w Ostrodzie.

2.2. Zasilanie obiektu
Zasilanie obiektu odbywa si¢ z sieci Energetyki Zawodowej 15 kV i agregatu
pradotwoérczego. Dla potrzeb zasilania stacji nie przewiduje si¢ Zadnych zmian od strony
zasilania 15 KV do transformatoréw wlacznie.
2.3.Stan projektowany
Projektowana rozdzielnia RG zlokalizowana bgdzie w miejscu obecnej dyspozytorni.
Dyspozytornia zostanie zaadaptowana do instalacji rozdzielni RG, rozdzielni automatyki RA
oraz stacji wizualizacyjnej w oparciu o wytyczne i projekt branzy budowlanej. Rozdzielnia
RG bedzie sktadala sig z trzech podwdjnych pol:
e pole I - zasilanie odbioréw drobnych i uktadéw technologicznych SEKCJA 1
e pole Il —uklad SZR
- zasilanie z trafo 1 — 400kVA (wytacznik gléwny 6304, cyfrowy analizator parametrow
siecl, praca w ukladzie SZR)
- tacznik sekcji (roztacznik 630A, praca w ukladzie SZR)
- zasilanie z agregatu — 180 kVA (dwa wylaczniki glowne 6304, analogowe mierniki
parametrow zasilania, praca w uktadzie SZR)
- zasilanie z trafo 2 — 400kVA (wytacznik glowny 630A, cyfrowy analizator parametréow
sieci, praca w uktadzie SZR)
e pole III - zasilanie odbioréw drobnych i ukiadow technologicznych SEKCJA 11
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Medernizacja Stacji Wodociagowe] Kajkowo w Ostradzie

Istotne uktady technologiczne takie jak:

- pompownia II-stopnia

- szafa sterowania RA12

- sprezarki

projektuje si¢ w zasilaniu z dwéch sekeji. Przy kazdym z w/w odbioréw projektuje sie
rozdzielnie przelaczajace wybdr sekeji tzw. RP1 1 RP2. Dopuszcza sie zatem prace

remontowe na jednej sekcji RG bez koniecznosci wytaczania uktadow technologicznych.

2.4. Zapotrzebowanie mocy

Podstawowe odbiory:

SEKCJA L

Pompa glgbinowa P6A 30 kW
Pompa glgbinowa P5 30 kW
Rozdzielnia RA12 41 kW
Zestaw hydroforowy 92,5 kW
Rozdzielnia pomieszczenia soc. 10 kW
Odbiory drobne 10 kW
Sprezarka 7,5 kW
SUMA: 221 kW

Przyjeto, ze nie pracuje pig¢ pomp zestawu hydroforowego przy pracy dwoch pomp
glebinowych i nie pelne obciazenie RA2 1 odbiordw socjalnych, wige zapotrzebowanie mocy

szacuje si¢ na
221 -18,5-11-0.2*10 = ok. 190 kW

SEKCJA II:

Pompa gtebinowa P7 18 kW
Rozdzielnia RA2 41 kW
Zestaw hydroforowy 92,5 kW
Rozdzielnia warsztatowa . 30 kW
Rozdzielnia biurowiec 15 kW
Odbiory drobne 10 kW
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Modernizacja Stacji Wodociggowe] Kajkowo w Ostrodrie

Sprezarka 7.5 kW
SUMA: 214 kW
Przyjeto, nie peine obciazenie RA12, odbioréw socjalnych i rozdzielnicy warsztatowej wiec

zapotrzebowanie mocy szacuje si¢ na

214-11-0.2*%10-0.5*30 = ok. 190kW

Przy zasilaniu z zamknigtym sprzegtem SEKCJA I + SEKCJA 11

Pompa glebinowa P6A 30 kW
Pompa glebinowa P5 30 kW
Rozdzielnia RA2 40 kW
Zestaw hydroforowy 92,5 kW
Rozdzielnia pomieszczenia soc. 10 kW
Odbiory drobne 10 kW
Sprezarka 7,5 kW
RA 1 rozdz. sterowania i pomiarow 1,0 kW
Pompa glebinowa P7 18 kW
Rozdzielnia warsztatowa . 30 kW
Rozdzielnia biurowiec 15 kW
Sprezarka 7,5 kW
SUMA: 291.5 kW

Przyjeto, nie petne obciazenie RA12, odbioréw socjalnych i rozdzielnicy warsztatowej,
niejednoczesng pracg pomp P6A socjalnych P5 wigc zapotrzebowanie mocy szacuje si¢ na
292-30-11-0.2*%10-0.5*30= ok. 234 kW
2.5. Uklad pomiarowy

Zaklada sig, ze uklad pomiarowy posredni pozostaje bez istotnych zmian.
Istniejace liczniki:
Energia czynna: 2B52 adrl
Energia bierna: B52 abced
Energia bierna: B52 abd

Tablice licznikowa nalezy przenie$¢ do pomieszczenia agregatorni. Przekladniki
pradowe o przekladni 10/5 kl0.5 bez zmian, przekiadniki napieciowe 15 /0.1 kV bez zmian.
Zaklada si¢ wykorzystanie istniejacych przewoddw do przekladnikow. Jezeli z
nieprzewidywalnych powodéw trzeba bedzie przewody wymienié nalezy wykonaé to DY2,5

dla przektadnikéw pradowych i DY1,5 dla napigciowych. Przewody winny by¢ utozone na
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Modernizacja Stacji Wodociagowej Kajkowo w Osiradzie

calej dlugosci w istniejacych rurach ochronnych. Wszelkie prace przv uktadzie pomiarowym

uzgadnia¢ z RE Ostroda.

2.3. Zasilanie RG SEKCJA il
SEKCJA I'i II rozdzielnicy RG zasilana bedzie z transformatora T1 i T2 15/04 kV o

mocy 400 kVA. (transformatory istniejace). Zasilanie SEKCJI bedzie zrealizowane kablem

utozonym w istniejacym i czesciowo nowym kanale kablowym. Zasilanie nalezy wykona¢

pojedynczymi linkami YKXSY 1x185, czyli tor zasilajacy: YKXSY 4x(1x185). Zasilanie

wprowadzi¢ do pola nr 2(SEKCJA I) i nr 2 (SEKCJA II) rozdzielni RG.

Pole nr 2 wyposazone bedg w wylaczniki produkcji OEZ

typu BH630 (ze wzgledu na blokady mechaniczne pomiedzy trzema wytacznikami)

- BH630 gléwny wytacznik zasilania SEKCJI I

- BH630 gtowny wylacznik zasilania SEKCJI I1

- BH630 giowny wylacznik zasilania z agregatu polaczony blokadaq mechaniczng z
wytacznikiem sekeji [

- BH630 glowny wylacznik zasilania z agregatu potaczony blokada mechaniczng z
wylacznikiem sekcji IT

- BH630 rozlacznik sekcji

- Aparatura sterownicza i pomiarowa
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2.4. Kompensacja mocy biernej

Przewiduje si¢ zainstalowanie dwoch nowych baterii kondensatordw po jednej dla kazde;]
z sekcji. Kompensacja mocy biernej powinna zapewni¢ tg¢p=02.

Obliczenia baterii:

- moc max. odbiorow stacji 200k'W

- moc min. odbioréw stacji 30 kW

- Sredni cos ¢ przed kompensacja cos ¢=0,88 (tg$=0,34)

- po kompensacji tg$p1=0,2

QI=P*(tgh-tgh1)=200*(0,54-0,2)=68 kVar
Q2=P*(tgh—tgd1)=20*(0,54-0,2)=10,2 kVar

Dobrano baterie kondensatoréw 80 kVar 400V, z krokiem regulacji 10kVar.

2.5Nastawy wylgcznikéw

Wylaczniki zasilajace BH630
Prad znamionowy: In=510A
Nastawa przecigzeniowa:  [t=550A
Zwarciowa bezzwloczna:  [r=3024 A
Zwarciowa zwloczna: Iz=1000 A

Wytacznik agregatu BH630
Prad znamionowy: In=220A
Nastawa przeciazeniowa:  [t=240A
Zwarciowa bezzwloczna:  Ir=800A

Zwarciowa zwloczna: Iz=400 A
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S. Ochrona przeciw porazeniowa

Jako dodatkowa ochrone od porazen pradem elektrycznym zastosowano samoczynne
wylaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C oraz TN-S wg zasad ujetych w PN-EN-60364.
Rozdzielni¢ RG przystosowuje sie do ukiadu TN-S Jednak ze wzgledu na fakt, ze niektére
odbiory pozostaja niewymienialne np.: o§wietlenie zewnetrzne, instalacja w pomieszczeniach
socjalnych przyjmuje sie, ze uktadem sieci dla obiektu jest uklad TNC-S. Wszystkie nowe
odbiory zasilane z rozdzielnicy RG projektuje si¢ w systemie TN-S. Po wykonaniu prac
montazowych wykona¢ niezbedne pomiary.
Dodatkowo rozdzielnice RG oraz czesci przewodzace wszystkich odbioréw zasilanych z
rozdzielnicy RG polaczy¢ z istniejacym systemem potaczen wyréwnawcezych. Polaczenia
wykona¢ bednarka stalowa Fe 30x4 mm. Po wykonaniu prac montazowych wykonaé

niezbgdne pomiary.

6. Ochrona przeciw przepieciowa

W projektowanej rozdzielnicy SZR 1 zastosowano ochrong typu B na zasilaniu dwéch

sekcji.

7. Uwagi montazowe
* Obwody fazowe 220 V 50Hz wykona¢ linka czarng
* Przewody neutralne linkg niebieska
* Przewody ochronne linkg zielono - z6lta
e Obwody 24 V 50Hz wykonaé linka brazowa
* Obwody 24 V DC wykonaé linka czerwona

¢ Obwody napiecia gwarantowanego z UPS wykona¢ linka zo6itg
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8. Ukiad SZR

Rozdzielnia RG zasilana jest z dwoch transformatoréw i agregatu pradotworczego. Zaklada
si¢, ze rozdzielnia pracuje w ukladzie dwusekeyjnym z otwartym wylacznikiem sprzegta. Nie
dopuszcza si¢ rownoleglej pracy transformatoréw. W przypadku braku zasilania na ktorym
kolwiek z transformatoréw zalacza si¢ tacznik sekcji i wszystkie pola RG zasilane sa z
jednego transtormatora. W przypadku catkowitego braku zasilania z obu transformatoréw
wylaczaja sig taczniki zasilania podstawowego, zamyka si¢ tacznik sekeji i po wystartowaniu
agregatu oraz po ustabilizowaniu sie parametréw zasilania zamyka si¢ tacznik agregatu.
Uktadem SZR steruje sterownik TWIDO 24DRF. Pobiera on informacje o stanie potozenia
tacznikoéw, a takze z przekaznikéw kontroli faz informacje o stanie poszczegdlnych zasilan.
Uktad SZR wyposazony jest w UPS zapewniajacy zazbrajanie si¢ lacznikow przy braku
zasilania, podtrzymuje on takze prace sterownika.

Potozenie tacznikéw, oraz praca ukladu SZR powinna by¢ wizualizowana na komputerze w
CD.

Po wykonaniu montazu RG oraz agregatu nalezy uzgodni¢ warunki sprawdzenia uktadu

poprzez  ZE Olsztyn, dane oséb i numery telefonéw zgodnie z opracowang instrukcja

wspdlpracy agregatu z siecia zasilajaca.

8.1 Podlgczenie rozdzielni glownej RG i agregatu
Rozdzielnia gléwna przystosowana jest do zasilenia z dwdch istniejacych
transformatoréw T1 1 T2 (po 400kVA kazdy) oraz agregatu G 150 kVA.
Agregat umieszczony jest poza rozdzielnia NN, w wydzielonym pomieszczeniu
przeznaczonym wylgcznie dla agregatu pradotworczego. Agregat G podtaczony bedzie
kablem YKY 5x150 do rozdzielni gléwnej RG. Zasilanie wprowadzone Jjest do pola nr 2
RG na wylacznik 15Q1, ktéry jest zblokowany mechanicznie z 14Q1 (rys nr 03/04
dokumentacja RG) oraz dalej na wylacznik 15.1Q1, ktéry jest mechanicznie zblokowany
z wylgcznikiem 10Q1.Wytacznik 15Q1 i 15.1Q1 stuza do zatqczania rozdzielni gtowne;j
do pracy z agregatem.

8.2 Dane agregatu
Dla potrzeb awaryjnego zasilania Stacji Uzdatniania Wody Kajkowo zastosowano
agregat:
Typ: GVO 170W
Z silnikiem: VOLVO
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Modernizacja Stacji Wodociagowe] Kajkowo w Osirodzie

Z pradnica MARELLI 400V
Agregat moze by¢ obciazany do mocy czynnej 120kW. przy obecnie zainstalowanych i

przewidzianych projektem odbiornikach (cosp>=0,8).

8.3. Opis mozliwych rodzajow uruchamiania i pracy agregatu oraz ukladu SZR
8.3.1. Uruchomienie agregatu na biegu jalowym przy istniejacym zasilaniu z ZE

Ze wzgledow eksploatacyjnych zachodzi koniecznosé okresowego uruchamiania
agregatu, nawet przy poprawnym zasilaniu obiektu z sieci Zakladu Energetycznego.
Uruchomienie do tego trybu pracy mozliwe jest tylko w trybie recznym sterowania agregatu.
Przy istniejacym zasilaniu z sieci Zakladu Energetycznego pracuje agregat. natomiast
wylgeznik 15Q1 1 15.1Q1 jest otwarty. O konfiguracji pozostatych tacznikow tj. 10Ql1,
11QL,14Q1 (rys: 10,11,14 dok. RG) decyduje obshiga rozdzielni lub sterownik w zaleznosci
od trybu pracy ukladu SZR.

8.3.2.. Praca RG z agregatem (agregat sterowanie reczne, SZR — sterowanie reczne)

W tej konfiguracji o zalaczeniu (wylaczeniu) agregatu decyduje obstuga, o
konfiguracji tacznikow 10Q1, 11Q1,14Q1,15Q1 i 15.1Q1 decyduje takze obstuga.

8.3.3. Praca RG z agregatem (agregat sterowanie reczne, SZR - sterowanie
automatyczne)

W tej konfiguracji o zalaczeniu (wylaczeniu) agregatu decyduje obstuga, o
konfiguracji tacznikéw 10Q1, 11Q1,14Q1,15Q1 i 15.1Q1 decyduje ukiad sterujacy bez
ingerencji obstugi.

8.3.4. Praca RG z agregatem (agregat sterowanie automatyczne, SZR — sterowanie
reczne)

W tej konfiguracji agregat startuje i wylacza sie samoczynnie na podstawie informacji
o napigciach zasilania z T1 i T2 o konfiguracji lacznikow |, 11Q1,14Q1,15Q1 1 15.1Q1
decyduje obstuga.

8.3.5. Praca RG z agregatem (agregat sterowanie automatyczne, SZR — sterowanie
automatyczne)

W tej konfiguracji agregat startuje i wytacza sie samoczynnie na podstawie informacyji
o napigciach zasilania z T1 i T2, o konfiguracji tacznikéw 10Q1, LIQL.14Q1.15Q1 1 15.1Q1
decyduje uktad sterujacy bez ingerencji obstugi. (Rodzaj pracy zalecany przy sprawnych

wszystkich ukladach agregatu oraz rozdzielni RG)
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9. Ogoélne zalozenia pracy ukiadu SZR
9.1 Nie dopuszcza si¢ pracy rownolegtej transformatoréw T1, T2

9.2 W bezawaryjnym stanie ukladdw zasilania, stacja pracuje z wylaczonym sprzeutem

(tacznik 11Q1) i zataczonym 10Q1 oraz 14Q1, czyli rozdzielnia RG zasilana jestzT1i1T2

9.3 Praca z zalaczonym sprzeglem traktowana jest jako rezerwowa. Przy braku zasilania z T1
lub T2 uklad automatyczny SZR przelaczy rozdzielni¢ na prace z zamknietym sprzegiem, a
jezeli nie ma zasilania zardwno z T1 jak i T2 to zostanie uruchomiony agregat
9.4. Przy bezawaryjnej pracy zaklada sie prace z zawsze otwartym sprzeglem (wytacznik
11Q1)
9.5. Wylaczniki mocy sa wyposazone w wyzwalacze podnapieciowe
9.6. Przy pracy SZR w trybie recznym dopuszcza sig prace zaréwno z otwartym jak i
zamknigtym sprzegtem (11Q1)
9.7. Przerwa w zasilaniu z sieci ZE musi by¢ dtuzsza od 10s aby uktad nadrzedny rozpoczat
przekonfigurowywanie tacznikéw, jednoczesnie przerwa w zasilaniu rozdzielni gtownej RG
nie moze by¢ wieksza niz 2min.
10. BLOKADY
Blokady dzialaja w kazdym trbie pracy ukladu SZR
10.1 Blokady elektryczne.
Blokady elektryczne realizowane sa w nastepujacy sposob: niewlasciwa konfiguracja
tacznikéw powoduje przerwanie zasilania w obwodzie cewki zanikowej danego tacznika,
oraz niewlasciwa konfiguracja tacznikéw uniemozliwia podanie napiecia na cewke zalgez
danego tacznika
Blokady elektryczne realizuja nastepujace funkcje:
a)nie mozna zataczy¢ sprzggta 11Q1 przy zataczonych jednoczesnie obu zasilaniach
10Q1 1 14Q1
b) nie mozna zataczy¢ zasilania I tacznik 10Q1 przy zamknigtym faczniku agregatu
15Q1 lub 15.1Q1
¢) nie mozna zataczy¢ zasilania II tacznik 14Q1 przy zamknietym laczniku agregatu
15Q1 lun 15.1Q1
nie mozna zataczy¢ zasilania I facznik 10Q1 przy jednoczesnie zalaczonvm zasilaniu

IT tacznik 14Q1 i sprzegle tacznik 11Q1
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nie mozna zalaezy¢ zasilania II tacznik 140Q1 przy jednoczesnic zalaczonvm zasilaniu
[ facznik 10Q1 i sprzegle tacznik | [Q1
d) nie mozna zalaczy¢ zasilania z agregatu facznik 15Q1 1 13.1Q1 przy zasilaniu RG
z ktoregokolwiek transformatora tzn. przy zamknictym faczniku 10Q1 lub 1401
Diagram dopuszczalnych konfiguracji tacznikéw ze wzgledu na blokady elektryczne wyglada

nastepujaco:

| 10Q1 11Q1 140Q1 15Q1 i
Zas. T1 | Sprzeglo | Zas. T2 15.1Q1
Zas. Agr G
0

S| K A o o M o =
Ncacxcc

0 0
0 X
0 0
0 0
X X
0 X
X 0
0 X

X- zamkniety

0 — otwarty

10.2 Blokady mechaniczne

Blokady mechaniczne zrealizowane sa pomigdzy dwoma parami wylacznikéw BH630.
Blokadzie mechanicznej podlegaja laczniki zasilania z transformatoréw i agregatu czyli:
10QI, 14Q1 oraz 15Q1i15.1Q1, nie podlega blokadzie mechanicznej lacznik sekeji 1191,

' Blokady zrealizowane sa za pomocg fabrycznej konstrukcji blokady i sa skonfigurowane w

ten sposéb ze uklad pracuje jako dwa zrédla robocze Jedno rezerwowe. Diagram

dopuszczalnych konfiguracji lacznikéw ze wzgledu na blokady mechaniczne wyglada

nastepujaco:

10Q1 14Q1 15Q1 i
Zas. T1 | Zas. T2 15.1Q1
Zas. Agr G
0 0 0
X 0

0
0 X 0 j
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X- zamkniety

0 — otwarty

Dodatkowo blokadzie mechanicznej podlegaja przyciski ,,Zalacz” bedace integralng czedcia
tacznikéw. Blokada zrealizowana jest poprzez zakrycie fabryczng plyta zastaniajaca
przycisku i zabezpieczeniu kiddka. Przewiduje sie, ze przyciski ,,\Wylacz” nie podlegaja
takiej blokadzie. Blokade przyciskow zataczajacych nalezy wykona¢ na kazdym z tacznikéw

t: 10Q1, 11Q1,14Q11 15Q11 15.1Q1.
11. Czynnos$ci manewrowe podczas eksploatacji agregatu i ukladu SZR

11.1. Wybér trybu pracy uktadu SZR

Uktad SZR moze by¢ sterowany w trybie recznym lub automatycznym, lub moze by¢
wylaczony. Wyboru dokonuje sie przetacznikiem krzywkowym z opisem ,,RECZNIE 0
AUTOMATYCZNIE,, (przetacznik 12S3 dok.RG) , ktory znajduje sie na elewacji rozdzielni

gléwnej pole nr 3. Ustawienie przetacznika w pozycji:

* ,,0” — powoduje odstawienie SZR-u . Wszystkie taczniki (10Q1, 11Q1, 14Q1, 15Q1 i1
15.1Q1) zostaja w pozycji z przed przelaczenia. Istnieje mozliwosé zazbrajania napedow.
Caly czas sa aktywne blokady. Z przyciskow sterujgcych jest aktywny jedynie przycisk
»WYLACZ” bedacy integralng czgscia kazdego z wylacznikow mocy.

»Recznie™ - jest to wybdr sterowania recznego czyli o zalaczaniu lub wylaczaniu
poszczegolnych facznikéw decyduje obstuga. Zalaczenie lub wylaczenie danego tacznika
odbywa si¢ poprzez przyciski sterujace ZALACZ / WYLACZ umieszczone na elewacji
RG:

Przyciski sterujgce w trybie recznym (opis dzialania)

Funkcja Miejsce Opis tabliczki | Oznaczenie na
zainstalowania schemacie / nr
przycisku rys. dok. RG
sterujgcego
zalaczanie 10Q1 pole 2 RG ZALACZ ZAS. Tl 10S1
wylaczanie pole 2RG WYLACZ ZAS. T1 1082
10Q1

PUP SPIN S.A 61-248 Poznan ul Dziadoszanska 10
o/Gdansk ul. Zalogowa 6 80-557 Gdansk tel (58) 342 15 00 fax: (58) 342 1343
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zalaczanie 11Q1 pole 2 RG ZALACZ 1181
EACZNIK SEKCJI ]
wylaczanie pole 2 RG WYLACZ L5
11Q1 EACZNIK SEKCJI
zataczanie 14Q1 pole 2 RG ZALACZ ZAS. T2 1451
wylaczanie pole 2 RG WYLACZ ZAS. T2 1452
14Q1
zalaczanie 15Q1 pole 2 RG ZALACZ ZAS. 15S1
i15.101 AGREGAT
wylaczanie pole 2 RG WYLACZ ZAS. 1582
15Q1115.1Q1 AGREGAT
uruchomienie | panel sterowania START START
agregatu agregatu panel agregatu
wylaczenie panel sterowania STOP STOP
agregatu agregatu panel agregatu
Agregat tryb panel sterowania Sygnalizowane Wybér strzatkami
reczny agregatu kontrolka przy gora / dot
napisie MANUAL panel agregatu

tab.1. Zestawienie przyciskow sterujacych w trybie recznym
W normalnej pracy ukiadu przy wybranym sterowaniu recznym SZR nalezy
postugiwac si¢ wylacznie przyciskami umieszczonymi na elewacji RG ze wzgledu na fakt, ze
przyciski te podlegajg uktadowi blokad opisanych w pkt. 10 niniejszego opisu i w zwigzku z
powyzszym zabezpiecza to przed niewlasciwym skonfigurowaniem tacznikéw 10Q1, 11Q1,
14Q1115Q1115.1Q1.
Szczegotowy opis dzialan manewrowych ukiadu SZR trybie recznym zawarto w instrukcji

,» Wspolpraca agregatu z siecig energetyczng”.

~Automatycznie” -; jest to wybér sterowania automatycznego, w ktérym o zalaczaniu lub
wylaczaniu poszczegélnych lacznikéw decyduje system nadrzedny. Uwzglednia on

oczywiscie wlasciwe blokady.
12. Opis dzialania lycznikéw i agregatu w trybie automatycznym

 Zalaczenie ukladu do pracy - przefacznik wyboru sterowania SZR ustawi¢ w pozycji
SAUTOMATYCZNIE”. Uktad SZR powoduje zamkniecie tacznikow 10Q1 1 14Q1. W
przypadku zaniku zasilania z transformatora Tl nastepuje otwarcie tacznika 10Q1 i

zalgczenie tacznika 11Q1, w przypadku gdy istnieje zasilanie z transformatora T2. Odstepy

PUP SPIN S.A 61-248 Poznan ul Dziadoszanska 10
o/Gdansk ul. Zalogowa 6 80-357 Gdansk tel (58) 342 135 00 fax;: (58) 342 1343
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pomigdzy zalaczaniem kolejnych facznikow wynosza 10s. Jezeli nie ma obu zasilan to po
30s nastgpuje uruchomienie agregatu a po dalszych 10s (pod warunkicm zachowania
kolejnosci faz. czestotliwosci oraz amplitudy napigcia) zalaczenie tacznika 13Q1 1 15.1Q1.
Powrot ktoregokolwiek z zasilan na czas min 10s powoduje wylaczenie lacznika 15Q1 i
15.1Q1 i wystawienie sygnalu uruchamiajacego procedurg zatrzymania agregatu. co moze
trwa¢ do kilku minut. Po 10s od odpadnigcia wytgacznika agregatu nastepuje zataczenie
10Q1 lub 14Q1 w zaleznosci od tego, ktore z zasilan powrdcito. Jezeli obecne sa oba to
zalaczone zostaja 10Q1 i 14Q1 przy wylaczonym sprzegle 11Q1

Uklad podstawowy praca z zasilania T1 1 T2 :

10Q1 i 14Q1 zamkniete , nastepuje zanik zasilania na szynach NN od strony =zasilania T1

(dtuzszy niz 10s), ale pozostaje napiecie od strony zasilania T2.
Reakcja lacznikéw: Odpadnigcie 10Q1, po czasie 10s zalaczenie 11Q1, powrdt zasilania

T1 powoduje wylaczenie 11Q1 i zalaczenie 10Q1 po czsie 10s.

Uklad pracuje z zasilen T1i T2

10Q1 i 14Q1 zamknigte, nastepuje zanik obu zasilan.

Reakeja lacznikow: Odpadniecie tacznikéw 10Q1 1 14Q1 jezeli zanik jest dtuzszy od 30s, to
po tych 30s nastgpuje start agregatu i po 10s zamkniecie 11Q1 a nastepnie 15Q1 i 15.1QI.
Powrdt ktéregokolwiek z zasilan na czas min 10s powoduje wylaczenie tacznika 15Q1 i
15.1Q1 i wystawienie sygnatu uruchamiajgcego procedur¢ zatrzymania agregatu, co moze
trwaé do kilku minut. Po 10s od odpadnigcia wylacznika agregatu nastepuje zataczenie 10Q1
111Q1 Iub 14Q11 11Q1 w zaleznosci od tego, ktore z zasilan powrdcito. Jezeli obecne sa oba

to zamkniete zostaja 10Q1 1 14 Q1 przy otwartym sprzggle 11Q1

PUP SPIN S.A 61-248 Poznan ul Dziadoszanska 10
0/Gdansk ul. Zatogowa 6 80-337 Gdansk tel (58) 342 15 00 fax: (38) 342 1345
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zestawienie materiatow
nr projektu 302706

Oznaczenie Nuzwa elementu , uriqdzeniu JodTl; iH’U.'féi Uwagi
Obudowa kpl
Obudowa kpl
07Q2 Rozlacznik bezpiecznikowy NHI szt. | 3
07Q3
16Q2
07Q2 Wktadka topikowa zwtoczna WT-NHI | szt. | 9
07Q3 200A
16Q2
07Q1 Roztacznik bezpiecznikowy NH 00 szt | 9
07Q4
07Q5
07Q6
16Q1
16Q3
16Q4
16Q5
16Q6
07Q1 Wkiadka topikowa zwloczna WT-NHOO | szt. | 15
07Q4 160A
07Q6
16Q1
160Q4
16Q3 Wkladka topikowa zwioczna WT-NHOO |szt..| 3
125A
16Q5 Wktadka topikowa zwloczna WT-NHOO | szt. | 3
80A
10Q2-Q3 Rozlacznik bezpiecznikowy R303 10A |szt. | 6
14Q2-Q3
15Q2-Q3
j.W Wkiadka topikowa gL gG 10A szt. | 18
07Q7 Wytacznik G61 C2 szt.| 13
09Q1
10Q5
11Q2
12Q2
13Q1-Q4
14Q5
15Q3
16QQ8
18Q1
08Q13 Wrytacznik G61 C6 szt. | 1
10Q4 Wytacznik G61 C20 szt. | 2
140Q4
08Q11 Wytacznik G63 C10A Szt.| 2
17Q5
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zestawienie materialdw
nr projektu 502706

08Q7 Wytacznik G63 C20A szt l‘ I
.
J |
08Q53 Wyltacznik G63 C25A szt. | 3
08Q12
17Q3
17Q2 Wylacznik G63 B32A szt. | 3
17Q8
17Q13
17Q7 Wytacznik G63 C63A szt. | 1
17Q14 Wytacznik G63 Bl16A szt. | 1
17Q10 Wylacznik G61 B10A szt. | 1
12Q1 Wylacznik G61B6A szt. | 2
17Q11
08Q6 Wylacznik G63 C32A szt.| 3
17Q4
08Q9.1
08Q8 Wytacznik G63 C50A szt. | 1
08Q10 Wytacznik G63 BI10A szt. | 1
08Q9 Wytacznik réznicowo-pradowy szt. | 1
FI40A,AC+ 100mA
08Q4 Wylacznik nadpradowy i réznicowo- | szt. | 1
pradowy 4p
Seria BP
Typ: AC B10A+ 30mA
17312 Wyltacznik réznicowo-pradowy 4p szt. | 1
In=40A, AC, + 30mA
17Q6 Wytlacznik réznicowo-pradowy 4p szt. | 1
In=63A, AC, + 30mA
Ochronnik p.przepigciowy DEHN PORT | szt. | 6

1001, 1401
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zestawienie materiatow
nr projektu 502706

L0Q1L. 14Q1 | Wylacznik BH630NE303 kpl. |
Zabezp. elektron. SE-BH-0630-DTV3

Wyzwalacz zanikowy -BHD-X230
Blokada mechaniczna MB-BH-PV04

Styki pomocnicze PS-BHD-0200 2¢
- lkpl

Styki pomocn. przetacz. PS-BHD-0010
Ip- 25zt
Naped silnikowy MP-BH-X230

15Q1 Wytacznik BH630NE305 Kpl
Zabezp. elektron. SE-BH-0400-DTV3
Wyzwalacz zanikowy BHD-X230

Styki pomocnicze PS-BHD-0200 2r
- 1kpl

Styki pomocn. przetacz. PS-BHD-0010
1p- 2szt

Naped silnikowy MP-BH-X230

15.101 Wylacznik BH630NE305 Kpl
Wyzwalacz zanikowy -BHD-X230

Styki pomocnicze PS-BHD-0200 2r
- 1kpl
Styki pomocn. przetacz. PS-BHD-0010
1p- 2szt
Naped silnikowy MP-BH-X230

Zaslepka SE-BH-0630-V001

1101 Wylacznik BH630NE305 Kpl| 1
Wyzwalacz zanikowy BHD-X230

Styki pomocnicze PS-BHD-0200 2r
- Ikpl

Styki pomocn. przetacz. PS-BHD-0010
Ip- 2szt
Naped silnikowy MP-BH-X230

Zaslepka SE-BH-0630-V001
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nr projektu 502706

09K1 Przekaznik na wtyk do gniazd z szt. | 15
10K 1, 11IK1-K3, przyciskiem 1 mechanicznym
12K1-K7, wskaznikiem zadziatania; nap. Cewki
14K1, 15K1 220v 50Hz
18K1 kod R4-2014-23-1024-WT
13K10-13K11 Przekaznik na wtyk do gniazd z 11
przyciskiem i nap. Cewki 24V DC
Gniazdo GZ4 szt. | 26
10B1, 14B1, 15B1 Przekaznik kontrol faz szt. | 3
13G1 Zasilacz PWS120 -24V 4A szt | 1
12A101 UPS 1000VA szt. | 1
13A101 Sterownik TWIDO TWD24DRF szt. | 1
10T1-T3, 14T1-T3, Przekladnik pradowy 600/5 szt. | 6
15F1=13, Przektadnik pradowy 400/5 szt 3
15P1-P3 Amperomierz tablicowy EA17 gg [ 3
0-5A, skala 0-400A
15P4 Voltomierz tablicowy EV17 szt. | 1
0-400V
07T2 Przektadnik pradowy 200/5 szt.| 6
07T3
07T4
07T6
16T2
16T3
07T5 Przektadnik pradowy 100/5 szh. [ 2
16T4
07R2 Amperomierz tablicowy EA17 szt. | 6
07P3 0-5A, skala 0-200A
07P4
07P6
16P2
16P3
07P5 Amperomierz tablicowy EA17 szt. | 2
16P4 0-5A, skala 0-100A
10B2 Analizator sieci PM500 szt. | 2
14B2 Z karta komunikacyjng MODBUS RS485
15P4 ~ Voltomierz tablicowy EV17 szt. | 1
0-400V
15§81 Przetacznik Lk - voltomierzowy szt. | 1
1251 Lacznik 6-cio obwodowy szt. | 1
In=16A nr schematu taczen 71
4G16-71-U
1082, 1182, 1452, Przycisk Ft22 Kz 10 szt. | 4
1593
10S1, 1181, 14851, Przycisk Ft22 Kc 10 szt | 4
1582
1252 Przycisk awaryjny FT 22 B-01 szt. | 1
09H1,18H]1 Lampka fi 22 koloru zielonego szt. | 2

220V 50Hz
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1253 Lacznik pokretny trdjpozycyjny szt | | |
SAAA -20 z kluczykiem % J
09S1 Lacznik pokretny trojpozycyjny Szt.| 2 |
18S1 SAA -20 z kluczykiem rJ I
09KM1 Stycznik LS 05 szt. | 3
12KM1 220V 50 Hz + styki pomocnicze ‘(
18KM1
12ZKM?2 Stycznik LS4k szt. | 1
220V 50 Hz+ styki pomocnicze
09B1 Czujnik zmierzchowy 1 kanatowy z szt. ’_)—f
18B1 zegarem sterujacym i oddzielnym
czujnikiem zmierzchowym
LSS 31
Bateria kondensatorow 80/10kVar kpl ] 2
Regulator bat. kondensat Szt | 2
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