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PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 11/2021/TS
. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamowienia jest:

Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Ostrody przy wykorzystaniu technologii
bezwykopowej rekawa z widkna szklanego utwardzanego na miejscu przy wykorzystaniu promieni UV.

Pytanie nr 1:

Prosimy o wskazanie minimum dwoch producentéw wykfadzin CIPP, ktdrzy deklarujg odpornosé na
$cieranie na poziomie nie wiekszym niz 0,03mm po 100 000 cykli? Wedtug naszej wiedzy tylko jeden
producent rekawow CIPP deklaruje w/w badanie. Ponadto przedmiotowy parametr typowy dla wigkszosci
wyktadzin CIPP na $rednim poziomie 0,15mm nie wptywa na warunki funkcjonalne i uzytkowe przewodu
oraz nie stanowi on Zadnego zagrozenia dla jego wieloletniej poprawnej eksploatacji.

Odpowiedz nr 1:

Wskazywanie wykonawcdw materiatéw ktére wedtug zamodwienia ma dostarczy¢ i zamontowad
Wykonawca robdt budowlanych nie lezy w zakresie obowigzkéw Zamawiajgcego.

Pytanie nr 2:

Prosimy o sprecyzowanie, ktére 3 parametry wyktadziny CIPP nalezy wyszczegdlni¢é w formularzu
ofertowym

Odpowied? nr 2:
Sztywnos$¢ obwodowa krétkoterminowa, modut sprezystosci krétkoterminowej oraz odpornosé na
Scieranie.
Pytanie nr 3:
Prosimy o wskazanie jaki jest szacunkowy poziom osadu w istniejgcej kanalizacji?
Odpowied? nr 3:
Okoto 0—2 cm.
Pytanie nr 4:
Prosimy o wskazanie, jaki jest szacunkowy poziom wypetnienia kanatéw $ciekami?
Odpowied? nr 4:
Okoto 5 -7 cm.
Pytanie nr 5:

Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy odbierze odpfatnie bsad wytworzony w trakcie czyszczenie
kanatéw i studzienek?
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Odpowied? nr 5:

Zamawiajgcy odbierze bezpfatnie osad wytworzony w trakcie czyszczenia kanatéw i studzienek.
Wykonawca ma obowigzek dowie$¢ wytworzony osad do miejsca zrzutu osadu na Oczyszczalni Sciekéw w
Tyrowie 104,

Pytanie nr 6:
Prosimy o wyjasnienie, czy przez zapewnienie Wykonawcy dostepu do wody potrzebnej do czyszczenie
sieci nalezy rozumiec, ze Zamawiajgcy rowniez pokryje koszty zuzytej wody?

Odpowied? nr 6:
Tak. Pobdr wody bedzie dostepny na ul. Stapinskiego 17, Ostréda.

Pytanie nr7:

Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajgcy uzyska zezwolenie na zajecie pasa jezdni w celu prowadzenia prac
(po wczesniejszym ustaleniu harmonogramu prowadzenia prac) oraz pokryje koszty zwigzane z zajeciem
pasa?

OdpowiedZ nr 7:
Tak

Pytanie nr 8:
Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy w przypadku odkrycia zaasfaltowanych studni, pokryje réwniez
koszty wyniesienia studni do poziomu niwelety terenu?

Odpowiedz? nr 8:
Tak

Pytanie nr 9:

Prosimy o wyjasnienie, w jakiej formie nalezy zfozy¢ oferte za posrednictwem poczty elektronicznej? Czy
nalezy jg ztozy¢ w formie skanu, uprzednio opieczetowang i podpisang przez osoby upowaznione do
reprezentacji wykonawcy czy nalezy jg ztozyé w wersji elektronicznej, opatrzonej podpisem
elektronicznym?

Odpowied? nr 9:

Zgodnie z zapytaniem ofertowym oferta powinna by¢ przestana za posrednictwem: paczty elektronicznej
na adres p.sarnecki@pwik.ostroda.pl; faksem na nr 89 670 99 26, poczta, kurierem lub tez dostarczona
osobidcie na adres: Tyrowo 104, 14-100 Ostrdda. Forma skanu, uprzednio opieczetowanego i podpisanego
przez osoby upowaznione do reprezentacji wykonawcy jest dozwolona.

Z powazaniem




