//K (e
HK.9022.2.254.2021 Ostroda, 13 sierpnia 2021 r.
PWiK Ostréda Sp. z o.o.
Tyrowo 104
14-100 Ostroda
OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w
zwigzku z art. 12 ust. la pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195)

po zapoznaniu si¢ z otrzymanymi sprawozdaniami nr 1/216/FCHMB/2021
1/217/FCHMB/2021, 1/218/FCHMB/2021, 1/219/FCHMB/2021, z dnia 10.08.2021 r. z
badania wody w ramach kontroli wewnetrznej z wodociggu publicznego Ostréda,
pobranej w dniu 05.08.2021 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostréodzie
stwierdza przydatno$¢ wody do spozycia

UZASADNIENIE

Woda w probach zbadanych w laboratorium PWiK Ostréda Sp. z o.0. w zakresie
analizowanych  parametrow mikrobiologicznych 1  fizykochemicznych odpowiada
wymaganiom sanitarnym okreslonym w zataczniku nr 1A w tabeli 1 oraz 1C w tabeli 112
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

MK/3

Do wiadomosci:
1. Burmistrz Ostrody

2.ala i

hisonjoson,
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Sprawozdanie z badania nr 1/219/FCHMB/2021 z dnia 10.08.2021

[ PCA \\\\\‘\‘\";I’f/,,/ PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI OSTRODA Sp. z 0.0.
| S AP Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
| Pouskie Centaum | Jg S~ = )
ARREDYTAC! m LABORATORIUM ANALIZY WODY | SCIEKOW
= I. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda
= el u .
% 5 /@\3 tel. 89 670 99 30
SADANIA il W e-mail. lab.woda@pwik.ostroda.pl
AB 1099 www.laboratorium.ostroda.pl
Zleceniodawca PWiK Ostroda Sp. z 0.0. Dziat Eksploatacji Obiektow
Adres zleceniodawcy Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
Numer zlecenia 1 /2021 Data zlecenia 04.01.2021
Cel badania spefnienie wymagar obszaru regulowanego prawnie
Datai got?zma rejestracji probki w 05.08.2021 09:50
laboratorium

Opis / identyfikacja prébki pobranej przez pracownika Laboratorium

Numer prébki 1/ 219

Rodzaj prébki Woda uzdatniona

Prébke pobrano wg: PN-EN 1SO 19458:2007 [A], PN-ISO 5667-5:2017-10 [A]

Data pobierania 05.08.2021 Godzina pobierania 09:35

kran czerpalny po UV 1+2, wyjscie na miasto, STACJA UZDATNIANIA WODY,
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda

Stan dostarczonej prébki Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezen.

Opis miejsca pobierania préobki
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Sprawozdanie z badania nr 1/219/FCHMB/2021 z dnia 10.08.2021

Badania mikrobiologiczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda

Data rozpoczecia hadan: 05.08.2021 I Data zakoriczenia badan: 08.08.2021
is metod j Wynik Niepewnosc
Badany parametr Metoda badawcza Opls metady badawtze) ¥ ; P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania_| rozszerzona
Ogdlina liczba ; Metoda plytkowa . Bez nieprawidfowych
mikroorganizméw w 22'C PN-EN 1SO 6222:2004 e e 1 [ 0;4 || jtk/iml i
. o . PN-EN ISO 9308-1:2014-12 |Metoda filtracji .
Liczba bakterii grupy coli e S 0 [ 0;8 ] |itk/100ml 0
. e . PN-EN ISO 9308-1:2014-12 |Metoda filtracji .
Liczba Escherichia coli i isiam A 0 [ 0;8 ] |ijtk/100ml 0
Liczba Enterokokéw Metoda filtracji :
PN-EN 1SO -2:2004 i L tk/100 ml
(paciorkowcéw katowych) ZERIE) membranowej 0 [ W8 | jism 0

jtk — jednostki tworzace kolonie;

¢ Zaleca sie, aby ogolna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:
- 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.
Dla badar mikrobiologicznych oszacowano niepewnos¢ badania zgodnie z PN-EN 1SO 19036:2020-4 (dla k=2 przy 95% prawdopodobienstwie) obejmujgce etap
anlityczny wraz z pobieraniem prébki, gdy prébka zostata pobrana przez Pracownika Laboratorium lub tylko etap analityczny, gdy probka zostata pobrana przez

Zleceniodawce

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda
Data rozpoczecia badan: 05.08.2021 Data zakoriczenia badan: 06.08.2021
is wczej Wynik Niepewnosc
Badany parametr Metoda badawcza OpistietGiy ey amezc] ! ) : Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona
PN-EN ISO 7887:2012 Metoda 8 3 Aceplovalas prae:
Barwa f (5-70)mg/I Pt mg/l Pt konsumentow | bez
+Ap1:2015-06 — METODA C spektrofotometryczna wartosé pH 78 nieprawidlowych zmian
PN-EN ISO 7027-1:2016-09 |Metoda
Metnosé 0.53 i lomeiici (0,08-40) NTU 0,53 |[+0,19 NTU 1
Nieobecny
Akceptowalna przez
Obecno$¢ obcego zapachu PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa Rodzaj - = konsumentow i bez
nieprawidlowych zmian
Grupa -
Nieobecny Akceptowalna przez
Obecnosé obcego smaku PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa - = Konsumentow i bez
ROdZaj | = nieprawidlowych zmian
Badania chemiczne i fizyczne wykonane w miejscu pobrania prébki
Data rozpoczecia badan: 05.08.2021 Data zakoriczenia badan: 05.08.2021
is metody b. zej Wynik Niepewnos¢
Badany parametr Metoda badawcza Opis phddavtie) Y ) P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania | rozszerzona
d 7,3 +0,3
pH PN-EN ISO 10523:2012 :;:tecl"lc?ometryczna 2,0-12,0 d g ; 6,5-9,5
Temperatura 10,2 o(]
pomiary
Przewodnosé elektryczna PN-EN 27888:1999 kerektaza |10 04, T 687 |[+89 pS/cm w 2500
¢ pomoca urzadzenia do kompensacji i Ho/cm =
wiadciwa i AR konduktometryczna TempeTataT 02 o temp. 25°C
pomiary i3

® pozgdana wartos¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg Pt/l.

Dla badan fizykochemicznych oszacowano niepewnos¢ badania (dla k=2 przy 95% prawdopodobienistwie) obejmujace etap analityczny wraz z pobieraniem prébki, gdy
probka zostata pobrana przez Pracownika Laboratorium lub tylko etap analityczny, gdy probka zostata pobrana przez Zleceniodawce

A — metodyka / pobieranie probek akredytowana / (e); N—metodyka / pobieranie probek nieakredytowana / (e);
Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrédzie nr HK.9011.2.1.2021 z dn. 13.04.2021 r.
NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 22017 r,,

poz. 2294).
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Sprawozdanie z badania nr 1/219/FCHMB/2021 z dnia 10.08.2021

Wyniki badan odnoszg sie wytgcznie do probki badanej. Laboratorium ponosi odpowiedzialno$¢ za etap
Oswiadczenia pobierania i transport prébki. Informacje uzyskane od Zleceniodawcy zaznaczone sa czcionka pochyta. Bez
pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badari nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

Autoryzowat:
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Sprawozdanie z badania nr 1/218/FCHMB/2021 z dnia 10.08.2021
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BADANIA

N — ]
AB 1099

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI OSTRODA Sp. z 0.0.
Tyrowo 104, 14-100 Ostroda

LABORATORIUM ANALIZY WODY | SCIEKOW

ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostrdoda
tel. 89 670 99 30

e-mail. lab.woda@pwik.ostroda.pl
www.laboratorium.ostroda.pl

Zleceniodawca

PWiK Ostréda Sp. z 0.0.

Dziat Eksploatacji Obiektow

Adres zleceniodawcy

Tyrowo 104, 14-100 Ostréda

Numer zlecenia 1 /2021 Data zlecenia 04.01.2021
Cel badania spetnienie wymagar obszaru requlowanego prawnie
::T,t:r;f::::ir:a rejestracji probki w 05.08.2021 09:50
Opis / identyfikacja prébki pobranej przez pracownika Laboratorium
Numer prébki 1/ 218
Rodzaj prébki Woda uzdatniona
Probke pobrano wg: PN-EN IS0 19458:2007 [A], PN-ISO 5667-5:2017-10 [A]
Data pobierania 05.08.2021 Godzina pobierania 09:00
Rodzaj ujecia Wodociag OSTRODA

Opis miejsca pobierania prébki

kran w pomieszczeniu prod
14-100 Ostréda

ukcji, PIEKARNIA EMILIA, ul. Partyzantéw 37a,

Stan dostarczonej prébki

Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezen.
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Sprawozdanie z badania nr 1/218/FCHMB/2021 z dnia 10.08.2021

Badania mikrobiologiczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda

Data rozpoczecia badan: 05.08.2021 Data zakoriczenia badan: 08.08.2021
i j Wynik Niepewnos¢
Badany parametr Metoda badawcza Opismetody badewcze) X ) P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona
Ogélna liczba Metoda ptytkowa : Bez nieprawidtowych
PN-EN ISO 6222: : ¥ itk |
mikroorganizméw w 22°C e {posiew wgfgbny) 5 [ 2;9 1] itkim zmian’
Liczba Enterokokéw Metoda filtracji
PN-EN ISO 7899-2:20i ; : jtk/100 ml
(paciorkowcéw katowych) o membranowej] 0 [ 0;8 ]|iw 0
Najbardziej prawdopodobna Metoda NPL (Test
PN-EN I1SO 9308-2:2014-0 ; g NPL/100 ml
liczba bakterii grupy coli 6 |coliert-18) <1 [ 0;5 ] L/100 m 0
Najbardziej prawdopodobna Metoda NPL (Test
PN-EN I1SO 9308-2: - ; ¥ 3 NP I
liczba Escherichia coli 08-2:2014-06 |coliert18) <l [ 0:i5 | LA ;

jtk - jednostki tworzace kolonie;

NPL — Najbardziej prawdopodobna liczba.
“ 7aleca sie, aby ogélna liczba mikroorganizmow nie przekraczata:
- 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.
Dla badar mikrobiologicznych oszacowano niepewno$¢ badania zgodnie z PN-EN 15O 19036:2020-4 (dla k=2 przy 95% prawdopodobienstwie) obejmujace etap
anlityczny wraz z pobieraniem prébki, gdy probka zostata pobrana przez Pracownika Laboratorium lub tylko etap analityczny, gdy prébka zostata pobrana przez

Zleceniodawce

Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczaja, Ze nie wykryto bakterii

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda

Data rozpoczecia badan: 05.08.2021 Data zakoniczenia badan: 06.08.2021
is metod j Wynik Niepewnosc
Badany parametr Metoda badawcza apis Pt o i P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona
PN-EN ISO 7887:2012 Metoda 7 + 2 Seeptonmnc
Barwa (5-70)mg/I Pt mg/l Pt konsumentéw i bez
+Ap1:2015-06 — METODA C |spektrofotometryczna 7 nieprawidtowych zmian *
wartos¢ pH [ 7,9
PN-EN ISO 7027-1:2016-09 |Metoda
Metnosé 0.53 < (0,08-40) NTU 0,19 |:0,07 NTU 1
Nieobecny
Akceptowalna przez
Obecnoéé obcego zapachu PN-EN 1622:2006 Metoda jakoiciowa £ Rodzaj - - konsumentow | bez
nieprawidlowych zmian
Grupa -
Nieobecnv Akceptowalna przez
Obecnos$¢ obcego smaku PN-EN 1622:2006 Metoda jakojciowa . konsumentéw i bez
Rodzaj | - nieprawidlowych zmian
Badania chemiczne i fizyczne wykonane w miejscu pobrania prébki
Data rozpoczecia badan: 05.08.2021 Data zakoriczenia badan: 05.08.2021
is zej Wynik Niepewnosc
Badany parametr Metoda badawcza Opi Mdtody bagdiweis] y s P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona
Metod 7,2 +0,3
pH PN-ENISO10523:2012 [ o [20120 ! ' ; 6,5.5
Tempe.ratura 1912 oc
pomiaru
Przewodnosc elektryczna PN-EN 27888:1999 korektaza |10 680 |[+88 uS/cm w
5 3 pomocg urzgdzenia do kompensacji KardlktBmatiise (10-2770) uS/cm & 2500
wiasciwa i gAY ndu v Temperatura o o temp. 25°C
pomiary !

® Pozgdana wartosé tego parametru w wodzie w kranie konsumenta —do 15 mg Pt/I.

Dla badan fizykochemicznych oszacowano niepewnos¢ badania (dla k=2 przy 95% prawdopodobierstwie) obejmujace etap analityczny wraz z pobieraniem probki, gdy
prébka zostata pobrana przez Pracownika Laboratorium lub tylko etap analityczny, gdy prébka zostata pobrana przez Zleceniodawce

A — metodyka / pobieranie prébek akredytowana / (e); N - metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e);
7 - metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrodzie nr HK.9011.2.1.2021 z dn. 13.04.2021 r.
NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 22017 r,,

poz. 2294).
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Sprawozdanie z badania nr 1/218/FCHMB/2021 z dnia 10.08.2021

Wyniki badan odnoszg sie wytgcznie do prébki badanej. Laboratorium ponosi odpowiedzialno$é za etap
Oswiadczenia pobierania i transport prébki. Informacje uzyskane od Zleceniodawcy zaznaczone s3 czcionkg pochylg. Bez
pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

Autoryzowat:
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Sprawozdanie z badania nr 1/217/FCHMB/2021 z dnia 10.08.2021
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PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI OSTRODA Sp. z 0.0.
Tyrowo 104, 14-100 Ostroda

LABORATORIUM ANALIZY WODY | SCIEKOW
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda

tel. 89 670 99 30

e-mail. lab.woda@pwik.ostroda.pl
www.laboratorium.ostroda.pl

Zleceniodawca

PWiK Ostréda Sp. z 0.0.

Dziat Eksploatacji Obiektow

Adres zleceniodawcy

Tyrowo 104, 14-100 Ostrdda

Numer zlecenia 1 /2021 Data zlecenia 04.01.2021
Cel badania spetnienie wymagan obszaru requlowanego prawnie
Zzt:r;f:::i:‘a rejestracji probki w 05.08.2021 09:50
Opis / identyfikacja prébki pobranej przez pracownika Laboratorium
Numer prébki 1/ 217
Rodzaj probki Woda uzdatniona
Prébke pobrano wg: PN-EN I1SO 19458:2007 [A], PN-ISO 5667-5:2017-10 [A]
Data pobierania 05.08.2021 Godzina pobierania 08:05
Rodzaj ujecia Wodociag OSTRODA

Opis miejsca pobierania prébki

kran w toalecie, Zegluga Ostrodzko-Elblgska, ul. Grunwaldzka 49, 14-100

Ostroda

Stan dostarczonej prébki

Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezen.
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Sprawozdanie z badania nr 1/217/FCHMB/2021 z dnia 10.08.2021

Badania mikrobiologiczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda
Data rozpoczecia badan: 05.08.2021 Data zakonczenia badan: 08.08.2021
i i Wynik Niepewnosc¢
Badany parametr Metoda badawcza Opis metody badaweze) y ) P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona
Ogédlina liczba ) Metoda ptytkowa : Bez nieprawidiowych
sikionrgantembw 235 PN-EN ISO 6222:2004 (Sosieu sarEa) Al Z 3 [ 1.7 | jtk/1 ml _—
Liczba Enterokokéw Metoda filtracji 5
PN-EN ISO 7 -2:2004 . - 5 tk/100 ml
(paciorkowcéw katowych) e |membranowej AlzZ 0 [ 0;8 ]|tk m 0
Najbardziej prawdopodobna Metoda NPL (Test
PN-EN I -2:2014-06 - . P |
ficzha Baktesii grupy col SO 9308-2:2014-0 Colilert-18) Al Z <1 [ 0;5 ] [NPL/100 m 0
Najbardziej prawdopodobna PN-EN ISO 9308-2:2014-06 Metoda NPL (Test g al 2 &1 0:5 1 |NPL/100mI 0
liczba Escherichia coli ) Colilert-18) [ '

jtk — jednostki tworzace kolonie;

NPL — Najbardziej prawdopodobna liczba.

¢ Zaleca sie, aby ogdlna liczha mikroorganizmow nie przekraczata:

- 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

- 200 jtk /2 ml w kranie konsumenta.

Dla badar mikrobiologicznych oszacowano niepewno$¢ badania zgodnie z PN-EN 1SO 19036:2020-4 (dla k=2 przy 95% prawdopodobienstwie) obejmujace etap
anlityczny wraz z pobieraniem probki, gdy probka zostata pobrana przez Pracownika Laboratorium lub tylko etap analityczny, gdy prébka zostata pobrana przez
Zleceniodawce

Wartosci wynikow badar poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczaja, ze nie wykryto bakterii

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda

Data rozpoczecia badan: 05.08.2021 Data zakonczenia badan: 06.08.2021
Opis metody badawczej Wynik Niepewnos¢
Badany parametr Metoda badawcza P y J Y . ¥ Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania | rozszerzona
PN-EN | 7887:2012 6 + 2 Akceptowalna przez
Barwa HEEN 15Q, 758720 [¥ictoda (5-70)mg/I Pt Al Z mg/{ Pt konsumentow i bez
+Ap1:2015-06 — METODA C spektrofotometryczna - nieprawidtowych zmian *
wartosé pH | 7.7
: PN-EN ISO 7027-1:2016-09 |Metoda
Megtnosé 0.53 isTicrstiiii (©os4)NTU -t Al Z| 0,73 |£0,26 NTU 1
Nieobecny
Akceptowalna przez
Obecnos¢ obcego zapachu PN-EN 1622:2006 Metoda jakoéciowa - Al Z Rodzaj - = konsumentow i bez
nieprawidlowych zmian
Grupa .
Nieobecny Akceptowalna przez
Obecnos¢ obcego smaku PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa # AlZ - - konsumentow i bez
Rodzaj l - nieprawidlowych zmian

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w miejscu pobrania probki

Data rozpoczecia badan: 05.08.2021 | Data zakoriczenia badan: 05.08.2021
Opis metody badawczej Wynik Niepewnosc
Badany parametr Metoda badawcza B y veze) Y i P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania | rozszerzona
7,1 +0,3
pH PN-EN 1SO 10523:2012 fgtsen 2,0-120 Al z ; : : 6,5-9,5
potencjometryczna Temperatura
17,6 9%
pomiaru
Przewodnos¢ elektryczna PN-EN 27888:1999 Korektaza |y1010 4, 674 |+88 pS/em w
tadciwa pomocg urzadzenia do kompensacji konduktometryczna (10-2770) uSfem Al Z temp. 25°C 2500
w T E——— Temperatura 175 o] p.
__pomiaru .

® Pozadana warto$é tego parametru w wodzie w kranie konsumenta —do 15 mg Pt/I.

Dla badan fizykochemicznych oszacowano niepewnos¢ badania (dla k=2 przy 95% prawdopodobienstwie) obejmujace etap analityczny wraz z pobieraniem probki, gdy
probka zostata pobrana przez Pracownika Laboratorium lub tylko etap analityczny, gdy probka zostata pobrana przez Zleceniodawce

A - metodyka / pobieranie prébek akredytowana / (e); N —metodyka / pobieranie probek nieakredytowana / (e);
Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrédzie nr HK.9011.2.1.2021 z dn. 13.04.2021 r.

NDW - najwyisze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi (Dz. U. 22017 .,
poz. 2294).
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Sprawozdanie z badania nr 1/217/FCHMB/2021 z dnia 10.08.2021

Wyniki badan odnoszg sie wytacznie do probki badanej. Laboratorium ponosi odpowiedzialnos¢ za etap
Oswiadczenia pobierania i transport prébki. Informacje uzyskane od Zleceniodawcy zaznaczone sg czcionka pochyla. Bez
pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

Autoryzowat:
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Sprawozdanie z badania nr 1/216/FCHMB/2021 z dnia 10.08.2021

PeL|
| weinia CENTRUM \\___/_/ 3’

AKREDYTACJ

BADANIA

AB 1099

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACII OSTRODA Sp. z 0.0.
Tyrowo 104, 14-100 Ostréda

LABORATORIUM ANALIZY WODY | SCIEKOW

ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda

tel. 89 67099 30

e-mail. lab.woda@pwik.ostroda.pl
www.laboratorium.ostroda.pl

Zleceniodawca

PWiK Ostroda Sp. z o0.0.

Dziat Eksploatacji Obiektow

Adres zleceniodawcy

Tyrowo 104, 14-100 Ostréda

Numer zlecenia 1 /2021 Data zlecenia 04.01.2021
Cel badania spetnienie wymagari obszaru regulowanego prawnie
I[;:z::::i:qa rejestracji probki w 05.08.2021 09:50
Opis / identyfikacja prébki pobranej przez pracownika Laboratorium
Numer prébki 1/ 216
Rodzaj prébki Woda uzdatniona
Probke pobrano wg: PN-EN ISO 19458:2007 [A], PN-ISO 5667-5:2017-10 [A]
Data pobierania 05.08.2021 Godzina pobierania 08:30
Rodzaj ujecia Wodociag OSTRODA

Opis miejsca pobierania prébki

kran w kuchni, Osrodek Rehabilitacji, ul. Grunwaldzka 19a, 14-100 Ostréda

Stan dostarczonej probki

Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezen.
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Sprawozdanie z badania nr 1/216/FCHMB/2021 z dnia 10.08.2021

Badania mikrobiologiczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda
Data rozpoczecia badan: 05.08.2021 Data zakonczenia badan: 08.08.2021
i j Wynik Niepewnosc
Badany parametr Metoda badawcza Opls metody badawsze] Y . P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania | rozszerzona
Ogédlna liczba Metoda plytkowa s Bez nieprawidtowych
- 4 ; - H k/1 ml 3
mikroorganizméw w 22°C PR (posiew welebny) AR 12 [ 7320 ]| e zmian
Liczba Enterokokdw Metoda filtracji ;
PN-EN ISO 7899-2:2004 h H |
(paciorkowcéw katowych) membranowe] i 0 [ 038 | |iei0om 0
Najbardziej prawdopodobna Metoda NPL (Test
PN-EN ISO 9308-2:2014-06 . 5 0 NPL/100 ml
liczba bakterii grupy coli Colilert-18) G e <1 [ 0:5 ) AL 0
Najbardziej prawdopodobna Metoda NPL (Test
PN-EN | -2: - . I
liczba Escherichia coli SRAs-2:2014-06 Colilert-18) Al 2 <1 [ 0;5 1 [NPL/200 m 0

jtk — jednostki tworzace kolonie;

NPL - Najbardziej prawdopodobna liczba.

“ Zaleca sie, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:

—100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

Dla badan mikrobiologicznych oszacowano niepewnos¢ badania zgodnie z PN-EN I1SO 19036:2020-4 (dla k=2 przy 95% prawdopodobienstwie) obejmujace etap
anlityczny wraz z pobieraniem probki, gdy probka zostata pobrana przez Pracownika Laboratorium lub tylko etap analityczny, gdy probka zostata pobrana przez
Zleceniodawce

Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczaja, ze nie wykryto bakterii

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda

Data rozpoczecia badan: 05.08.2021 | Data zakonczenia badan: 06.08.2021
Opis metod j Wynik Niepewnosc
Badany parametr Metoda badawcza P i Daduweze] Y i P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania | rozszerzona
5] : 8 + 3 Akceptowalna przez
T PN-EN ISO 7887:2012 Metoda T il mg/IPt | Komsumentéwiber
+Ap1:2015-06 — METODA C |spektrofotometryczna Wartodt pH | 78 nieprawidtowych zmian *
PN-EN ISO 7027-1:2016-09
Metnosé Netodh ocssointu |alz| 0,28 [+0,10 NTU 1
p.5.3 nefelometryczna
Nieobecny
Akceptowalna przez
Obecnos$é obcego zapachu PN-EN 1622:2006 Metoda jakoiciowa - Al Z |Rodzaj = - konsumentéw i bez
nieprawidtowych zmian
Grupa =
o Nieobecnv Akceptowalna przez
Obecnosé obcego smaku PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa - Al Z = konsumentéw i bez
Rodzaj - nieprawidtowych zmian

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w miejscu pobrania probki

Data rozpoczecia badan: 05.08.2021 l Data zakoriczenia badan: 05.08.2021
i i Wynik Niepewnosé
Badany parametr Metoda badawcza Opis MEtidy badaweze] ¥ . P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania | rozszerzona
7,2 +0,3
pH PN-EN ISO 10523:2012 Metods 20120 Al z i z : 6,5-9,5
potencjometryczna ETPETITTS
; 19,3 %
pomiary
Przewodnos$¢ elektryczna PN-EN 27888:1999 Kerektaza [\1c1a, 683 |+89 uS/em w
ladci pomocy urzadzenia do kompensacji konduktometryczna (10-2770) pS/em Al Z t 25°C 2500
wiasciwa ViSO G TAATR LT empe‘ralura 19}3 “C emp.
pomiaru

® Pozgdana wartoé¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg Pt/1.

Dla badan fizykochemicznych oszacowano niepewnosé¢ badania (dla k=2 przy 95% prawdopodobienstwie) obejmujgce etap analityczny wraz z pobieraniem probki, gdy
probka zostata pobrana przez Pracownika Labaratorium lub tylko etap analityczny, gdy probka zostata pobrana przez Zleceniodawce

A — metodyka / pobieranie probek akredytowana / (e); N — metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e);

Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrddzie nr HK.9011.2.1.2021 z dn. 13.04.2021r,
NDW - najwyisze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia 2 dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi (Dz. U.z 2017,
poz. 2294).
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Sprawozdanie z badania nr 1/216/FCHMB/2021 z dnia 10.08.2021

Wyniki badan odnoszg sie wytacznie do prébki badanej. Laboratorium ponosi odpowiedzialnosc za etap
Oswiadczenia pobierania i transport prébki. Informacje uzyskane od Zleceniodawcy zaznaczone s czcionka pochyia. Bez
pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
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