HK.9022.2.64.2022 Ostroda, 31 marca 2022 r.

Y PWiK Ostroéda Sp. z o.o.
? Tyrowo 104

14-100 Ostroda

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w
zwigzku z art. 12 ust. la pkt. | ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2021 1., poz. 195 ze zm.)

PO zapoznaniu si¢ z otrzymanymi sprawozdaniami nr 1/65/2022 1/67/2022, 1/68/2022 z
dnia 09.03.2022 r. oraz nr 1/91/2022 z dnia 21.03.2022 r. z badania wody w ramach
kontroli wewnetrznej z wodociagu publicznego Ostréda, pobranej w dniach
02.03.2022 r. oraz 11.03.2022 r,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrédzie
stwierdza przydatno$é wody do spoiycia

UZASADNIENIE

Woda w probach zbadanych w laboratorium PWiK Ostroda Sp. z o0.0. w zakresie
analizowanych  parametrow mikrobiologicznych i fizykochemicznych  odpowiada
wymaganiom sanitarnym okre$lonym w zataczniku nr 1A w tabeli 1, 1C w tabeli 1 i 2
Rozporzzdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
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1. Burmistrz Ostrody

2. ala \\J ‘
, 7
K’/

080, 34
pow|osyy 0

Stronal z1






Sprawozdanie z badania nr 1/68/2022 z dnia 09.03.2022

( PCLA \\\\“\QB""'/;? PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI OSTRODA Sp. z 0.0.
& %_// z Tyrowo 104, 14-100 Ostroda
PoLSKIE CENTRUM = \.____/ —_— L 3
ARREDYIAC m LABORATORIUM ANALIZY WODY | SCIEKOW
X ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda
-;’- /-_-'\ : ’
% B RN tel. 89 670 99 30
BADANIA Uy h AN e-mail. lab.woda@pwik.ostroda.pl
AB 1099 www.laboratorium.ostroda.pl
Zleceniodawca PWIiK Ostroda Sp. z 0.0. Dziat Eksploatacji Obiektow
Adres zleceniodawcy Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
Numer zlecenia 1 /2022 Data zlecenia 03.01.2022
Cel badania spefnienie wymagan obszaru requlowanego prawnie
Datai gor{zma rejestracji probki w 02.03.2022 09:30
laboratorium

Opis / identyfikacja prébki pobranej przez pracownika Laboratorium

Numer prébki 1/ 68
Rodzaj prébki Woda uzdatniona
Prébke pobrano wg: PN-EN ISO 19458:2007 [A], PN-ISO 5667-5:2017-10 [A]
Data pobierania 02.03.2022 Godzina pobierania 09:17
Rodzaj ujecia UJECIE PUBLICZNE OSTRODA

L . . I PO UV1+UV 2, STACJA UZDATNIANIA WODY, UL. 21 STYCZNIA 34, 14-100
Opis miejsca pobierania prébki

OSTRODA

Stan dostarczonej prébki Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezen.
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Sprawozdanie z badania nr 1/68/2022 z dnia 09.03.2022

Badania mikrobiologiczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda

Data rozpoczecia badan: 02.03.2022 Data zakonczenia badan: 05.03.2022
Opi tody badawczej Wynik Niepewnosc
Badany parametr Metoda badawcza pomeocy e Y . e Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona
Ogélna liczba Metoda ptytkowa Nie wykryto : Bez nieprawidiowych
PN-EN | 222:2004 ; H k/ 1 ml
mikroorganizméw w 22°C BEN (posiew wglgbny) AlZ wiml 0;4 1| jtk/1m o
i . X PN-EN ISO 9308-1:2014-12 |Metoda filtracji §
Liczba bakterii grupy coli +A1:2017-04 membranowe] Al Z 0 [ 0;8 ] | jtk/100 mi 0
. .y i PN-EN ISO 9308-1:2014-12 |Metoda filtracji . i
Liczba Escherichia coli CA1:3017-0 He—— Al z 0 [ 0;8 ] |itk/100mi 0
2 - : Metoda filtracji ) "
Liczba enterokokéw PN-EN ISO 7899-2:2004 o—— Al Z 0 [ 0;8 ] [itk/100ml 0

jtk — jednostki tworzace kolonie;

¢ Zaleca sie, aby ogélna liczba mikroorganizmow nie przekraczata:
- 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,
— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.
Dla badan mikrobiologicznych oszacowano niepewnosc¢ badania zgodnie z PN-EN 1SO 19036:2020-4 (dla k=2 przy 95% prawdopodobieristwie) obejmujaca etap
analityczny wraz z pobieraniem probki, gdy probka zostata pobrana przez Pracownika Laboratorium lub tylko etap analityczny, gdy prébka zostata pobrana przez

Zleceniodawce.

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda

Data rozpoczecia badan: 02.03.2022 Data zakonczenia badan: 04.03.2022
Opis metody badawczej Wynik Niepewnosc
Badany parametr Metoda badawcza P Y i Y : P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania | rozszerzona
a— PN-EN ISO 7887:2012 Metoda risies il <5 - — i
-70)mg, nsumentaw i
+Ap1;2015706 — METODA C |spektrofotometryczna T o 78 & nieprawidtowych zmian *
PN-EN ISO 7027-1:2016-09 |m
Metnoéé St ©osaointu Al z| 0,08 |+0,03 NTU 1
p.5.3 nefelometryczna
Nieobecny
Akceptowalna przez
Obecnos¢ obcego zapachu PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa A | Z |Rodzaj - konsumentow i bez
nieprawidiowych zmian
Grupa =
Nieobecny Akceptowalna przez
Obecnosc obcego smaku PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa AlZ - konsumentow i bez
Rodzaj I - nieprawidlowych imian
Badania chemiczne i fizyczne wykonane w miejscu pobrania probki
Data rozpoczecia badan: 02.03.2022 l Data zakonczenia badan: 02.03.2022
Opis metody badawczej Wynik Niepewnosc
Badany parametr Metoda badawcza P y J v : F Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona
7,5 +0,3
pH PN-EN ISO 10523:2012  [V°® 2,0-12,0 Al z ; t x 6,5-9,5
potencjometryczna Tempersturs 4 &
- 9,2 oC
pomiary
Przewodnos¢ elektryczna PN-EN 27888:1999 Korekta za |10104, 717 |93 uS/em w
lagci pomoca urzadzenia do kompensacji konduktometryczna (10-2770) uS/cm Al Z t 25°C 2500
wiasciwa wplywu temparatury Temperatura 9.2 oc emp.
pomiary i

® pozadana wartos¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg Pt/I.

Dla badan fizykochemicznych oszacowano niepewnosc badania (dla k=2 przy 95% prawdopodobienstwie) obejmujaca etap analityczny wraz z pobieraniem prébki, gdy
prébka zostata pobrana przez Pracownika Laboratorium lub tylko etap analityczny, gdy probka zostata pobrana przez Zleceniodawce
Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczaja uzyskanie wynikéw ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.

A — metodyka / pobieranie probek akredytowana / (e); N — metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e);

Z - metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrodzie nr HK.9011.2.1.2021 z dn. 13.04.2021 r.
NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.z2017r,,

poz. 2294).
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Sprawozdanie z badania nr 1/68/2022 z dnia 09.03.2022

Wyniki badan odnoszg sie wytgcznie do prébki badanej. Laboratorium ponosi odpowiedzialnoé¢ za etap
Oswiadczenia pobierania i transport probki. Informacje uzyskane od Zleceniodawcy zaznaczone sa czcionka pochyta. Bez
pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badar nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catoci.
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Sprawozdanie z badania nr 1/65/2022 z dnia 09.03.2022

PCL ]| « “\3’"”9 PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACI OSTRGDA Sp. z 0.0.
ST Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
Powsie Centavn | Sg N T——m" -2 - .
ARREDYTACI M LABORATORIUM ANALIZY WODY I SCIEKOW
k. X ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda
S '4:,///-—_@\\ tel. 89 670 99 30
BADANIA "4,1“1“\.\\\‘ e-mail. lab.woda@pwik.ostroda.pl
AB 1099 www.laboratorium.ostroda.pl
Zleceniodawca PWiK Ostréda Sp. z 0.0. Dziat Eksploatacji Obiektéw
Adres zleceniodawcy Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
Numer zlecenia 1 /2022 Data zlecenia 03.01.2022
Cel badania spefnienie wymagar obszary regulowanego prawnie
Sata] - - ——
ata rgotfzma rejestracji probki w 02.03.2022 09:30
laboratorium

Opis / identyfikacja prébki pobranej przez pracownika Laboratorium

Numer prébki 1/65
Rodzaj prébki Woda uzdatniona
Prébke pobrano wg: PN-EN ISO 19458:2007 [A], PN-ISO 5667-5:2017-10 [A]
Data pobierania 02.03.2022 Godzina pobierania 08:15
Rodzaj ujecia WODOCIAG PUBICZNY OSTRODA

L ; . I PIWNICA, PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW, UL. STAPINSKIEGO 17, 14-100
Opis miejsca pobierania probki Z

OSTRODA

Stan dostarczonej prébki Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezen.
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Sprawozdanie z badania nr 1/65/2022 z dnia 09.03.2022

Badania mikrobiologiczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda
Data rozpoczecia badan: 02.03.2022 Data zakoriczenia badan: 05.03.2022
i b i Wynik Niepewnosc
Badany parametr Metoda badawcza Bipismietody biadawcze) ¥ : d Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona
Ogdlna liczba Metoda plytkowa Nie wykryto . Bez nieprawidtowych
-EN | 222: 4 . = * k/1
mikroorganizmow w 22°C PN-EN Q6222200 (posiew wgtebny) B wilml [ 0:2 I|.mam zmian *
A - : Metoda filtracji . .
Liczba enterokokéw PN-EN ISO 7899-2:2004 membranowej - Al z 0 [ 0:;8 ] |itk/100ml 0
Najbardziej prawdopodobna Metoda NPL (Test
N-EN 1SO 9308-2:2014-0 ; : NPL/10 |
liczba bakterii grupy coli i S RELE0 3 Colilert-18} Al <1 ! 0;5 J ylodm 0
Najbardziej prawdopodobna Metoda NPL (Test
PN- 308-2:2014- - ; N I
liczba Escherichia coli N-EN IS0 9308-2:2014-06 e, o1t 1) AlZ <1 { 0;5 ] |NPL/100m 0

jtk — jednostki tworzace kolonie;

NPL — Najbardziej prawdopodobna liczba.

* Zaleca sie, aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:

- 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

Dla badar mikrobiologicznych oszacowano niepewnos¢ badania zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-4 (dla k=2 przy 95% prawdopodobienstwie) obejmujaca etap
analityczny wraz z pobieraniem probki, gdy probka zostata pobrana przez Pracownika Laboratorium lub tylko etap analityczny, gdy probka zostata pobrana przez
Zleceniodawce

Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszoici (<) oznaczaja, e nie wykryto bakterii.

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda

Data rozpoczecia badan: 02.03.2022 Data zakoriczenia badan: 04.03.2022
Opis metody badawczej Wynik Niepewnosc
Badany parametr Metoda badawcza B ooy ] 4 : P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona
PN- I 7887:201 <5 - Akceptowalna przez
Barwa EN 150 012 Met:daf (5-70)mg/I Pt alz mg/I Pt | bonsumentowiber
+Ap1:2015-06 — METODA C |spektrofotometryczna wartodt pH 27 nieprawidiowych zmian °
. PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 |Metoda
Metnosé 4.5 A— (0,08-40) NTU Alz 0,38 [:0,14 NTU 1
Nieobecny
Akceptowalna przez
Obecno$é obcego zapachu PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa z A| Z |Rodzaj - s konsumentow i bez
nieprawidiowych zmian
Grupa
Nieobecny Akceptowalna przez
Obecnosé obcego smaku PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa - Al Z - konsumentéw i bez
Rodzaj - nieprawidtowych zmian

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w miejscu pobrania probki

Data rozpoczecia badan: 02.03.2022 Data zakonczenia badan: 02.03.2022
Opis metody badawczej Wynik Niepewnos¢
Badany parametr Metoda badawcza P o] ) % . P Jednostka NDW
Typ metody Zakres hadania rozszerzona
M 7,2 +0,3
pH PN-EN ISO 10523:2012 FI 2,012,0 Al z : ’ - 6,5-9,5
potencjometryczna TEMPEratrs
) 7,8 °d
pomiaru
Przewodnos¢ elektryczna PN-EN 27888:1999 Korektaza )14, 710 + 92 uS/emw
tadci pomaca urzadzenia do kompensacji konduktometryczna (10-2770) us/em AlZ t 25°C 2500
wiasciwa wplywu temperatury Temperatura 75 od] emp.
pomiary :

% pozadana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg Pt/I.

Dla badan fizykochemicznych oszacowano niepewnos¢ badania (dla k=2 przy 95% prawdopodobienstwie) obejmujaca etap analityczny wraz z pobieraniem probki, gdy
prébka zostata pobrana przez Pracownika Laboratorium lub tylko etap analityczny, gdy probka zostata pobrana przez Zleceniodawce
Wartosci wynikdw badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczaja uzyskanie wynikow ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.

A —metodyka / pobieranie probek akredytowana / (e); N - metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e);

Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostradzie nr HK.9011.2.1.2021 z dn. 13.04.2021 r.
NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.z2017r,,
poz. 2294).
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Sprawozdanie z badania nr 1/65/2022 z dnia 09.03.2022

Wyniki badari odnosza sie wytgcznie do probki badanej. Laboratorium ponosi odpowiedzialnos¢ za etap
Oswiadczenia pobierania i transport probki. Informacje uzyskane od Zleceniodawcy zaznaczone s3 czcionkg pochyta. Bez
pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catodci.
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Sprawozdanie z badania nr 1/67/2022 z dnia 09.03.2022

” PC L \\\\\‘\‘\"_'/’f“/,, PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZAC)! OSTRODA Sp. z 0.0.
N #
X S 2 Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
e M LABORATORIUM ANALIZY WODY | $CIEKOW
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda
% tel. 89 670 99 30
SLLITIL e-mail. lab.woda@pwik.ostroda.pl
AB 1099 www.laboratorium.ostroda.pl
Zleceniodawca PWIK Ostréda Sp. z 0.0. Dziat Eksploatacji Obiektéw
Adres zleceniodawcy Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
Numer zlecenia 1 /2022 Data zlecenia 03.01.2022
Cel badania spetnienie wymagarn obszary regulowanego prawnie
Datai goc'!zma rejestracji prébki w 02.03.2022 09:30
laboratorium

Opis / identyfikacja prébki pobranej przez pracownika Laboratorium

Numer prébki 1/67

Rodzaj prébki Woda uzdatniona

Probke pobrano wg: PN-EN I1SO 19458:2007 [A], PN-1SO 5667-5:2017-10 [A]

Data pobierania 02.03.2022 Godzina pobierania 07:50

Rodzaj ujecia WODOCIAG PUBICZNY OSTRODA

Opis miejsca pobierania prébki PIWNICA, PRZEDSZKOLE "REMIS"', UL. OSIEDLE MEODYCH 7, 14-100 OSTRODA
Stan dostarczonej prébki Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezen.
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Sprawozdanie z badania nr 1/67/2022 z dnia 09.03.2022

Badania mikrobiologiczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda
Data rozpoczecia badan: 02.03.2022 | Data zakoriczenia badan: 05.03.2022
i to zej Wynik Niepewnos¢

Badany parametr Metoda badawcza apis mietndy badaweze) H g R Jednostka NDW

Typ metody Zakres badania rozszerzona
Ogdlna liczba Metoda plytkowa Nie wykryto . Bez nieprawidlowych

N-EN . 4 s ) |
mikroorganizméw w 22°C F [30:6242:200 (posiew wetebny) ol i w1ml [ 0;4 ]| it/im zmian’®
. . ; Metada filtracji . 2
Liczba enterokokdw PN-EN 1SO 7899-2:2004 membranowe; Al Z 0 [ 0:8 ] | jitk/100 ml 0
Najbardziej prawdopodobna Metoda NPL (Test
PN-EN ISO 9308-2:2014- . 3 i NPL, |

liczba bakterii grupy coli e 06 Ycolert-18) AlZ <1 [ 038 ] /100 m 0
Najbardziej prawdopodobna PN-EN SO 9308-2:2014-06 Metoda NPL (Test al z < [ 0:;5 1 |neaocomi 0
liczba Escherichia coli ‘ Colilert-18) *

jtk — jednostki tworzgce kolonie;

NPL — Najbardziej prawdopodobna liczba.

¢ Zaleca sie, aby ogdina liczba mikroorganizmow nie przekraczata:
- 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.
Dla badar mikrobiologicznych oszacowano niepewnos¢ badania zgodnie z PN-EN 1SO 19036:2020-4 (dla k=2 przy 95% prawdopodobienstwie) obejmujacy etap

analityczny wraz z pobieraniem probki, gdy probka zostata pobrana przez Pracownika Laboratorium lub tylko etap analityczny, gdy prébka zostata pobrana przez
Zleceniodawce
Wartoéci wynikow badari poprzedzone znakiem mniejszoéci (<) oznaczaja, ze nie wykryto bakterii.

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda

Data rozpoczecia badan: 02.03.2022 Data zakoriczenia badan: 04.03.2022
is metody badawczej Wynik Niepewnosc
Badany parametr Metoda badawcza op .09 ] y i P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona
= 201 <5 = Akceptowsina przez
— PN-EN ISO 7887:2012 Metkc)ciaf (5-70)mg/ Pt Al z mg/| Pt Konsumentéw i bez
+Ap1:2015-06 — METODA C |spektro ‘otometryczna o - nieprawidiowych 2emian ®
PN-EN ISO 7027-1:2016-09 |Metoda
Metnosé 0.53 e — (0,08-40) NTU alz 0,19 [£0,07 NTU 1
Nieobecny
Akceptowalna przez
Obecnosc obcego zapachu PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa 2 Al z |Rodzaj - - konsumentéw i bet
nieprawidiowych zmian
Grupa -
Nieobecny Akceptowalna przez
Obecnoéé obcego smaku PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa - Al Z < konsumentow i bez
RDdZaj | - nieprawidlowych zmian

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w miejscu pobrania probki

Data rozpoczecia badan: 02.03.2022 Data zakoriczenia badan: 02.03.2022
is dawczej Wynik Niepewnosc
Badany parametr Metoda badawcza Opis metady bd o2e) “ ) P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona
d 7,2 +0,3
pH PN-EN ISO 10523:2012 Mewmes 2,0:12,0 Alz ’ 2 : 6,5-9,5
potencjometryczna Temperatara L
: 7.8 oC
Eomlaru
Przewodno$é elektryczna PN-EN 27888:1999 Korektaza |p1otoda 695 |90 uS/em w
Py pomocy urzadzenia do kompensacji Konduktometivezia (10-2770) pSfcm AlZ o 2500
MESCIWB wplywu temperatury ondd . emperatura 72 DC temp' 25°C
pomiary £

% pozadana wartos¢ tego parametru w wodzie w kranie kansumenta —do 15 mg Pt/l.

Dla badan fizykochemicznych oszacowano niepewnos¢ badania (dla k=2 przy 95% prawdopodobienstwie) obejmujacy etap analityczny wraz z pobieraniem probki, gdy
probka zostata pobrana przez Pracownika La boratorium lub tylko etap analityczny, gdy probka zostata pobrana przez Zleceniodawce

Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszoséci (<) oznaczaja uzyskanie wynikéw ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.

A — metodyka / pobieranie prébek akredytowana / (e); N— metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana /[ (e);

7 — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrodzie nr HK.9011.2.1.2021 z dn. 13.04.2021r.
NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi(Dz. U.z 2017,
poz. 2294).
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Sprawozdanie z badania nr 1/67/2022 z dnia 09.03.2022

Oswiadczenia

Wyniki badar odnoszg sie wytacznie do prébki badanej. Laboratorium ponosi odpowiedzialnosé za etap
pobierania i transport prébki. Informacje uzyskane od Zleceniodawcy zaznaczone sa czcionkg pochyta. Bez
pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badar: nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
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Sprawozdanie z badania nr 1/91/2022 z dnia 21.03.2022

sy, PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI OSTRODA Sp. z 0.0.

N ;
PCA —_ % Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
PoLskie CENTRUM \-._____/ = - ”
| Axaeovraca M LABORATORIUM ANALIZY WODY | SCIEKOW
e ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda
% ///:\\\\3‘ tel. 89 670 99 30
| Baoana AR e-mail. lab.woda@pwik.ostroda.pl
AB 1099 www.laboratorium.ostroda.pl
Zleceniodawca PWiK Ostroda Sp. z 0.0. Dziat Eksploatacji Obiektow
Adres zleceniodawcy Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
Numer zlecenia 1 /2022 Data zlecenia 03.01.2022
Cel badania spetnienie wymagan obszaru regulowanego prawnie
Datalgoc-!zma rejestracji probki w 11.03.9022 11:40
laboratorium

Opis / identyfikacja prébki pobranej przez pracownika Laboratorium

Numer prébki 1/091
Rodzaj probki Woda uzdatniona
Prébke pobrano wg: PN-EN ISO 19458:2007 [A], PN-ISO 5667-5:2017-10 [A]
Data pobierania 11.03.2022 Godzina pobierania 11:20
Rodzaj ujecia WODOCIAG PUBLICZNY OSTRODA
L . . . tAZIENKA, PARTER, SZKOLA PODSTAWOWA NR 5, UL. PLEBISCYTOWA 50, 14-
Opis miejsca pobierania prébki "
100 OSTRODA
Stan dostarczonej probki Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezen.

. . Probka pobrana z baterii w pomieszczeniu sanitarnym/ zmywalni
Uwagi dotyczace miejsca

pobierania prébki

Probka pobrana z baterii z elementami gwintowanymi
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Sprawozdanie z badania nr 1/91/2022 z dnia 21.03.2022

Badania mikrobiologiczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostrdda

Data rozpoczecia badan: 11.03.2022 Data zakoriczenia badan: 14.03.2022
i i Wynik Niepewnosc
Badany parametr Metoda badawcza OpisToetosy badamzey Y . P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona
Ogélna liczba Metoda phytkowa Nie wykryto . Bez nieprawidiowych
- : : H k/ 1 ml p
mikroorganizméw w 22°C PHRENBORIRR A (posiew wefebny) 2] warm I @39 1] Mk 2rmian
. d = . Metoda filtracji . -
Liczba enterokokow PN-EN ISO 7899-2:2004 membranowej z 0 [ 0;8 1 |[ijtk/100mI 0
Najbardziej prawdopodobna Metoda NPL (Test
- -2:2014- : H NPL/100 ml
liczba bakterii grupy coli R Colilert-18) z <1 [ 0;8 ] / m 0
Najbardziej prawdopodobna PN-EN IS0 9308-2:2014-06 Metoda NPL (Test & <1 [ 0:8 | |NpL/100 mi 0
liczba Escherichia coli : Colilert-18) ¥

jtk — jednostki tworzace kolonie;

NPL — Najbardziej prawdopodobna liczba.
¢ Zaleca sie, aby ogolna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:
— 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,
— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

Dla badan mikrobiologicznych oszacowano niepewnosé badania zgodnie z PN-EN 1SO 19036:2020-4 (dla k=2 przy 95% prawdopodobieristwie) obejmujaca etap
analityczny wraz z pobieraniem prébki, gdy probka zostata pobrana przez Pracownika Laboratorium lub tylko etap analityczny, gdy probka zostata pobrana przez

Zleceniodawce

Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczaja, ze nie wykryto bakterii.

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda

Data rozpoczecia badan: 11.03.2022 Data zakoriczenia badan: 15.03.2022
Opis meto wczej Wynik Niepewnosc
Badany parametr Metoda badawcza P Hy oada wicze] ¥ ) P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania | rozszerzona
PN-EN ISO 7887:2012 Metoda *<5  |z2 Akesplowalisprae:
Barwa (5-70)mg/I Pt Z mg/] Pt konsumentow i bez
+Ap1‘2015'06 —METODA C spektrofotometryczna 1 nieprawidiowych zmian *
wartos¢ pH 7.3
- PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 |Metoda
Metnosé p.5.3 nefelometryczna 10,08-40) NTU Z 0’28 * 0'03 NTU 1
Nieobecny
Akceptowalna przez
Obecnos¢ obcego zapachu PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa Z |Rodzaj u 3 Konsumentaw i bez
nieprawidiowych zmian
Grupa -
Nieobecnv Akceptowalna przez
Obecnos¢ obcego smaku PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa z - konsumentow i bez
Rodz aj E nieprawidlowych zmian
Badania chemiczne i fizyczne wykonane w miejscu pobrania probki
Data rozpoczecia badan: 11.03.2022 [ Data zakorczenia badan: 11.03.2022
Opis metody badawczej Wynik Niepewnos¢
Badany parametr Metoda badawcza P Y l ¥ ) @ Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania | rozszerzona
M 71 +0,3
pH PN-EN 1SO 10523:2012 i 2,012,0 z ! ! - 6,5-9,5
potencjometryczna Temperaturs
A 7,9 °C
pomiary
Przewodnos¢ elektryczna PN-EN 27888:1999 Korekta za |10, 732 : 95 uS/cm w
dasci pomocg urzadzenia do kompensacji kanduktometryczna {10-2770) uS/cm z 25°C 2500
wiasciwa wohywu temperatury Temperatura 73 og] temp.
pomiary t

2 Pozadana wartosc tego parametru w wodzie w kranie konsumenta —do 15 mg Pt/Il.

Dla badan fizykochemicznych oszacowano niepewnos¢ badania (dia k=2 przy 95% prawdopodobienistwie) obejmujaca etap analityczny wraz z pobieraniem probki, gdy
prébka zostata pobrana przez Pracownika Laboratorium lub tylko etap analityczny, gdy probka zostata pobrana przez Zleceniodawce

Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszosci (*<) oznaczajg uzyskanie wynikow ponizej dolnego zakresu pomiarowego metody, gdzie podana wartosc to

dolna granica zakresu pomiarowego wraz z odpowiadajgca tej wartosci niepewnoscig.

A —metodyka / pobieranie probek akredytowana / (e); N —metodyka / pobieranie probek nieakredytowana / (e);

Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostréodzie nr HK.9011.2.1.2021 z dn. 13.04.2021 r.
NDW - najwyzisze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi(Dz. U. 22017 r,,

poz. 2294).
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Sprawozdanie z badania nr 1/91/2022 z dnia 21.03.2022

Wyniki badan odnosza sie wytgcznie do prébki badanej. Laboratorium ponosi odpowiedzialnos¢ za etap
Oswiadczenia pobierania i transport prébki. Informacje uzyskane od Zleceniodawcy zaznaczone s3 czcionkg pochyty. Bez
pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
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