OWY PUWIAITOUW ]
f

AND L W
INSPEKTOR SANITAR

14-100 OSTROI A, }\\.
TEL

w MSTR'Lif‘:'

89 646 08 70; ‘oA ya, 64
HK.9020.5.26. 2022 e Ostroda, 25 kwietnia 2022 r.
‘\_{ l
ﬂ\ PWiK Ostroda Sp. z o.0.
Tyrowo 104

14-100 Ostroda

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w
zwigzku z art. 12 ust. 1a pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.)

po przeprowadzeniu kontroli jakosci wody pobranej w dniu 11.04.2022 r. z wodociagu
publicznego w miejscowosci Ostroda opisanej w protokole Nr HK.9020.5.26.2022 z dnia

12.04.2022 r.
Kody prébek
75/0s/520 sprawozdanie laboratoryjne nr  LBSiZ-OBW/520/2022
76/0s/521 sprawozdanie laboratoryjne nr  LBSiZ-OBW/521/2022
77/0s/522 sprawozdanie laboratoryjne nr  LBSiZ-OBW/522/2022
78/0s/523 sprawozdanie laboratoryjne nr  LBSiZ-OBW/523/2022
79/0s/150w sprawozdanie laboratoryjne nr  LE-OBZ/150w/2022
79/0s/524 sprawozdanie laboratoryjne nr  LBSiZ-OBW/524/2022
80/0s/525 sprawozdanie laboratoryjne nr  LBSiZ-OBW/525/2022
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrodzne
stwierdza przydatnosé¢ wody do spozycia
6. 00, s
UZASADNIENIE Kk A0t 50t d/w
Woda w prébkach zbadanych w laboratorium WSSE w Olsztynie oraz w Elblagu w zakresie
analizowanych parametréw  mikrobiologicznych 1  fizykochemicznych odpowiada

wymaganiom sanitarnym okre$lonym w zatgczniku nr 1A w tabeli 1, 1B, 1C w tabeli 1 i 2
oraz 1D w tabeli 2 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W wyniku przeprowadzonych czynnosci kontrolnych oraz na podstawie powotanych
wynikow badan laboratoryjnych i przepisdw prawnych postanowiono jak wyzej.

MK/3

Do wiadomosci:

1. Burmistrz Ostrody
2. a/a

Stronal z 1






Formularz nr PO-0] 3703812 z dnia 03.01.2022 r.

PCA

Pousiie Cenvpum
AKREDYTACJI

S z.,
Wojewodzka Stacja Smlilamo-Epidcmiologiczna w Olsztymie i‘\\\\&://___/ 4

ul. Zolnierska 16 10-561 Olsyiyn ﬂm
Laboratorium w Elblagu

Nl
ul- Gen. J. Bema 40 82-300 Elblag % ///\\\ k3

AR i
AB 618
Oddzial Badania Zywnosci
tel. 55 236 74 18 fax 55 612 83 89 c-mail: labelblag@gmail com
Znak sprawy: LE-OBZ-9051.2.74 2022 Elblag, dnia 19.04.2022 ¢

Sprawozdanie z bada nr LE-OBZ/150 w/2022

3. Obiekt badania: probka wody

4. Cel badania: wykorzystanie wynikow badan w obszarze regulowanym prawnie

5. Data, godzina pobrania probki: 11.04.2022 1., godz. 9% - informacja podana przez klienta

6. Miejsce pobrania probki: Wodocigg publiczny Ostréda sieé, ul, Grunwaldzka Zegluga Ostrédzko-Elblaska
— informacja podana przez klienta

7. Prébka pobrana przez: probkobiorce PSSE w Ostrodzie p. Monike Brejnak wg [-06/PO-OBZ-03
(metoda nieakredytowana) — informacja podana przez klienta

8. Stan prébki: bez uwag

9. Data i godzina przyjecia prébki do laboratorium: 12.04.2022 r., godz. 1030

Badania chemiczne

Wynik badania/

. Rezultaty
Pamiarawy badania

metody i s o
+ nigpewnosé

glin ETAAS zgodnie <10,0

Najwyisze dopuszezalne
stedenie wg Rozp, MZ,
2 7 grudnia 2017r.
(D U. £ 2017r.por.2294)

Oznakowanie
probki przez
klienta

Zakres

Metoda badan/
Dokument odniesienia

Jednostka
miary

HGAASZZgodnic {5 i ; <1.0 ,
antymon z PB-OBZ-05/CH 01 d
- edycja | z dnia 08.06.2000 ne/ (L,0+0,2) Hg/

HGAAS zgodnie
4 PN-ISO 9965:2001
CVAAS zgodnie 7z PB-OB7-
03/CH edyeja 1 z dnia 0,1 -3,0 ug/t
01.09.2008
<" - ponizej dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody, ktora jest jednoczes
Przedstawione wyniki ze znakiem ,<” s4 rezultatami
' Niepewnos¢ wyniku badania wyrazona Jako niepewnosé rozszerzona metody badawezej przy poziomie prawdopodobiefistwa 95%
i wspolezynniku rozszerzenia k=2 Podana niepewnosé nie obejmuje etapu pobierania probka.

selen

(0.10+0,02) | H&

nie granicg oznaczalnoser metody;

m

Badania chemiczne wykonano w dniach od 12.04.2022 r.do 15042022 .
Sprawozdanie sporzadzono w dwéch Jjednobrzmigcych egzemplarzach.
Do wynikéw badati nie podano stwierdzenia zgodnosci - zgodnie ze zleceniem nr 15A/2022.

1. Bez pisemne;j zgody Laboratorium sprawozdanie z badan nie moze bvé powiclane inaczej, jak tvlko w calosei.

2. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za etap pobrania i transportu probki,
3. Wyniki badari odnoszg sig do dostarezonej probki,

Przeglad i autoryzacja:

Sttt

koniec sprawozdania z bhadan






Sprawozdanie LBSiZ-OBW/523/2022 7 badania probki wody

Informacje dostarczone przez zleceniodawce (klienta):

Zleeeniodan cu:

N1 zleeenia;

el badania:

Preedmion badan:

Obiekt badan:

Micisee pobrania probhi:

Data i godzing pobrania prébki:

Probka pobrana precy:
Metoda pobrania prabki:

Powiatowa Stacia Sanitarno - Fpidemiologicsng w Osirad sie

14-100 Ostrodi. ul. Kosciusehi 2
I3.052622 7 dnia 11042022 ¢,

Preedstawienie wynihdw w obszarze reculonansin prawnic

Wooda preesnicsona do spozscia prees ludei
wadocigg publicsny Ostrody

Formularz nr PO-OBW-03/F11 z dnia 17.05.2021

Wojewadska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
Laboratorium Badan Sroduwiskowych i Zywnosci
Oddzial Badania Wody, Gleby, Powietrza
10-561 Olsztyn ul. Zolnierska 16

tel. 89 5248302

Olszivn, 20.04.2022

siee - ul. Grunwaldzha, Zegluga Ostrodzko-FIblgska po stugnacji nocngj - zgodnie z¢ zleceniem

FLO4.2022 1. podz. 9.30 - zgodnie 7e zleeeniem
Pracowniki PSSE w Ostrodzie
12217PO-0OBW-03 - metoda nicakredy towana

Informacje pochodzace od klienta moga wplvwac na waznosé wynikow badan.
Informacje podane przez laboratorium:

Data i godzina prayiecia probki

do laboratorium:

St probkiw chwili proviecia:

11.04.2022 1, gods. 12.25

preydatna do badan

Ovnakowanic probhi prees klienta:

780

Kuod prabki:

323

Jednostha

Wanik badania

Najwa sze dopussezaine
sartosci we Rozp ML/
sdnian 07122017y,

Lp. Badana cechasMetoda Dokument odniesienia .
; l [LTHTAS niepen nosc (Dl nos 220y
hadaniu chemicone
Mied?
1 fmetoda abs ey pner spekttometsn atomen ey | PN=EN [SO) 153863005 mgl 0.032 - (LO06 A 2u
satorieac clebtretemuesna ol T AAS)
Nikiel
2 fnetada absorpexiney spektrometrit atomower | PN-EN SO 15386:2005 ng/l < 2.0 A 20
2 ateimizaciy elckirotenmicana (FTAAS)
Olow
U fictoda abaorpes jng spehtremetne atomens o | PN=EN SO 13386:2003 ng’l 2.5 A 10

2 tonmzac clektrotemmcmg o TAAN,

I
k-2,

W preypadku uzy skania waniku ponize zahresu metody Tuboratorium seeen iobiores nic pod

- niepewnos¢ wyniku badania chemicsnego wyrazona juho nicpennose rozszerzona prey

Badania chemiczne wykonano 13-15.04.2022

Waniki hadan odnosz ~ic wilaesnie do hadunej probhai,

Do svnikow badan ric podano siwicrdsenis ZEOUNONET 7w maginiom - zgodnic 2o secenien:.

Padana nicpewnose nic obeimuje ctapue pobrania probi.

Faburatorium nie ponosi adpowicdzialnodci pebranic i trnsport probki.

[.BSiZ-OBW/523/2022

aje nicpewnosci,

poziomic ulnoset ok, 93% i wspolesvmniku rossserzenia

strona I/liczba stron 2




Formularz nr PO-OBW-03/F11 z dnia 17.05.2021

ahoratorium. sprav osdanic nic moze by powiclane inaczel juk ko w catosel.

ey pisemnei zgody |
skie Centrum Akredytagji

\ - badania akredy lowane prees Pol

autony Zuje badania chemicsne

KONIEC SPRAWOZDANIA L BADAN

strona 2 liesbha stron 2
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Znak sprawy: LBSiZ-OBW.9051.3.102.2022

Formularz nr PO-OBW-03/F11 z dnia 17.05.2021

Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
Laboratorium Badan Srodowiskowych i Zywnosci
Oddzial Badania Wody, Gleby, Powietrza

10-561 Olsztyn ul. Zokierska 16

tel. 89 5248302

Sprawozdanie LBSiZ-OBW/524/2022 z badania probki wody

Informacje dostarczone przez zleceniodawce (klienta):
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ostrodzie

Zleceniodawca:

Nr zlecenia:

Cel badania:

Przedmiot badan:

Obickt badan:

Migjsce pobrania probki:

Data i godzina pobrania prébki:
Prébka pobrana przez:

Metoda pobrania prébki:

14-100 Ostroda. ul. Kosciuszki 2
15/0s/2022 z dnia 11.04.2022 1.

Przedstawienie wynikow w obszarze regulowanym prawnie
Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

wodociagg publiczny Ostroda

Olsztyn. 20.04.2022 1.

sie¢ - ul. Grunwaldzka. Zegluga Ostrodzko-Elblaska po spuszczeniu wody - zgodnie ze zleceniem
11.04.2022 r. godz. 9.45 - zgodnie ze zleceniem

Pracownika PSSE w Ostrédzie

I-02/PN-EN ISO 19458:2007 - metoda nieakredytowana. 1-21/PQ-OBW-03 - metoda nieakredytowana

Informacje pochodzace od klienta moga wplywaé na waznosé wynikow badan.
Informacje podane przez laboratorium:

Data i godzina przyjecia probk i
do laboratorium:
Stan probki w chwili przyjecia:

11.04.2022 r. godz. 12.25

przydatna do badan

Oznakowanie probki przez klienta: 79/0s Najwyzsze dopuszczalne
Kod probki: 524 wartosci wg Rozp.M.Z.,
) —_—— Jednostka Wynik badania zdnia 07.12.2017 r.
Lp. Badana cecha/Metoda Dokument odniesienia miary niepewnosé’ (Dz.U. poz.2294)
0

Escherichia coli

1 - 5 PN-EN 1SO 9308-1:2014+A1:2017 Jtk/100 ml dolna granica 0 0
metoda filtracji membranowej ; ]
goma granica 8
; 0
2 [Enterokoki | PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 m] doina granica 0 0
metoda filtracji membranowej . y
goma granica 8
Bakteri li 0
§ |racerie grupyroll PN-EN ISO 9308-1:2014+A1:2017 | jtk/100 ml dolna granica 0 0
metoda filtracji membranowej P .
goma granica 8
Ogélna liczba mikroorganizmow 2
4 lw22°C PN-EN ISO 6222:2004 jtk/1 ml bez nieprawidiowych zmian
metoda plytkowa (posiew wglebny) dolna granica |
goma granica 6
Clostridium perfringens 0
5 |(1acznie ze sporami) PN-EN ISO 14189:2016 jtk/100 ml dolna granica 0 0

metoda filtracji membranowej

goma granica 8

L LT

iy w“;.:"&‘», R
A%

e R

Barwa
metoda spektrofotometryczna

PN-EN ISO 7887:2012
PN-EN ISO 7887:2012/Apl:2015-06
Rozdzial 6 Metoda C

e R Y A BT

i B o

7+1

Akceptowalna przezs
konsumentow i hez
nicprawidlowych zmian.
Zalecana wartos¢
do 15 mg/l Pt

LBSIiZ-OBW/524/2022

strona l/liczba stron 6




Formularz nr PO-OBW-03/F11 z dnia 17.05.2021

Oznakowanie probki przez klienta: 79/0s Najwyzsze dopuszczalne
Kod probki: 524 wartosci wg Rozp.M.Z.
o Jednostka Wynik badania z dnia 07.12.2017 r.
L.p. Badana cecha/Metoda Dokument odniesienia miary niepewnos¢! (Dz.U. poz.2294)
Akceptowalna przez
- Konsumentow i bez
5 Nfl‘g()tClnosg] . PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU <0.5 nieprawidtowych zmian.
Mrelpe Tl ctolAa Zalecany zakres wartodci do
1.0
PN-72/C-04557 20 Akceptowalny przez
8 Zapach a ) = — konsumentow 1 bez
metoda organoleptvezna norma wycofana z wykazu norm PKN Kl nieprawidlowych zmian
Akceptowalny przez
o |Smak ] PN-7'2/(?-04557 ) , — 20 konsumentow 1 bez
metoda organoleptyezna norma wycofana z wykazu norm PKN S e nieprawidlowych zmian
7.3+0.
1o |PH | PN-EN ISO 10523:2012 = o1 65+95
metoda potencjometryczna wtemp. 17.1°C
Przewodnos¢ elektryczna
I wiasciwa y25 PN-EN 27888: 1999 uS/em 682 £ 34 2500
metoda konduktometryczna
12 [Amonowy jon Test Amoniaku Merck 1.14752 mg/l <0,05 0.50
metoda spektrofotometryczna
Mangan
I3 fmetoda absorpeyjne) spektrometrii atomowej| PN-EN ISO 15586:2005 pg/l <5 50
z atomizacjg elektrotenniczna (ETAAS)
Zelazo PN-1S0 6332:2001
& metoda spektrofotometryezna PN-ISO 6332:2001/Apl:2016-06 pg/l <40 200
Azotany PN-EN ISO 10304-1:2009
I5 {metoda chromatografii . :b T mg/] 20£0.3 50
——— PN-EN IS0 10304-1:2009/AC:2012
Azotyny PN-EN ISO 10304-1:2009
16 fmetoda chromatografii j y mg/l <0.05 0.50
[P PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012
Fluorki PN-EN ISO 10304-1:2009
17 [metoda chromatografii e : mg/l 0.28 £ 0.06 1.5
R PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012
Chiorki PN-EN ISO 10304-1:2009
18 Imetoda chromatografii ; mg/l 22+3 250
ool (1) PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012
Siarczany PN-EN 1SO 10304-1:2009
1% Imetoda chromatografii : ) mg/l 416 250
hosuwel 110y PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012
s {Uemialnofiz KMn, PN-EN ISO 8467:2001 mg/1 0, 1,89 £ 0,47 5.0
metoda miareczkowa
Cyjanki wolne ®
3] i
metoda wizualna TeSt Aquaquant Mer('k ]' 14417 ugjl < 2 SD
g3 [FF _ Test Boru Merck 1.14839 mg/l <0.030 10
metoda spektrofotometryezna
Arsen PN-EN 1SO 11969:199
23 Imetoda absorpeyjnej spekirometrii atomowej S’ i : k? . g/l <1.0 10
z penerowamem wodorkow (HGAAS) fierma wycolana z wykazu norm
Chrom
24 Imetoda absorpeyjnej spektrometrii atomowej] PN-EN SO 15586:2005 ug/l <2.0 50

z atomizacja elektrotermiczng (ETAAS)

LBSiZ-OBW/524/2022

strona 2/liczba stron 6




Formularz nr PO-OBW-03/F11 z dnia 17.05.2021

Oznakowanie probki przez klienta:

79/0s

Najwyzsze dopuszezalne

Kod prébki:

524

wartosci wg Rozp.M.Z.

Lp.

Badana cecha/Metoda

Dokument odniesienia

Jednostka
miary

Wynik badania
niepewnosé’

zdnia 07.12.2017 r.
(Dz.U. poz.2294)

Kadm

5 |metoda absorpeyijnej spektrometrii aromowej

z alomizacia elektrotermiczna (ETAAS)

PN-EN ISO 15586:2005

pg/t

<025

Miedz

metoda absorpeyjnej spektrometrii atomoweyl PN-EN 1SO 15586:2005

z atomizacja elektrotermiczna (ETAAS)

mg/l

0.009 + 0.002

Nikiel
metoda absorpeyjnej spektrometrii atomowej
z atomizacja elektrotermiczng (ETAAS)

PN-EN IS0 15586:2005

pe/l

<2.0

Olow
metoda absorpeyjnej spektrometrii atomowej
z atomizacj elektrotenniczna (ETAAS)

PN-EN 1S0 15586:2005

ue/l

Sod
metoda plomieniowe) absorpeyjnej
spektrometrii atomowej (FAAS)

PN-ISO 9964-1:1994
PN-1SO 9964-1:1994/Ap1:2009

mg/|

16.5+25

A 200

Twardo$é ogdina
metoda miareczkowa

PN-ISO 6059:1999

mg/l CaCO;

318+£32

A 60 + 300

Magnez

z obliczen

PN-C-04554-4:1999

mg/l

143 + 1.7

A 7+ 125

Benzen
metoda chromatografii gazowej z detekejg
masowq (P&T GC-MS)

PN-EN ISO 15680:2008

pg/l

<0.25

i3

SUMA THM:

z obliczen

PN-EN ISO 15680:2008

ug/l

<23.75

A 100

trichlorometan (chloroforia)
metoda chromatografii pazowej z detekejg
masowa (P&T GC-MS)

PN-EN ISO 15680:2008

mg/I

<0.008

A 0,030

35

dichlorobromometan
metoda chromatografii gazowej z detekcia
masowa (P&T GC-MS)

PN-EN ISO 15680:2008

mg/|

<0.004

A 0.015

dibromochlorometan
metoda chromatografii gazowe) z detekcja
masowa (P&T GC-MS)

PN-EN ISO 15680:2008

pg/l

<6.25

37

tribromometan (bromoform)
metoda chromatografii gazowej z detekeja
masowg (P&T GC-MS)

PN-EN ISO 15680:2008

pg/l

<6.25

SUMA trichloroeten

i tetrachioroeten
z obliczen

PN-EN I1SO 15680:2008

pg/l

<2.00

trichloroeten
metoda chromatografii gazowe] z detekcja
masowg (P&T GC-MS)

PN-EN ISO 15680:2008

ug/l

<1.00

LBSiZ-OBW/524/2022

strona 3/liczba stron 6




Formularz nr PO-OBW-03/F11 z dnia 17.05.2021

Oznakowanie probki przez klienta:

79/0s

Kod probki:

524

Lp.

Badana cecha/Metoda

Dokument odniesienia

Jednostka
miary

Wynik badania

N sl
Nniepewnosc

Najwyzsze dopuszcezalne
wartosci wg Rozp.M.7Z.
zdnia 07.12.2017 r.
(Dz.U. poz.2294)

4

tetrachloroeten
metoda chromatografii gazowej z detekcja
masowa (P&T GC-MS)

PN-EN ISO 15680:2008

ug/l

< 1.00

41

I,2-dichloroetan
metoda chromatografii gazowe) z detekeja
masowa (P&T GC-MS)

PN-EN 1SO 15680:2008

pgfl

<0.30

3.0

Benzo(a)piren

metoda ultraszybkiej chromatografii
cieczowe] z detekeja fluorescencyjni (UPLC
FLLD)

PN-EN 180 17993:2005

pg/l

<0.001

0,010

i

u

SUMA Wielopierscieniowych

7 obliczen

weglowodordw aromatycznych: |PN-EN I1SO 17993:2005

ug/l

<0.005

4

benzo(b)fluoranten

metoda ultraszybkiej chromatografii
cieczowe) z detekgja fluorescencying (UPLC
FLD)

PN-EN ISO 17993:2005

ug/l

<0.001

45

benzo(k)fluoranten

metoda ultraszybkiej chromatografii
cieczowej z detekeja fluorescencyjna (UPLC
FLI

PN-EN ISO 17993:2005

ug/l

< 0,001

46

benzo(ghi)perylen

metoda ultraszybkiej chromatografit
ciecrowej z detekeja fluorescencyjng (UPLC
FLLD)

PN-EN ISO 17993:2005

pg/l

<0.001

indeno(1,2,3-cd)piren

metoda ultraszybkiej chromatogralii
cieczowe) z detekeja fluorescencyjng (UPLC
FLD)

PN-EN ISO 17993:2005

pg/l

< 0,002

48

SUMA pestycydow:

z obliczen

PN-EN IS0 6468:2002

g/l

0,50

1

*Pestycydy chloroorganiczne:

30

o-HCH
metoda chromatografii gazowej z detekcjg
wyehwytu elektrondw (GC-ECD)

PN-EN ISO 6468:2002

pe/l

<0.02

5

y-HCH
metoda chromatografii gazowe;j z detekcja
wychwytu elektronow (GC-ECD)

PN-EN ISO 6468:2002

pg/l

<0.02

heptachlor
metoda chromatografii gazowej z detekejg
wichwytu elektronow (GC-ECD)

PN-EN IS0 6468:2002

ng/l

<0.02

0,030

33

epoksyd heptachloru
metoda chromatografii gazowej z detekeja
wychwylu elektronow (GC-ECD)

PN-EN 150 6468:2002

pe/l

<0.02

0.030

LBSiZ-OBW/524/2022

strona 4/liczba stron 6




Formularz nr PO-OBW-03/F11 z dnia 17.05.2021

Oznakowanie probki przez klienta:

79/0s

Kod probki:

524

Lp.

Badana cecha/Metoda

Dokument odniesienia

Jednostka
miary

Wynik badania
niepewnosé’

Najwyzsze dopuszczalne
wartosci wg Rozp.M./.
zdnia 07.12.2017 1.
(Dz.U. poz.2294)

54

aldryna
metoda chromatografii gazowej z detekcja
wychwytu elektronow (GC-ECD)

PN-EN ISO 6468:2002

pg/l

<0.02

0.030

55

dieldryna
metoda chromatografii gazowej z detekeja
wyehwytu elektronéw (GC-ECD)

PN-EN ISO 6468:2002

ng/l

<0.02

0.030

56

endryna
metoda chromatografii gazowej z detekcjg
wychwytu elektronow (GC-ECD)

PN-EN ISO 6468:2002

pg/l

<0.02

0.10

57

pp-DDE
metoda chromatografii gazowe) z detekcja
wychwytu elektronow (GC-ECD)

PN-EN ISO 6468:2002

pg/l

< (.02

0.10

58

pp-DDD

metoda chromatografii gazowej z detekcja
wychwytu elektronow (GC-ECD)

PN-EN 150 6468:2002

pe/l

<0.02

0.10

59

pp-DDT

metoda chromatografii gazowej z decekeja
wychwytu elektronow (GC-ECD)

PN-EN IS0 6468:2002

pg/l

<0.02

0.10

60

* Pyretroidy:

61

bifentryna
metoda chromatogratii gezowej z detekeja
wychwytu elektronow (GC-ECD)

PN-EN 1SO 6468:2002

ug/l

<0.02

0.10

fenpropatryna
metoda chromatografii gazowej z detekeja
wychwytu elektronow (GC-ECD)

PN-EN [SO 6468:2002

g/l

<0.02

63

A-cyhalotryna
metoda chromatografii gazowej z detekeja
wychwytu elektronéw (GC-ECD)

PN-EN ISO 6468:2002

pg/l

<0.02

0.10

64

permetryna
metoda chromatografii gazowej z de iekcia
wychwytu elektronéw (GC-ECD)

PN-EN 15O 6468:2002

pg/l

<0.02

0.10

65

izomery cypermetryny (c-cy-
permetryna; cypermetryna)

metoda chromatografii gazowej z detekcja
wychwytu elektronow (GC-ECD)

PN-EN SO 6468:2002

ng/l

<0.02

0.10

66

fenwalerat
metoda chromatografii gazowej z detekeig
wychwytu elektronow (GC-ECD)

PN-EN 150 6468:2002

pg/l

<0.02

0.10

67

deltametryna
metoda chromatografii gazowej z detekcia
wychwytu elektronow (GC-ECD}

PN-EN ISO 6468:2002

pe/l

<0.02

A

0.10

niepewnos¢ rozszerzona wy 1iku badania mikrobiologicznego wyrazona jako dolna i gorna granica przedziatu ufnosdei przy ok. 95% poziomic
ufnosci i wspétezynniku rozszerzenia k=2 (zgodnic z SO 19036): niepewnosé wyniku badania fizyczno-chemicznego wyrazona jako niepewnosé
rozszerzona przy poziomie ufnodci ok. 95% i wspélczynniku rozszerzenia k=2.
W przypadku uzyskania wyniku ponizej zakresu metody oraz w badaniach organoleptycznych (smak. zapach) laboratorium zleceniobiorey nic

podaje niepewnosci,

LBSiZ-OBW/524/2022
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Formularz nr PO-OBW-03/F11 z dnia 17.05.2021

Jtk - jednostki tworzace kolonie

Badania mikrobiologiczne wykonano 11-14.04.2022
Badania fizyczne wykonano 11-13.04.2022
Badania chemiczne wykonano 11-19.04.2022

Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanej probki,

Do wynikow badan nie podano stwierdzenia zgodnosci z wymaganiem - zgodnie ze zleceniem.
Podana niepewnosé nie obejmuje etapu pobrania probki.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobranie i transport probki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.
A - hadania ﬂkrcdy_towane“pr‘zcz Polskie Centrum Akredytaciji

autoryzuje badania mikrobiologiczne autoryzuje badania fizyczno-chemiczne

KIEROWNIK SEKCJI BADAN :

Biclogiczriygh Wody, Gieby Sekgja & (@ Teznveh
mgr EWA Wios .

\

zatwierdza

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN

L.BSiZ-OBW/524/2022

strona 6/liczba stron 6
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Formularz nr PO-OBW-03/F11 z dnia 17.05.2021

Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
Laboratorium Badain Srodowiskowych i Zywnosci
Oddzial Badania Wody, Gleby, Powietrza

10-561 Olsztyn ul. Zolierska 16

tel. 89 5248302

Sprawozdanie LBSiZ-OBW/525/2022 z badania prébki wody

Informacje dostarczone przez zleceniodawce (klienta):

Zleceniodawea:

Nr zlecenia:

Cel badania:

Przedmiot badan:

Obickt badan:

Migjsce pobrania probki:

Data i godzina pobrania probki:
Probka pobrana przez:

Mectoda pobrania probki:

Informacje pochodzace od klienta moga wplywac na waznosé wynikow badan.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ostrodzie

14-100 Ostroda. ul. Kosciuszki 2
15/05/2022 z dnia 11.04.2022 1.

Przedstawienic wynikow w obszarze regulowanym prawnic

Waoda przeznaczona do spozyveia przez ludzi

wodociag publiczny Ostroda

SUW - woda czysta - zgodnie ze zleceniem

11.04.2022 r. godz. 10.13 - zgodnie ze zleceniem

Pracownika PSSE w Ostrodzie

Olsztan, 14042022 5,

[-02/PN-EN 180 19458:2007 - metoda nicakredytowana. [-21/PO-OBW-03 - metoda nicakredy towana

Informacje podane przez laboratorium:

Data i godzina przyjecia probki
do laboratorium:
Stan probki w chwili preyjecia:

11.04.2022 1. godz. 12.25

przydatna do badarn

Ovznakowanie probki przez Klienta: 80:0s Najwyzsze dopuszerzalne
P P Najwyzsze dopuszezalne
Kod probki: 525 wartosci wg Rozp AL/
I L P
g 5 g Jednostka Wi nik badania £ dnia 07.12.2017 1.
Lp. Badana cecha/Metoda Dokument odniesienia L:ni(u;\ n'iepcu nose’ (D2 pos.2294)
badanin mikrobiologiczne
Escherichia coli 0
| SCHERC l{ﬂ col PN-EN [SO 9308-1:2014+A1:2017 itk/100 ml dolna granica 0 A 0
metoda filtracp membranowe) # e :.raniﬂ g
£OMa granica
Enterokoki 6
3 prEROROnS PN-EN 1SO 7899-2:2004 itk/ 100 ml dolia granica 0 A 0
metoda tiliracji membranowve) ¥ e
. . 0
; |Bakterie grupy coli PN-EN 1S0O 9308-1:2014+A1:2017 jtk/100 ml dolna granica 0 A 0

metoda filtracii membranowej

goma granica &

4 lw22°C

metoda plvikowa tposiew welebny )

Ogélna liczba mikroorganizméw

PN-EN SO 6222:2004

J/ T ml mic wykntow Iml | A

ber nieprawidlowyeh #mian

badania fizyczne

PN-EN 1SO 7887:2012

Akceptowalna praez
konsumentow i bers

5 [Barwa PN-EN 1SO 7887:2012/Apl:2015-06 mg/l Pt 7=1 Al nieprawidlowseh zmian
metada spektrofotometrnezna : J = .
Rozdzial 6 Metoda C Zalecana wartosé
do I3 mgl Pt
Akceptowalna prees
g [Metmast PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 NTU 0.5 A honsumenton 1 bes

metoda nefelomerny cana

nicprawidiowych zmian.
Zalecany zakres wartosei do 1.0

1.BSIZ-OBW/525/2022

strona 1/liczba stron 2




Formularz nr PO-OBW-03/F11 z dnia 17.06.2021

Osnakowanie prabki przez klienta: 80/0s Najwyzsze dopuszezalne
Kuod probki: 525 wartosci wg Rozp. M.Z.
. e l Dk Sistasitii Jednostka V\,"\nik badania 7 dnia 07.12.2017 r.
adana cecha/Metodi ume esienia L g ;
l.p. Badana cecha/Metoda okument odniesie pitary mcpcwnoéél (Dz.U. poz.2294)
Akceptowalny przez
N-72/C-0455 7 o
s Zapach PN-72/C 04‘_-7 et ‘ e 70 A konsumentow i bez
metoda organoleptyezna norma \\}miana z \\)kazu norm PKN sl znimidin nieprawidlowych Zmian
; Akceptowalny preez
N-72/C-0455 70 : g
8 Smak PRs/E 04'.'7 . — & A konsumentow 1 bez
e ety con norma wycofana 7 wykazu norm RN brak smaku 1 posmaku nieprawidlowych zmian
Cnr 2 7.5+ 0.1 & .
v |PH PN-EN [SO 10523:2012 — i A 6.5+9.5
metoda potencjometricznd wtemp. 103 €
Przewodnosé elektryczna
10 {wlasciwa y25 PN-EN 27888: 1999 uS/em 680 + 34 A 2500
metoda konduktometry c2na

niepewnosé rozszerzona wyniku badania mikrobiologicznego wyrazona jako dolna i gorna granica przedzialtu ufnodei przy ok. 95% poziomie

utnodel i wspotezynniku rozszerzenia k=2 (zgodnie z 150 19036): niepewnos¢ wyniku badania fizycznego wyrazona jako Niepewnose rozs/er/ond

prza poziomie ufnosci ok. 95% i wspolezynniku rozszerzenia k=2,

W przypadku uzyskania wyniku ponizej zakresu metody oraz w hadaniach organoleptycznych (smak. zapach) laboratori

podaje nicpewnosci.

jik - jednostki tworzgee kolonie

Badania mikrobiologiczne wykonano 11-14.04.2022
Badania fizyezne wykonano 1 1-13.04.2022

Wyniki badait odnosza sie w) lacznie do badanej probki.

Do wynikow badai nic podano stwierdzenia zgodnosei z wymaganiem - zgodnie ze zleceniem.

Podana nicpewnosé nie obejmuje etapu pobrania probki.
[uboratorium nie ponosi odpowiedzialnosei za pobranic i transport probki.

Bes pisemnej zgody Laboratorium. spraw ozdanie nie moze by ¢ powiclans inaczej jak tylko w cafodei.

\ - badania akredytowane przer Polskie Centrum Akredyvtaci

autory zuje badania mikrobiologiczne

S

autorvzuje badania fizyezne

um zleceniobiorey nie

zatwierdza

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN

LBSIZ-OBW/525/2022

strona 2/liczba stron 2
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Formularz nr PO-OBW-03/F11 z dnia 17.05.2021

Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

Laboratorium Badan Srodowiskowych i Zywnosci
Oddzial Badania Wody, Gleby, Powietrza
10-561 Olsztvn ul. Zolnierska 16

tel. 89 5248302

Sprawozdanie LBSiZ-OBW/522/2022 z badania probki wody

Informacje dostarczone przez zleceniodawce (klienta):

Zleceniodawca:

Nr zlecenia:

Cel badania:
Przedmiot badan:
Ohbickt badan:

Miejsce pobrania probki:
Data i godzina pobrania probki:

Probka pobrana przez:
Metoda pobrania probki:

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ostrodzie

14-100 Ostroda. ul. Kosciuszki 2
15/05/2022 7 dnia 11.04.2022 r.

Przedstawienic wynikow w obszarze regulowamym prawnic

Woda przeznaczona do spozycia przes ludzi

wodociag publiczny Ostroda

sied - szkola, ul. Plebiseytowa - zgodnie z¢ zleceniem

11.04.2022 r. godz. 9.10 - zgodnic ze zleceniem
Pracownika PSSE w Ostrodzie

Olsztan, [4.04.2022 1,

1-02/PN-EN [SO 19458:2007 - metoda nicakredviowana. 1-21/PO-OBW-03 - metoda nicakredytowana

Informacje pochodzace od klienta moga wphywac na waznosé wynikow badan.

Informacje podane przez laboratorium:

Data i godzina przyjecia probki

do laboratorium:

Stan probki w chwili przajecia:

przydatna do badan

11.04.2022 r. godz. 12.25

Osnakowanie prabki przez klienta: 77/0s Najwazsze dopuszezalne
Kod probki: 522 wartosei wg Rosp.M./.
Jednostka Wynik badania 7dnia 07.12.2017 .
Lp. Badana cecha/Metoda Dokument odniesienia ) ' :
P - - o fmene muary niepewnose’ (DU por.2294)
badania mikrobiologiczne
Escherichi li ;
j [ R e PN-EN 1SO 9308-1:2014+A1:2017 | jtk/100 ml dolna granica 0 A 0
metoda filtracp membranowe; : N i
: : woma granica 8
Enterokoki v
5 jEm erc_l b ! PN-EN 150 7899-2:2004 jtk/ 100 ml dolna granica 0 A b
metoda filtracp membranowe) : g
. gorna granica §
Bakteri li ;
3 4 erle grup_v o PN-EN ISO 9308-1:2014+A1:2017 IH\JIUU ml dolna granica 0 A 0
metoda filtracp membranowe) = sy
b . goma granica 8
Ogodina liczba mikroorganizmoéw 3
4 lw22°C PN-EN IS0 6222:2004 /1T ml A} bez nieprawidiowych zmian
metoda phtkowa (posiew wylebny) dolna granica |
coma granica 7
badania fizpczne
Akceptowalna precs
Barw PN-EN ISO 7887:2012 Konsumentow 1 bes
5. [rArwa PN-EN 1SO 7887:2012/Apl:2015-06 me/l Pt 5 Al nieprawidiowsch zmian.
metoda spekitrofotometivezna . : = : ;
Rozdziat 6 Metoda C Zalecana wartosc
do 13 mg/l Pt
Akeeptowalna przes
o [Metmose PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU -0.5 A Romumenio ihes
metoda nefelometryesna nieprawidiowsch zmian,
Zalecany zakres wartosci do 1.0

LBSiZ-OBW/322/2022

strona I/liczba stron 2




Formularz nr PO-OBW-03/F11 z dnia 17.05.2021

Oznukowanie probki przez Klienta: 77/0s Najwyzsze dopuszezalne
Kod probki: 522 wartodci wg Rozp.M.7.
. D dnidsiei Jednostka Wynik badania z dnia 07.12.2017 1.
Lp. Badana cecha/Metoda okument odniesienia i nicpewnosc' (Dz.U. poz.2294)
- Akceptowalny przez
- IHC-0455 70 o
- |Zapach PN-72/ 043_37 . s o A konsumentow i bez
metoda organolepty czna norma wycofana z wykazu norm PKN bk amaGi nieprawidiowych zmian
. Akceptowalny przez
- -72/C- 70 =
8 Smak PN-72/C 045:57 - N — A konsumentow i bez
metoda organolepts czna norma wycofana z wykazu norm PKI afiamai Tpserdiar nieprawidlowych zmian
7.3x0.1 . GEE
o [PH PN-EN 1SO 10523:2012 . , A 65405
metoda potenciomeln czna wtemp. 10.2 C
Przewodnosé elektryczna
10 fwiasciwa Y25 PN-EN 27888: 1999 uS/em 698 £ 35 A 2500
metoda konduktometrvezna

nicpewnosé rozszerzona wyniku badania mikrobiologicznego wyrazona jako dolna i gorna granica przedzialu ufnosci przy ok. 93% poziomie
utnosei i wspolezy nniku rozszerzenia k=2 {zgodnie 7 [SO 19036): nicpewnosc wyniku badania fizycznego wyrazona jako niepewnosc rozs/zerzona
przy poziomie ufnosci ok. 93% i wspolezynniku rozszerzenia k=2.

W przy padku uzy skania wyniku ponizej zakresu metody oraz w badaniach organoleptycznyeh (smak. zapach) laboratorium zleceniobiorey nie
podaje nicpewnoscel.

itk - jednostki tworzace kolonie

Badania mikrobiologiczne wykonano 11-14,04.2022
Badania fizyczne wikonano 11-13.04.2022

Wyniki badai odnosza si¢ wy laeznic do badanej probki.

Do wynikow badan nie podano stwierdzenia zgodnosci z wymaganiem - zgodnie z¢ zleceniem.
Podana niepewnosé nie obgjmuje etapu pobrania prabki.

Laboratorium nie ponosi odpowicdzialnosei za pobranie i transport probki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium. sprawozdarie nic moze by powielane inacze] jak tylko w calosci.
A - badania akredytowane przez Polskic Centrum Akredyvtacji

autoryzuje badania mikrobiologiczne autoryvzuje badania fizyczne zatwierdza

imgr EWva Wios

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN

1 BSiZ-OBW/522/2022 strona 2/liczba stron 2
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Formularz nr PO-OBW-03/F11 z dnia 17.05.2021

Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
Laboratorium Badan Srodowiskowych i Zywnosci

Oddzial Badania Wody, Gleby, Powietrza
10-561 Olsztyn ul. Zolnierska 16

tel. 89 5248302

Sprawozdanie LBSiZ-OBW/521/2022 z badania probki wody

Informacje dostarczone przez zleceniodawce (klienta):

Zleceniodawca:

Nr zlecenia:

Cel badania:

Przedmiot badan:

Obickt badan:

Miejsce pobrania probki:

Data i godzina pobrania probki:
Probka pobrana przes:

Metoda pobrania probki:

Informacje pochodzace od klienta moga wplywaé na waznos¢ wynikow badan.

14-100 Ostroda. ul, Kosciuszki 2

15/0%/2022 7z dnia 11.04.2022 r.
Przedstawienic wynikow w obszarze regulowanym prawnic

Informacje podane przez laboratorium:

Pata i godvzina przyjecia probki 11
do laboratorium:

Stan probki w chwili prayjecia:

04,2022 1 pods. 12,25

przyvdatna do badan

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
wodociag publiczny Ostroda
sied - przedszkole ul. Osiedle Mlodych - zgodnice ze zleceniem
11.04.2022 r. godz. 8.40 - zgodnie z¢ zleceniem
Pracownika PSSE w Ostrodzie
[-02/PN-EN IS0 19438:2007 - metoda nieakredy towana. [-21/PO-OBW-03 - metoda nicakredy towana

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ostrodzie

Olszin, 14042022 ¢,

Oznakowanie probki przez klienta: 76./0s Najwyzsze dopuszezalne
Kaod praobki: 321 wartosei we Rosp M./
Lo Jednostks Wynik badania 7 dnia 07.12.2017 r
Lp: Badana cecha/Metoda Dokument odniesienia & n.m : R ,,|‘ Dz UL Doz2299
miary niepewnosé (Dz. UL por. 2294)
badania mikrobiologiczne
0

Escherichia coli

I Bt . PN-EN [SO 9308-1:2014-A1:2017 itk/ 100 ml dolna granica O A 0
metoda filtracji membranowej * i
gorna granica 8
E Kok 0
2 .,l'llel‘O' 2 Al ) PN-EN [SO 7899-2:2004 jtk/ 100 ml dolna granica 0 A 0
metoda filiracp membranowey = . = X
i worna granica &
Bakteri li .
3 |Pakterte grupy co'i PN-EN 1SO 9308-1:2014+A1:2017 itk/ 100 ml dolna granica 0 A 0
metoda Hltracp membranowe) h 3 N : 4
: porna granica 8
Ogolna liczba mikroorganizmoéw 3
1 fw22°C PN-EN 150 6222:2004 jtk/1 ml A | bez nieprawidiows ch zmian
metoda plytkowa (posiew welebny) dolna granica |
géma granica 6
badania fizycine
Akeeptowalna przes
PN-EN [SO 7887:2012 konsumentow i bez
s [parea » PN-EN ISO 7887:2012/Apl:2015-06 mg/l Pt 61 A | nieprawidlowych zmian.
metoda spektrofotometnczna Rozdzial 6 Metoda C e —
do I3mgl Pt
Akeceptowalna prees
o |Metnosé PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 NTU < 0.5 A SONSYMEDIC bl

metoda nefelometry cana

nicprawidlowych zmian
Zalecany zakres wartosei do 1.0

1.BSiZ-OBW/521/2022

strona 1/liczba stron 2




Formularz nr PO-OBW-03/F11 z dnia 17.05.2021

Oznukowanic probki prees Klienta: 76/0s Najwyzsze dopuszezalne
Kod probki: 521 wartosci wg Rozp. M.7Z.
_— il P Jednostka Wynik badania z dnia 07.12.2017 r.
adana cecha Metods iesienta i J
Lp. Badana cecha/Metoda okument odnicsienia iy niepewnos‘é' (Dz.U. pos.2294)
, A4S Akceptowalny przez
4 IN-72/C-04355 p o
. |Zapach PN-T2/C 043_“7 e g gon » A konsumentow i bez
metoda organolepty czna norma wycolana z wykazu norm PK! — nicprawidiowych 7mian
' — Akceptowalny przez
smak PN-72/C- 70 i
8 Smak PN-72/C 043_37 Sl PKN — A konsumentow i bez
R A norma wycofana z wykazu norm FR! brak smaku i1 posmaku nicprawidliowych zmian
— . 7.3+0.1 o
o [PH PN-EN 1SO 10523:2012 — ‘ A 65505
metoda potengjometrye/na wtemp. 15.7 C
Przewodnos¢ elektryczna
10 lwlaseiwa Y25 PN-EN 27888: 1999 uS/em 679 + 34 A 2500
metoda kenduktometryesna

'~ niepewnodd rozszerzona winiku badania mikrobiologicznego wyrazona jako dolna i gorna granica przedziatu ufnosci przy ok, 93% poziomic
ufnosci i wspolezanniku rozszerzenia k=2 (zgodnie z 1SO 19036): niepewnos¢ wyniku badania fizyeznego wyrazona jako niepewnos¢ rozsser/ona
przy poziomic ufnosci ok, 95% 1w spdfezynniku rozszerzenia k=2,

W przypadku uzyskania wyniku ponizej sakresu metody oraz w badaniach organoleptycznych (smak. zapach) laboratorium zleceniobiorey nie
podaje niepewnosci.

jtk - jednostki tworzaee kolonie

Badania mikrobiologiczne wykonano 11-14.04.2022
Badania iz czne wykonano 11-13.04.2022

Winiki badan odnosza si¢ wylacznie do badanej probki.

Do wynikow badan nie podano stwicrdzenia zgodnodei 2 wymaganiem - zgodnie z¢ zleceniem.
Podana nicpewnosé nic obejmuje etapu pobrania probki.

| aboratorium nie ponosi odpowiedzialnodei 2a pobranie i transport probki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium. sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylho w calosel.
A - badania akredvtowane przez Polskie Centrum Akredyvtacji

autory zuje badania mikrobiologiczne autoryzuje badania lizy czne zatwicrdza

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN
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Formularz nr PO-OBW-03/F11 z dnia 17.05.2021

Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olszty nie

il Laboratorium Badan Srodowiskowych i Zywnosci

L4
/,/ /_\ \\\\
l’/f.'f,, L t\“\\ BADANIA
AB 451

Znak sprawy: LBSiZ-OBW.9051.3.10

Oddzial Badania Wody, Gleby, Powietrza

10-561 Qlsztyn ul. Zotnierska 16

tel. 89 5248302

Sprawozdanie LBSiZ-OBW/520/2022 z badania probki wody

Informacje dostarczone przez zleceniodawce (klienta):

Zleceniodaw ca:

Nr zlecenia:

Cel badania:

Przedmiol badan:

Obickt badarn:

Micjsce pobrania probki:

Data i godzina pobrania probki:
Probka pobrana prrez:

Metoda pobrania probki:

Informacje pochodzace od klienta moga wplywac na waznosé wynikow badan.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ostrodzic

14-100 Ostroda. ul. Kosciuszki 2
15/05/2022 z dnia 11.04.2022 r.

Przedstawienie wynikow w obszarze regulowanym prawnic

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

wodociag publiczny Ostroda

sied - ul. Kosciuszki 2 - zgodnie 7e 7leceniem

11.04.2022 r. godz. 8.00 - zgodnic z¢ zleceniem

Pracownika PSSE w Ostrédzie

Olssang 10420227

1-02/PN-EN [SO 19438:2007 - metoda nieakredytowana, 1-21/PO-OBW-03 - metoda nicakredy towana

Informacje pedane przez laboratorium:

Data i godzina przyjecia probki
do laboratorium:
Stan probki w chwili przyjecia:

11.04.2022 1. godz. 12.25

przydatna do badan

Oznakowanic probki przez klienta:

75/0s

Najwyzsze dopuszcrzalne

Kod probki:

520

wartosei wg Rozp. M./,

7 dnia 07.12.2017 1.

Escherichia coli

. Jednostka Winik badania
L.p. Badana cechaMetods Dokument odnicsienia . § 1
p adana cecha Metoda okument odnicsienia il nicpc\\no:ic'i (Dz.U. pos.2294)
badania mikrobiolagiczne
0

metoda filtraci membranowey

worna granica 8

| e PN-EN 1SO 9308-1:2014+A1:2017 jik/ 100 ml dolna gramca 0 A 0
metoda filteacy membranowej ’ gorna granica 8
E koki .
3 merq o I PN-EN [SO 7899-2:2004 Jtk/100 ml dolna granica 0 A 0
metoda filtracyi membranowe) voma ;:ranica 8
i o 0
akterie grupy coli PN-EN 150 9308-1:2014+A1:2017 tk/100 ml dola granica 0 A 0

Ogolna liczba mikroorganizméw 1
4 lw22°C PN-EN IS0 6222:2004 Jik/ T ml A | beznieprawidiowych zmian
metoda phthowa (posiew welebny) dolna granica 0
gora granica 4
badania fizyczne

PN-EN ISO 7887:2012

Akceptowalna prees
konsumentow i bez

metoda nefelometryezna

z [BatwR PN-EN 18O 7887:2012/Apl:2015-06 mg'l PL 7x1 Al nieprawidiowsch zmian
metoda spektrofotometryvezna . : = - s
: Rorzdzial 6 Mctoda € Zalecana wartosé
do 13 mal Pt
Akceptowalna pracs
o [Metnos¢ PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 NTU <05 A kensumeglos Jber

nieprawidlows ch zmian.
Zalecany zakres wartosei do 1.0

1.B3SIZ-OBW/520/2022

strona 1/liczba stron 2




Formularz nr PO-OBW-03/F11 z dnia 17.05.2021

metoda konduktometryezna

Osnakowanie probki przez klienta: 75/05 Najwyzsze dopuszezalne
Kod probki: 520 wartosci wg Rozp.M.7Z.
Bl —— Bl P Jednostka Wynik badania z dnia 07.12.2017 1.
: adana cecha/Metods skument odnicsienia : A
Lp adana cecha/Metoda okument odnies miary niepewnosc’ (Dz.U. poz.2294)
" Akceptowalny przez
PN-T2/C- pal e
. |Zapach PN-72/C “45_57 . 2 A konsumentow i bez
metoda organoleptyezna norma wycofana z wykazu norm PKN biak zapatche nieprawidlowych zmian
: Akceptowalny przez
- S72C-045 20 - il
" Smak PN-72/C .(}4'_57 ' o KN . A konsumentow i bez
metoda organolepty czna norma wycofana 7 wykazu norm PKN brak smaku | posmaku nieprawidiowych zmian
7.3+ 0.1 . i
o |PH PN-EN 18O 10523:2012 - A A 6.5+ 0.3
metoda potencjometryezia wtemp. 134 C
Przewodnos¢ elektryczna
10 lwiagciwa Y25 PN-EN 27888: 1999 pSiem 679 = 34 A 2500

- niepewnosé rozszerzona winiku ba

przy poziomie ufnosei ok. 95% i wspolezynniku rozszerzenia k=2.

W przypadku uzy skania wyniku ponizej zakresu

podaje niepewnosci.

ik = jednostki tworzace kolonic

RBadania mikrobiologiczne wykonano 11-14.04.2022
Badania [i7sezne wykonano 11-13.04.2022

Waniki badan odnosza si¢ Wy lycznie do badanej probki.

Do wynikow badait nic podano stwierdzenia zgodnosci 2 wymaganien -

Podana nicpewnosé nic obejmuje etapu pobrania probki.

| aboratorium nie ponosi odpow iedzialnosci za pobranie i transport probki.

dania mikrobiologicznego wyrazona jako dolna i gorna granica przedzial
ufnosei | wspotezynniku rozszerzenia k=2 (zgodnie z [SO 19036): niepewnos¢ wyniku bad

metody oraz w badaniach organolepty cznyeh (smak. za

sgodnie z¢ leceniem.

Bez pisemnej zgody Laboratorium. sprawozdanic nie wiore byd powielane inaczej jak tylko w calosci.
A - badania akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji

autoryzuje badania mikrobiologiczne

aiete

m

i

ingr Ewa Wios

la s=dodi 2ADAT]

czeych Wwody, Gleby

autoryzuje badania fizyczne

u ufnodei przy ok. 95% poziomie
ania fizycznego wyrazona jako niepew NOSC TO/S/CTZ0MR

pach) laboratorium zleceniobiorey nie

zatwierdza

1.B3SIZ-0OBW /3202022
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