HK.9020.5.126.2022 Ostroda, 8 grudnia 2022 r.

.
Uﬁ\ PWiK Ostréda Sp. z 0.0.
Tyrowo 104
14-100 Ostroda
OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w
zwigzku z art. 12 ust. la pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.)

po przeprowadzeniu kontroli jakosci wody pobranej w dniu 07.11.2022 r. z wodociagu
publicznego w miejscowosci Ostréda opisanej w protokole Nr HK.9020.5.126.2022 z
dnia 07.11.2022 r.

Kody préobek

336/0s/1870 sprawozdanie laboratoryjne nr  LBSiZ-OBW/18702022
337/0s/1871 sprawozdanie laboratoryjne nr  LBSiZ-OBW/1871/2022
338/0s/1872 sprawozdanie laboratoryjne nr  LBSiZ-OBW/1872/2022
338/0s/405w sprawozdanie laboratoryjne nr ~ LE-OBZ/405w/2022
339/0s/1873 sprawozdanie laboratoryjne nr  LBSiZ-OBW/1873/2022
340/0s/1874 sprawozdanie laboratoryjne nr  LBSiZ-OBW/1874/2022
341/0s/1875 sprawozdanie laboratoryjne nr  LBSiZ-OBW/1875/2022

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrédzie
stwierdza przydatno$¢é wody do spozycia

UZASADNIENIE

Woda w probkach zbadanych w laboratorium WSSE w Olsztynie oraz w Elblagu w zakresie
analizowanych — parametréw  mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiada
wymaganiom sanitarnym okreslonym w zatgczniku nr 1A w tabeli 1, 1B, 1C w tabeli 11 2
oraz 1D w tabeli 2 Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W wyniku przeprowadzonych czynnosci kontrolnych oraz na podstawie powolanych
wynikéw badan laboratoryjnych i przepiséw prawnych postanowiono jak wyzej.

AP/3

Do wiadomosci:
1. Burmistrz Ostrody
2. ala

MO AR
W id, 4
g L | Y,

hi ki i J:M' b 7

Strona 1l z 1






Formularz nr PO-OBW-03/F(09 z dnia 23.05.2022

PCA Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

PoLsiie CenvRUI

AmatovTac Laboratorium Badan Srodowiskowych i Zywnosci

A

EADANIA

Oddzial Badania Wody, Gleby, Powietrza
10-561 Olsztyn ul. Zolnierska 16
tel. 89 5248302

AB 451

Znak sprawy: LBSiZ-OBW.9051.3.366.2022 Olsztyn. 10.11.2022 r.

Sprawozdanie LBSiZ-OBW/1870/2022 z badania prébki wody

Informacje dostarczone przez zleceniodawce (klienta):

Zleceniodawca:

Nr zlecenia:

Cel badania:

Przedmiot badan:

Obiekt badan:

Migjsce pobrania probki:

Data i godzina pobrania probki:
Probka pobrana przez:

Metoda pobrania probki:

Powiatowa Stacja Sanitamo - Epidemiologiczna w Ostrodzie

ul. Kosciuszki 2, 14-100 Ostréda

62/0s/2022 z dnin 7.11.2022 r.

Przedstawienie wynikéw w obszarze regulowanym prawnie

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

wodocigg publiczny Ostroda

sie¢ - Osiedle Mtodych. przedszkole - zgodnie ze zleceniem

7.11.2022 . godz. 8.15 - zgodnic ze zleceniem

pracownika PSSE w Ostrodzie

1-02/PN-EN 1SO 19458:2007 - metoda nieakredytowana, 1-21/PQO-OBW-03 - metoda nieakredytowana

Informacje pochodzace od klienta moga wplywac na waznosé wynikéw badan.
Infoermacje podane przez Laboratorium:

Data i godzina przyjecia probki
do Laboratorium;

7.11.2022 r. godz. 12.50

Stan probki w chwili przyjecia:  przydatna do badan
Omakowanie probki przez klienta: 336/0s S |
'zsze dopuszczalne
Kod probki nadany w Laboratorium: 1870 ‘::1 vg Sci?fvg lfozp Ma?
o P—_—_m Wyaik badania z dnia 07.12.2017 r.
Lp. Badana cecha/Metoda Dokument odniesicnia ! niepewnos¢' / (Dz.U. poz.2294)
e rezultat badania®
R Lt S WMH T R e e
0
| |Esckerichinicali PN-EN IS0 9308-1:2014+A1:2017 | jtk/100 ml i e 0 A 0
metoda filtracji membranowe) woiie i
; 0
2 i‘:::';':":' — PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 ml oo gasion 0 A 0
a fnira Wi &
goma granica §
. . 0
3 {Rakberie gropy coli PN-EN ISO 9308-1:2014+A1:2017 | jtk/100 mil dotwa gearica 8 A 0
netoda filtracji membranowej O praica 8
bez nieprawidlowych zmian
Zaleca si¢. aby nie
Ogélna liczba mik izmé 5 przekraczala:
gélna liczba mikroorganizméw - 100 itk/! ml w wodzi
4 lw22eC PN-EN [SO 6222:2004 JIK/1 ml A “pm:vadzanej d:,sit:x:lic
metoda plytkowa (posiew welebny) wodociagowej,
- 200 jtk/I ml w kranic
konsumenta.
R T b e
Akceptowalna przez
PN-EN [SO 7887:2012 konsumentow i bez
5 I':’:D';:f ofotometrecmms PN-EN ISO 7887:2012/Api:2015-06 | mg/l Pt 61 A | nieprawidlowych zmian,
s ’ Rozdzial 6 Mectoda C Zalecana wartos¢
do 15 mg/l Pt

LBSiZ-OBW/1870/2022
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Formularz nr PO-OBW-03/F09 z dnia 23.05.2022

Oznakowanie probki przez klienta: 336/0s .
: : Najwyzsze dopuszczalne
Kod probki nadany w Laboratorium: .l 870 ' WARDAC W RDZDMZ
Jednostka Wynik badénia z dnia 07.12.2017 r.
Lp. Badana cecha/Metoda Dokument odniesienia iy niepewnosé' / (Dz.U. poz.2294)

rezultat badania®

Akceptowalna przez
konsumentow 1 bez

s |Metnoéé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU b A | nieprawidiowych zmian,
metoda nefelometryczna 05201y Zalecany zakres wartosci do
10
Akceptowalny przez
7 |Zapach PN-72IC-045.57 ' — o A konsumentow i bez
metoda organoleptyczna norma wycofana z wykazu norm PKN A nieprawidlowych zmian
Akceplowalny przez
8 Smak PHIHCHAS] - = A konsumentow i bez
metoda organoleptyczna norma wycofana z wykazu norm PKN okl el nicprawidlowych zmian
2+0,1
o PH . PN-EN ISO 10523:2012 - ekl A 65+9.5
metoda potencjometryczna w temp. 19.2°C
Przewodno$é elektryczna
10 {whaéciwa y25 PN-EN 27888: 1999 uS/em 667 + 40 A 2500

metoda konduktometryczna

| - niepewnos¢ rozszerzona wyniku badania mikrobiologicznego wyrazona jako dolna i gérna granica przedzialu niepewnosci przy poziomie ufnosci
ok. 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2 (zgodnie z normg PN-EN 1SO 19036).
niepewno$¢ wyniku badania fizycznego wyrazona jako niepewno$é rozszerzona przy poziomie ufnosci ok. 95%

i wspolczynniku rozszerzenia k=2:
W przypadku, gdy otrzymana wartosé dla badania fizycznego jest ponizej zakresu metody. Laboratorium podaje rezultat badania przedstawiony w

formie "<" wraz z niepewnoscig rozszerzong dla wartosci dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.
jtk - jednostki tworzgce kolonie
V/ przypadku badan mikrobiologicznych niepewnos¢ dotyczy podanej wartosci "jtk"” lub "NPL",
W badaniach organoleptycznych (zapach. smak) Laboratorium zleceniobiorey nie podaje niepewnosci.

Badania mikrobiologiczne wykonano 07-10.11.2022
Badania fizyczne wykonano 07-09.11.2022

Wyniki badaf/rezultaty badan odnoszg sig wylacznie do badanej probki.

Do wynikéw badan nic podano siwierdzenia zgodnosci z wymaganiem / do rezultatow badari nie podano opinii i interpretacji dotyczacej zgodnosci 2
wymaganiem - zgodnie ze zleceniem.

Podana niepewnos¢ nie obejmuje etapu pobrania probki.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobranie i transport probki oraz za informacje uzyskane od klienta.

Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

A - badania akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji

autoryzuje badania mikrobiologiczne autoryzuje badania fizyczne zatwicerdza
v W ho OBUCY
z v 8404 d 174
Kierowimk Kigrowrik
sekcja Badan Biologicznych Sekcja wadan FizgaChemicanych izyvo-Chemiczrych
wody, Gleby, Wody. !:.':c'.z:a iatrza
B0 -
mgr akuch magr Ilwona Rolka mgr lwena Rolka

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN

LBSiZ-OBW/1870/2022 strona 2/liczba stron 2




Formularz nr PO-OBW-03/F09 z dnia 23.05.2022

Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
Laboratorium Badan Srodowiskowych i Zywnosci
Oddzial Badania Wody, Gleby, Powietrza
10-561 Olsztyn ul. Zotnierska 16
tel. 89 5248302

AB 451

Znak sprawy: LESIZ.OBW.0051.3 366 2022 Olsztyn, 15.11.2022 1.

Sprawozdanie LBSiZ-OBW/1871/2022 z badania prébki wody

Informacje dostarczone przez zleceniodawee (klienta):

In

Zlecenivdawea: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ostrodzie
ul. Kosciuszki 2, 14-100 Ostroda

Nr zlecenia: £2/0s/2022 z dnia 7.11.2022 1.

Cel badania: Przedstawienie wynikow w obszarze regulowanym prawnie

Przedmiot badan: Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Obickt badan: wodociag publiczny Ostréda

Migjsce pobrania probki: siec - ul. 3 Maja. stadion sportowy: po stagnacji nocnej - zgodnie ze zlcceniem

Data i godzina pobrania prébki: — 7.11.2022 r. godz. 8.35 - zgodnic z¢ zleceniem

Probka pobrana przez: pracownika PSSE w Oslrodzic

Metoda pobrania probki: -2 1/PO-0OBW-03 - metoda nicakredytowana

formacie pochodzace od kiienta moga wplywac na waznos¢ wynikdw badan.

Informacje podane przez Laboratorium:

Data i godzina przyjecia probki  7.11.2022 r. godz. 12.50
do Laboratorium:
Stan probki w chwili przyjecia: przydatne do badanh

Oznakowarie prabki preez kijenta: 337/0s - dopuszczl
Kod prébki nadany w Laboratorium: 1871 ajwzslze opuszczaine
- - wartosci wg Rozp.M.Z.
, . o Sednostka b s 2 dnia 07.12.2017 r.
Lp. Badana cecha/Metoda Dokument odniesienia iy niepewnos¢' / (Dz.U. poz.2294)
rezultat badama‘
Miedz
I lmetoda sbsomevinej spektrometrii atomonci | PN-EN 180 15586:2003 mg/l 0,228 £ 0,046 A 2,0
7 atomizncg clekirolermucrng (ETAAS) !
i
i
Nikiel g <20
2 Imetoda sbsorpeyvinej spekirometri atomowe; | FN-EN ISO 15586:2005 ! i A 20
k : , : (2,0 £0,5)
2 atomizacja elekurotennicang (ETAAS)
Oldw :
3 Imetoda absorpeyingj spohtrometii atomow s {FIN-EN 1SO 15386:2003 ug/l 5312 A 10
z alomizncja elekuotermiczng (ETAAS) ;
i

'~ niepewnosd v.}*niim badania chemicznego wyrazona jako niepewnosé rozszerzona przy poziomie ufnosci ok. 95%

i wspdlezynniki rozszerzenia k=2:
ey r.u!\_l edy otrzvmana warteéé dla badania chemicznezo jest ponizej zakresu metody. Laboratorium podaje rezultat badania przedstawiony
w formic "< wrae 2 niepewnodels rosszerzong dia wartodei dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.

Badania chemicene wykonano 0R-10.11.2022

wsz3 sip wylgeznie do badanc] probki.

v bader nie podano stwierdzenia zgodnodei z wymaganiem / do rezuitatow badan nie podano opinii i interpretacji dotyczacej zgodnosci z

wymaganiem - zgodnic z¢ zleceniem.

LBSiZ-OBW/1871/2022 strona |/liczba stron 2




Formularz nr PO-OBW-03/F09 z dnia 23.05.2022

Podanz nicpevmed? nie obejmuje etzpu pobrania prébki.

Laborasorium nic ponosi odpowiadzizinodci za pobranie i transport probki oraz za informacje uzyskane od klienta.
Bez pisemnej zpody | sboratorium, sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w caloéci.

A - badaniz akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji

autoryzuje badania chemiczne zatwierdza
Kigrownik _ o
Sekcje sedar |Fizy!:ca-(:hemic:znw:h MLRO}\.\IP\.! ABO .._ORTL'.M:
Wody, cﬁwi%m Badan Srodowiskope€eh 1 Zywnoscl
{
mgr f Rolka mygr - Bulkowska

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN

LBSiZ-ORW/1871/2022 strona 2/liczba stron 2



Formularz nr PO-OBZ-03/F12 z dnia 03.01.2022 1.

\\‘\“l“l"f/,

SPSP——
N ’
B 5 PCA
DV O
Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie :\\\______/__//3 RS
ul. Zolnierska 16 10-561 Olsztyn M AKREDYTAC
Laboratorium w Elblagu T == %
ul. Gen. J. Bema 40 82-300 Elblag Z ,ﬁ\k
!, N BADANIA
2027 1202 Pt
o AB 618
Shgh ) < O
A
Oddzial Badania Zywnosci L Bt O it
tel. 35236 74 18 fax 55 612 83 89 e-mail: leobz wsse.olsztyn@sanepid.gov pl Hie »
Znak sprawy: LE-OBZ-9051.2.275.2022 Elblag, dnia 24.11.2022 5"
7
Sprawozdanie z badan nr LE-OBZ/405w/2022 & i

1. Nazwa i adres klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrodzie, ul. Kosciuszki 2, 14-100/(£tr6da.
2. Zakres wykonywanych badan zgodny ze zleceniem jednorazowym nr 62A/2022 z dnia 07.11.2022 1,
3. Obiekt badania: probka wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
4. Cel badania: wykorzystanie wynikow badan w obszarze regulowanym prawnie
5. Data, godzina pobrania prébki: 07.11.2022 r., godz. 8% - informacja podana przez klienta
6. Miejsce pobrania prébki: Wodociag publiczny Ostroda sie¢, stadion sportowy, ul. 3 Maja
— informacja podana przez klienta
7. Probka pobrana przez: probkobiorce PSSE w Ostrodzie p. Anete Pigtek wg 1-06/PO-OBZ-03 (metoda nieakredytowana)
- informacja podana przez klienta
8. Stan probki: bez uwag
9. Data i godzina przyjecia prébki do laboratorium: 08 11.2022 r, godz. 9%

Badania chemiczne

L

Najwyisze dopuszezalne

Kod O'I.l'lak!m'ame Badana Metoda badan/ Za.kres ) Wik hadania..’ Jednostka steienie wg Rozp. MZ
.. | probki przez o pomiarowy Rezultat badania S ) i
probki Klienta cecha Dolument odniesienia GiEtals £itlepemtiohc miary 7.7 grudnia 2017r.
* (Dz. U. 2z 2017r.poz.2294)
glin ETAAS zgodnie <10,0
2 PN-EN 150 155862005 | 10,0 =300 pg/l (10,0 +2.2) g/l 200
HGAAS zgodnie <1.0 |
antymon z PB-OBZ-05/CH 1,0 - 15 pg/l ’ 5
405w 338/0s y edycja 1 z dnia 08.06.2009 ug/ (LO + 0,2) Mg/
HGAAS zgodnie <L0
selen 2 PN-ISO 99652001 1,015 pg/l (1.0£0.2) ng/l 10
CVAAS zgodnie z PB-OBZ- <0.1
c 03/CH edycja 1 z dni 0,1-3,0 1 ’ y 1
o 01092008 ' 0 ng/ (0,10 + 0,02) ng/l

<" - ponize] dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody, ktora jest jednoczesnie granicg oznaczalnosci metody,

Przedstawione wyniki ze znakiern <" sa rezultatami
' Niepewnosé wvniku badania wyrazona jako niepewnosé rozszerzona metody badawezej przy poziomie prawdopodobienstwa 95%
1 wspolezynniku rozszerzenia k=2. Podana niepewnosé nie obejmuje etapu pobierania probki.

Badania chemiczne wykonano w dniach od 10.11.2022 r. do 22.11.2022 r.

Sprawozdanie sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach.

Do wynikow badan nie podano stwierdzenia zgodnosci - zgodnie ze zleceniem nr 62A/2022.

1. Bez msemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej. jak tvlko w calosci.
2. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za etap pobrania i transportu probki.
3. Wyniki badan odnoszg si¢ do dostarczonej probki.

Przeglad 1 autorvzacja:

koniec sprawozdania z badan






Formularz nr PO-OBW-03/F09 z dnia 23.05.2022

Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

o __; Polsyic Cinvaum : 3 . . .
o T A i I_aboratorium Badan Srodowiskowych i Zywnosci
< Oddzial Badania Wody, Gleby, Powietrza

AB 451

10-561 Olsztyn ul. Zotnierska 16

tel. 89 5248302

Sprawozdanie zawiera wyniki badan akredytowanych i nieakredytowanych

Znak sprawy; LBSIZ-OBW.9051.3.366.2022

Sprawozdanie LBSiZ-OBW/1872/2022 z badania probki wody

Informacje dosiarczone przcs zieceniodawcee (klienta):

-veh wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oznaczonych NA

Olsztyn, 15.11.2022 .

Zleceniodawea: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ostrodzie
ul. Kosciuszki 2, 14-100 Ostrida
Nr zlecenia: 62/0s/2022 zdnia 7.11.2022 r.
Cel badania: Przedstawienie wynikow w obszarze regulowanym prawnie
Przedmiot badas: Woda przeznaczona do spozycia przez fudzi
Obiekt badan: wadociag publiczny Ostrdda
Miejsce pobrania probki: sicé - ul. 3 Maja. stadion sportowy: po stabilizacji - zgodnie ze zleceniem
Data i podzina pobrania prébki:  7.11.2022 r. godz. 8.40 - zgodnie z¢ zieceniem
Probka pobrana przez: pracownika PSSE w Ostrodzie
Metoda pobrania prabki: 1-02/PN-EN ISO 15458:2007 - metoda nieakredytowana. 1-21/PO-OBW-03 - metoda nieakredytowana

Informacje pochadzace od kilenta mogs wplywad na waznosé wynikow bada.

Informacje podane preez Laboratorium:
Data | godzing preyjecin probki  7.11.2022 1. godz. 12.50
do Laboratorium:
Stan probki w chwill przyjeciaz  przydatne do badan

Oznakowanie probki przez Klienta: 338/0s N 4 l
Kod prébki nadany w Laboratorium: 1872 A
- - wartosci wg Rozp.M.Z.
" i Jednostka W._vmk badania z dnia 07.12.2017 r.
Lp. Badana cechw/Metoda Dokument odniesienia ; niepewnos¢’ / DU 2294
miary v 5 (Dz.U. poz. )
rezultat badania
?!"fﬁ_i : t,g; ﬂ{ T o
nds ik { 0
g [ERHERENaE |PN-EN 1SO 9308-1:2014+A1:2017 | jtk/100 ml dolna granica 0 A 0
metoda DHracy mamiranawey i porma granica 8
siaEali } 0
3 [Enterehaks , IPN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 ml dolna granica 0 A 0
meloda filtracji membranowej | B A f
i goma _Elmcas
tarie arL 0 1 0
3 r‘:f‘l:;:ful‘flg”i"{‘ SU!:M; |PN-EN 1SO 9308-1:2014¢A1:2017 | jtk/100 ml dolna gravica 0 A 0
c| fltraci membranowey 1 :
e : __goma pranica 8
i bez nieprawidlowych zmian
! Zaleca si¢. aby nie
" . . 5 13 fa:
Ogoina liczba mrkmorgsmzma‘)w% 4 -1 MI;:?I:JEI r::l:z: i_o dile
4 lw2zeC {PN-EN 1S0 6222:2004 jtk/1 ml A e
meloda “?;"ikm\ = (pesiew welebny) i . wpmwadzm_ €] d0.51cc|
PIIROWEIPES ¥ | wodociagowe).
- 200 jik/1 ml w kranie
dolna granica 2 konsumenta.
H goma granica 8
Clostridium perfringens i 0
5 |(tacznie ze sporami) gl-‘N*EN 1SO 14189:2016 /100 ml ok A 0
meteda filtracji membranowej i goma granica 8

LBSiZ-OBW/1872/2022

strona 1/liczba stron 6




Formularz nr PO-OBW-03/F09 z dnia 23.05.2022

preez klienta: 338/0s .
¥ Leboratorium: 1872 Najwytsee dopusieasing
: - - - wartosci wg Rozp.M.Z.
. o Yediosika Wynik badania z dnia 07.12.2017 .
adana cecha/Metoda okument odniesienia . niepewno: 9
Lp Bad Metod Dok d oy s / (DzU. poz.2294)
) - rezultat badania’
Akceptowalna przez
. FN-EN 1SO 7887:2012 - konsumentow i bez
¢ Bf:f_ff L PN-EN 1SO 7887:2012/Apl:2015-06 | mg/l Pt e A | nieprawidiowych zmian.
B M s Rozdzial 6 Metoda C b Zalecana wartos¢
do 13 mg/l Pt
Akceptowalna przez
<0 konsumentow i bez
7 _ PN-EN 180 7027-1:2016-09 NTU . —’OSI A nieprawidlowych zmian.
Lk | el Zalecany zakres wartosci do
] 1.0
. i L TC.NAS5T Akceptowalny przez
8 Zlag:?tth e ?PN TG 404;5' I m PKN — o A konsumentow i bez
T il St brak zapachu nieprawidiowych zmian
Smak |BN-72/C-04557 20 Alcopcwalny prers
4 o e i ) cof o PKN _— A konsumentow i bez
O Cma Rl ;imrmd W SEIAIGEZ W AL O brak smaku i posmaku nieprawidiowych zmian
o [PH IPN-EN ISO 10523:2012 = gl A 6.5+9.5
metoda polencjomelrycina ! w temp. 19.3°C
Przewodnoil elektryczna !
Wiwleseiwa y28 PN-EN 27888: 1999 uS/em 644 + 38 A 2500
meiode kondukiometrvezne i
7 ‘......-........ s g "—“-"’""-— . ina pan T 5 ! = E "ﬂi T _.ﬁ i i i Lﬁ‘ .;_!,:‘ 2y n ’\. \:,:. 2 - .
12 A"":m"f‘?" jan {Test Amoniaku Merck 1.14752 my/l 0,05+ 0,01 A 0.50
meteda spekuofvtainziryczna |
: NLEN e = <§
i PN-EN 1SO 15586:2005 ug/l o A 50
|
Zelazs {FN-ISO 6332:2001 =40
14 A
meteda spektroflomatrveang !PN-ISO 6332:2001/Apl:2016-06 ue/ (40 = 8) Ly
Azetnny IPN-EN ISO 10304-1:2009
15 lmetoda eheot S : 22 X R
o JEN-EN SO 10304-1:2009/AC:2012 g PSS %
Azctyay IPN-EN 1SO 10304-1:2009
B i e PN-EN :;8 :0303 ::;039%(:0' 12 g Ryl 4 850
jonowe (1C) '[‘ N-Li 04-1:2 i/ 2012 (0,05 =0,01)
Fluorki i
OEX |FN-EN [SO 10304-1:2009
17 fmetcda chromatorrefii : i A 1.5
g T |PN-EN 1SO 10304-1:2009/AC:2012 g Lo
jonors g (1C) o i
Chlorid fsssie
FN-EN ISO 10304-1:2009
18 stoda chromatograli | " A 250
j"’oju‘” i; : e PN-EN 180 10304-1:2009/AC:2012 gl A "
1] ! 1
Serezany (PN-EN IS0 10304-1:2009
P _' e i Eh It 914 H - bl M4
14 e hromagouesf [PN-EN 1SO 10304-1:2009/AC:2012 me/! e " =
Jonovie (1C) H
x| L iemalngst £ KMBO, [PN-EN ISO 8467:2001 mg/l O, 1492037 | A 5.0
MEfOta MIBTSCZOWE . i
y [Bor | Test Boru Merck 1.14839 mg/l 0,048 + 0,008 A 1.0
metoda spekirofolomciryezaa f
SIATSER e NS0 11969:1999 - <1,0 " i
22 {metoda S T;'f:'_’“jf‘“‘L‘nl MO orma wycofana z wykazu norm PKN - (1.0:02)
Z p2Rere vtk aw (HGAAS) ¥ ’

LEBSIZ-0BW, 14722002
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Formularz nr PO-OBW-03/F0S z dnia 23.05.2022

Oznakowanie probki przez klienta: 338/0s . )
— e 872 Najwyzsze dopuszczalne
Kod prabki radany w Laboratoriun: 1 artolic] WaROFMZ
o Jednostka Wik badania z dnia 07.12.2017 .
Lp. Badanz cecha/Metoda Dokument odniesienia i niepewnosc' / (Dz.U. poz.2294)
rezultat badania®
5 ) . BONS <20 % 50
25 stpevine; spekirometrii atomowe) | FIN-EN 1SO 15586:2003 ug/l (2.0203) 3
z slomizncis elelotemiicang (ETAAS o
%
Kadm E < 0'25
24 Imetoda absorpeyjae) spekirometnii atomowe; [ FIN-EN 1SO 15586:2005 pe/l 025 £ 0.06) A 5,0
z atomiziggy elekirotermicang (ETAAS) l = -
i
i
Mied? !
25 fimetoda absorpeyjne) spektromelrii atomow e_‘:iF’N-EN ISO 15586:2005 mg/l 0,024 £ 0,005 A 2,0
z atemizncyy elekirotermicang (ETAAS) :
Nikie! i <20
26 {metoda absorpeyjnef spekirometrii atlomos cl-gF'N-l“.N 1SO 15586:2005 pg/l 2.0 *'0 5) A 20
z alomizacjs elekirotermicmy {(ETAAS} | o
!
Oléw i <25
27 {metoda absomevinej sprktrometrii mun\.o“e;wN-EN 1SO 15386:2005 pg/l (2.5 +0.6) A 10
2z mlomizgj3 elekuotericeng (ETAAS) i
t
Saod t
TPN-ISO 9964-1:1994
% la plamieniowe ebsorpeyjag) } = A 200
PSS D RURERIE M) ) [PN-ISO 9964-1:1994/Ap1:2009 mg/! AR
spekirometnt atomowej (FAAS) %
20 [LmarsiokCogding FN-ISO 6059:1999 mg/l CaCOy 311+31 A 60 + 500
meloda nnarecziowi |
W :::1,9‘“? éPN-C-04554-4: 1999 mg/i 14618 A 7+125
|
3 i pozowe 2 detekea | PN-EN 1SO 15680:2008 ug/! ojs‘iﬁm A 10
masewy (P&T GC-MS) ‘ . !
, [SUMA THM: | ) <2375
32 ‘PN-EN 15 ; 2 A 100
z obliczen EHEENASO 1oadiaa ug/l (23,75 £ 5,36)
1
trichforometan (¢hloroform) i < 0.008
33 |meteda chromatografii gazowe] 7 detekejs  {FN-EN SO 15680:2008 mg/l -‘omloom) A 0,030
masows { P&T 3 i N :
e [
dichlerobromemetan ! <0.004
3 Imetoda chromatogralii gazowe] z detekeia {PN-EN IS0 15680:2008 mg/'i 0,004 ; 0.001 A 0,015
masows (P&T GC-MS) t N el
dibromochloremetan ! <625
35 Imeteda chromatogrnfi: pazowe 2 detekeiy  {FN-EN ISO 15680:2008 pe/l €255 138 A -
masowy  P&T GUAS § B o e B
|
tribromometan (bromoform) | <625
36 {meteda chromatoyrafi pazowej 2 detekejz | FN-EN ISO 15680:2008 pg/l i 8 A _
masowy (P&ET GC-MS) i (6,25 + 1.88)
SUMA trichloraeten ’ <20
¥ i tetrachioroeten {PN-EN ISO 15680:2008 ne/l 20208 A &
# obliczen '1 = i

L24i7Z-OBW/1872/2022
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Formularz nr PO-OBW-03/F09 z dnia 23.05.2022

Oznakowanie p-obki pizez Klienta: 338/0s Nei 4
Kod probki nadany w Leboratorium: 1872 ajw)?_s.ze opuszcz.ai_ne
oo g - - wartosci wg Rozp.M.Z.
o otk Wynik badania 7 dnia 07.12.2017 r.
Lp. Badanz ¢echaMetoda Dokument odnicsienia ; niepewnos¢' / 3 .
miary ! (Dz.U. poz.2294)
~ rezultat badania®
trichforseten ) <1.0
38 | metoda chromatografii pzowe) z desekejs | PN-EN 1SO 15680:2008 pg/l ¥ A —
e TR U KA (1,0202)
masows (P&T GC-MS
paowe. 2 derehac |PN-EN 1SO 15680:2008 ug/l <10 & -
{1,0£0.3)
masows (P&T GC- ul‘;‘
1,2-dichloraetan i <03
40 | metodu chrammegsafii gazowe) z detekaja 1 1I"N-EN 150 15680:2008 ug/l g A 3.0
masowa (P&T G ?\r‘a'- f (03=0.1)
Benzo{a)piren i
B .e i
41 |metoda ultmaszybide el romatografii TPNZEN IS 005 < 0,001 A ;
cieczowej z detehgja fucrescencyjog (UPLCY RAEN I Tins e ne/! (0,001 = 0,0002) U
FLD) 1
SUMA Wiciopierscieniowych <0.005
42 lweplowodorin a-omatyeznych: |PN-EN ISO 17993:2005 ug/! (0,005 + 0.001) A s
z obliczen }
!
benzo(b)fluorsnten !
43 |meteda cluaszybiie) chromatoprafii ’ E 9 < 0,001 _
cieczowe] z detekcjy Nuonscencying (UPI .qI 'N-EN IS0 17993:2003 “gﬂ (0,001 = 0,0002) .
FLD
___i_‘ NS
ibenzni Ky ftuorantes i
44 |metoda uiraszybiae; chromatografii H NZEN 1R — < 0,001 _
ciecrowe] 2 duteksjs Nuoreseeneying (UPLC !|'.\J EN IS0 17993:2005 pg/l (0.001 £ 0.0002) A
FLD) i
benzo{ghijparyien ;
45 [meteds uliruszydhie) wmtoprafii EN- . Q01 i < 0,001 _
° cieceowej z deizkzjs Huorescencying (UPI ‘-'r N-EN 150 17993:2003 ne/l (0.001 £ 0,0002) 4
FLD} l
il !
indeno(1.2,3-ed) l[]it’( i
6 1ej hromatografii IEMCEN IS 7993 < 0,002 & o
) i ,] N-EN 18O 17993:2005 pg/l (0,002 2 0,0004)
!
1
. |SUMA pestyeyddw: | — <0,34
47 ; IPN-EN X A 0.50
2 obliczed :pl\ EN 15064682002 pgjl (0,34 0,114) 2
48 |Pestycydy chloroorganiczne:
a-HCH i P _ <0.02
49 imeioda chromaiog [:aam €J_2.dlncn&j‘; ‘EF N-EN 150 6468:2002 ug/l - *'0,005] Al 0.10
wychwytu elekiro ?
i
!
0 I,j:{:h’lr omatografii gazowej z detck PN-EN ISO 6468:2002 pg/l <0,02 A 0.10
< Ja (o LE @il pa e j qu l (0.02*0.008) .
wychwyiu elekic GC-ECTH
heptachi - i‘
eptachior <002
51 {meteda chromatogralii Lzmm:‘j‘z delekeig [PN-EN S0 6468:2002 pg/l (002 t‘O,Dﬁé} A 0.030
wychwytu elektrenéw (GC-ECD) i

LBS: / -OBW/1872/202 2
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Formularz nr PO-OBW-03/F09 z dnia 23.05.2022

Oznakowanie probki przez kiienta: 338/0s - d ;
Kod probki nadany w Laboratorium: 1872 ajwy?s.ze OPUSZEZRING
- - wartosci wg Rozp.M.Z.
e Jednostka W-yruk badaiin 7 dnia 07.12.2017r.
Lp. Badana cecha/Metoda Dokument odniesicnia ; niepewnosé! / ;
miary : (Dz.U. poz.2294)
rezultat badania’
epoksyd heptachloru <0,02
52 |imetoda ciromatopraii garowej 2 detekeja | PN-EN IS0 6468:2002 ng/l 03 -L!D as A 0,030
wychwytu siektrondw (GT-ECD) (0.02 +0,003)
aldryna <0.02
53 |metoda chromatoprafii pazowej z detekejy | PN-EN 150 6468:2002 ug/l 002 *’0 005) A 0,030
wyehwytu elektronéw (GC-ECD) ¥ '
g
dicldryna | <0.02
54 Imetoda <hromatoprafii pazowej 2 detekeja  {FN-EN ISO 6468:2002 ug/l ©.02 .!:’D 005) A 0.030
wychwyiu elektrendw (GC- -ECTY i ' '
|
endryna [ 003
35 |metoda caromatografi pazowej zdetekeja  |PN-EN IS0 6468:2002 ng/l 0,02 '0 006) A 0,10
wychwyiu elektrentw (GC-ECD) i =
f
Dbt . <002
56 | metoda chromatografii pazowej 2 detekciy iFN-EN IS0 6468:2002 pg/t o0 .00% A 0,10
wychwylu elekirondw (GC-ECD) ; 2= 0.000)
i —
pp-DLD P _ <0.02
57 |metodz carsmatoprafii parwej z detelcjy [FMN-EN 18O 6468:2002 ug/l 002 .t’O 008) A 0.10
wychwytu elektronéw (3C-ECD) i % A
-
M s P-EN IS0 6468:2002 | <0,02 A 0.10
 fonckarricnrinde |PUENISIRIINE U - ‘
59 e Pyreiroidy:
bifentryna . <0.02
60 |imetoda chromatografii gazowe] z detekejz iPN-EN ISO 6468:2002 ug/l N i A 0,10
wychwytu elektroads (GC-ECD) (02:+ 0,007}
i
fenpropatryna i
61 bmetoza saromatomali parowel zdetckesy | PN-EN 1S0 6468:2002 ug/l <0,02 A 0.10
wychwyta clektrondw (GC-ECD) @02=0907
|
A-cvhalotryas <0.02
62 |metoda chromatogofii pazowej z detekejz  JFN-EN 1SO 6468:2002 ug/l 002 _"0 009) A 0.10
wychwylu eleku (GC-ECD) H m
permetryna | ‘ @
63 Imetoda i pazowe) 2 datekeyy  (FN-EN 180 6468:2002 pg/l fiilh 2.{?308) A 0.10
wychwyte elektonow (GC-ECD) i o
izomery cypermetryny (z-ey- |
ermetryna; cypermetryna) TENLED 2007 <0,02 10
64 |P il } e asitia [FN-EN 180 6468:2002 pg/l (0025 8007 A 0,
wychwyiu elekirenéw (GC-ECD) i
i
fenwalerat ! <0.02
635 Imetoda chrematogratii gazowe; z detekejs :F‘N-EN 1SO 6468:2002 ug;'i 0.02 4-'0 006) A 0,10
wychwyta elektrenéw (( SC-ECD) { i
deltametryna . <0,02 0
b Imetoc matosrali gazow s (PN-EN K 468:2002 * A 0.1
B o el b/l (002 £ 0,007)
yehwytu ¢ EC |

LRBSIZ-0BW 1872/2022 strona 5/liczba stron 6



Formularz nr PO-OBW-03/F09 z dnia 23.05.2022

Qznakowanie prodki przez klienta: o 338/0s .
Kod prabki nadany w Laboratorium: 1872 Wajwyasze dopuszezalne
il ik o M ' ‘ ; wartodci wg Rozp.M.Z.
Jednostka Wynik badania z dnia 07.12.2017 1.
Lp. Badana cecha/Metoda Dokument odniesienia i niepewnos¢' / (Dz.U. poz.2294)
Ay rezultat badania®
g7 |Cyjanki Test Mercka 1.09701.0001 ng/l <S5 NA 50
metodz spekirofctameincma 5=1)

' - piepewnodd rozszerzona wyniku badania mikrobiologicznego wyrazona jako dolna i gérna granica przedzialu nicpewnosci przy poziomie ufnosei
ok. 95% iwspdiczynniku rozszerzenia k=2 (zgodnie z norma PN-EN 1SO 19036):
nicpewinodc Wyl badania fizy czno-chemicznego wyrazona jako niepewnosd rozszerzona przy poziomie ufnosei ok. 95%
i wspdlezynniku rozszerzenia k=2

I . W przypadku, gdy otrzymana wartos¢ dla badania fizyczno-chemicznego jest ponizej zakresu metody, Laboratorium podaje rezultat badania
przedsiawiony w formie "<" wroz 7 niepewnoscig rozszerzong dia wartosei dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.

jtk - jednostki tworeges kolonie
W przynadku bodad mrikrobiclogicze yoh nicpewnosé dotyczy podanej wartasci "jtk" lub "NPL".
W badaniazh or2zancleplycznyeh (zapach. smak) Laboratorium zleceniobiorcy nie podaje niepewnosci.

Badania mikrobiologiczne wykonano (07-10.11.2022
Badanis [rycznz wykonano 07-09.11.2022
Badania chemiczne wykonano 07-10.11.2022

Wyniki bada/rezuitaly badaft odnoszq sig wylgeznie do badanej probki.

Do wynikéw badar nie podano stwicrdzenia zgodnoesei z wymaganiem / do rezultatéw badafi nie podano opinii i interpretacji dotyczacej zgodnosci z
wymaganiem - zgodnie ze zleceniem.

Podana nicpewnosé nie obejmuje etapu pobrania probki.

Laboratorium nie ponosi odpowiedziainoéei za pobranie i transport prébki oraz za informacje uzyskane od klienta.

Bez pisemngj zgody Laboratorium. spravwozdanie nie moze by¢ powiclane inaczej jak tylko w calosci.

A - bedan ke Centrum Akredytacji

wymagania normy PN-EN ISO/EC 17025:2018-02

ane przez Pol
¢ vigwane spelaisjace

sutaryzuie badania mikrobiviogiczne autoryzuje badania fizyczno-chemiczne zatwierdza
wierownik KIFROWNIR LABORATORIUM

i Fianlooil 2nych i G T s
EERCH BADAN Sehcja padan fIZig (f!j%'nfcmsb Badat Srodowi=kowyt 1 Zywnosa

i i JI Shil Wedy, vAetrZa

= lla}{ e Wt ','W‘r .

jdy. Gi 30y
i f\ 3
\ \ by magr iwona
mngr EWwa Wios

1P \ %
SIEROWAIk, ER

olka

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN

LB&iZ-OBW 1 272/2022 strona 6/liczba stron 6




Formularz nr PO-OBW-03/F09 z dnia 23.05.2022

P[:A Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

PoLsmie CERTRUR % v oL . . o y e
AReovracas Laboratorium Badan Srodowiskowych i Zywnosci

BADANIA

Oddzial Badania Wody, Gleby, Powietrza
10-561 Olsztyn ul. Zoierska 16
tel. 89 5248302

AB 451

Znak sprawy: LBSiZ-OBW.9051.3.366.2022 Olsztyn, 10.11.2022 r.

Sprawozdanie LBSiZ-OBW/1873/2022 z badania prébki wody

Informacje dostarczone przez zleceniodawce (klienta):

Zleceniodawca:

Mr zlecenia:

Cel badania:

Przedmiot badan:

Obiekt badan:

Migjsce pobrania prébki:

Data i godzina pobrania prébki:
Probka pobrana przez:

Metoda pobrania probki:

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ostrodzie

ul. Kosciuszki 2, 14-100 Ostréda

62/0s/2022 z dnia 7.11.2022 r.

Przedstawienie wynikow w obszarze regulowanym prawnie

Woda przeznaczona do spoZycia przez ludzi

wodociag publiczny Ostroda

sie¢ - ZUS. ul. Czarnieckiego 50 - zgodnie ze zleceniem

7.11.2022 r. godz. 9.05 - zgodnic z¢ zleceniem

pracownika PSSE w Ostrodzie

1-02/PN-EN ISO 19458:2007 - metoda nicakredytowana. 1-21/PO-OBW-03 - metoda nieakredytowana

Informacje pochodzace od klienta mogg wplywaé na waznosé wynikéw badan.
Informacje podane przez Laboratorium:

Data i godzina przyjecia probki
do Laboratorium:
Stan probki w chwili przyjecia:

7.11.2022 r. godz. 12.50

przydatna do badan

Oznakowanic prébki przez klienta: 339/0s - 4 ;
Kod prébki nadany w Laboratorium: 1873 aj\\yzs.z SRIPEESLIE
- - wartosci wg Rozp.M.Z.
e Jednostka Winik hdaiia 2dnia 07.12.2017r.
Lp. Badana cecha/Metoda Dokument odniesicnia : niepewnosc' / (Dz.U 27294
miary - z.U. poz.2294)
rezultat badania
i ii’ — e . “m.'{{‘ﬁ?fi?ﬂ“" ™
Escherichia coli T b
I N PN-EN ISO 9308-1:2014+A1:2017 Jtk/100 ml dolna granica 0 A 0
metoda filtracji membranowej 4 :
goma granica 8
3 0
y |Enterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004 itk/100 mi dolna granica 0 A 0
meloda filtracji membranowej goma granica 8
; " 0
3 |Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014+A1:2017 | jtk/100 ml o grveiea D A 0
meteda filtracji membranowey g6ma granica 8
bez nieprawidlowych zmian
Zaleca sig, aby ni¢
Kk la:
Ogélna liczba mikroorganizméw 5 ) Iml}::fl r::;z: :codzi a
4 lw22°C PN-EN ISO 6222:2004 jtk/1 ml A sisropseachennies: o siech
metoda plytkowa (posiew welebay) wodociagowej,
- 200 jik/1 ml w kranie
dolna granica 3 konsumenta.
goma yr' 10
Akceptowalna przez
PN-EN ISO 7887:2012 5 konsumentow i bez
5 i’:;‘:’ — PN-EN ISO 7887:2012/Apl:2015-06 | mg/I Pt ; . i A | nicprawidlowych zmiaii.
e i Rozdzial 6 Metoda C Zalecana wartos¢
do 15 mg/l Pt

LBSiZ-OBW/1873/2022

strona I/liczba stron 2




Formularz nr PO-OBW-03/F09 z dnia 23.05.2022

Oznakowanie probki przez klienta: 339/0s Naiwyisze dopuszezaln
: : ajwyzsze szczalne
Kod probki nadany w Laboratorium: 1873 w;nz i !fozp s
Soduceaiiis Wynik badania zdnia 07.12.2017 .
Lp. Badana cecha/Metoda Dokument odniesienia mi niepewnos¢' / (Dz.U. poz.2294)
ary rezultat badania®
Akceptowalna przez
<0 konsumentow i bez
6 Mctﬂﬂﬁ. PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU S A nieprawidlowych zmian.
metoda nefelometryczna 0.5:0,1) Zalecany zakres wartosci do
1.0
Akceptowalny przez
7 Zapach R - 0 A konsumentdéw i bez
metoda organoleptyczna norma wycofana z wykazu norm PKN brak zspachu nieprawidlowych zmisn
Akceptowalny przez
g [Pk FNIRCTAS] — = A konsumentow i bez
A norma wycofana z wykazu norm PKN brak smaku i posmaku nieprawidlowych zmian
%
L PN-EN ISO 10523:2012 — i A 65+95
metoda potencjometryczmna w temp. 19,3°C
Przewodnoéé elektryczna
10 |wiagciwa y25 PN-EN 27888: 1999 uSlem 658 + 39 A 2500
metoda konduktometryczna

ok. 95% i wspélczynniku rozszerzenia k=2 (zgodnie z normg PN-EN SO 19036);
niepewnos¢ wyniku badania fizycznego wyrazona jako niepewnosé rozszerzona przy poziomie ufnosci ok. 95%
i wspolczynniku rozszerzenia k=2;

formie "<" wraz z niepewnoscia rozszerzong dla wartosci dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.
jtk - jednostki tworzgce kolonie
W przypadku badan mikrobiologicznych niepewnos¢ dotyczy podanej wartosei "jik” lub "NPL".
W badaniach organoleptycznych (zapach, smak) Laboratorium zleceniobiorcy nie podaje niepewnosci.

Badania mikrobiologiczne wykonano 07-10.11.2022
Badania fizyczne wykonano 07-09.11.2022

Wyniki badan/rezultaty bada odnosza sig wylacznie do badanej probki.

- niepewnosc rozszerzona wyniku badania mikrobiologicznego wyrazona jako dolna i gérna granica przedzialu niepewnosci przy poziomie ufnogci

? - W przypadku. gdy otrzymana wartosé dla badania fizycznego jest ponizej zakresu metody, Laboratorium podaje rezultat badania przedstawiuny w

Do wynikéw badai nie podano stwierdzenia zgodnosci z wymaganiem / do rezultatéw badai nie podano opinii i interpretacii dotyczgcej zgodnosci z

wymaganiem - zgodnie ze zleceniem.

Podana niepewnos¢ nie obejmuje etapu pobrania prébki.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobranie i transport prébki oraz za informacje uzyskane od klienta.
Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calodci.

A - badania akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji

autoryzuje badania mikrobiologiczne autoryzuje badania fizyczne

zatwierdza

uy Vderouwslea 0%uG?

Kierownik

Sekcja sadan Fizyko-Chemicznych
Wodly, r_:wie!rza

mgr Iwona Rolka

Sekcia Badad Biologicznych

waody, Gleky,
st sipnt
mgrAn ‘akuch

Kierownik
Sekcja badan Fizyko-Chemicznych

Wody, Gl@;iohza

mgr lwona Rolka

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN

LBSiZ-OBW/1873/2022
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PCA

PoLsmic CenTRU
Aksgovracs

Znak sprawy: LBSiZ-OBW.9051.3.366.2022

Formularz nr PO-OBW-03/F09 z dnia 23.05.2022

Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
Laboratorium Badan Srodowiskowych i Zywnosci
Oddzial Badania Wody, Gleby, Powietrza

10-561 Olsztyn ul. Zotierska 16

tel. 89 5248302

Sprawozdanie LBSiZ-OBW/1874/2022 z badania probki wody

Informacje dostarczone przez zleceniodawce (klienta):
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ostrédzie

Zleceniodawcea:

Nr zlecenia:

Cel badania:

Przedmiot badarn:
Obickt badaf:

Miegjsce pobrania prébki:

Data i godzina pobrania prébki;

Probka pobrana przez:
Metoda pobrania prébki:

Informacje pochodzace od klienta moga wplywad na waznos¢ wynikéw badari.

ul. Kosciuszki 2, 14-100 Ostroda
62/0s/2022 z dnia 7.11.2022 r.

Przedstawienie wynikéw w obszarze regulowanym prawnie
Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

wodociag publiczny Ostréda

SUW - woda czysta - zgodnie ze zleceniem

pracownika PSSE w Ostrédzie

7.11.2022 r. godz. 9.25 - zgodnie ze zleceniem

Olsztyn. 10.11.2022 r,

1-02/PN-EN 1SO 19458:2007 - metoda nicakredytowana. [-21/PO-OBW-03 - metoda nieakredytowana

Informacje podane przez Laboratorium:

Data i godzina przyjecia probki

do Laboratorium;

Stan probki w chwili przyjecia:

7.11.2022 . godz. 12.50

przydatna do badan

Oznakowanie probki przez klienta: 340/0s i »
Kod prébki nadany w Laboratorium: 1874 Najvy ?sze .dopus.:ual_ne
- - wartosci wg Rozp.M.Z.
Jednostka W.ymk bada.ma zdnia 07.12.2017r.
Lp. Badana cecha/Metoda Dokument odniesienia miary niepewnosc' / (Dz.U. poz.2294)

rezultat badania

T

o

Escherichia coli

- -1 2 i i
! metoda filtracji membeanowej PN-EN ISO 9308-1:2014+A1:2017 Jtk/100 ml d?|m granica 0 A 0
poma granica 8
. 0
» |Enterokoki , PN-EN [SO 7899-2:2004 Jtk/100 m doina granica 0 A .
metoda filtracji membranowej i :
goma pranica 8
¢ g 0
3 |Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014+A1:2017 | jtk/100 ml dolna granica 0 A 0
metoda fltracji membranowej poma granica 8
bez nieprawidlowych zmian
Zaleca sig. aby nie
——— - przekraczala:
goina liczba mikroorganizméw . ) - 100 jtk/1 ml w wodzie
1 lwazec PN-EN ISO 6222:2004 kil | shewykeytew Dl | | e daiec
metoda plytkowa (posiew welebny) wodociagowej,
= 200 jtk/1 ml w kranie
konsumenta.

Barwa
metoda spektrofotometryerma

PN-EN ISO 7887:2012
PN-EN ISO 7887:2012/Ap1:2015-06
Rozdzial 6 Metoda C

Akceptowalna przez
konsumentow i bez

A nieprawidlowych zmian.
Zalecana wartos¢
do 15 mg/l Pt

LBSiZ-0BW/1874/2022

strona 1/liczba stron 2




Formularz nr PO-OBW-03/F09 z dnia 23.05.2022

Oznakowanie probki przez klienta: 340/0s . '
A — 374 Najwyzsze dopuszczalne
Kod probki nadany w Laboratorium: -1 ' warloler g Rozp M2,
. Jednosike Wynik badania 7 dnia 07.12.2017 r.
Lp. Badana cecha/Metoda Dokument odniesienia iary niepewnos¢! ! (Dz.U. poz.2294)
rezultat badania’
Akceptowalna przez
<0 konsumentow i bez
5 [Matnakt PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU g *'05, A | nieprawidiowych zmian.
Reitodi il aaciryne helih) Zalccany zakres wartosci do
1.0
Akceptowalny przez
, |Zapach PN-72/C-04557 — =0 A konsumentow i bez
| metoda organoleptyczna norma wycofana z wykazu norm PKN s b nieprawidlowych zmian
Akceptowalny przez
8 Smak it —_ 28 A konsumentow i bez
metoda organoleptyczna norma wycofana z wykazu norm PKN - . nieprawidlowych zmian
pH 5 23: — 1440,1 A 6.5+95
* metoda potencjometryczna PN-EN 130 1053320132 w temp. 19.2°C
Przewodnosé elektryczna
10 {wiagciwa y25 PN-EN 27888: 1999 pSicm 662 = 40 A 2500
metoda konduklometryczna

| - niepewnoé¢ rozszerzona wyniku badania mikrobiclogicznego wyrazona jako dolna i gérna granica przedzialu niepewnosci przy poziomie ufnosci
ok. 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2 (zgodnie z normg PN-EN I1SO 19036):
niepewnoé¢ wyniku badania fizycznego wyrazona jako niepewnosé rozszerzona przy poziomic ufnosci ok. 95%

i wspolczvnniku rozszerzenia k=2:

2 . W przypadku, gdy otrzymana wartos¢ dla badania fizycznego jest ponizej zakresu metody. Laboratorium podaje rezultat badania przedstawiony w
formie "<" wraz z niepewnoscia rozszerzong dla wartosci dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.

jtk - jednostki tworzace kolonie

W przypadku badafi mikrobiologicznych nicpewnos¢ dotyczy podanej wartosci "jtk" lub "NPL".

W badaniach organoleptycznych (zapach. smak) Laboratorium zleceniobiorey nie podaje niepewnosci.

Badania mikrobiologiczne wykonano 07.10.11.2022
Badania fizyczne wykonano 07-09.11.2022

Wyniki badari/rezultaty badan odnosza sig wylgcznie do badanej prébki.

Do wynikéw badan nie podano stwierdzenia zgodnosci z wymaganiem / do rezultatdw badai nie podano opinii i interpretacji dotyczacej zgodnosci 2
wymaganiem - zgodnie ze zleceniem.

Podana niepewnos¢ nie obejmuje etapu pobrania prébki.

Laboratorium ni¢ ponosi odpowiedzialnosci za pobranie i transport probki oraz za informacje uzyskane od klienta.

Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calosci.

A - badania akredytowane przez Polskie Centrum Akredyiacji

autoryzuje badania mikrobiologiczne autoryzuje badania fizyczne zatwierdza
w72 Weveqywle O%0GT
Sekcja Badanh Biologicznych Kierownik Kierowrin
wody, Gletb b Sekcjs wadan Fizyko-Chemicznych Sekcja Badan Fizyko-Chemicinych
st Wody. G wielrza Wody, Gleby, Povactiza
myr akuch @
mgr Iwona Rolka mgr lwdna Rolka

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN
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Formularz nr PO-OBW-03/F09 2 dnia 23.05.2022

Wojewddzka Stacja Sanitamo-Epidemiologiczna w Olsztynie
Laboratorium Badar Srodowiskowych i Zywnosci
Oddzial Badania Wody, Gleby, Powietrza
10-561 Olsztyn ul. Zotierska 16
tel. 89 5248302

AB 451

Znak sprawy: L.BSiZ-OBW.9051 .3.366.2022

Olsztyn, 10.11.2022 .

Sprawozdanie LB$iZ—OBW/lS75/2!}22 z badania prébki wody

Informacje dostarczone
Zleceniodawca:

Nr zlecenia;

Cel badania:

Przedmiot badan:

Obiekt badar:

Miejsce pobrania probki:

Data i godzina pobrania probki:
Probka pobrana przez:

Metoda pobrania probki:

przez zleceniodawcg (klienta):

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ostrédzie

ul. Kosciuszki 2, 14-100 Ostréda

62/0s/2022 z dnia 7.11.2022 r.

Przedstawienie wynikdw w obszarze regulowanym prawnie

Woda przeznaczona do Spozycia przez ludzi

wodociag publiczny Ostréda

sie¢ - ul. Kodciuszkj 2 - zgodnie ze zleceniem

7.11.2022 r. godz. 10.00 - zgodnie ze zleceniem

pracownika PSSE w Ostrédzie

I-02/PN-EN IS0 19458:2007 - metoda nieakredytowana, [-2 1/PO-OBW-03 - metoda nieakredytowana

Informacje pochodzace od klienta moga wplywac na waznogé wynikow badan.

Informacje podane przez La

Data i godzina przyjecia probki
do Laboratorium:
Stan probki w chwili przyjecia;

boratorium:
7.11.2022 r. godz. 12.50

przydatna do badar

Oznakowanie probki przez klienta: 341/0s Nai —
Kod prabki nadany w Laboratorium: 1875 a_pw;fzs‘zc dopuszczalne
— - wartodci wg Rozp. M.Z.
. Jednostka Wanik b“d'a',"f zdnia 07,12.2017
Lp. Badana cecha/Metoda Dokument odniesienia miary niepewnosé ! (Dz.U. poz.2294)
rezultat badania
5 5:.:;5 i R TR s i BT G ;:‘ g_-.‘;"_ - \\_A‘ \/» T b ﬂ,x
i . 0
i Esﬁeﬁ;;hﬁ;:l;qu PN-EN IS0 9308-1:2014+A1:2017 | juk/100 mi dolna granica 0 A 0
mgl ia IC]1 .
Loma granica 8
Enterokoki y 0
2 5 PN-EN IS0 7899-2:2004 Jtk/100 mi dolna granica 0 A 0
metoda filtracji mnembranowe;j 5 o
i 5 0
3 |Bakterie grupy coli PN-EN IS0 9308-1:2014+A1:2017 | jtk/100 mi dolta granica 0 A 0
metoda filtracji membranowg;j g6ma ica 8
bez nieprawidlowych zmian
Zaleca sig, aby nie
rzekraczala;
Ogélna liczba mikroorganizméw o1 00?:!.;/! ml w wodzie
{lw22eC PN-EN ISO 6222:2004 Jt/1 ml nie wykrytow I ml | A wprowadzanej do diccs
metoda plytkowa (posiew welebny) \mdociagowej.
- 200 jtk/1 ml w kranie
konsumenta,
Akceptowalna przez
PN-EN ISO 7887:2012 s konsumentow i bez
s |Barwa AP PN-EN 1SO 7887:2012/Apl:2015-06 mg/l Pt i : ) A | nieprawidlowych zmian.
Mot ok modokmstiyeens Rozdzial 6 Metoda C ) Zalecana wartos¢
do 5 mg/l Pt —J

LBSiZ-OBW/1875/2022
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Formularz nr PO-OBW-03/F09 z dnia 23.05.2022

Oznakowanie probki przez klienta: 341/0s Natosdazid |
= - — ajwyzsze dopuszczalne
Kod prébki nadany w Laboratorium: ‘I 875 . wariadei wg Rozp.M Z.
Jednostka W‘ymk badania z dnia 07.12.2017 .
Lp. Badana cecha/Metoda Dokument odnicsienia ; niepewnos¢' / 9
miary . (DZ-U p02.2u94)
rezultat badania®
Akceptowalna przez
<05 konsumentow i bez
g (OEE, PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU e st A | nieprawidiowych zmian.
metods nefelometiryoz (@320 Zalecany zakres wartosci do
1.0
Akceptowalny preez
7 Zapach PN-72/C-04557 — = A konsumentow i bez
metoda organcleptyczna norma wycofana z wykazu norm PKN I nieprawidlowych zmian
Akceptowalny przez
.72/C-
g |Smak EHRIC S , — = A konsumentow i bez
rmcioda organoleptycana norma wycofana z wykazu norm PKN brak smaka i . nieprawidlowych zmian
=0, &
g |PH | PN-EN ISO 105232012 = bl ], 6.5+9.5
metoda potencjometryczna w temp. 20,2°C
Przewodnoéé elektryczna
10 |wiadciwa y25 PN-EN 27888: 1999 pSiem 661 = 40 A 2500
metoda konduktometryczna

I - niepewnosé rozszerzona wyniku badania mikrobiologicznego wyrazona jako dolna i gérna granica przedzialu niepewnodci prazy poziomie ufnosci
ok. 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2 (zgodnie z norma PN-EN ISO 19036).
niepewnoéé wyniku badania fizycznego wyrazona jako niepewnos¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci ok. 95%

i wspolczynniku rozszerzenia k=2:
2 . W przypadku, gdy otrzymana warto$¢ dla badania fizycznego jest ponizej zakresu metody, Laboratorium podaje rezultat badania przedstawiony w

formic "<" wraz z niepewnoscig rozszerzong dla wartosci dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.
jtk - jednostki tworzace kolonie
W przypadku badan mikrobiologicznych niepewnos¢ dotyczy podanej wartosci “jtk” lub "NPL".
W badaniach organoleptycznych (zapach, smak) Laboratorium zleceniobiorcy nie podaje nicpewnosci.

Badania mikrobiologiczne wykonano 07-10.11.2022
Badania fizyczne wykonano 07-09.11.2022

Wyniki badari/rezultaty badaf odnosz sig wylgcznie do badanej probki.

Do wynikéw badan nie podano stwierdzenia zgodnosci 2 wymaganiem / do rezultatow badan nie podano opinii i interpretacji dotyczycej zgodnoscei z
wymaganiem - zgodnie ze zleceniem.

Podana niepewnos¢ nie obejmuje ctapu pobrania probki.

Laboratorium nic ponosi odpowiedzialnosci za pobranie i transport probki oraz za informacje uzyskane od klienta.

Bez pisemnej zgody Laboratorium. sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci.

A - badania akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji

autoryzuje badania mikrobiologiczne autoryzuje badania fizyczne zatwierdza
Kierownik Wz Koevou e, OBIGP
i 3 Fizyko-Chemicznych Kierownik
Sekoj xindar re 4 Sekcja padan Fizyko-Chemicznych

) wietrza
sekcja Badah aGl?igg.cznych Wody, Y Wody, Glej ietrza
W, ey,
st ot Jwona Rofka
aﬁﬂ@?’ i maqr Iwona Rolka

mgr An akuch

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN
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