HK.9022.2.320.2022 —— Ostrdda, 15 listopada 2022 r.

i

PWiK Ostréda Sp. z o.o.
Tyrowo 104
14-100 Ostroda

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w
zwiazku z art. 12 ust. la pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.)

po zapoznaniu si¢ z otrzymanymi sprawozdaniami nr 1/324/2022 1/325/2022, 1/326/2022,
1/327/2022 z dnia 10.11.2022 r., z badania wody w ramach kontroli wewnetrznej z
wodociagu publicznego Ostréda, pobranej w dniu 04.11.2022 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrodzie
stwierdza przydatnos¢ wody do spozycia

UZASADNIENIE

Woda w probach zbadanych w laboratorium PWiK Ostroda Sp. z o0.0. w zakresie
analizowanych  parametréow  mikrobiologicznych i fizykochemicznych  odpowiada
wymaganiom sanitarnym okreslonym w zataczniku nr 1 w czesci A w tabeli 1, 1 w czesei C
w tabeli 112 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

MEK/3

Do wiadomosci:
1. Burmistrz Ostrody

2.ala
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Sprawozdanie z badania nr 1/327/2022 z dnia 10.11.2022
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Poisxie CenTRUM
AKREDYTACJL

©

BADANIA

AB 1099

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI OSTRODA Sp. z 0.0.
Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
LABORATORIUM ANALIZY WODY | SCIEKOW
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda
tel. 89 670 99 30
e-mail. lab.woda@pwik.ostroda.pl
www.laboratorium.ostroda.pl

Zleceniodawca

PWiK Ostréda Sp. z 0.0. Dziat Eksploatacji Obiektéw

Adres zleceniodawcy

Tyrowo 104, 14-100 Ostroda

Numer zlecenia 1 /2022 Data zlecenia 03.01.2022
Cel badania spetnienie wymagan obszaru regulowanego prawnie
Eit:rlfz:::lir:a rejestracji probki w I —
Opis / identyfikacja prébki pobranej przez pracownika Laboratorium
Numer prébki 1/ 327
Rodzaj probki Woda uzdatniona
Prébke pobrano wg: PN-EN ISO 19458:2007 [A], PN-ISO 5667-5:2017-10 [A]
Data pobierania 04.11.2022 Godzina pobierania 08:55
Rodzaj ujecia UJECIE PUBLICZNE

Opis miejsca pobierania prébki

PO UV1+UV 2, WYISCIE NA MIASTO, STACJA UZDATNIANIA WODY, UL. 21
STYCZNIA 34, 14-100 OSTRODA

Warunki meteorologiczne

Nie dotyczy- pobieranie wewnatrz budynku

Stan dostarczonej prébki

Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezen.

F-05-POL-15
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Sprawozdanie z badania nr 1/327/2022 z dnia 10.11.2022

Badania mikrobiologiczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda

Data rozpoczecia badan: 04.11.2022 Data zakoriczenia badan: 07.11.2022
Opis metody badawczej Wynik Niepewnosc
Badany parametr Metoda badawcza = .3 . ' : P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona
Ogdlna liczba mikroorganizmo d k Nie wykryto . i idfowych
goina licz 1 ganizmow PN-EN 1SO 6222:2004 Metf) a ptytkowa - alz e wy rvt . th/ 1 ml Bez ﬂlepréwl 2onwc
w22°C (posiew wgtebny) wilml zmian
. . ) PN-EN IS0 9308-1:2014-12  |Metada filtracji .
Liczba bakterii grupy coli blhosiie membrancwe Al zZ 0 - jtk/100 ml 0
. . . PN-EN ISO 9308-1:2014-12  |Metoda filtracji "
Liczba Escherichia coli +A1:2017-04 Fierbraowe] AlZ 0 - jtk/100 ml 0
da filtracji
Liczba enterokokéw PN-EN ISO 7899-2:2004 e - Alz 0 - jtk/100 mi 0
membranowej

jtk — jednostki tworzace kolonie;

? Zaleca sie, aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczafa:

—100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowe;j,

— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

Granica wykrywalnosci dla probek nierozcieficzonych wynosi 1 jtk lub 1 NPL w objetosci probki analitycznej ( 1 jtk / 1 ml, 1 jtk/ 100 ml, 1 NPL/ 100 ml).

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostrdda

Data rozpoczecia badan: 04.11.2022 Data zakonczenia badan: 07.11.2022
Opis metody badawczej Wynik Niepewnosc
Badany parametr Metoda badawcza E y ] ¥ ; P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona
i i 9 + 3 Akceptowaina przez
T PN-EN ISO 7887:2012 Metoda TR alz mg/I Pt | konsumentowibes
+Ap1:2015-06 — METODA C |spektrofotometryczna — nieprawidlowych zmian *
wartosc pH 7,4
Metnosé pN;EaN I507027-120016:09 | o nefelometryczna| (0,08-40) NTU alz 0,13 |£0,05 NTU 1
p.5:
Nieobecny
Akceptowalna przez
Obecnosc obcego zapachu PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa - Al Z |Rodzaj - - konsumentow i bez
nieprawidiowych zmian
Grupa 2
Nieobecnv Akceptowalna przez
Obecnos¢ obcego smaku PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa - AlZ . konsumentow i bez
Rodzaj - nieprawidlowych zmian

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w miejscu pobrania probki

Data rozpoczecia badan: 04.11.2022 Data zakoniczenia badan: 04.11.2022
Opis metody badawczej Wynik Niepewnosc
Badany parametr Metoda badawcza P ) 2 v . P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona
Metod 7,4 +0,3
pH PN-EN ISO 10523:2012 Froc 2,0-120 Al z ! i - 6,5-9,5
potencjometryczna Temperaturs
10,7  °g
pomiaru
Przewodno$¢ elektryczna PN-EN 27888:1999 korektaza |\, 5, 723 |94 pS/cm w
. pomocy urzadzenia do kompensacji | L (10-2770) uS/cm Al Z = 2500
wiasciwa onduktometryczna Temperatura temp. 25°C
wptywu temperatury ; 10'5 oQ
3om|aru

s Pozadana wartos¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg Pt/I.

Dla badan fizykochemicznych oszacowano niepewno$¢ badania (dla k=2 przy 95% prawdopodaobienstwie) obejmujaca etap analityczny wraz z pobieraniem probki, gdy
prébka zostata pobrana przez Pracownika Laboratorium lub tylko etap analityczny, gdy probka zostata pebrana przez Zleceniodawce

A — metodyka / pobieranie probek akredytowana / (e); N — metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e);

Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrédzie nr HK.9011.2.1.2022 z dn. 13.04.2022 r.

NDW - najwyisze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.z 2017 r,,
poz. 2294).
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Sprawozdanie z badania nr 1/327/2022 z dnia 10.11.2022

Whyniki badan odnosza sie wytgcznie do prébki badanej. Laboratorium ponosi odpowiedzialnosé za etap
pobierania i transport probki. Informacje uzyskane od Zleceniodawcy zaznaczone sg czcionka pochyty. Bez

Oswiadczenia
pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badar nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

Autoryzow

F-05-POL-15 Wydanie 38 z dnia 22.06.2022r Strona 3/3






Sprawozdanie z badania nr 1/326/2022 z dnia 10.11.2022
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BADANIA

AB 1089

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI OSTRODA Sp. z o.0.

LABORATORIUM ANALIZY WODY | SCIEKOW

Tyrowo 104, 14-100 Ostroda

ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda
tel. 89 670 99 30
e-mail. lab.woda@pwik.ostroda.pl
www.laboratorium.ostroda.pl

Zleceniodawca

PWiK Ostrdda Sp. z 0.0.

Dziat Eksploatacji Obiektow

Adres zleceniodawcy

Tyrowo 104, 14-100 Ostrdda

Numer zlecenia 1 /2022 Data zlecenia 03.01.2022
Cel badania spetnienie wymagarn obszaru regulowanego prawnie
::‘Zt:r:::::a rejestracji probki w 04.11.2022 10:00
Opis / identyfikacja prébki pobranej przez pracownika Laboratorium
Numer probki 1/ 326
Rodzaj prébki Woda uzdatniona
Prébke pobrano wg: PN-EN ISO 19458:2007 [A], PN-ISO 5667-5:2017-10 [A]
Data pobierania 04.11.2022 Godzina pobierania 08:30
Rodzaj ujecia WODOCIAG PUBLICZNY

Opis miejsca pobierania prébki

PIEKARNIA EMILA, UL. PARTYZANTOW 37A, 14-100 OSTRODA

POMIESZCZENIE PRODUKCII

Warunki meteorologiczne

Nie dotyczy- pobieranie wewnatrz budynku

Stan dostarczonej probki

Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezer.

F-05-POL-15

Wydanie 38 z dnia 22.06.2022r

Strona 1/3



Sprawozdanie z badania nr 1/326/2022 z dnia 10.11.2022

Badania mikrobiologiczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda
Data rozpoczecia badan: 04.11.2022 Data zakoriczenia badan: 07.11.2022
Opis metody badawczej Wynik Niepewnosc
Badany parametr Metoda badawcza P y ] Y . P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona
Ogélna liczba mikroorganizmoéw PN-EN ISO 6222:2004 Metoda plytkowa A x|z Nie wykryto i itk/ 1 ml Bez niep@wi‘iztowych
w 22°C (posiew weigbny) w1ml 2mian
i N . PN-EN IS0 9308-1:2014-12 |Metoda filtracji ;
Liczba bakterii grupy coli SA10017-08 membranowe] Alz 0 - jtk/100 ml 0
N L ) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 |Metoda filtracji ;
Liczba Escherichia coli i membranoiwe] Alz 0 - jtk/100 ml 0
Liczba enterokokéw PN-EN IS0 7899-2:2004  |Ve10% filtreck - Al z 0 . jtk/100 ml 0
membranowej

jtk — jednostki tworzace kolonie;

? Zaleca sie, aby ogélna liczba mikroorganizmow nie przekraczata:

—100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

—200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

Granica wykrywalnosci dla probek nierozciericzonych wynosi 1 jtk lub 1 NPL w objgtosci probki analitycznej ( 1 jtk / 1 ml, 1 jtk/ 100 ml, 1 NPL/ 100 mi).

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda

Data rozpoczecia badan: 04.11.2022 Data zakonczenia badarn: 07.11.2022
Opis metody badawczej Wynik Niepewnosc
Badany parametr Metoda badawcza P y J Y . P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona
PN-EN ISO 7887:2012 6 +2 Akceptowalna przez
Barwa Metada (5-70)mg/! Pt Al Z mg/| Pt konsumentow i bez
+Ap1:2015706 —METODA C [spektrofotometryczna nieprawidlowych zmian *
wartosé pH 7,4
- -1:2016-
Metnosé PN5E3N 50 7027-1:2016-09 Metoda nefelometryczna | (0,08-40) NTU AlZ 0,87 +0,31 NTU 1
p. 5.
Nieobecny
Akceptowalna przez
Obecnosé obcego zapachu PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa g A| Z |Rodzaj - - konsumentow i bez
nieprawidtowych zmian
Grupa =
Nieobecny Akceptowalna praez
Obecnosé obcego smaku PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa - AlZ - konsumentow i bez
Rodlaj - nieprawidiowych zmian

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w miejscu pobrania probki

Data rozpoczecia badan: 04.11.2022 Data zakonczenia badan: 04.11.2022
Opis metody badawczej Wynik Niepewnos¢
Badany parametr Metoda badawcza P y ) ¥ ) P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona
Metod 7,1 +0,3
pH PN-EN 15O 10523:2012 etace 2,012,0 Al z ! ! : 6,5-9,5
potencjometryczna TeTpErators
: 14,3 °d
pomiaru
Przewodnos¢ elektryczna PN-EN 27888:1999 korektaza 1o, 741 |+ 96 ps/cm w
tasci pomoca urzadzenia do kompensacji Kendiiktormstryczna (10-2770) uS/em Al Z temp. 25°C 2500
wiasclwa wplywu temperatury Temperatura 143 od P
__pomiaru 1

s Pozadana wartos¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg Pt/I.

Dla badan fizykochemicznych oszacowano niepewno$é badania (dla k=2 przy 95% prawdopodobieristwie) obejmujaca etap analityczny wraz z pobieraniem prébki, gdy
prébka zostata pobrana przez Pracownika Laboratorium lub tylko etap analityczny, gdy probka zostata pobrana przez Zleceniodawce

A - metodyka / pobieranie probek akredytowana / (e); N—metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e);
Z - metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrodzie nr HK.9011.2.1.2022 z dn. 13.04.2022 r.

NDW - najwyisze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.z 2017 r.,
poz. 2294).
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Sprawozdanie z badania nr 1/326/2022 z dnia 10.11.2022

Oswiadczenia

Wyniki badan odnoszg sie wytacznie do prébki badanej. Laboratorium ponosi odpowiedzialnosc za etap
pobierania i transport prébki. Informacje uzyskane od Zleceniodawcy zaznaczone sg czcionkg pochyta. Bez
pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
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Sprawozdanie z badania nr 1/325/2022 z dnia 10.11.2022

PCA

PoLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJL

=

BADANIA

AB 1099

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI OSTRODA Sp. z 0.0.
Tyrowo 104, 14-100 Ostroda
LABORATORIUM ANALIZY WODY | SCIEKOW
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda
tel. 89 670 99 30
e-mail. lab.woda@pwik.ostroda.pl
www.laboratorium.ostroda.pl

Zleceniodawca

PWiK Ostroda Sp. z 0.0. Dziat Eksploatacji Obiektow

Adres zleceniodawcy

Tyrowo 104, 14-100 Ostrdda

Numer zlecenia 1 /2022 Data zlecenia 03.01.2022
Cel badania spetnienie wymagan obszaru regulowanego prawnie
I[;:t;;:::zi;a rejestracji probki w 04.11.2022 10:00
Opis / identyfikacja prébki pobranej przez pracownika Laboratorium
Numer probki 1/ 325
Rodzaj probki Woda uzdatniona
Probke pobrano wg: PN-EN 1SO 19458:2007 [A], PN-ISO 5667-5:2017-10 [A]
Data pobierania 04.11.2022 Godzina pobierania 09:20
Rodzaj ujecia WODOCIAG PUBLICZNY

Opis miejsca pobierania probki

TOALETA, PARTER BUDYNKU, ZEGLUGA OSTRODZKO-ELBLASKA, UL.
GRUNWALDZKA 49, 14-100 OSTRODA (WODOCIAG PUBLICZNY OSTRODA)

Warunki meteorologiczne

Nie dotyczy- pobieranie wewnatrz budynku

Stan dostarczonej probki

Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezen.

Uwagi dotyczace miejsca
pobierania prébki

Prébka pobrana z baterii w pomieszczeniu sanitarnym/ zmywalni.
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Sprawozdanie z badania nr 1/325/2022 z dnia 10.11.2022

Badania mikrobiologiczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda

Data rozpoczecia badan: 04.11.2022 Data zakoriczenia badan: 07.11.2022
Opis metody badawczej Wynik Niepewnosc
Badany parametr Metoda badawcza B Y L 1] , P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona
Ogélna liczba mikroorganizmdéw PN-EN ISO 6222:2004 Metéda plytkowa . Nie wykryto i jtk/ 1 ml Bez niepra.widllcwvch
w22°C (posiew wgtebny) wilml zmian
Liczba enterokokéw PN-EN ISO 7899-2:2004  |Metoda fitraci z 0 - jtk/100 ml 0
membranowe;j
Najbardziej prawdopodobna Metoda NPL (Test
- -2: 4- b Z NPL/100 ml
liczba bakterii grupy coli RSN BORR08-2:200 400 Colilert-18) 0 L/100 m 0
Najbardziej prawdopodobna Metoda NPL (Test
PN-EN ISO 9308-2:2014-06 . - NPL/100 ml
liczba Escherichia coli Colilrt-18) 4 0 /a0am B

jtk — jednostki tworzace kolonie;

NPL ~ Najbardziej prawdopodobna liczba.
% Zaleca sie, aby ogdlna liczba mikroorganizmdw nie przekraczata:

—100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.
Granica wykrywalnosci dla prébek nierozciericzonych wynosi 1 jtk lub 1 NPL w objetosci probki analitycznej ( 1 jtk / 1 ml, 1 jtk/ 100 ml, 1 NPL/ 100 ml).

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda

Data rozpoczecia badari: 04.11.2022 Data zakoriczenia badan: 07.11.2022
Opis metody badawczej Wynik Niepewnosc
Badany parametr Metoda badawcza P y J 4 : P Jednostka NDW
Typ metody Zakres hadania rozszerzona
PN-EN | 7887:2012 9 +3 Akceptowalna przez
Barwa 20,76 Rastads (5-70)me/| Pt z mg/I Pt Konsumentéw i bez
+Ap1:2015-06 — METODA C spektrofotometryczna nisprawidiowych Zrilain &
wartosc pH 7,3
PN-EN ISO 7027-1: -
Metnosé 53 2o td Metoda nefelometryczna (0,08-40) NTU 2 0,20 +0,07 NTU 1
p.5.
Nieobecny
Akceptowalna przez
Obecnos¢ obcego zapachu PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa Z |Rodzaj - konsumentow i bez
nieprawidlowych zmian
Grupa -
Nieobecnv Akceptowalna przez
Obecnosc obcego smaku PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa z konsumentow i bez
Rodzaj - nieprawidtowych zmian

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w miejscu pobrania prébki

Data rozpoczecia badan: 04.11.2022 Data zakoriczenia badan: 04.11.2022
Opis metody badawczej Wynik Niepewnosc
Badany parametr Metoda badawcza P y ] ’ - P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona
7,3 +0,3
pH PN-EN ISO 10523:2012 Metec 2,012,0 z ! e - 6,5-9,5
potencjometryczna TR
5 12,4 o
pomiaru
Przewodnos¢ elektryczna PN-EN 27888:1999 Korektaza |10, 687 |:89 uS/em w
tadci pomocg urzadzenia do kompensacji kanduktometryczna (10-2770) uSfcm z t 25°¢ 2500
vrasowa wplywu temperatury Jamperatu 126 og R
pomiaru L

® Pozadana wartos¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg Pt/1.

Dla badan fizykochemicznych oszacowano niepewnosé badania (dla k=2 przy 95% prawdopodobienstwie) obejmujgca etap analityczny wraz z pobieraniem prébki, gdy
prébka zostata pobrana przez Pracownika Laboratorium lub tylko etap analityczny, gdy probka zostata pobrana przez Zleceniodawce

A — metodyka / pobieranie probek akredytowana / (e); N — metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e);

Z - metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrédzie nr HK.9011.2,1.2022 z dn. 13.04.2022r.
NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi (Dz. U.z 2017 r.,

poz. 2294).
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Sprawozdanie z badania nr 1/325/2022 z dnia 10.11.2022

Oswiadczenia

Wyniki badar odnoszg sie wytacznie do probki badanej. Laboratorium ponosi odpowiedzialnos¢ za etap
pobierania i transport prébki. Informacje uzyskane od Zleceniodawcy zaznaczone s3 czcionkg pochyia. Bez
pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badar nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
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Sprawozdanie z badania nr 1/324/2022 z dnia 10.11.2022

PCL \\\“\wf "I, PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI OSTRODA Sp. 2 0.0.
K \\_// v Tyrowo 104, 14-100 Ostréda

i m LABORATORIUM ANALIZY WODY | $CIEKOW
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda

i g S
% 4,,,,//;}\\\}‘ . tel. 89 670 99 30
LT AR e-mail. lab.woda@pwik.ostroda.pl
AB 1099 www.laboratorium.ostroda.pl

Zleceniodawca PWiK Ostréda Sp. z 0.0. Dziat Eksploatacji Obiektow
Adres zleceniodawcy Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
Numer zlecenia 1 /2022 Data zlecenia 03.01.2022
Cel badania spetnienie wymagar obszaru regulowanego prawnie

Data i godzina rejestracji probki w
laboratorium

04.11.2022 10:00

Opis / identyfikacja probki pobranej przez pracownika Laboratorium

Numer prébki 1/ 324

Rodzaj probki Woda uzdatniona

Prébke pobrano wg: PN-EN ISO 19458:2007 [A], PN-ISO 5667-5:2017-10 [A]

Data pobierania 04.11.2022 Godzina pobierania 08:50
Rodzaj ujecia WODOCIAG PUBLICZNY

KUCHNIA, PARTER BUDYNKU, OSRODEK REHABILITACJI, UL. GRUNWALDZKA

Opis miejsca pobierania proébki ;
19A, 14-100 OSTRODA

Warunki meteorologiczne Nie dotyczy- pobieranie wewnatrz budynku

Stan dostarczonej probki Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezen.
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Sprawozdanie z badania nr 1/324/2022 z dnia 10.11.2022

Badania mikrobiologiczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda
Data rozpoczecia badan: 04.11.2022 Data zakorczenia badan: 07.11.2022

Opis metody badawczej Wynik Niepewnos¢

Badany parametr Metoda badawcza = z > ! ) F Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona

S " : . -
Ogédlna liczba mikroorganizméw PN-EN ISO 6222:2004 Metfzda plytkowa ) | 2 Nie wykryto i jtk/ 1 mi Bez n\eprfW|cilowch
w22°C (posiew wgtebny) wilml zmian
da filtracji ;

Liczba enterokokdw PN-EN ISO 7899-2:2004 Mataraeach - Al z 0 - jtk/100 ml 0
membranowej

Najbardziej d dob

SERaricl prawepotodnE N KO SE T RyTa0e [EeRe L . Alz 0 - NPL/100 ml 0

liczba bakterii grupy coli Colilert-18)

Najbardziej prawdopodobna Metoda NPL (Test

PN-EN IS 08-2:2014-06 ' - NPL/100 ml
liczba Escherichia coli Q33 Colilert-18) BlE 0 / 0

jtk — jednostki tworzgce kolonie;

NPL — Najbardziej prawdopodobna liczba.

? Zaleca sie, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:

— 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

— 200 jtk /1 mi w kranie konsumenta.

Granica wykrywalnosci dla prébek nierozcieficzonych wynosi 1 jtk fub 1 NPL w objetosci probki analitycznej ( 1 jtk / 1 ml, 1 jtk/ 100 ml, 1 NPL/ 100 ml).

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda

Data rozpoczecia badan: 04.11.2022 Data zakoriczenia badan: 07.11.2022
Opis metody badawczej Wynik Niepewnos¢é
Badany parametr Metoda badawcza P y ) ¥ i P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona
i G 11 +3 Akceptowalna przez
S PN-EN ISO 7887:2012 Metoda (5-70)mg/! Pt al z mg/I Pt Konsumentow i bez
+Ap1:2015-06 - METODA C spektrofotometryczna - nieprawidlowych zmian *
wartosé pH J 7.3
Metnosé PN:3N 1507027-1:2016-09 | i nefelometryczna (0,08-40] NTU Al z 0,24 |+0,09 NTU ]
p. 5.
Nieobecny
Akceptowalna przez
Obecnos¢ obcego zapachu PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa - A| Z [Rodzaj = - kensumentow i bez
nieprawidlowych zmian
Grupa -
Nieobecny Akceptowalna przez
Obecnosé obcego smaku PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa - Al Z - - konsumentow i bez
ROdZ&] I = nieprawidfowych zmian

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w miejscu pobrania probki

Data rozpoczecia badan: 04.11.2022 Data zakoriczenia badan: 04.11.2022
Opis metody badawczej Wynik Niepewnosc
Badany parametr Metoda badawcza B ¥ ) Y ) 1 Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona
7,2 +0,3
pH PN-EN ISO 10523:2012 Mctods 2,012,0 Al z ; ? : 6,5-9,5
potencjometryczna TerpeTetire
- 14,0 o
pomiaru
Przewodnos¢ elektryczna PN-EN 27888:1999 Korektaza |\, 714 |+ 93 uS/cm w
Jatci pomoca urzadzenia do kompensacji konduktometryczna (10-2770) uS/cm Al Z t 25°C 2500
wiasciwa wplywu temperatury Tempe@tura 14,2 od emp.
pomiary

E Pozadana wartoé¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg Pt/I.

Dla badan fizykochemicznych oszacowano niepewnos¢ badania (dla k=2 przy 95% prawdopodobiernistwie) obejmujaca etap analityczny wraz z pobieraniem prdbki, gdy
prébka zostata pobrana przez Pracownika Laboratorium lub tylko etap analityczny, gdy probka zostata pobrana przez Zleceniodawce

A - metodyka / pobieranie prébek akredytowana / (e); N — metodyka / pobieranie probek nieakredytowana / (e);

Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrodzie nr HK.9011.2.1.2022 z dn. 13.04.2022 1.

NDW - najwyisze dopuszczalne wartoéci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.z2017r,,
poz. 2294).
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Sprawozdanie z badania nr 1/324/2022 z dnia 10.11.2022

Oswiadczenia

Wyniki badan odnosza sie wytacznie do prébki badanej. Laboratorium ponosi odpowiedzialnos¢ za etap
pobierania i transport prébki. Informacje uzyskane od Zleceniodawcy zaznaczone s czcionkg pochyta. Bez
pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badar nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
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