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Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w
zwiazku z art. 12 ust. la pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. 0 Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338)

po zapoznaniu si¢ z otrzymanymi sprawozdaniami nr 1/197/2023 1/198/2023, 1/199/2023,
1/200/2023 z dnia 08.08.2023 r., z badania wody w ramach kontroli wewng¢trznej z
wodociagu publicznego Ostroda, pobranej w dniu 03.08.2023 r.

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrodzie
stwierdza przydatnos¢ wody do spozycia

UZASADNIENIE

Woda w probach zbadanych w laboratorium PWiK Ostroda Sp. z o0.0. w zakresie
analizowanych  parametrow  mikrobiologicznych i fizykochemicznych —odpowiada
wymaganiom sanitarnym okreslonym w zalgczniku nr 1 w czesci A w tabeli 1, 1 w czesci C
w tabeli 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

MK/3

Do wiadomosci:
1. Burmistrz Ostrody

2.a/a
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Sprawozdanie z badania nr 1/200/2023 z dnia 08.08.2023
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BADANIA

AB 1099

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI OSTRODA Sp. z 0.0.
Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
LABORATORIUM ANALIZY WODY | SCIEKOW
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda
tel. 89 670 99 30
e-mail. lab.woda@pwik.ostroda.pl
www.laboratorium.ostroda.pl

Zleceniodawca

PWiK Ostréda Sp. z 0.0. Dziat Eksploatacji Obiektow

Adres zleceniodawcy

Tyrowo 104, 14-100 Ostroda

Numer zlecenia 1 /2023 Data zlecenia 02.01.2023
Cel badania spetnienie wymagar obszaru requlowanego prawnie
gi?r;f::i:a rejestracji prébki w 03.08.2023 11:20
Opis / identyfikacja prébki pobranej przez pracownika Laboratorium
Numer prébki 1/ 200
Rodzaj probki Woda uzdatniona
Probke pobrano wg: PN-EN ISO 19458:2007 [A], PN-ISO 5667-5:2017-10 [A]
Data pobierania 03.08.2023 Godzina pobierania 11:09
Rodzaj ujecia WJECIE PUBLICZNE

Opis miejsca pobierania prébki

PO UV1+UV 2 - WYISCIE NA MIASTO, STACJA UZDATNIANIA WODY, UL. 21
STYCZNIA 34, 14-100 OSTRODA

Warunki meteorologiczne

Nie dotyczy- pobieranie wewnatrz budynku

Stan dostarczonej probki

Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezen.
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Sprawozdanie z badania nr 1/200/2023 z dnia 08.08.2023

Badania mikrobiologiczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda

Data rozpoczecia badan: 03.08.2023 Data zakoriczenia badan: 06.08.2023
Opis metody badawczej Wynik Niepewnosc
Badany parametr Metoda badawcza P H ! Y ) P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona
Ogédlna liczba mikroorganizmow Metoda phytkowa . Bez nieprawidlowych
S PN-EN ISO 6222:2004 e Alz 13 [ 8;19 1| jtk/iml B
i ,_ . PN-EN ISO 9308-1:2014-12  |Metoda filtracji &
Liczba bakterii grupy coli AR — AlzZ 0 - jtk/100 ml 0
] o PN-EN ISO 9308-1:2014-12 [metoda filtracji .
Liczba Escherichia coli cxtPi b embanows] Al Z 0 - jtk/100 ml 0
ditrach
Liczba enterokokéw PN-EN IS0 7899-2:2004 [ eiode filtraci Al z 0 « jtk/100 ml 0
membranowej

jtk — jednostki tworzace kolonie;

? Zaleca sie, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:

—100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.
Dla badan mikrobiologicznych oszacowano niepewno$é rozszerzong wyniku badania zgodnie z PN 1SO 29201:2022-02 (dla k=2 przy 95% prawdopodobienstwie)

Granica wykrywalnosci dla prébek nierozcienczonych wynosi 1 jtk lub 1 NPL w objetosci probki analitycznej ( 1 jtk / 1 ml, 1 jtk/ 100 ml, 1 NPL/ 100 ml).

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda

Data rozpoczecia badar: 03.08.2023 Data zakoriczenia badan: 04.08.2023
Opis metody badawczej Wynik Niepewnosc
Badany parametr Metoda badawcza P y ] Y ) P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona
i i 7 + 2 Akceptowalna przez
—— PN-EN ISO 7887:2012 P.‘ie::::daf (5-70)ma/l Pt al z mg/l Pt konsumentdw i bez
+Ap1:2015-06 — METODA C |spektrofotometryczna po—s == el
Metnosé PNE_;E:I BOZ027-1:2005:09 |ty nefelometryczna | (0,08-40) NTU Al z 0,55 |[+0,20 NTU 1
p. 5.
Nieobecny
Akceptowalna przez
Obecnos¢ obcego zapachu PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa A| Z |Rodzaj - - konsumentéw i bez
nieprawidlowych zmian
Grupa -
Nieobecny Akceptowalna przez
Obecnos¢ obcego smaku PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa AlZ = - konsumentow | bez
RodzaJ I & nieprawidlowych zmian
Badania chemiczne i fizyczne wykonane w miejscu pobrania probki
Data rozpoczecia badan: 03.08.2023 Data zakonczenia badan: 03.08.2023
Opis metody badawczej Wynik Niepewnos¢
Badany parametr Metoda badawcza P 4 ) ¥ ) P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona
Metod 7,4 +0,3
pH PN-EN ISO 10523:2012 e 4,010,0 Alz ! ’ - 6,5-9,5
potencjometryczna TemPeraturs
9,9 °d
omiary
Przewodnos¢ elektryczna PN-EN 27888:1999 korektaza |10, 636 +83 uS/em w
tadci pomoca urzadzenia do kompensacji ol (10-2770) uS/cm Al Z t 25°C 2500
wiasciwa wphwii temparatury Temperatura 09 3 emp.
pomiaru !

® Pozgdana wartosc tego parametru w wodzie w kranie konsumenta —do 15 mg Pt/l.

Dla badan fizykochemicznych oszacowano niepewnoéc badania (dla k=2 przy 95% prawdopodobieristwie) obejmujaca etap analityczny wraz z pobieraniem prébki, gdy
prébka zostata pobrana przez Pracownika Laboratorium lub tylko etap analityczny, gdy probka zostata pobrana przez Zleceniodawce

A —metodyka / pobieranie probek akredytowana / (e); N — metodyka / pobieranie probek nieakredytowana / (e);

Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrodzie nr HK.9011.2.1.2023 z dn. 06.04.2023 r,
NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi (Dz. U.z 2017 r.,

poz. 2294).
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Sprawozdanie z badania nr 1/200/2023 z dnia 08.08.2023

Oswiadczenia

Wyniki badan odnoszg sie wytgcznie do prébki badanej. Laboratorium ponosi odpowiedzialnos¢ za etap
pobierania i transport prébki. Informacje uzyskane od Zleceniodawcy zaznaczone sg czcionka pochyts. Bez
pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w cafosci.
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Sprawozdanie z badania nr 1/198/2023 z dnia 08.08.2023

U PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI OSTRODA Sp. z 0.0.

Tyrowo 104, 14-100 Ostroda
LABORATORIUM ANALIZY WODY | SCIEKOW
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda

> NN
B S
oS tel. 89 670 99 30

BADANIA ‘s

AB 1099

Dol 1w e-mail. lab.woda@pwik.ostroda.pl

www.laboratorium.ostroda.pl

Zleceniodawca

PWiK Ostréda Sp. z 0.0. Dziat Eksploatacji Obiektéw

Adres zleceniodawcy Tyrowo 104, 14-100 Ostréda

Numer zlecenia

1 /2023 Data zlecenia 02.01.2023

Cel badania

spetnienie wymagan obszaru regulowanego prawnie

Data i godzina rejestracji probki w

laboratorium

03.08.2023 11:20

Opis / identyfikacja prébki pobranej przez pracownika Laboratorium

Numer prébki

1/ 198

Rodzaj prabki

Woda uzdatniona

Préobke pobrano wg: PN-EN ISO 19458:2007 [A], PN-ISO 5667-5:2017-10 [A]

Data pobierania

03.08.2023 Godzina pobierania 10:50

Rodzaj ujecia

WODOCIAG PUBLICZNY OSTRODA

Opis miejsca pobierania probki

ZEGLUGA OSTRODZKO-ELBLASKA, UL. GRUNWALDZKA 49

TOALETA, PARTER BUDYNKU

Warunki meteorologiczne Nie dotyczy- pobieranie wewnatrz budynku

Uwagi dotyczace miejsca

pobierania probki

Préobka pobrana z baterii w pomieszczeniu sanitarnym/ zmywalni.
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Sprawozdanie z badania nr 1/198/2023 z dnia 08.08.2023

Badania mikrobiologiczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda

Data rozpoczecia badan: 03.08.2023 Data zakoniczenia badan: 06.08.2023
Opis metody badawczej Wynik Niepewnosc
Badany parametr Metoda badawcza P X ] y - P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona
Ogélna liczba mikroorganizméw ) Metoda piytkowa ; Bez nieprawidlowych
w22°C PN-EN 1SO 6222:2004 (posiew wglebny) AlZ 7 [ 4;12 | jtk/1 ml 2mian’
filtracji
Liczba enterokokéw PN-EN ISO 7899-2:2004 | Metode fitract Al z 0 - jtk/100 ml 0
membranowej
Najbardziej prawdopodobna Metoda NPL (Test
PN-EN -2:2014- i - NPL/100 mi
liczba bakterii grupy coli BOSNGL0ME0 losmee-1e) AlZ 0 R 0
Najbardziej prawdopodobna Metoda NPL (Test
PN-EN ISO 9308-2:2014- . - NPL/100 ml
liczba Escherichia coli e Colilert-18) ALZ 0 W L 0

jtk — jednostki tworzace kolonie;

NPL — Najbardziej prawdopodobna liczba.
? Zaleca sie, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:

—100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

— 200 jtk /1 ml w kranie kensumenta.
Dla badan mikrobiologicznych oszacowano niepewnosé¢ rozszerzong wyniku badania zgodnie z PN 1SO 29201:2022-02 (dla k=2 przy 95% prawdopodobierstwie)

Granica wykrywalnoéci dla prébek nierozcieficzonych wynosi 1 jtk lub 1 NPL w objetosci prébki analitycznej ( 1 jtk / 1 ml, 1 jtk/ 100 ml, 1 NPL/ 100 ml).

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostrdda

Data rozpoczecia badan: 03.08.2023 Data zakonczenia badan: 04.08.2023
Opis metody badawczej Wynik Niepewnosc
Badany parametr Metoda badawcza = y ) Y ) B Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona
-EN 7887:2012 5 12 Akceptowalna przez
Barwa Ph-EN IS0 T788 Merood (5-70)mg/! Pt alz mg/I Pt | onsumentowive:
+Ap1:2015-06 — METODA C [spektrofotometryczna = nieprawidlowych zmian
wartos¢ pH 7.5
PN-EN ISO 7027-1:2016- ;
Metnosé 5.3 5 v Metoda nefelometryczna| (0,08-30) NTU Al z 0,51 +0,18 NTU 1
p.5i
Nieobecny
Akceptowalna przez
Obecnos$¢ obcego zapachu PN-EN 1622:2006 Metoda jakoiciowa A| Z |Rodzaj - - konsumentow i bez
nieprawidiowych zmian
Grupa -
Nieobecnv Akceptowalna przez
Obecnos¢ obcego smaku PN-EN 1622:2006 Metoda jakoiciowa AlzZ - konsumentéw i bez
ROdZBj - nieprawidlowych zmian
Badania chemiczne i fizyczne wykonane w miejscu pobrania prébki
Data rozpoczecia badan: 03.08.2023 Data zakoriczenia badan: 03.08.2023
Opis metody badawczej Wynik Niepewnos¢
Badany parametr Metoda badawcza P y ] Y . P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona
7,1 +0,3
pH PN-EN SO 10523:2012 ez oie 2,0-10,0 Alz ; : - 6,5-9,5
potencjometryczna Ty
18,7 °q
pomiaru
Przewodnosé elektryczna PN-EN 27888:1999 Korekta za |10t 4 755 |+ 98 uS/cm w
tagci pomoca urzadzenia do kompensacji korduktometryczna (10-2770) uS/em Al Z t 25°C 2500
wWiElwe, wphywu temperatury Temperatura 187 oq Emp.
pomiaru !

® Pozadana wartos¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg Pt/I.

Dla badan fizykochemicznych oszacowano niepewnosé badania (dla k=2 przy 95% prawdopodobieristwie) obejmujacg etap analityczny wraz z pobieraniem prabki, gdy
prébka zostata pobrana przez Pracownika Laboratorium lub tylko etap analityczny, gdy probka zostata pobrana przez Zleceniodawce

A - metodyka / pobieranie prébek akredytowana / (e); N —metodyka / pobieranie probek nieakredytowana / (e);

Z - metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrédzie nr HK.9011.2,1.2023 z dn. 06.04.2023 r.
NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.z 2017 .,

poz. 2294).
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Sprawozdanie z badania nr 1/198/2023 z dnia 08.08.2023

Oswiadczenia

Wyniki badar odnoszg sie wytacznie do probki badanej. Laboratorium ponosi odpowiedzialnos¢ za etap
pobierania i transport prébki. Informacje uzyskane od Zleceniodawcy zaznaczone sg czcionkg pochyta. Bez
pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badarn nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
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Sprawozdanie z badania nr 1/197/2023 z dnia 08.08.2023

PCA \\\“\wf "I, PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI OSTRODA Sp. z 0.0.
& \\_—‘// z Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
Pousxie CenNTRUM = \______/ = ’ P
AkREDYIACH M LABORATORIUM ANALIZY WODY | SCIEKOW
T e e ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda
% LT tel. 89 670 99 30
BADANIA “hody 1N e-mail. lab.woda@pwik.ostroda.pl
\ / el
AB 1099 www.laboratorium.ostroda.pl
Zleceniodawca PWiK Ostréda Sp. z 0.0. Dziat Eksploatacji Obiektéw
Adres zleceniodawcy Tyrowo 104, 14-100 Ostroda
Numer zlecenia 1 /2023 Data zlecenia 02.01.2023
Cel badania spetnienie wymagarn obszaru regulowanego prawnie
Data |go:fzma rejestracji probki w 03.08.2023 11:20
laboratorium

Opis / identyfikacja probki pobranej przez pracownika Laboratorium

Numer prébki 1] 197

Rodzaj prébki Woda uzdatniona

Prébke pobrano wg: PN-EN ISO 19458:2007 [A], PN-ISO 5667-5:2017-10 [A]

Data pobierania 03.08.2023 Godzina pobierania 10:36
Rodzaj ujecia WODOCIAG PUBLICZNY OSTRODA

OSRODEK REHABILITACIJI, UL. GRUNWALDZKA 19A, 14-100 OSTRODA
Opis miejsca pobierania prébki
KUCHNIA, PARTER BUDYNKU

Warunki meteorologiczne Nie dotyczy- pobieranie wewnatrz budynku

Stan dostarczonej probki Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezer.
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Sprawozdanie z badania nr 1/197/2023 z dnia 08.08.2023

Badania mikrobiologiczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda
Data rozpoczecia badan: 03.08.2023 Data zakoniczenia badan: 06.08.2023
Opis metody badawczej Wynik Niepewnos¢
Badany parametr Metoda badawcza e y . ¥ ) P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona
Ogélna liczba mikroorganizméw : Metoda plytkowa . Bez nieprawidtowych
w I1E PN-EN ISO 6222:2004 i WA . Alz 6 [ 3;11 ]| jtk/iml aian?
Liczba enterokokéw PN-EN S0 7899-2:2004  |Vetoda fitrac : alz 0 . jtk/100 ml 0
membranowe]
Najbardziej prawdopodobna Metoda NPL (Test
PN-EN 1SO -2:2014- : - NPL/100 ml
liczba bakterii grupy coli SRR Colilert-18) AlZ 0 A 0
Najbardziej prawdopodobna Metoda NPL (Test
PN-E -2 - ; - - NPL/10
S NISO 9308-2:2014-06 |C Lo o) Alz 0 /100 ml 0

jtk — jednostki tworzace kolonie;

NPL ~ Najbardziej prawdopodobna liczba.

? Zaleca sie, aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:

—100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

Dla badan mikrobiologicznych oszacowano niepewnos¢ rozszerzong wyniku badania zgodnie z PN 1SO 29201:2022-02 (dla k=2 przy 85% prawdopodobienstwie}

Granica wykrywalnosci dla prébek nierozciericzonych wynosi 1 jtk lub 1 NPL w objetosci probki analitycznej ( 1 jtk /1 ml, 1 jtk/ 100 ml, 1 NPL/ 100 ml).

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda
Data rozpoczecia badan: 03.08.2023 Data zakoriczenia badan: 04.08.2023
Opis metody badawczej Wynik Niepewnosc¢
Badany parametr Metoda badawcza P y ) " ) P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona
PN-EN ISO 7887:2012 5 +2 Aficeplowalii priex
Bariia (0} Metoda (5-70)me/! Pt Al z mg/! Pt konsumentow i bez
+Ap122015-05 — METODA € |spektrofotometryczna nieprawidlowych zmian *
wartosé pH l 7.4
PN- -1: -
Metnosé 5E3N 007 201608 Metoda nefelometrycznal| (0,08-40) NTU Al Z 0,56 + 0,20 NTU 1
p. 5.
Nieobecny
Akceptowalna przer
Obecnos¢ obcego zapachu PN-EN 1622:2006 Metoda jako$ciowa - A | Z |Rodzaj = " konsumentaw i bez
nieprawidiowych zmian
Grupa -
.. Nieobecny Akceptowalna przez
Obecnos¢ obcego smaku PN-EN 1622:2006 Metoda jakoéciowa - Al zZ 2 konsumentow i bez
Rodzaj - nieprawidtowych zmian
Badania chemiczne i fizyczne wykonane w miejscu pobrania probki
Data rozpoczecia badan: 03.08.2023 Data zakoriczenia badan: 03.08.2023
Opis metody badawczej Wynik Niepewno$é
Badany parametr Metoda badawcza P y ) s . P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona
7,1 +0,3
pH PN-EN 1SO 10523:2012 et 4,0-100 Al z ’ ! . 6,5-9,5
potencjometryczna Temperators
) 24,3 °Q
pomiaru
Przewodnoé¢ elektryczna PN-EN 27888:1999 korektaza |11, 705 +92 uSfem w
tasci pomocy urzadzenia do kompensacji konduktometryczna (10-2770) pS/cm Al Z ¢ 25°¢C 2500
wiasciwa wihywis tamperatiiny Temperatura 243 od emp,
pomiaru !

* Pozadana wartoé¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg Pt/l.

Dla badar fizykochemicznych oszacowano niepewnosé¢ badania (dla k=2 przy 95% prawdopodobieristwie) obejmujaca etap analityczny wraz z pobieraniem probki, gdy
probka zostata pobrana przez Pracownika Laboratorium lub tylko etap analityczny, gdy prébka zostata pobrana przez Zleceniodawce

A - metodyka / pobieranie prébek akredytowana / (e); N —metodyka / pobieranie probek nieakredytowana / (e);

Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrédzie nr HK.9011.2.1.2023 z dn. 06.04.2023 r.
NDW - najwyisze dopuszczalne wartosei wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.z 2017 r.,
poz. 2294).

F-05-POL-15 Wydanie 40 z dnia 07.07.2023r Strona 2/3



Sprawozdanie z badania nr 1/197/2023 z dnia 08.08.2023

Wyniki badan odnosza sie wylacznie do probki badanej. Laboratorium ponosi odpowiedzialnosc za etap
pobierania i transport probki. Informacje uzyskane od Zleceniodawcy zaznaczone sg czcionkg pochyta. Bez

Oswiadczenia
pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

Autoryzowal;
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Sprawozdanie z badania nr 1/199/2023 z dnia 08.08.2023

N W £ PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI OSTRODA Sp. z 0.0.
PCA | &0\~ 7 ,
=~ \\_-’// = Tyrowo 104, 14-100 Ostroda
Pousxie CENTRUM - \___/ - - -
AKREDYTACJ! M LABORATORIUM ANAL'ZY WODY i SCIEKOW
e ey ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda
% AN tel. 89 670 99 30
AT AR e-mail. lab.woda@pwik.ostroda.pl
AB 1099 www.laboratorium.ostroda.pl
Zleceniodawca PWIiK Ostréda Sp. z 0.0. Dziat Eksploatacji Obiektéw
Adres zleceniodawcy Tyrowo 104, 14-100 Ostroda
Numer zlecenia 1 /2023 Data zlecenia 02.01.2023
Cel badania spetnienie wymagar obszaru regulowanego prawnie

Data i godzina rejestracji prébki w
laboratorium

03.08.2023 11:20

Opis / identyfikacja probki pobranej przez pracownika Laboratorium

Numer prébki 1/ 199

Rodzaj probki Woda uzdatniona

Prébke pobrano wg: PN-EN 1SO 19458:2007 [A], PN-1SO 5667-5:2017-10 [A]

Data pobierania 03.08.2023 Godzina pobierania 10:13
Rodzaj ujecia WODOCIAG PUBLICZNY OSTRODA

PIEKARNIA EMILIA, UL. PARTYZANTOW 37A , 14-100 OSTRODA
Opis miejsca pobierania probki
POMIESZCZENIE PRODUKCJI

Warunki meteorologiczne Nie dotyczy- pobieranie wewnatrz budynku

Stan dostarczonej prébki Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezen.
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Sprawozdanie z badania nr 1/199/2023 z dnia 08.08.2023

Badania mikrobiologiczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda
Data rozpoczecia badan: 03.08.2023 Data zakoriczenia badan: 06.08.2023

Opis metody badawczej Wynik Niepewnos¢

Badany parametr Metoda badawcza P Y J Y ) 3 Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona

Ogélna liczba mikroorganizméw PN-EN ISO 6222:2004 Met_uda ptytkowa : alz 16 [ 10:23 ] jtk/L ml Bez niepra.wid)fowvch

w22°C (posiew wglebny) L zmian

Liczba enterokokdéw PN-EN ISO 7899-2:2004 Wilteds biadl Al z 0 - jtk/100 ml 0
membranowej

Najbardziej d dob

FRSACCHE] DIAWEORSEOANA  lon-EN i50/9308:2:2018:06. | for e Alz 0 - NPL/100 ml 0

liczba bakterii grupy coli Colilert-18)

Najbardziej prawdopodobna ) Metoda NPL (Test ]

il PN-EN ISO 9308-2:2014-06 [. .= o Alz 0 NPL/100 ml 0

jtk — jednostki tworzace kolonie;

NPL — Najbardziej prawdopodobna liczba.

2 7aleca sie, aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:

—100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzane] do sieci wodociggowej,

- 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

Dla badan mikrobiologicznych oszacowano niepewno$¢ rozszerzona wyniku badania zgodnie z PN 1SO 29201:2022-02 (dla k=2 przy 95% prawdopodobienstwie)

Granica wykrywalnosci dla prébek nierozciericzonych wynosi 1 jtk lub 1 NPL w objetosci prébki analitycznej ( 1 jtk / 1 ml, 1 jtk/ 100 mi, 1 NPL/ 100 ml).

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda

Data rozpoczecia badan: 03.08.2023 Data zakonczenia badan: 04.08.2023
Opis metody badawczej Wynik Niepewnos¢
Badany parametr Metoda badawcza B y ) ¥ ) P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona
v 2 6 + 2 Akceptowalna przez
Barwa PIEEDT Taay g Memdaf (5-70)mg/! Pt Al z mg/l Pt konsumentéw i bez
+Ap1:2015-06 — METODA C |spektrofotometryczna m— 76 nieprawidlowych zmian *
Metnosé PN;E3N RC02T 200000 Lo ie nefelometryczna| (0,08-40) NTU Alz 0,26 |+0,09 NTU 1
p. 5.
Nieobecny
Akceptowalna przez
Obecnos¢ obcego zapachu PN-EN 1622:2006 Metoda jakoiciowa - Al Z |Rodzaj 2 - konsumentow i bez
nieprawidlowych zmian
Grupa -
» Nieobecny Akceptowalna przez
Obecnos¢ obcego smaku PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa . Al Z - - konsumentw i bez
Rodzaj = nieprawidtowych zmian

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w miejscu pobrania prébki

Data rozpoczecia badan: 03.08.2023 Data zakoriczenia badan: 03.08.2023
Opis metody badawczej Wynik Niepewnosé
Badany parametr Metoda badawcza P Y ! Y ) il Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona
d 7,1 +0,3
pH PN-EN ISO 10523:2012 o 4,0-10,0 Al z ’ ’ . 6,5-9,5
potencjometryczna Temperstors =
pomiaru 18,4 g
Przewodno$¢ elektryczna PN-EN 27888:1990 korekta za [0y 658 |[+86 uS/emw
lagei pomoca urzadzenia do kompensacji konduktometryczna (10-2770) us/cm Al Z 25°C 2500
wiastiwea wphywu temperatury Temperatura 184 0 teme,
pomiary ¥

: Pozadana wartos¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg Pt/l.

Dla badan fizykochemicznych oszacowano niepewnos¢ badania (dla k=2 przy 95% prawdopodobienstwie) obejmujacq etap analityczny wraz z pobieraniem probki, gdy
prébka zostata pobrana przez Pracownika Laboratorium lub tylko etap analityczny, gdy probka zostata pobrana przez Zleceniodawce

A —metodyka / pobieranie prébek akredytowana / (e); N— metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e);

Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostréodzie nr HK.9011.2.1.2023 z dn. 06.04.2023 r.
NDW - najwyisze dopuszczalne warto$ci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.z 2017 .,
poz. 2294).
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Sprawozdanie z badania nr 1/199/2023 z dnia 08.08.2023

Wyniki badan odnoszg sie wytacznie do prébki badanej. Laboratorium ponosi odpowiedzialnos¢ za etap
pobierania i transport probki. Informacje uzyskane od Zleceniodawcy zaznaczone s3 czcionkg pochyta. Bez

Oséwiadczenia
pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
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